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1 ӨМНӨХ ҮГ 

ӨМНӨХ ҮГ 
 

1984 онд ТЭХС-ээс гаргасан материал, түүхий эдийн орцын нормд 75 тн уур  гаргах уурын зуух, 25 

мвт хүчин чадал бүхий уурын турбин, генератор түүний дагалдах туслах тоноглолын засварын 

материал зарцуулалтын нормоор хязгаарлагдсан юм. 

Евростандартад аль үйлдвэрлэгчийн тоног төхөөрөмжийг суурилуулсан байна тэр үйлдвэрлэгчийн 

засвар үйлчилгээний норм, нормативийг хатуу мөрдөнө гэж заасан байдаг. 

“ДЦС-4” ТӨХК-ний тоног төхөөрөмжийн материал зарцуулалтын норм  өмнөх дэвтэрт тусгагдаагүй 

тул өөрийн тоног төхөөрөмжинд тулгуурласан материал зарцуулалтын энэхүү нормыг үйл ажиллагаа, 

төсөвт хэрэглэх, материалын зарцуулалтын хэмжээнд хяналт тавих зорилгоор боловсруулагдсан 

болно. 

Эрчим хүчний салбарын тоног төхөөрөмж  нь өндөр даралт, өндөр температур, өндөр цахилгаан 

дамжуулах   чадвар, өндөр цахилгаан хөндийрүүлэх  чадвар бүхий  өндөр үнэтэй материалыг 

хэрэглэдэг учир  материалын нөөцийг техникийн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд нь хүртэл  зохистой 

ашиглах  зорилгоор солилт хийх материалыг оруулан нэг маягийн засварын нормыг тогтоодог.  Харин  

их, дунд, урсгал засвараар  тоноглолыг задлаж, цэвэрлэн буцааж угсрах, эвдэх аргаар сорилт  

хийгдсэн зүйлд оруулага  хийхэд шаардагдах материалыг тооцон тусгадаг бөгөөд  үүнийг нэг маягийн 

засвар гэж тооцдог  болно.  

Солилт хийгдэх материалын хэмжээг солигдох бодит хэмжээнээс  гагнуурын оёдолыг хаана 

байршуулахаас хамаарч ган хоолой, цувимал ганг 5-1О хувь хүртэл нэмэгдүүлж тооцно. 

Үйлдвэрийн эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу засварын хортой туслах материалыг хоргүй 

материалаар солих, эх орондоо үйлдвэрлэж байгаа материалыг түлхүү ашиглах чиглэлийг баримтлав. 

Худалдан авах үйл ажиллагааны нэгж кодод ойртуулан хийх чиглэлийг  баримтлав. 

Энэхүү материал зарцуулалтын нормыг 1984 онд гаргасан материал зарцуулалтын нормд нэмэлт 

болгон  хэрэглэхээр боловсруулагдав.  

1984 оны материал зарцуулалтын нормын үндсэн дараалалыг баримтлан уг нормд ороогүй 

тоноглолын материал зарцуулалтыг нэмж боловсруулав. 

Энэхүү нормыг боловсруулахад  доорхи норм, нормативын материалуудыг ашигласан болно: 

 “ СТО 70238424.27.100.017-2009. Тепловые электростанции ремонт и технического 

обслуживания, зданий и сооружений организаций производственных процессов 

нормы и требования.” 

 “ РД.34.10.301. Методические указания по разработке норм расхода ремонтно- 
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эксплуатационные нужды энергетике.”  

Тайлбар: 

1. Гагнуурын ажлын материалын орцын  тусгай норм  шинээр гарч байгаа  тул солилт хийх 

гагнуурын утас, электродын зарцуулагдах хэмжээг тусгайлан тусгалаа. 

2.  Гадны гүйцэтгэх байгууллагын хүчээр засвар хийхэд шаардлагатай багаж хэрэгслэл, гагнуурын 

болон дулаан боловсруулалтын кабель нь тэдний нэмэгдэл дайвар зардалд ордог тул энэ 

нормд тусгаагүй болно.  

3.  Өөрийн хүчээр засвар хийх үед хөдөлмөр зарцуулалтын норм 5-р дэвтэрт тусгагдсан багаж 

хэрэгслэлийн эдэлгээ, хэрэглээний нормын дагуу  станцын бригадууд хангагдсан байх ёстой 

тул багаж хэрэгслэл, гагнуурын болон дулаан боловсруулалтын кабель бүтээгдэхүүн  энэ 

нормд орж тооцогдоогүй болно. 

4.  Зуух, турбины дулаалгын материалыг  техникийн паспортанд  зуурмаг бэлдэхэд орох 

материалын хэмжээг тодорхой заасан орцын заавар байгаа тул бодит  зуурмагын хэмжээгээр 

тооцож оруулав. 

5. Өрлөг дулаалгын ажилд эх орны үйлдвэрийн өрлөг, дулаалгын материалыг ашиглахдаа 

материалын хувийн жин нь төсөлд заасан хэмжээнээс ихгүй, дулаалгын гаднах температур 

35оС-ээс ихгүй байвал зохино. 

6.  Нэг маягийн их засварын ажлын эзэлхүүнд засварт орох материалыг “СТО 

70238424.27.100.017-2009. Тепловые электростанции ремонт и технического обслуживания, 

зданий и сооружений организаций производственных процессов нормы и требования.” - д 

заасны дагуу  10 хувиар тооцож суулгадаг бөгөөд техникийн актын дагуу туршилтын дүнгээс 

хамааруулж нэмэгдэж гарах материал, сэлбэгийн хэмжээг  тооцож гаргана. 

7. Гэрэлтүүлэг, холбоо дохиолол, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлууд урсгал засварт 

шууд тусгагдаж өртөгт тооцогддог зүй тогтолтой ажээ. 

8.  Сүүлийн үед орж ирж байгаа засвар хийгддэггүй /вакуум  таслуур, элегаз таслуур, 

аккумляторын батарей / зэрэгт зөвхөн үзлэг үйлчилгээ хийгдэх бөгөөд энэ нь зөвхөн өртөгт 

тусгагддаг ажээ. 

9.   Нягтлан бодох бүртгэлийн  36 стандартаар засвар хийгддэггүй /вакуум  таслуур, элегаз 

таслуур, аккумляторын батарей / зэрэг тоноглолын анхны өртөгийг  тухайн жилийн үнийн 

судалгааны дагуу анхны өртөгийг шинэчлэн тогтоож элгдэл байгуулж байвал зохино. 

10. Электрон хяналт, тохируулгын системийн тоног төхөөрөмж 4 жил дутамд шинэчлэгдэж байгаа 

тул элэгдлийн шимтгэлийг 25% -р тооцож 36 – р стандартын дагуу үнийн өөрчлөлтийн 

судалгааг жил бүр гаргаж тухайн жилд үнийн өсөлт байвал өссөн хэмжээнээс нь хамааруулж 

тухайн жилийн балансын үнийг өөрчлөж шимтгэл байгуулна. 
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11. Электрон хяналт, тохируулгын систем нь тооцоологдсон гал хамгаалагчаас өөр төрлийн гал 

хамгаалагч ашиглахыг хориглодог учир зохих хэмжээний нөөцийг жил бүр судалгааны үндсэн 

дээр тулгуурлан зардлыг урсгал засварт тооцож суулгаж байвал зохино. 

12. Электрон хяналт, тохируулгын системд ашиглагддаг ижил маркын 10 плат тутмаас 1ш плаьыг 

нөөцөд байлгавал зохино. 

13. Станцад хэрэглэгддэг төрөл бүрийн кабель тус бүрийн уртын 3% - тай тэнцэх хэмжээгээр 

найдвартай ажиллагааны аюулгүй нөөцөд байлгавал зохино. 

14. Кабелийн гэмтсэн хэсэгийг солиход хэрэглэгддэг муфтийг кабелийн маркаас хамааруулж тус 

бүрээс  5 ширхэгээс ихгүй хэмжээгээр нөөцөд байлгавал зохино. 
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4 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТҮЛШ ДАМЖУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 
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5 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Алхан бутлагч   ( МД 20-30Г ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ Материалын нэрс Х / н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

1 Зузаан лист төмөр тн 40 20 

2 Боолт гайкнууд кг 250 160 

3 Пропан баллон 12 6 

4 Хүчилтөрөгч баллон 20 10 

5 Төмрийн будаг кг 40 25 

6 Зүлгүүр м² 4 2 

7 Электрод кг 300 150 

8 Техникийн эсгий м² 30 30 

9 Нано өтгөн тос ш 15 8 

10 Арчих материал /цэвэр/ м 20 15 

11 Арчих материал /бохир/ кг 30 20 

12 Төмөрийн хөрөөний ир ш 2 1 

13 Төрөл бүрийн хуурай ш 2 1 

14 Цувимал ган тн 2 0.5 

15 Паронит кг 20 20 

16 Хавтгай азбест кг 10 5 

17 Шингэн тос И50 кг 150 50 

18 Бөмбөгөр тагны хуяг Ст-50 ГОСТ 2176-77 ш 2 2 

19 Муфть ком 1 1 

20 Аргон гагнуурын хий баллон 4 2 

21 Аргоны гагнуурын утас кг 20 10 

22 Гулсах холхивч 220 ком 2 2 

23 Алх  110Г13Л ш 105 105 

24 Силикон /Т-250 улаан/ ш 10 5 

25 Цавуу МК700 кг 30 15 

26 Өтгөн тос /циатим 205/ кг 60 30 

27 Алхны гол Ст 40х ГОСТ1050-74 ш 12 6 

28 Ган фольга м 4 2 

29 Плита Ст-110 Г13Л ГОСТ 2176-77 ш 12 12 

30 Дизелийн түлш кг 40 20 

31 Өрөм ф22-36 ш 4 2 

32 Пальц резин  38х130 ш 50 50 

33 Хагас автомат гагнуурын утас bЕ70S1.2mm кг 10 5 

34 Багс ш 10 5 

35 Өнхрүүш ш 5 3 

36 Резак РЗП ш 1 - 

37 Спирт л 1 - 

38 Шеллак кг 2 - 



 

6 
 

6 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

 
ТДЦ – н найдвартай ажиллагааг хангахад заавал 

байлгах  нөөцийн жагсаалт 
  

№ Материалын нэрс Х/н Тоо хэмжээ 

1 Домбон холхивч ГПЗ 3652      /орос/ ш 2 

2 Гулсах холхивч  ш 2 

3 Гулсах холхивчны корпус 220 ком 1 

4 Өнхрөх холхивчны корпус ком 1 

5 Ротор  ком 1 

6 Гулсах холхивчны сэлүүр ш 4 

7 Баббит 83 кг 40 

8 Прусс ком 1 

9 Алх ш 72 

10 
Туузан дамжуулагчийн ремень / нийт 
уртын / 

хувь 5 

 
Бульдозер, механизмд хийгдэх үечилсэн техник 

үйлчилгээний норм 
 

№ Агрегат Эд анги Х/н 

Техник үйлчилгээ 

1000 
мото/цаг 

тутамд 

2000 
мото/цаг 

тутамд 

3000 
мото/цаг 

тутамд 

1 Хөдөлгүүр 

Түлшний нарийн шүүр 

ш 

2 2 2 

Түлшний цаасан шүүр 1 1 1 

Хөдөлгүүрийн тосны шүүр 2 2 2 

Тосолын шүүр 1 1 1 

Сапун 
 

1 
 

Агаар шүүгч том 1 1 1 

Агаар шүүгч жижиг 1 1 1 

2 Гидросистем 

Буцахын төмөр шүүр 1 1 1 

Гидробакны төмөр шүүр 
  

1 

Удирдлагын шүүр 
/гидростатик дахин 

дүүргэлт 
1 1 1 

3 Кабин 
Кабиний агаар шүүгч - 1 - 

Кабины паарны агаар 
шүүгч 

- 1 - 

4 
Тосолгооны 

материал 

Хөдөлгүүрийн тос /Супер 
масло/ 

л 

30 30 30 

Хөргөх шингэн /тосол/ 
 

65 
 

Захын дамжуулагчийн тос 
/супер ТАП/ 

30 30 30 

Завсрын араат 
дамжуулагчийн тос /супер 

ТАП/ 
 

3 
 

Төмөртэй сальникний 
шингэн /супер 
гидрошингэн/ 

10 10 10 
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Гидробакны гидрошингэн 
/супер гидрошингэн/   

208 

Системийн гидрошингэн 
/супер гидрошингэн/   

100 

Өтгөн тос /товуд/ кг 2 2 2 

5 
Арчих 

материал 

Цэвэр арчих м 5 5 5 

Техникийн сальфетка кг 1 0.5 0.5 

 
PR-732 бульдозер 

 

№ Агрегат Эд анги Х/н 

Урсгал засвар 
мот/цаг 

тутам 

Их засвар 
мот/цаг 

тутам 

6000 12000 15000 
2000

0 
3000

0 

1 Хөдөлгүүр 

Хөдөлгүүр /D926T-I/ 

ш 

    
1 

Хөдөлгүүр /Ээлж/ 
  

1 
  

Усны насос 1 1 
   

Турбокомпрессор 1 1 
   

Генератор 1 
    

Түлшний системийн 
шлангууд 

3 3 
   

Хөргөлтийнг системийн 
шланг 

5 5 
   

Стартер 1 1 
   

2 Гидросистем 

Хүч дамжуулагч 
    

1 

Хүч дамжуулах диск 
    

1 

Явахын насос Баруун 
   

1 
 

Явахын насос Зүүн 
   

1 
 

Өндөр даралтын шланг 
/гидронасос/ 

4 4 
   

Ажлын насос 
   

1 
 

Явахын гидромотор 
   

2 
 

Өндөр даралтын шланг 
/гидромотор/  

4 
   

3 
Хөргөлтийн 

систем 

Радиатор 
  

1 
 

1 

Сэнсний мотор 1 1 
   

4 Явах анги 

Гинж 
   

1 
 

Гинжний башмакны 
боолт гайк  

352 
   

Одон дугуй 2 2 
   

Одон дугуйны боолт гайк 40 40 
   

Дан мөртэй катьки 
   

8 
 

Давхар мөртэй катьки 
   

8 
 

Катькны боолт гайк 
 

64 
   

Дэмжих ролик 
  

4 
 

4 

Чиглүүлэгч дугуй 
   

2 
 

Захын дамжуулагч 
   

2 
 

Зогсоолын тормоз 
  

2 
 

2 
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Системийн шланг 
 

22 
   

5 
Гидрос 

цилиндр 

Далжийлгагч цилиндр 
    

1 

Босоо цилиндр 
    

2 

Босоо цилиндрийн 
сальник 

4 4 
   

Өндөр даралтын 
шлангууд  

8 
   

6 Хутга 
Ажлын хутганы ир 1 1 

   
Хутганы ирний боолт гайк  36 36 

   

7 
Цахилгааны 

эд анги 
агрегат 

Явахын компьютер А1 

ш 

  
1 

 
1 

Явахын удирдлага 
  

1 
 

1 

Хутганы удирдлага 
  

1 
 

1 

Кабиний паар 1 1 
   

Аккумлятор 2 жил тутамд 
 

Ажлын гэрэл Хэрэглээгээр 

Реле 15 15 
   

Датчикууд 
 

4 
   

8 
Арчих 

материал 

Цэвэр арчих м 5 5 
   

Техникийн сальфетка кг 0.5 1 2 2 2 

 
PR-732 бульдозерын хөдөлгүүрийн ээлжийн норм 

 

 
Хөдөлгүүрийн 

ээлж 
Эд анги Х/н 

15000 мот/цаг 
тутам 

30000 мот/цаг 
тутам 

 

Хөдөлгүүрийн 
ээлж 

Хөдөлгүүрийн блок 

ш 

- 1 

 
Форсунк 6 6 

 
Форсункны өндөр 

даралтын трупп 
6 6 

 
Түлшний аппаратур - 1 

 
Поршень 6 6 

 
Кольц 6 6 

 
Гильз 6 6 

 Крышка /жийрэгтэй/ 6 6 

 Маслын насос 2 2 

 
Шатунь 

 
6 

 
Гар биений вкладыш 6 6 

 
Их биений вкладыш 7 7 

 
Тахир гол 

 
1 

 
Нударган голны втулка 7 7 

 
Нударган гол - 1 

 
Тосны хөргөлтийн блок - 1 

 
Нударган голны дамнуурга - 12 

 Штангель - 12 

 Жийрэгний ком 1 1 
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PR-734 бульдозер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Агрегат Эд анги Х/н 

Техник үйлчилгээ 

1000 
мот/ца
г тутам 

2000 
мот/ца
г тутам 

3000 
мот/ца
г тутам 

1 Хөдөлгүүр 

Түлшний шүүр 

ш 

1 1 1 

Түлшний нарийн шүүр 1 1 1 

Түлшний цаасан шүүр /зөвхөн L-07 
бульдозерт/ 

1 1 1 

Хөдөлгүүрийн тосны шүүр 2 2 2 

Сапуны гол 1 1 1 

Агаар шүүгч том 1 1 1 

Агаар шүүгч жижиг 1 1 1 

2 Гидросистем 

Буцахын төмөр шүүр 1 1 1 

Гидробакны төмөр шүүр 
  

1 

Удирдлагын шүүр /гидростатик 
дахин дүүргэлт 

1 1 1 

3 Кабин 

Кабиний агаар шүүгч 
 

1 
 

Кабины паарны агаар шүүгч 
 

1 
 

Webasto халаагуурын шүүр /зөвхөн 
L-07 бульдозер/ 

 

 
1 

 

4 
Тосолгооны 
материал 

Хөдөлгүүрийн тос /Супер масло/ 50 50 50 

Хөргөх шингэн /тосол/ 50 50 50 

Захын дамжуулагчийн тос /супер 
ТАП/ 

36 36 36 

Завсрын араат дамжуулагчийн тос 
/супер ТАП/ 

3 3 3 

Төмөртэй сальникний шингэн /супер 
гидрошингэн/ 

16 16 16 

Гидробакны гидрошингэн /супер 
гидрошингэн/   

178 

Системийн гидрошингэн /супер 
гидрошингэн/   

150 

Өтгөн тос /товуд/ кг 2 2 2 

5 
Арчих 
материал 

Цэвэр арчих  м 5 5 5 

Техникийн сальфетка кг 1 0.5 0.5 
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PR-734 бульдозер /Үечилсэн засвар/ 
 

№ Агрегат Эд анги Х/н 

Урсгал засвар Их засвар 

6000 
мот/ц

аг 
тутам 

12000 
мот/ц

аг 
тутам 

15000 
мот/ц

аг 
тутам 

20000 
мот/ц

аг 
тутам 

30000 
мот/ц

аг 
тутам 

1 Хөдөлгүүр 

Хөдөлгүүр D936A 

ш 

    
1 

Хөдөлгүүр 
  

1 
 

1 

Форсунк 
 

6 
   

Форсункны инжектер 
насос  

6 
   

Түлшний насос 
 

1 
   

Усны насос 1 1 
   

Турбокомпрессор 1 1 
   

Генератор 1 1 
   

Түлшний системийн 
шлангууд 

3 3 
   

Хөргөлтийнг системийн 
шлангууд 

5 5 
   

Стартер 1 1 
   

2 Гидросистем 

Хүч дамжуулагч 
    

1 

Хүч дамжуулах диск 
    

1 

Явахын насос /Баруун/ 
   

1 
 

Явахын насос /Зүүн/ 
   

1 
 

Өндөр даралтын шланг 
/Гидронасос/ 

4 4 
   

Ажлын насос 
   

1 
 

Явахын гидромотор 
   

2 
 

3 
Хөргөлтийн 

систем 
Радиатор 

  
1 

 
1 

Сэнсний мотор 1 
    

4 Явах анги 

Гинж 
   

1 
 

Гинжний башмакны 
боолт гайк  

352 
   

Одон дугуй 2 
    

Одон дугуйн боолт гайк 40 
    

Дан мөртэй катьки 
   

8 
 

Давхар мөртэй катьки 
   

8 
 

Катькны боолт гайк 
 

64 
   

Дэмжих ролих 
  

4 
 

4 

Чиглүүлэгч дугуй 
   

2 
 

Захын дамжуулагч 
   

2 
 

Зогсоолын тормоз 
  

2 
 

2 

Системийн шланг 
 

40 
   

5 
Гидро 

цилиндр 

Далжийлгагч цилиндр 
    

1 

Босоо цилиндр 
    

2 

Босоо цилиндрийн 
сальник 

4 4 
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D936A T-E дизель хөдөлгүүрийн ээлжийн норм 

 

№ 
Хөдөлгүүрийн 

ээлж 
Эд анги Х/н 

15000 
мот/ц

аг 
тутам 

30000 
мот/цаг 

тутам 

1 
Хөдөлгүүрийн 

ээлж 

Хөдөлгүүрийн блок 

ш 

 
1 

Форсункны өндөр даралтын трупп 6 6 

Түлшний аппаратур 
 

1 

Поршень 6 6 

Кольц 6 6 

Гильз 6 6 

Крышка /жийрэгтэй/ 6 6 

Маслын насос 2 2 

Шатунь 
 

6 

Гар биений вкладыш 6 6 

Их биений вкладыш 7 7 

Тахир гол 
 

1 

Нударган голны втулка 7 7 

Нударган гол 
 

1 

Тосны хөргөлтийн блок 
 

1 

Нударган голны дамнуурга 
 

12 

Штангель 
 

12 

Жийрэгний ком 1 1 

 
 
 
 
 
 

Өндөр даралтын шланг 
 

8 
   

6 Хутга 
Ажлын хутганы ир 1 1 

   
Хутганы ирний боолт 
гайк 

36 36 
   

7 
Цахилгааны 

эд анги 
агрегат 

Хаазны электрон 
удирдлага   

1 
 

1 

Явахын удирдлага 
  

1 
 

1 

Хутганы удирдлага 
  

1 
 

1 

Кабений паар 1 1 
   

Аккумулятор 2 жил тутамд 
 

Ажлын гэрэл Хэрэглээгээр 

Реле 30 30 
   

Датчикууд 
 

5 
   

Явахын компьютер 
   

1 
 

Хөдөлгүүрийн 
компьютер    

1 
 

8 
Арчих 

материал 

Цэвэр арчих м 5 
    

Техникийн 
сальфитка 

кг 0.5 1 2 
 

2 
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Дугуйт ачигч /L-524/ 

 

№ Агрегат Эд анги Х/н 

Техник үйлчилгээ 

1000 
мот/цаг 
тутамд 

2000 
мот/цаг 
тутамд 

1 Хөдөлгүүр 

Түлшний нарийн шүүр 

ш 

1 1 

Түлшний цаасан шүүр 1 1 

Хөдөлгүүрийн тосны шүүр 1 1 

Агаар шүүгч том 1 1 

Агаар шүүгч жижиг 1 1 

2 Гидросистем 
Буцахын төмөр шүүр 1 1 

Гидробакны амьсгалагч шүүр 1 1 

3 Кабин 
Кабиний агаар шүүгч 

 
1 

Кабины паарны агаар шүүгч 
 

1 

4 
Тосолгооны 

материал 

Хөдөлгүүрийн тос /Супер масло/ 

л 

20 20 

Хөргөх шингэн /тосол/ 32 32 

Хойд мост /Супер ТАП/ 20 20 

Урд мост /Супер ТАП/ 20 20 

Дугуйн редуктор /Супер ТАП/ 18 18 

Завсрын араат дамжуулга /Супер ТАП/ 3 
 

Гидробакны гидрошингэн /супер 
гидрошингэн/  

120 

Системийн гидрошингэн /супер 
гидрошингэн/  

80 

Өтгөн тос /товуд/ кг 2 2 

5 Арчих материал 
Цэвэр арчих  м 5 5 

Техникийн сальфитка кг 1 0.5 

 
Авто ачигчийн хөдөлгүүрийн ээлжийн норм /L-524 дугуйт ачигч/ 

 

№ 
Хөдөлгүүрийн 

ээлж 
Эд анги Х/н 

18000 мот/цаг 
тутам 

1 
Хөдөлгүүрийн 

ээлж 

Хөдөлгүүрийн блок 

ш 

1 

Форсунк 4 

Форсункны өндөр даралтын трупп 4 

Түлшний аппаратур 1 

Поршень 4 

Кольц 4 

Гильз 4 

Крышка /жийрэгтэй/ 4 

Маслын насос 1 

Шатунь 4 

Гар биений вкладыш 4 
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Их биений вкладыш 5 

Тахир гол 1 

Нударган голны втулка 5 

Нударган гол 1 

Тосны хөргөлтийн блок 1 

Нударган голны дамнуурга 8 

Штангель 8 

Жийрэгний ком 1 

 
Бульдозерт хийгдэх үечилсэн техник үйлчилгээний норм /B230/ 

 

№ Агрегат Эд анги Х/н 

Техник үйлчилгээ 

1000 
мот/цаг 
тутамд 

2000 
мот/цаг 
тутамд 

3000 
мот/цаг 
тутамд 

1 Хөдөлгүүр 

Түлшний нарийн шүүр 

ш 

2 2 2 

Хөдөлгүүрийн тосны шүүр 1 1 1 

Агаар шүүгч том 1 1 1 

Агаар шүүгч жижиг 1 1 1 

2 Гидросистем 

Гидрошингэний даралтын шүүр 1 1 1 

Гидробакны төмөр шүүр 2 2 2 

Удирдлагын шүүр 1 1 1 

Кропны шүүр 2 2 2 

Кабений агаар шүүгч 
 

1 
 

3 
Тосолгооны 

материал 

Хөдөлгүүрийн тос /Супер масло/ 

л 

47 47 47 

Хөргөх шингэн /тосол/ 
  

80 

Захын дамжуулагчийн тос /супер 
гидрошингэн/ 

30 30 30 

Кропны шингэн /супер 
гидрошингэн/ 

80 80 80 

Гидробакны гидрошингэн /супер 
гидрошингэн/   

208 

Системийн гидрошингэн /супер 
гидрошингэн/   

100 

Өтгөн тос /товуд/ кг 6 6 6 

4 
Арчих 

материал 
Цэвэр арчих  м 5 

  
Техникийн сальфитка кг 0.5 0.5 0.5 
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Бульдозерт хийгдэх үечилсэн засварын норм 
LIUGONG B230 

 

Д/д Агрегат Эд анги Х/н 

Урсгал засвар Их засвар 

4000 
мото/цаг 

тутамд 

6000 
мото/цаг 

тутамд 

9000 
мото/цаг 

тутамд 

12000 
мото/

цаг 
тутамд 

16000 
мото/

цаг 
тутамд 

1 Хөдөлгүүр 

Хөдөлгүүр 
/CUMMINS 

ш 

     

Хөдөлгүүр /ээлж/ 
   

1 1 

Форсунк 
  

6 
  

Форсункны 
инжектер насос   

6 
  

Түлшний насос 
 

1 
 

1 
 

Усны насос 
 

1 
 

1 
 

Турбокомпрессор 
 

1 
 

1 
 

Генератор 1 
    

Түлшний системийн 
шлангууд 

3 
    

Хөргөлтийнг 
системийн шлангууд 

6 
    

Стартер 1 
    

2 
Хүч 
дамжуулах 

Хурдны хайрцаг 
   

1 
 

Хүч дамжуулагч 
   

1 
 

Хүч дамжуулах диск 
   

1 
 

Гүзээ диск 
   

1 
 

Хүч дамжуулах араа 
   

1 
 

Зүрх араа 
   

1 
 

Хацар араа 
   

1 
 

Захын дамжуулагч 
   

2 
 

3 Гидросистем 
Ажлын насос 

  
1 

  
Шлангууд 

 
6 

 
6 

 

4 
Хөргөлтийн 
систем 

Радиатор 
   

1 
 

Сэнсний ремень 6 
    

Хөргөлтийнг 
системийн шлангууд 

5 
    

5 Явах анги 

Гинж 
    

1 

Гинжний башмакны 
боолт гайк   

352 
  

Одон дугуй 
  

2 
  

Одон дугуйны боолт 
гайк   

50 
  

Дан мөртэй катьки 
 

8 
 

8 
 

Давхар мөртэй 
катьки  

8 
 

8 
 

Катькны боолт гайк 
  

64 
  

Дэмжих ролих 
  

4 
  

Чиглүүлэгч дугуй 
  

2 
  

Захын дамжуулагч 
  

2 
  

Тоормозны лент 
 

2 
 

2 
 

Фрекцион 
  

2 
  

6 Гидро Далжийлгагч 
   

1 
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цилиндр цилиндр 

Босоо цилиндр 
  

2 
  

Босоо цилиндрийн 
сальник 

4 
    

Өндөр даралтын 
шлангууд /ажлын/  

8 
   

7 

Хутга 
Ажлын хутганы ир 

   
1 

 
Хутганы ирний боолт 
гайк    

36 
 

  

Хутганы удирдлага 
   

1 
 

Кабений паар 1 
    

Аккумлятор 
 

2 жил тутамд 
 

Ажлын гэрэл Хэрэглээгээр 

Реле 30 
    

Датчикууд 5 
    

8 
Арчих 
материал 

Цэвэр арчих  м 5 
    

Техникийн сальфетка кг 1 1 1 1 1 

 
ТЭМ2 серийн илчит тэрэг / ТО-1, 2 / 

 

№ Материалын нэр Х/н Тоо 

Автомат 

1 Будаг кг 1 

2 Зүлгүүр м 1 

3 Зэс труба кг 1 

4 Ломбо ш 30 

5 Концы кг 5 

6 Паронит 1,5 мм кг 4 

КИП 

1 Килерны лент м 30 

2 Ломбоны тугалга ш 10 

3 Концы кг 3 

4 Хар лент ш 1 

5 Цахилгааны утас м 1 

6 Цэнхэр лент ш 1 

Цахилгаан аппарат 

1 Цахилгааны утас ф1.5 мм м 25 

2 Цахилгааны утас ф2.5 м 40 

3 Лента килерная м 2 

4 Цэнхэр лент ш 3 

5 Лакаткан 
м 

1 

6 Зүлгүүр 1 

7 Техникийн вазелин ш 0.5 

8 концы кг 0 

9 Хар лент 
ш 

1 

10 Хөх лент 0 

11 Техникийн сод кг 2 

Дизель хөдөлгүүр 

1 Зүлгүүр м 0,5 

2 Ломбо ш 10 
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3 Паранит 0.8 мм кг 1 

4 Концы кг 5 

Цахилгаан хөдөлгөх 

1 Зүлгүүр м 1 

2 Лакаткан м 1 

3 Киперний лент м 20 

4 Концы кг 5 

5 Түлшний тосны шүүрнүүд ш 6 

6 Хар лент ш 1 

7 Утасны бүрээс ш 8 

8 Төмөр утас кг 15 

9 ТЭД-ийн гормушиг ш 2 

10 Цэнхэр лент ш 2 

11 Электрод кг 5 

Хос дугуй 

1 Концы кг 10 

2 Проволка кг 1 

3 Колодок ш 72 

МПР 

1 Брезент м 1 

2 Зүлгүүр бүдүүн м 1 

3 Зүлгүүр нарийн м 2 

4 Концы 

кг 

5 

5 Паранит 0.5 мм 3 

6 Паранит 0.8 мм 3 

7 Паранит 1.0 мм 5 

8 Паранит 2.0 мм 6 

9 Силикон ш 2 

10 Техникийн сод кг 5 

11 Хөөс ш 1 

12 Шар цавуу ш 1 

13 Шингэн шил кг 15 

14 Электрод кг 2 

15 Руков ф32мм 

ш 2 16 Руков ф32мм 

17 Руков ф32мм 
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Түлш дамжуулах цехийн  насос 
 

№ Материалын нэр Х/н 

Гүний усны насос ЭЦВ-
10-120-60 

ЭЦВ-12-165-65 

Угаалгын усны насос 
ПРВП-63-22.5 

и.з у.з и.з у.з 

1 Электрод ф3-4 мм кг 60.0 40.0 30.0 15.0 

2 Паронит 1.5-5.0 мм кг 2.0 2.0 1.5 1.5 

3 Цаасан артай зүлгүүр М2 1.8 1.0 1.8 1.0 

4 Пропан ш 3.0 3.0 2.0 2.0 

5 Кислород М3 5.0 3.0 5.0 3.0 

6 Бензин (солярка ) л 3.0 1.5 
  

7 Арчих материал кг 3.0 1.5 3.0 1.5 

8 Цагаан давуу м 4.0 3.0 3.0 2.0 

9 
Дулаалгын тор /сетка 

рабица/ 
М3 0.7 0.7 

  

10 фигурный совелит М3 0.5 0.5 
  

11 Төмөр утас ф02 /дулаалгын/ м 3.0 3.0 
  

12 Шилэн хөвөн /ороодог/ м 2.5 2.5 
  

13 Цемент М400 тн 0.0 0.0 
  

14 Растворитель л 2.0 1.0 2.0 1.0 

15 Будаг цэнхэр кг 6.0 3.0 6.0 3.0 

16 Будаг шар кг 6.0 3.0 6.0 3.0 

17 Будаг ногоон кг 6.0 3.0 6.0 3.0 

18 Будаг хар кг 6.0 3.0 6.0 3.0 

19 Өнхрүүш ш 4.0 2.0 4.0 2.0 

20 Багс жижиг 63 мм ш 3.0 2.0 3.0 2.0 

 
Туузан дамжуулагчид 

 

№ Материалын нэр Х/н 

Туузны өргөн ба дамжлагын урт (м) 

1200-1400 

50 м 50-100м 100-300м 

и.з у.з и.з у.з и.з у.з 

1 Электрод ф3-4 мм кг 7.0 4.0 10.0 5.0 19.0 8.0 

2 Пропан ш 2.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 

3 Кислород м3 5.0 3.0 8.0 5.0 17.0 11.0 

4 Бензин (солярка ) л 20.0 10.0 25.0 12.0 40.0 18.0 

5 Цавуу МК-700 кг 4.5 4.0 8.5 8.0 15.0 15.0 

6 Түүхий резин  кг 2.0 1.5 3.0 2.0 5.0 3.0 

7 Цагаан давуу  м 1.0 0.5 2.0 1.5 6.0 4.5 

8 Этиловая спирт  л 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

9 Ремений цавуу SC-4000 кг 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0 

10 Цавууны бэхжүүлэгч  E-40 ш 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0 

11 Силикон цавуу ш 2.0 1.0 4.0 2.0 6.0 3.0 
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12 Смазка ЦИАТИМ-205 кг 5.0 4.0 7.0 4.0 13.0 8.0 

13 Солидол  кг 5.0 4.0 7.0 4.0 13.0 8.0 

14 Масло индустриаль кг 100.0 40,0 400.0 100.0 400.0 200.0 

15 Техникийн эсгий  кг 2.5 1.0 2.5 1.0 5.0 3.0 

16 Паронит 0.5-1.0 мм  кг 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.3 

17 Хавтгай асбест  кг 7.0 5.0 9.0 7.0 11.0 9.0 

18 Лист төмөр С-5-40мм тн 2.0 
 

0.3 
 

4.0 3.0 

19 Булан төмөр  тн 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 

20 Швеллер №8-16мм  тн 0.3 
 

0.5 
 

1.0 
 

21 Бөөрөнхий төмөр  кг 40.0 20.0 50.0 30.0 90.0 60.0 

22 6-н талт төмөр  тн 0.1 0.1 0.1 0.08 0.2 0.1 

23 Арчих материал  кг 3.0 2.0 3.0 2.0 6.0 4.0 

24 Хөрөөний ир  ш 3.0 1.0 3.0 2.0 6.0 3.0 

25 Растворитель л 2.0 1.0 4.0 2.0 6.0 3.0 

26 Будаг цэнхэр кг 6.0 3.0 9.0 6.0 18.0 12.0 

27 Будаг улаан кг 6.0 3.0 9.0 6.0 18.0 12.0 

28 Будаг шар кг 6.0 3.0 9.0 6.0 18.0 12.0 

29 Будаг ногоон кг 6.0 3.0 9.0 6.0 18.0 12.0 

30 Будаг хар кг 6.0 3.0 9.0 6.0 18.0 12.0 

31 Будаг цагаан кг 6.0 3.0 9.0 6.0 18.0 12.0 

32 Өнхрүүш ш 4.0 2.0 6.0 4.0 10.0 8.0 

33 Багс жижиг 63 мм ш 3.0 2.0 5.0 4.0 8.0 6.0 

34 Зүлгүүр  м 1.0 0.5 1.0 0.5 2.0 1.0 

 
Түлшний зарим тоноглолын их урсгал засварын материал 

 

Д/д Материалын нэр Х/н 
Хуваарилаг
ч хутга СПС 

Займчин тэжээгч 
КПУ 

Буух хоолой, 
лоток, бункер 

и/з у/з и/з у/з и/з у/з 

1 Электрод ф3-4 мм кг 15 10 20 15 40 30.0 

2 Пропан ш 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0 

3 Кислород м3 8.0 5.0 8.0 5.0 8.0 5.0 

4 Цагаан давуу м 2.0 1.5 3.0 2.0 
  

5 Смазка ЦИАТИМ-205 кг 5.0 4.0 5.0 4.0 
  

6 Масло индустриаль кг 
  

30 30 
  

7 Паронит 0.5-1.0 мм кг 
  

0.2 0.2 
  

8 Хавтгай асбест кг 
    

7.0 5.0 

9 Лист төмөр С-5-40мм тн 0.5 0.3 0.6 0.3 
  

10 Булан төмөр тн 
  

0.1 0.08 0.2 0.1 

11 Швеллер №8-16мм тн 0.2 0.1 0.1 0.05 
  

12 6-н талт төмөр тн 0.2 0.1 0.2 0.1 
  

13 Арчих материал кг 3.0 2.0 3.0 2.0 
  

14 Хөрөөний ир ш 
  

3.0 1.0 
  

15 Растворитель л 2.0 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 

16 Будаг цэнхэр кг 6.0 3.0 9.0 6.0 6.0 3.0 

17 Будаг шар кг 
  

3.0 2.0 3.0 2.0 
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19 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

18 Будаг ногоон кг 
    

9.0 6.0 

19 Будаг хар кг 6.0 3.0 9.0 6.0 6.0 3.0 

20 Өнхрүүш ш 2.0 1.0 3.0 2.0 4.0 2.0 

21 Багс жижиг 63 мм ш 2.0 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 

22 Зүлгүүр м 0.2 0.1 0.2 0.1 
  

 
Тоос намжаах төхөөрөмж АУ 

 

№ Материалын нэр Х/н 
ЦП-5 ЦП-7 

и/з у/з и/з у/з 

1 Электрод J421 ф3.2; 4 мм кг 7.0 5.0 10.0 5.0 

2 
Электрод УОНИ-13/55 Ф3; 

4 мм 
кг 7.0 5.0 10.0 5.0 

3 Пропан ш 1.0 1.0 1.0 1.0 

4 Лист 2мм тн 0.3 0.2 0.3 0.2 

5 Угольник 15-75 тн 0.5 0.3 0.5 0.3 

6 Швеллер 12-22 тн 0.3 
 

0.3 
 

7 Ган фольга м 0.3 
 

0.3 
 

8 Силикон улаан цавуу ш 2.0 1.0 2.0 1.0 

9 Өтгөн тос кг 1.0 1.0 1.0 1.0 

10 Паронит 0.5-1.0 кг 0.3 
 

0.3 
 

11 техникийн эсгий кг 1.0 0.8 1.0 0.8 

12 Төмрийн хөрөөний ир ш 4.0 2.0 4.0 2.0 

13 Растворитель л 2.0 1.0 2.0 1.0 

14 Будаг улаан кг 3.0 2.0 3.0 2.0 

15 Будаг хар кг 3.0 2.0 3.0 2.0 

16 Будаг цагаан кг 2.0 1.5 2.0 1.5 

17 Өнхрүүш ш 2.0 2.0 2.0 2.0 

18 Багс жижиг 63 мм ш 3.0 2.0 3.0 2.0 

19 Өнгөлөгч чулуу ш 5.0 3.0 5.0 3.0 

20 Таслагч чулуу ш 5.0 3.0 5.0 3.0 

21 Кислород М3 8.0 5.0 8.0 5.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Туузан дамжуулагчид
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20 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

 
Туузан дамжуулагчид 

                 

№ 
 

Х/н 

Туузны өргөн ба дамжлагын урт (м) 

СПС КПУ 
НГУ ПРВП-

63-22.5 
ЭЦВ-10-
120-60 

АУ 1200-1400 1200-1400 

50-100м 50-100м 100-300м 100-300м 

и/з у/з и/з у/з и/з у/з и/з у/з и/з у/з и/з у/з и/з у/з 

1 Цавуу МК-700 кг 
    

30 20 40 15 
      

2 Цэвэр даавуу кг 
              

3 Арчих материал м 
    

15 10 20 10 30 15 15 10 30 15 

4 Түүхий резин кг 
              

5 Ремений цавуу SC-4000 кг 2 1 4 2 
          

6 
Ремений цавууны 
бэхжүүлэгч  E-40 

ш 2 1 4 2 
          

7 Электрод J421 ф3.2; 4 мм кг 10 5 30 15 30 15 50 15 40 25 60 40 20 10 

8 
Электрод УОНИ-13/55 Ф3; 4 

мм 
кг 10 5 30 15 40 20 60 20 50 25 60 40 20 10 

9 Пропан ш 
    

3 2 4 2 3 2 4 2 1 
 

10 Лист тн 
    

3 1.6 3 2 1.5 0.6 0.8 0.3 1 0.8 

11 Угольник 15-75 тн 
    

2 0.6 1.5 0.6 0.8 0.3 0.6 
 

0.6 
 

12 Швеллер 12-22 тн 
    

1 0.3 1 0.6 0.6 0.3 0.6 
 

0.6 
 

13 Ган фольга м 
      

0.3 
     

0.5 
 

14 Шингэн тос л 
      

20 20 
      

15 Силикон улаан цавуу ш 
    

2 1 2 1 
    

1 
 

16 Өтгөн тос кг 
    

15 10 15 10 15 10 15 10 10 5 

17 6-н талт төмөр тн 
    

0.6 
 

0.3 
 

0.3 0.1 0.3 
 

0.3 
 

18 Паронит 0.5-1.0 кг 
        

1.5 0.8 2 1.5 1 0.8 

19 техникийн эсгий кг 
              

20 Төмрийн хөрөөний ир ш 
    

5 2 
      

3 2 
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21 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

№  

Туузны өргөн ба дамжлагын урт (м) 

100-300м СПС КПУ 
НГУ ПРВП-

63-22.5 
ЭЦВ-10-
120-60 

АУ 1200-1400 1200-1400 

Х/н 50-100м 50-100м 100-300м 

 и/з у/з и/з у/з и/з у/з и/з у/з и/з у/з и/з у/з и/з у/з 

21 Төрөл бүрийн хуурай ш 5 2 
    

3 1 
    

4 3 

22 Растворитель л 10 5 
  

5 3 5 3 
  

4 2 2 1 

23 Будаг цэнхэр кг 34 17 
  

34 17 17 17 17 17 17 17 
  

24 Будаг улаан кг 34 17 
  

34 17 17 17 17 17 
  

17 17 

25 Будаг шар кг 34 17 
  

34 17 17 17 17 17 
    

26 Будаг ногоон кг 34 17 
  

34 17 17 17 17 17 
    

27 Будаг хар кг 34 17 
  

34 17 17 17 17 17 17 
 

17 17 

28 Будаг цагаан кг 34 17 
  

34 17 17 17 17 17 17 
   

29 Өнхрүүш ш 10 5 
  

10 5 8 5 5 3 2 2 2 2 

30 Багс жижиг 63 мм ш 10 5 
  

5 3 5 3 5 3 2 2 3 2 

31 Өнгөлөгч чулуу ш 8 4 
  

5 3 5 3 5 3 
  

5 3 

32 Таслагч чулуу ш 8 4 
  

5 3 5 3 5 3 
  

5 3 

33 Тросс м 
    

50 30 
        

34 Труба 159-219 тн 
        

1.5 0.6 2 1.5 
  

35 Отвод / Булан / ш 
        

6 3 8 4 
  

36 Ширмэн Вентиль резьбатай ш 
          

18 8 5 3 

37 
Дулаалгын тор /сетка 

рабица/ 
м3 

          
50 50 

  

38 
Совелит хэлбэртэй 

/фигурный совелит/ 
м3 

          
2 2 

  

39 Төмөр утас ф2 /дулаалгын/ м 
          

10 5 
  

40 Шилэн хөвөн /ороодог/ м 
          

6 3 
  

41 Цемент М400 тн 
          

0.5 0.1 
  

42 Ремень В-1800 ш 
            

6 4 

43 Набивка АС 80х105 мм ш 
            

2 1 



 

22 
 

22 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

 
Туузан дамжуулагчийн их  ба   урсгал засвараар солих ремений орц 

№ 
Нэр 

 

Хэмжих  
нэгж 

 

Туузны өргөн ба дамжлагын 
урт (м) АУ 

1200-1400 

и/з у/з и/з у/з 

1 Конвейерийн ремень 1200 м 200 100 

  2 Конвейерийн ремень 1400 м 200 100 

  3 Ремень В-2500 ш 
  

6 6 

4 Ремень В-3000 ш 
  

6 6 
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23 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

1520 мм царигтай салангад бэхэлгээтэй, модон дэртэй 1 км төмөр зам 

№ 
Зам төмөр, дэрийн 

тоо 
Х/н Материалын нэр Х/н 

Орцын 
хэмжээ 

1.1 
25 м урттай Р65 зам 
төмөртэй 1 км замын 
модон дэр /эпюр/  

1 км зам 
25 м урттай Р65 маягийн ш  зам 
төмөр,ГОСТ-8161-75,марки М76 

ТН 
Ш 

129,542 
80.12 

1.1.1 1840  
Идээлсэн ба идээлээгүй 2-р зэргийн 
модон дэр     ГОСТ 78-89 

Ш 1845 

   
 Р65 маягийн зам төмрийн ивүүр 
ГОСТ 8194-75 

ТН 
Ш 

28,327 
3698 

   
27 мм диаметртай Р65 зам төмрийн 
уулзварын боолт гайкын хамт ГОСТ-
11530-76   ГОСТ 11532-76 

ТН 
Ш 

0,335 
322 

   
27 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

ТН 
Ш 

0,030 
322 

   
Р65 маягийн зам төмрийн 
уулзварын хавчаар ГОСТ-8193-73 

ТН 
Ш 

3,805 
160 

   
Өргөн царигтай замын хадаас 
хэмжээ 16*15 мм урт нь 165 мм 
ГОСТ5812-82 

ТН 
Ш 

6,139 
16241 

   Р65 зам төмрийн ул резин  
ТН 
Ш 

1,960 
3698 

1.1.2 1600 1 км зам 
25 м урттай Р65 маягийн зам 
төмөр,ГОСТ8161-75, марки М76 

ТН 
Ш 

129,39 
80 

   
Эдээлсэн ба  эдээлээгүй 2-р зэргийн 
дэр мод ГОСТ 78-89 

Ш 1603 

   
Р65 маягийн зам төмрийн ивүүр 
ГОСТ 8194-75 

ТН 
Ш 

24,635 
3216 

   
27 мм диаметртай Р65 зам төмрийн 
уулзварын боолт гайкын хамт ГОСТ-
11530-76    ГОСТ 11532-76 

ТН 
Ш 

0,335 
322 

   
27 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

ТН 
Ш 

0,030 
322 

   
Р65 маягийн зам төмрийн 
уулзварын хавчаар ГОСТ-8193-73 

ТН 
Ш 

0,030 
322 

   
Өргөн царигтай замын хадаас 
хэмжээ 16*15 мм урт нь 165 мм 
ГОСТ5812 

ТН 
Ш 

4,923 
13025 

   Р65 зам төмрийн ул резин 
ТН 
Ш 

1,704 
3216 

1.2 
25 м урттай Р50 зам 
төмөртэй 1 км замын 
модон дэр /эпюр/ 

1 км 
25 м урттай Р50 маягийн зам 
төмөр,ГОСТ 7174-75,марки М74 

ТН 
Ш 

103,285 
80.12 

1.2.1 1840  
Эдээлсэн ба эдээлээгүй 2-р зэргийн 
модон дэр    ГОСТ 78-89 

Ш 1843 

   
Р50  зам төмрийн ивүүр ГОСТ 8194-
75 

ТН 
Ш 

22,928 
3698 

   
24 мм диаметртай Р50 зам төмрийн 
уулзварын боолт гайкын хамт ГОСТ-
11530-76  ГОСТ 11532-76 

ТН 
Ш 

0,357 
482 

   
24 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

ТН 
Ш 

0,033 
482 
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24 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

   
Р50  зам төмрийн уулзварын 
хавчаар  
ГОСТ-8193-73 

ТН 
Ш 

3,003 
160 

   
Өргөн царигтай замын хадаас 
хэмжээ 16*15 мм урт нь 165 мм 
ГОСТ5812 

Т 
ш 

5,653 
14954 

   Р50 зам төмрийн ул резин 
Т 
ш 

1,960 
3698 

№ 
Зам төмөр, дэрийн 

тоо 
Х/н Материалын нэр Х/н 

Орцын 
хэмжээ 

1.2.2 1600 1 км 
25 м урттай Р50 маягийн зам 
төмөр,ГОСТ 7174-75,марки М74 

Т 
ш 

103,285 
80 

   
Эдээлсэн ба эдээлээгүй 2-р зэргийн 
модон дэр     ГОСТ 78-89 Р50  

Ш 1602 

   
Р50  зам төмрийн ивүүр ГОСТ 8194-
75 

Т 
Ш 

19,952 
3218 

 
 

  
24 мм диаметртай Р50 зам төмрийн 
уулзварын боолт гайкын хамт ГОСТ-
11530-76   ГОСТ 11532-76 

Т 
Ш 

0,357 
482 

   
24 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,3 
482 

   
Р50  зам төмрийн уулзварын 
хавчаар ГОСТ-8193-73 

Т 
Ш 

3,003 
160 

   
Өргөн царигтай замын хадаас 
хэмжээ 16*15 мм урт нь 165 мм 
ГОСТ5812 

Т 
Ш 

4.915 
13003 

   Р50 зам төмрийн ул резин 
Т 
Ш 
 

1.705 
3218 

1.3 
12.5 м урттай Р65 зам 
төмөртэй 1 км замын 
модон дэр /эпюр/  

1 км зам 
12.5 м урттай Р65 маягийн зам 
төмөр, марки М76  ГОСТ-8161-75 

ТН 
Ш 

129,542 
160 

1.3.1 1840  
Эдээлсэн ба эдээлээгүй 2-р зэргийн 
модон дэр    ГОСТ 78-89 

Ш 1845 

   
 Р65  зам төмрийн ивүүр ГОСТ 8194-
75 

Т 
Ш 

28,327 
3698 

   
27 мм диаметртай Р65 зам төмрийн 
уулзварын боолт гайкын хамт ГОСТ-
11530-76    ГОСТ 11532-76 

Т 
Ш 

0,670 
643 

   
27 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,060 
643 

   
Р65 маягийн зам төмрийн 
уулзварын хавчаар ГОСТ-8193-73 

Т 
Ш 

7.61 
320 

   
Өргөн царигтай замын хадаас 
хэмжээ 16*15 мм урт нь 165 мм 
ГОСТ5812-82 

Т 
Ш 

5,725 
15145 

   Р65 зам төмрийн ул резин  
Т 
Ш 

1,960 
3698 

1.3.2 1600 1 км зам 
12,5 м урттай Р65 маягийн зам 
төмөр,ГОСТ8161-75, марки М76 

Т 
Ш 

129,542 
160 

   
Эдээлсэн ба  эдээлээгүй 2-р зэргийн 
дэр мод ГОСТ 78-89 

Ш 1604 
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25 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

   
Р65 маягийн зам төмрийн ивүүр 
ГОСТ 8194-75 

Т 
Ш 
 

24,635 
3216 

   
27 мм диаметртай Р65 зам төмрийн 
уулзварын боолт гайкын хамт ГОСТ-
11530-76      ГОСТ 11532-76 

Т 
Ш 

0,669 
643 

   
27 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,066 
965 

   
Р65 маягийн зам төмрийн 
уулзварын хавчаар ГОСТ-8193-73 

Т 
Ш 

7,61 
320 

   
Өргөн царигтай замын хадаас 
хэмжээ 16*15 мм урт нь 165 мм 
ГОСТ5812 

Т 
Ш 

4,923 
13025 

   Р65 зам төмрийн ул резин 
Т 
Ш 

1,704 
3216 

№ 
Зам төмөр, дэрийн 
тоо 

Х/н Материалын нэр Х/н 
Орцын 
хэмжээ 

1.4 
12,5 м урттай Р50 зам 
төмөртэй 1 км замын 
модон дэр /эпюр/ 

1 км 
12,5 м урттай Р50 маягийн зам 
төмөр,ГОСТ 7174-75,марки М74 

Т 
Ш 

103,285 
160 

1.4.1 1840  
Эдээлсэн ба эдээлээгүй 2-р зэргийн 
модон дэр ГОСТ 78-89 

Ш 1845 

   
Р50  зам төмрийн ивүүр ГОСТ 8194-
75 

Т 
Ш 

22,928 
3698 

   
24 мм диаметртай Р50 зам төмрийн 
уулзварын боолт гайкын хамт ГОСТ-
11530-76    ГОСТ 11532-76 

Т 
Ш 

0,714 
965 

   
24 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,066 
965 

   
Р50  зам төмрийн уулзварын 
хавчаар ГОСТ-8193-73 

Т 
Ш 

6,006 
320 

   
Өргөн царигтай замын хадаас 
хэмжээ 16*15 мм урт нь 165 мм 
ГОСТ5812 

Т 
Ш 

5,653 
15145 

   Р50 зам төмрийн ул резин 
Т 
Ш 

1,960 
3698 

1.4,2 1600 1 км 
12,5 м урттай Р50 маягийн зам 
төмөр,ГОСТ 7174-75,марки М74 

Т 
Ш 

103,285 
160 

   
Эдээлсэн ба эдээлээгүй 2-р зэргийн 
модон дэр ГОСТ 78-89   

Ш 1604 

   
Р50  зам төмрийн ивүүр ГОСТ 8194-
75 

Т 
Ш 

19,952 
3218 

   
24 мм диаметртай Р50 зам төмрийн 
уулзварын боолт гайкын хамт ГОСТ-
11530-76   ГОСТ 11532 

Т 
Ш 

0,714 
965 

   
24 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,066 
965 

   
Р50  зам төмрийн уулзварын 
хавчаар ГОСТ-8193-73 

Т 
Ш 

6,006 
320 

   
Өргөн царигтай замын хадаас 
хэмжээ 16*15 мм урт нь 165 мм 
ГОСТ5812 

Т 
Ш 

5,653 
14954 
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26 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

 
1520 мм царигтай    СZ-1 /хятад/ 

маркийн  бэхэлгээтэй, төмөр бетон дэртэй нэг км төмөр зам 
 

№ 
Зам төмөр 
Дэрийн тоо 

Х/н Материалын нэр Х/н 
Орцын 
хэмжээ 

2.1 

25 м урттай Р65 зам 
төмөртэй, төмөр 
бетон дэрийн тоо 
/эпюр/ 

1 км 
зам 

25 м урттай Р65 маягийн зам төмөр 
ГОСТ 8161-75, марки М76 

Т 
Ш 

129,542 
80 

2.1.1 1840  
CZ-1 бэхэлгээтэй төмөр бетон дэр 
MNS 4700:1999 2 дугаар зэрэг 

Ш 1840 

   
СZ бэхэлгээтэй бетон дэрийн босоо 
боолт 27 мм 

Ш 7360 

   Босоо боолт бэхжүүлэгч бэлдмэл КГ 300 

   Р50 зам төмрийн ул резин 
Т 
Ш 

1,704 
3216 

1.5 
12,5 м урттай Р43 зам 
төмөртэй 1 км замын 
модон дэр /эпюр/ 

1 км 
12,5 м урттай Р43 маягийн зам 
төмөр ГОСТ 7173-54 

Т 
Ш 

89,368 

1.5,1 1840  
Эдээлсэн ба эдээлээгүй 2-р зэргийн 
модон дэр    ГОСТ 78-89   

Ш 1840 

   
Р43 зам төмрийн ивүүр ГОСТ 7056-
77 

Т 
Ш 

19,451 
3698 

   
22 мм диаметртай Р50 зам төмрийн 
уулзварын боолт гайкын хамт ГОСТ-
11530-76     ГОСТ 11532-76 

Т 
Ш 

0,581 
965 

   
22 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,048 
965 

   
Р43  зам төмрийн уулзварын 
хавчаар ГОСТ 19127-73 

Т 
Ш 

5,123 
320 

   
Өргөн царигтай замын хадаас 
хэмжээ 16*15 мм урт нь 165 мм 
ГОСТ5812 

Т 
Ш 

5,425 
15145 

1.5,2 1600 1 км 
12,5 м урттай Р43 маягийн зам 
төмөр ГОСТ 7173-54 

Т 
Ш 

89,368 
160 

   
Эдээлсэн ба эдээлээгүй 2-р зэргийн 
модон дэр   ГОСТ 78-89   

Ш 1604 

   
Р43 зам төмрийн ивүүр ГОСТ 8194-
75 

Т 
Ш 

16,916 
965 

   
22 мм диаметртай Р50 зам төмрийн 
уулзварын боолт гайкын хамт ГОСТ-
11530-76 ГОСТ 11532 

Т 
Ш 

0,581 
965 

   
22 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,048 
965 

   
Өргөн царигтай замын хадаас 
хэмжээ 16*15 мм урт нь 165 мм 
ГОСТ5812 

Т 
Ш 

47,994 
13219 

   
Р43  зам төмрийн уулзварын 
хавчаар  
ГОСТ-8193-73 

Т 
Ш 

5,123 
320 
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27 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

№ 
Зам төмөр 
Дэрийн тоо 

Х/н Материалын нэр Х/н 
Орцын 
хэмжээ 

   
Бэхжүүлэгч бэлдмэлийг шингэлэгч 
/хүхэр шар/ 

КГ 150 

   Босоо боолтын гайка М27 мм Ш 7360 

   Босоо боолтын шайба  27мм Ш 7360 

 
 

  Р65 зам төмрийн ул резин Ш 3680 

   Р65 даруулага төмөр Ш 7360 

   Пружинэн даруулага Ш 7360 

   Цариг баригч 2*4 мм Ш 7360 

   
Р65 зам төмрийн уулзварын хавчаар 
ГОСТ 88193-73 

Т 
Ш 

3.805 
80 

   

27 мм диаметртай Р65 зам төмрийн 
уулзварын боолт гайкын хамт ГОСТ-
11530-76 
ГОСТ 11532 

Т 
Ш 

0,3345 
322 

   
27 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,0 
322 

2.1.2 1600 
1 км 
зам 

25 м урттай Р65 маягийн зам төмөр 
ГОСТ 8161-75, марки М76 

Т 
Ш 

129,542 
80 

   
CZ-1 бэхэлгээтэй төмөр бетон дэр 
MNS 4700:1999 2 дугаар зэрэг 

Ш 1600 

   Босоо боолт бэхжүүлэгч бэлдмэл КГ 200 

   
Бэхжүүлэгч бэлдмэлийг шингэлэгч 
/хүхэр шар 

КГ 100 

   
СZ бэхэлгээтэй бетон дэрийн босоо 
боолт 27 мм 

Ш 6400 

   Босоо боолтын шайба  27мм Ш 6400 

   Р65 зам төмрийн ул резин Ш 3200 

   Р65 даруулага төмөр Ш 6400 

   Пружинэн даруулага Ш 6400 

   Цариг баригч 2*4 мм Ш 6400 

     
Р65 зам төмрийн уулзварын хавчаар  
ГОСТ 88193-73 

Т 
Ш 

3.805 
80 

 
 

  

27 мм диаметртай Р65 зам төмрийн 
уулзварын боолт гайкын хамт ГОСТ-
11530-76 
ГОСТ 11532 

Т 
Ш 

0.334,5 
321.5 

   
27 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,030 
480 

2.1.3 

25 м урттай Р50 зам 
төмөртэй, төмөр 
бетон дэрийн тоо 
/эпюр/ 

1 км 
зам 

25 м урттай Р50 маягийн зам төмөр 
ГОСТ 7174-75, марки М74 

Т 
Ш 

103,24 
80 

 1840  
CZ-1 бэхэлгээтэй төмөр бетон дэр 
MNS 4700:1999 2 дугаар зэрэг 

Ш 1840 

   Босоо боолт бэхжүүлэгч бэлдмэл КГ 300 
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28 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

№ 
Зам төмөр 
Дэрийн тоо 

Х/н Материалын нэр Х/н 
Орцын 
хэмжээ 

   
Бэхжүүлэгч бэлдмэлийг шингэлэгч 
/хүхэр шар/ 

КГ 150 

   
СZ бэхэлгээтэй бетон дэрийн босоо 
боолт 27 мм 

Ш 7360 

   Босоо боолтын шайба  24мм Ш 7360 

   Р50 зам төмрийн ул резин Ш 3680 

    Цариг баригч 2*4 мм Ш 7360 

   Р50 даруулага төмөр Ш 7360 

   Пружинэн даруулага Ш 7360 

   
Р50 зам төмрийн уулзварын хавчаар 
ГОСТ 8193-73 

Т 
Ш 

3,003 
160 

   

24 мм диаметртай Р50 зам төмрийн 
уулзварын боолт гайкын хамт ГОСТ-
11530-76 
ГОСТ 11532-76 

Т 
Ш 

0,357 
482 

   
24 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,033 
482 

2.1.4 1600 
1 км 
зам 

25 м урттай Р50 маягийн зам төмөр 
ГОСТ 7174-75, марки М74 

Т 
Ш 

103,24 
80 

   
CZ-1 бэхэлгээтэй төмөр бетон дэр 
MNS 4700:1999 2 дугаар зэрэг 

Ш 1600 

   Босоо боолт бэхжүүлэгч бэлдмэл КГ 200 

   
Бэхжүүлэгч бэлдмэлийг шингэлэгч 
/хүхэр шар/ 

КГ 100 

   
СZ бэхэлгээтэй бетон дэрийн босоо 
боолт 27 мм 

Ш 6400 

   Босоо боолтын шайба  24мм Ш 6400 

   Р50 зам төмрийн ул резин Ш 3200 

   Цариг баригч 2*4 мм  төмөр Ш 6400 

   Р50 даруулага төмөр Ш 6400 

   Пружинэн даруулага Ш 6400 

   
Р50 зам төмрийн уулзварын хавчаар 
ГОСТ 8193-73 

Т 
Ш 

3,003 
160 

   
24 мм диаметртай уулзварын боолт 
гайкын хамт ГОСТ-11530-76   ГОСТ 
11532-76 

Т 
Ш 

0,357 
482 

   
24 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,3 
482 

2.1.5 

12,5 м урттай Р65 зам 
төмөртэй, төмөр 
бетон дэрийн тоо 
/эпюр/ 

1 км 
зам 

12.5 м урттай Р65 маягийн зам 
төмөр ГОСТ 8161-75, марки М76 

Т 
Ш 

129,542 
160,24 

 1840  
CZ-1 бэхэлгээтэй төмөр бетон дэр 
MNS 4700:1999 2 дугаар зэрэг 

Ш 1840 

   Босоо боолт бэхжүүлэгч бэлдмэл КГ 300 

   
Бэхжүүлэгч бэлдмэлийг шингэлэгч 
/хүхэр шар/ 

КГ 150 
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29 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

№ 
Зам төмөр 
Дэрийн тоо 

Х/н Материалын нэр Х/н 
Орцын 
хэмжээ 

   
СZ бэхэлгээтэй бетон дэрийн босоо 
боолт 27 мм 

Ш 7360 

   Босоо боолтын шайба  27мм Ш 7360 

   Р65 зам төмрийн ул резин Ш 3680 

   Цариг баригч 2*4 мм  төмөр Ш 7360 

   Р65 даруулага төмөр Ш 7360 

   Пружинэн даруулага Ш 7360 

   
Р65 зам төмрийн уулзварын хавчаар 
ГОСТ 8193-73 

Т 
Ш 

7,61 
320 

   
27 мм диаметртай уулзварын боолт 
гайкын хамт ГОСТ-11530-76   ГОСТ 
11532-76 

Т 
Ш 

0,669 
643 

   
27 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,060 
643 

2.1.6 1600 
1 км 
зам 

12.5 м урттай Р65 маягийн зам 
төмөр ГОСТ 8161-75, марки М76 

Т 
Ш 

129,542 
160,24 

   
CZ-1 бэхэлгээтэй төмөр бетон дэр 
MNS 47005:1999 2 дугаар зэрэг 

Ш 1600 

   Босоо боолт бэхжүүлэгч бэлдмэл КГ 200 

   
Бэхжүүлэгч бэлдмэлийг шингэлэгч 
/хүхэр шар/ 

КГ 100 

   
СZ бэхэлгээтэй бетон дэрийн босоо 
боолт 27 мм 

Ш 6400 

   Босоо боолтын шайба  27мм Ш 6400 

   Р65 зам төмрийн ул резин Ш 3200 

   Цариг баригч 2*4 мм  Ш 6400 

   Р65 даруулага төмөр Ш 6400 

   Пружинэн даруулага Ш 6400 

   
Р65 зам төмрийн уулзварын хавчаар 
ГОСТ 8193-73 

Т 
Ш 

0,669 
643 

   
27 мм диаметртай уулзварын боолт 
гайкын хамт ГОСТ-11530-76  ГОСТ 
11532-76 

Т 
Ш 

0,669 
643 

   
27 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,060 
643 

2.1.7 

12,5 м урттай Р50 зам 
төмөртэй, төмөр 
бетон дэрийн тоо 
/эпюр 

 
12.5 м урттай Р50 маягийн зам 
төмөр ГОСТ 7174-75, марки М74 

Т 
Ш 

103.24 
160,24 

 1840 
1 км 
зам 

CZ-1 бэхэлгээтэй төмөр бетон дэр 
MNS 47005:1999 2 дугаар зэрэг 

Ш 
103,24 
160,24 

   Босоо боолт бэхжүүлэгч бэлдмэл Ш 
0,714 
965 

   
Бэхжүүлэгч бэлдмэлийг шингэлэгч 
/хүхэр шар/ 

КГ 150 

   
СZ бэхэлгээтэй бетон дэрийн босоо 
боолт 27 мм 

Ш 7360 

   Босоо боолтын шайба  27мм Ш 0,066 



 

30 
 

30 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

№ 
Зам төмөр 
Дэрийн тоо 

Х/н Материалын нэр Х/н 
Орцын 
хэмжээ 

965 

   Р50 зам төмрийн ул резин Ш 
1,960 
3698 

   Цариг баригч 2*4 мм  төмөр Ш 7360 

   Р50 даруулага төмөр Ш 7360 

   Пружинэн даруулага Ш 7360 

   
Р50 зам төмрийн уулзварын хавчаар 
ГОСТ 8193-73 

Т 
Ш 

6,006 
320 

   
27 мм диаметртай уулзварын боолт 
гайкын хамт ГОСТ-11530-76   ГОСТ 
11532-76 

Т 
Ш 

0,669 
643 

   
24 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,033 
482 

2.1.8 1600 
1 км 
зам 

12.5 м урттай Р50 маягийн зам 
төмөр ГОСТ 7174-75, марки М74 

Т 
Ш 

103,386 
160,24 

   
CZ-1 бэхэлгээтэй төмөр бетон дэр 
MNS 47005:1999 2 дугаар зэрэг 

Ш 1600 

   Босоо боолт бэхжүүлэгч бэлдмэл Ш 
0,714 
965 

   
Бэхжүүлэгч бэлдмэлийг шингэлэгч 
/хүхэр шар/ 

КГ 100 

   
СZ бэхэлгээтэй бетон дэрийн босоо 
боолт 24 мм 

Ш 6400 

   Босоо боолтын шайба  24мм Ш 
0,066 
965 

   Р50 зам төмрийн ул резин Ш 
1,704 
3216 

   Цариг баригч 2*4 мм  төмөр Ш 6400 

   Р50 даруулага төмөр Ш 6400 

   Пружинэн даруулага Ш 6400 

   
Р50 зам төмрийн уулзварын хавчаар 
ГОСТ 8193-73 

Т 
Ш 

6,006 
320 

   
24 мм диаметртай уулзварын боолт 
гайкын хамт ГОСТ-11530-76   ГОСТ 
11532-76 

Т 
Ш 

0,669 
643 

   
24 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
Ш 

0,066 
965 
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31 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

1520 мм царигтай Англи улсын Пандрол бэхэлгээтэй, 
төмөр   бетон  дэртэй нэг км төмөр зам 

                                   

№ Зам төмөр,дэрийн тоо Х/н Материалын нэр Х/н 
Орцын 
хэмжээ 

3.1.1 
25 м урттай Р65 зам 
төмөртэй, төмөр бетон 
дэрийн тоо /эпюр/ 

 
 

25 м урттай Р65 маягийн зам төмөр 
ГОСТ 8161-75, марки М76 

Тн 
Ш 

129.542 
80.12 

 1840 
1 км 
зам 

Пандрол бэхэлгээтэй төмөр бетон 
дэр 

Ш 1840 

   
Р65 зам төмрийн уулзварын хавчаар 
ГОСТ 8193-73 

ТН 
Ш 

3.805 
160 

   
27 мм диаметртай уулзварын боолт 
гайкын хамт ГОСТ-11530-76 
ГОСТ 11532-76 

Т 
Ш 

0.3345 
322 

   
27 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
ш 

0,030 
322 

  
 
 

Пандрол бэхэлгээний 
Зам төмөрийн ул дарагч   Pandrol 
1463A  
Top-PA66-M 

Ш 7360 

  
 
 

Пандрол цариг баригч  Pandrol MTC1 
13208F-PA-66-16 

Ш 3680 

   
Пандрол цариг баригч  Pandrol MTC1 
13207E-  PA-66-8 

Ш 3680 

   Р65 зам төмөрийн ул резин Ш 3680 

3.2.1 
25 м урттай Р65 зам 
төмөртэй, төмөр бетон 
дэрийн тоо /эпюр 

 
25 м урттай Р65 маягийн зам төмөр 
ГОСТ 8161-75, марки М76 

ТН 
Ш 

129.542 
80.12 

 1600 
1км 
зам 

Пандрол бэхэгээтэй төмөр бетон дэр Ш 1600 

   
Р65 зам төмрийн уулзварын хавчаар 
ГОСТ 8193-73 

ТН 
Ш 

3.805 
160 

   
27 мм диаметртай уулзварын боолт 
гайкын хамт     ГОСТ-11530-76 
ГОСТ 11532-76 

Т 
Ш 

0.3345 
322 

   
27 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
ш 

0,030 
322 

   
Пандрол Зам төмөрийн 
ул дарагч   Pandrol 1463A Top-PA66-
M 

Ш 6400 

   
Пандрол цариг баригч 
Pandrol MTC1   13208F-PA-66-16 

Ш 3200 

   
Пандрол цариг баригч 
Pandrol MTC1 13207E-  PA-66-8 

Ш 3200 

   Р65 зам төмөрийн ул резин Ш 3200 

№ Зам төмөр, дэрийн тоо Х/н Материлын нэр Х/н 
Орцын 
хэмжээ 

3.3.1 
12.5 м урттай Р65 зам 
төмөртэй, төмөр бетон 
дэрийн тоо /эпюр 

 
12.5 м урттай Р65 маягийн зам 
төмөр ГОСТ 8161-75, марки М76 

ТН 
Ш 

129.542 
160.24 
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32 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

№ Зам төмөр,дэрийн тоо Х/н Материалын нэр Х/н 
Орцын 
хэмжээ 

 1840 
1км 
зам 

Пандрол бэхэгээтэй төмөр бетон дэр Ш 1840 

   
Р65 зам төмрийн уулзварын хавчаар 
ГОСТ 8193-73 

ТН 
Ш 

7.61 
320 

   
27 мм диаметртай уулзварын боолт 
гайкын хамт    ГОСТ-11530-76 
ГОСТ 11532-76 

Т 
Ш 

0.669 
643 

   
27 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
ш 

0,060 
643 

   
Пандрол Зам төмөрийн 
ул дарагч Pandrol 1463A Top-PA66-M 

Ш 7360 

   
Пандрол цариг баригч 
Pandrol MTC1      13208F-PA-66-16 

Ш 3680 

   
Пандрол цариг баригч 
Pandrol MTC1 13207E-  PA-66-8 

Ш 3680 

   Р65 зам төмөрийн ул резин Ш 3680 

3.4.1 
12.5 м урттай Р65 зам 
төмөртэй, төмөр бетон 
дэрийн тоо /эпюр 

 
12,5 м урттай Р65 маягийн зам 
төмөр,ГОСТ8161-75, марки М76 

ТН 
Ш 

129.542 
160.24 

 1600 1 КМ Пандрол бэхэгээтэй төмөр бетон дэр Ш 1600 

   
Р65 зам төмрийн уулзварын хавчаар 
ГОСТ 8193-73 

ТН 
Ш 

7.61 
320 

   
27 мм диаметртай уулзварын боолт 
гайкын хамт    ГОСТ-11530-76 
ГОСТ 11532-76 

Т 
Ш 

0.669 
643 

   
27 мм диаметртэй пружинэн шайба 
ГОСТ 19115-73 

Т 
ш 

0,060 
643 

   
Пандрол Зам төмөрийн 
ул дарагч   Pandrol 1463A Top-PA66-
M 

Ш 3200 

   
Пандрол цариг баригч 
Pandrol MTC1    13208F-PA-66-16 

Ш 3200 

   
Пандрол цариг баригч 
Pandrol MTC1 13207E-  PA-66-8 

Ш 3200 

   Р65 зам төмөрийн ул резин Ш 3200 

 
 

Р50 1/9 маягийн суман шилжүүлэг 
 

№ Материалын нэр Х/н Орцын хэмжээ 

4.1.1 

Сумын дүнз 

Ком 
/Ний

т 
63ш/ 

3м-17ш         4.25м-4ш 
3.25м-7ш     4.5м-7ш 
3.5м-7ш   4.75м-4ш 
3.75-5ш      5м-5ш 

4м-3ш      5.25м-4ш 
 

Сумын жижиг хэрэглэл тн 0.448 

Башмаг ш 22 

Хундага ш 22 
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33 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

№ Материалын нэр Х/н Орцын хэмжээ 

Шор / Баруун тахир / 

ш 

1 

Шор / Баруун шулуун / 1 

Шор / Зүүн тахир / 1 

Шор / Зүүн шулуун / 1 

Зүрхэвчний лапит ш 2 

Шорын угны лапит ш 1 

Рам зам төмөр 
ТН 
Ш 

1290 
2 

Шилжих зам төмөр 
ТН 
Ш 

3.22 
4 

Тахир зам төмөр 
ТН 
Ш 

1.037 
2 

Шилжих тахир зам 
төмөр 

ТН 
Ш 

 

Ординатын  ивүүр Ш 12 

Ивүүр Ш 92 

I татуурага 
/ээмэг, босоо боолтууд, 

бандаж/ 
ком 1 

II татуурага 
/ээмэг, босоо боолтууд, 

бандаж/ 
ком 1 

Зүрхэвч Ш 1 

Хаших зам төмөр 
/боолтын хамт/ 

Ком 1 

Вкладыш Ш 
4 нүхтэй-2ш 
3 нүхтэй-1ш 
2нүхтэй-5ш 

 
Р65 1/9 маягийн суман шилжүүлэгийн их засвар 

 

№ Материалын нэр Х/н Орцын хэмжээ 

6.1.1 

Сумын дүнз 
Ком 

/Нийт 
68ш/ 

3м-17ш 
3.25м-10ш 

3.5м-8ш 
3.75-4ш 
4м-6ш 

4.25м-5ш 
4.5м-6ш 

4.75м-4ш 
5м-4ш 

5.25м-4ш 

Сумын жижиг хэрэглэл тн 0.685 

Башмаг ш 30 

Хундага  ш 30 

Шор / Баруун тахир / 

ш 

1 

Шор / Баруун шулуун / 1 

Шор / Зүүн тахир / 1 

Шор / Зүүн шулуун / 1 

Зүрхэвчний лапит ш 2 
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34 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Шорын угны лапит ш 1 

Рам зам төмөр  
ТН 
Ш 

1.625 
2 

Шилжих зам төмөр  
ТН 
Ш 

3.22 
4 

Тахир зам төмөр 
ТН 
Ш 

1.037 
2 

Шилжих тахир зам 
төмөр 

ТН 
Ш 

 

Ординатын  ивүүр Ш 16 

Ивүүр Ш 108 

I татуурга 
/ээмэг, босоо 
боолтууд, бандаж/ 

ком 1 

II татуурга 
/ээмэг, босоо 
боолтууд, бандаж/ 

ком 1 

Зүрхэвч Ш 1 

Хаших зам төмөр 
/боолтын хамт/ 

Ком 1 

 Вкладыш Ш 
4 нүхтэй-2ш 
3 нүхтэй-1ш 
2нүхтэй-5ш 

 
1 км замд орох баластын орц норм. 

 

№ Зам төмөр,дэрийн тоо Х/н Материалын нэр Х/н 
Орцын 
хэмжээ 

5.1.1 
Буталмал чулуун 
дайрга 

1 км 
замд 

Буталмал чулуун дайрга 25-70мм П.М 1000 

   Буталмал чулуун дайрга 40-70мм П.М 1000 

   Буталмал чулуун дайрга 25-40мм П.М 1000 

   Буталмал чулуун дайрга 15-40мм П.М 1000 

   Элс хайрганы холимог П.М 1000 
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35 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Цахилгаан тальнууд 
 

№ 
Туслах 

материалын 
нэрс 

Х/н 
ТЭ-1026 10тн ТЭ-500   5тн ТЭ-320 3,2тн ТЭ-200   2тн ТЭ-100   1тн Лебёдка 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

1 Хар лент ш 3 9 3 9 3 6 3 6 3 6 5 10 

2 Хөх лент ш 7 10 7 10 7 10 7 10 7 10 5 10 

3 Электрод кг 3 5 3 5 3 5 3 5   3 5 

4 Тос 5w30 кг 10 15 10 15 3 5 3 5 2 4 5 10 

5 
Будаг 

шингэлэгч 
л 2 5 2 5 2 4 2 4 2 4 3 5 

6 Спирт л 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5 

7 
Дизелийн 

түлш 
кг 20 30 20 30 10 20 5 10 5 10 10 20 

8 Бензин л 2 5 2 5 2 5 1 3 1 3 2 5 

9 Будаг кг 5 15 5 15 5 10 5 10 3 5 3 5 

10 
Тос смазка1-

13 
кг 3 5 3 5 2 3 2 3 1 2 3 5 

11 Таслагч чулуу ш 5 15 5 15 3 12 3 12 3 12 5 15 

12 Зүлгүүр ш 3 6 3 6 3 6 2 4 2 4 3 6 

13 Будгын багс ш 3 5 3 5 3 5 3 5 2 3 3 5 

14 
Хөндийрүүлэх 

лак ф3 98 
кг 2 5 2 5 2 5 1 3 1 3 2 5 

15 Арчих /цэвэр/ м 5 10 5 10 5 10 2 5 2 5 5 10 

16 Арчих /бохир/ кг 3 5 3 5 3 5 1 3 1 3 3 5 

17 
Угольник 

45х45 
кг 60 200 60 200 60 200 30 100 30 100 50 100 
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36 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Вагон түлхэгчийн троллей 
 

№ Туслах материалын нэрс Х/н 
Вагон түлхэгчийн троллей 

Урсгал засвар Их засвар 

1 Хар лент ш 2 10 

2 Хөх лент ш 5 15 

3 Будаг кг 5 10 

4 Багс жижиг ш 3 5 

5 Арчих материал /цэвэр/ м 5 8 

6 Арчих материал /бохир/ кг 2 5 

7 Угольник кг 200 300 

8 Текстолит кг 50 100 

 
Түлшний тоноглолын их урсгал засварын материалын орцын норм 

/Вагон хөмрөгч,  ДФМ, ЭТ, ЛП/ 
 

Д/д Материалын нэр Х/н 

Вагон 
хөмрөгч ВРС-

125 

Дроб. Фрез 
машина 

ДФМ-11А 

Цахилгаан 
түлхэгч ЭТ 

Туузан 
тэжээгч ЛП 

и.з у.з и.з у.з и.з у.з и.з у.з 

1 Зузаан лист төмөр тн 10 5 1 0.5 2 1 2 1 

2 
Боолтууд гайкны 

хамт 
кг 200 50 20 5 50 20 100 50 

3 Пропан ш 4 2 2 1 2 1 2 1 

4 Кислород М3 30 12 12 6 
  

4 2 

5 Төмрийн будаг кг 40 20 5 
 

34 17 34 17 

6 Зүлгүүр М2 10 3 10 3 10 3 10 3 

7 Электрод кг 100 50 40 10 30 15 30 15 

8 Техникийн эсгий кг 20 10 5 
     

9 Смазка кг 50 20,0 11,0 10,0 20 10 20 10 

10 Арчих материал кг 20 10 10 5 20 10 20 10 

11 
Төмрийн хөрөөний 

ир 
ш 5 2 3 1 3 1 3 1 

12 
Төрөл бүрийн 

хуурай 
ш 3 

 
3 

 
2 

 
2 1 

13 Цувимал ган кг 300 100 100 
 

300 100 300 100 

14 Цагаан давуу м 5 3 3 1 5 3 5 3 

15 Паронит кг 24 12 24 12 24 12 24 12 

16 Улаан силикон ш 5 2 2 1 4 2 4 2 

17 Хавтгай азбест кг 20 10 5 3 
    

18 Шингэн тос кг 400 200 100 50 400 200 200 100 

19 Солидол кг 40 20 40 20 20 10 20 10 

20 Хананы резин ш 40 20 
      

21 Дизелийн түлш кг 20 10 
  

20 10 
  

22 Булан төмөр тн 1 0.5 
    

0.2 0.1 
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37 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Д/д Материалын нэр Х/н 

Вагон 
хөмрөгч ВРС-

125 

Дроб. Фрез 
машина 

ДФМ-11А 

Цахилгаан 
түлхэгч ЭТ 

Туузан 
тэжээгч ЛП 

и.з у.з и.з у.з и.з у.з и.з у.з 

23 Швеллер №10-22 тн 1 0.5   1 0.5 0.2 0.1 

24 Бөөрөнхий төмөр кг 1 0.5 
  

1 0.5 0.3 0.1 

25 Хөтлөгч араа ш 2 
       

26 Хөтлөгдөгч араа ш 2 
       

27 Ролик опор ш 4 2 
      

29 Гуулин втулка ш 8 4 
  

8 4 
  

30 6- н талт /Төмөр/ тн 1 0.5 1 0.5 3 2 
  

31 Двухтавр тн 3 
   

1 0.5 
  

32 Бандаж ком 2 1 
      

33 Дугуй ш 
  

2 1 
    

34 Авто угсраа ком 
    

2 1 
  

35 
Авто угсрааны 

шингээгч аппарат ш     
2 1 

  

36 Хадаас /ремений/ ш 
      

50 30 

37 
Накладканы 

материал м     
40 20 

  

38 Буксны пүрш /том/ ш 
    

16 8 
  

39 
Буксны пүрш 

/жижиг/ ш     
16 8 

  

40 Өнгөлөгч чулуу ш 10 5 3 2 5 3 10 5 

41 Таслагч чулуу ш 10 5 3 2 5 3 10 5 

42 Пальц резин ш 200 100 200 100 500 250 200 100 

43 
Ремений цавуу SC-

4000 
кг 

      
2 1 

44 
Ремений цавууны 
бэхжүүлэгч  E-40 

ш 
      

2 1 

 
 

Дохиолол холбооны төхөөрөмж 
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38 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Дохиолол холбооны төхөөрөмж 

Д/д Материал Х/н 

Цахилгаан 
суман 

шилжүүлэгч 
Дохио 

Зам төмөр 
хэлхээ 

Кабель Пульт табло 
Тэжээлийн 
зогсоогуур 

Статив 
Холбооны 

төхөөрөмж 
Радио станц Чанга яригч 

и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг у.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг 

1 
Цэвэр арчих 

материал 
м 14 7 18 9 8 4 4 2 4 2 2 1 2 1 6 3 2 1 2 1 

2 
Арчих 

материал 
м 28 14 32 16 12 6 6 3 6 3 2 1 2 1 8 4 4 2 4 2 

3 
Төмрийн 

хөрөөний ир 
ш 

    
20 10 20 10 

    
10 10 10 

     

4 Паронит кг 
    

10 5 
            

1 0.5 

5 Шингэн тос л 14 7 
                  

6 
Өтгөн тос 
/циатам/ 

кг 18 10.5 
                  

7 Бронз кг 40 28 30 15 
      

6 3 10 
     

10 6 

8 Будаг кг 40 28 30 15 20 10 
    

6 3 10 
     

10 6 

9 Зүлгүүр М2 10 5 4 2 4 2 2 1 
    

2 1 
      

10 Спирт л 3.5 1.75 
    

1 0.5 1 0.5 1 0.5 
  

1 0.5 
    

11 Болт гайк ш 300 150 240 120 100 50 
      

40 20 
    

20 10 

12 
Техникийн 

резин 
кг 105 52.5 40 20 60 30 

            
20 10 
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39 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Д/д Материал Х/н 

Цахилгаан 
суман 

шилжүүлэгч 
Дохио 

Зам төмөр 
хэлхээ 

Кабель 
Пульт 
табло 

Тэжээлийн 
зогсоогуур 

Статив 
Холбооны 

төхөөрөмж 
Радио 
станц 

Чанга 
яригч 

и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг у.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг 

13 
Гарнитурын 
тусгаарлагч 

ком 4 15 
  

20 10 
              

14 Ламп ш 
  

40 20 
                

15 
Өрөмний 

хошуу 
ш 

    
8 4 

      
10 

     
10 

 

16 
Ломбоны 

тугалга 
ш 

        
200 100 

      
50 

   

17 Цагаан тугалга кг 1 0.5 1 0.5 
      

1 0.5 1 0.5 
  

1 0.5 
  

18 Электрод кг 
    

10 5 
      

5 
       

19 Растворитель л 4 2 2 1 2 1 
    

1 0.5 1 0.5 
      

20 Багс ш 12 6 16 8 8 4 
    

4 2 6 3 
      

21 
Техникийн 

сод 
кг 

  
20 10 

                

22 Таслагч чулуу ш 12 6 10 5 10 5 
      

10 10 
    

10 10 

23 Цэнхэр лент ш 8 4 10 5 10 5 12 6 2 1 2 1 2 1 8 4 4 2 6 3 

24 Зэв арилгагч ш 2 1 2 1 2 1 
              

25 Силикон ш 2 1 2 1 2 1 
  

2 1 
        

4 2 

26 Угольник тн 0.1 
                   

27 Элс М
3
 

      
15 

             
28 Тоосго ш 

      
200 

             
29 Конденсатор ш 

            
10 5 
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40 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Д/д Материал Х/н 

Цахилгаан 
суман 

шилжүүлэгч 
Дохио 

Зам төмөр 
хэлхээ 

Кабель 
Пульт 
табло 

Тэжээлийн 
зогсоогуур 

Статив 
Холбооны 

төхөөрөмж 
Радио 
станц 

Чанга 
яригч 

и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг у.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг и.з үзлэг 

30 
Тэжээлийн 

тросс 
хос 

    
20 

               

31 Линз ком 
  

12 
                 

32 Блок ш 5 
 

6 
         

6 
       

33 Реле ш 5 
 

5 
 

6 
     

6 
 

10 
       

34 Провод м 200 
 

100 
 

100 
   

100 
 

100 
 

100 
   

50 
   

35 Муфт ш 
  

6 
           

10 
   

5 
 

36 Кабель м 
    

200 
 

500 
     

200 
 

1000 
   

200 
 

37 
Гал 

хамгаалагчууд 
ш 10 

 
12 

 
8 

   
10 

 
10 

 
10 

       

38 Трубка ш 
                 

2 
  

39 Товруу ш 
        

15 
           

40 Транзистор ш 
           

10 
        

41 Диод ш 
           

10 
        

42 Шулуутгагч ш 
          

1 
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41 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Вагон гэсгээгч 
 

№ Материалын нэр Гост Х/н 
Засварын ажил 

Их Урсгал 

1 Труба Гост-той /оёдолгүй / Ф38х3,5мм ГОСТ 8732-78 тн 0.112 0.032 

2 Труба Гост-той /оёдолгүй / Ф57х3,5мм ГОСТ 8732-78 тн 0.04 0.012 

3 Труба Гост-той /оёдолгүй / Ф89х4,5мм ГОСТ 8732-78 тн 1.074 0.323 

4 Труба Гост-той /оёдолгүй / Ф108х4,5мм ГОСТ 8732-78 тн 31.088 9.32 

5 Труба Гост-той /оёдолгүй / Ф159х6мм ГОСТ 8732-78 тн 0.24 0.072 

6 Труба Гост-той /оёдолгүй / Ф219х6мм ГОСТ 8732-78 тн 19.2 5.76 

7 Труба Гост-той /оёдолгүй / Ф273х8мм ГОСТ 8732-78 тн 1.837 0.551 

8 Шилэн хөвөн /ороодог/ 250*C 
 

М2 114 34.32 

9 Төмөр утас Ф2мм 
 

кг 50 15 

10 Дулаалгын тор /сетка рабица/ 20х20х1,8 
 

М2 114 34.32 

11 Цемент М400 
 

тн 1.098 0.33 

12 Нунтаг асбест 
 

кг 320 96.09 

13 Шохойн лагшин 
 

кг 80.08 24.02 

14 Электрод J422 Ф4мм ГОСТ 9466-75 кг 49.6 15 

15 Электрод J422 Ф3мм ГОСТ 9466-75 кг 660 188 

16 Пропан 
 

ш 22 7 

17 Хүчилтөрөгчийн хий 
 

баллон 36 12 

18 угольник 32х4 ГОСТ 8508-86 тн 0.06 0.02 

19 Лист Б-2мм ГОСТ19903-74 тн 0.504 0.152 

20 Лист Б-5мм ГОСТ19903-74 тн 0.46 0.14 

21 Зүлгүүр М100 
 

М2 20 6.8 

22 Таслагч чулуу Ф150х22х2 
 

ш 30 10 

23 Өнгөлөгч чулуу Ф150х22х6 
 

ш 40 12 

24 Бохир арчих материал 
 

кг 37 12 
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42 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Бульдозер, дугуйт ачигчийн дизелийн түлшний зарцуулалтын норм /литр/ 

      

№ Механизмууд 
Зун Өвөл 

Хэвийн 
Хүнд 

ачаалалд 
Хэвийн Хүнд ачаалалд 

1 Liebherr PR-732 бульдозер 18-23 23-28 19-24 24-29 

2 Liebherr PR-734 бульдозер 24.2 24.8 24.2 24.8 

3 Liebherr PR-524 дугуйт ачигч 8-11 11-15 9-12 12-16 

4 Luigong B-230 бульдозер 27 36 28 37 

  
    

 

Тайлбар. В-230 бульдозерын дизелийн түлшний хэрэглээг хэвийн ачааллын хэрэглээг 
техникийн паспортад зааснаар, хүнд ачаалалын хэрэглээг зарцуулалтаас нь тооцоолж 
гаргасан болно. 
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43 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Түлш дамжуулах цехийн аюулгүй нөөцөд байх автомат тоноглол, 
материал сэлбэгийн жагсаалт 

 

Д/д Сэлбэг материалын нэр Марк төрөл 
Нөөцөд 
байх тоо 

Х/н Тайлбар 
Нийт 
тоо 

1 
Двухдверный шкаф,спереди 

 двойные двери 
STA-N 201008 

2D 2K 
1 

ш 
 

UL шкаф 10 

2 VM42 процессор Zat VM42 1 UL шкаф 10 

3 Оролтын плат DV851 Zat DV851 4 UL шкаф 40 

4 Гаралтын плат DV651 Zat DV651 7 UL шкаф 70 

5 Оролтын плат DV456 Zat DV456 1 UL шкаф 10 

6 Аналоги оролтын плат DV459 Zat DV459 1 UL шкаф 10 

7 Гал хамгаалагчийн плат М017 Zat М017 1 UL шкаф 10 

8 Вентилятор  1 UL шкаф 10 

9 Релений блок М803 Zat М803 17 UL шкаф 170 

10 Релений блок М804 Zat М804 1 UL шкаф 10 

11 Гүйдлийн хувиргуур М104/1 Zat М104/1 6 UL шкаф 60 

12 
Аналоги сигнал хувиргуур 

МD412 
Zat МD412 1 UL шкаф 10 

13 
Тэжээлийн блок DLP-120-24-

1/E 
DLP-120-24-1/E 1 UL шкаф 10 

14 Термостат  1 UL шкаф 10 

15 Фильтр FN660/16/06 1 UL шкаф 10 

16 Хэт хүчдлийн хамгаалалт  1 UL шкаф 10 

17 Автомат  2 UL шкаф 20 

18 APC-Smart UPS  1 UL шкаф 10 

19 Rack with Power module Zat 1 

ш 
 

UL шкаф 10 

20 
 

Media converte 

Hirschmann       

R20 Rall switch 1 
UL шкаф 

10 

Zat VZ605 16 160 

21 Кабель КВВГ 4х1.5 КВВГ 4х1.5 300 

м 

UL шкаф 3000 

22 Кабель ТПП 10х2х0.5 ТПП 10х2х0.5 2400 UL шкаф 24000 

23 Кабель ТПП 20х2х0.5 ТПП 20х2х0.5 800 UL шкаф 8000 

24 Кабель ТПЭВ 4х2х0.8 ТПЭВ 4х2х0.8 500 UL шкаф 5000 

25 
Дотор монтажны кабель 

K70/9/3 
Zat K70/9/4 4 

ш 

UL шкаф 40 

26 
Дотор монтажны кабель 

K102H/5 
Zat K102H/5 2 UL шкаф 20 

27 
Дотор монтажны кабель 

K102D/5 
Zat K102D/5 2 UL шкаф 20 

28 
Дотор монтажны кабель 

K71D/6 
Zat K71H/5 12 UL шкаф 120 

29 
Дотор монтажны кабель 

K71H/6 
Zat K71D/5 12 UL шкаф 120 
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44 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Д/д Сэлбэг материалын нэр Марк төрөл 
Нөөцөд 
байх тоо 

Х/н Тайлбар 
Нийт 
тоо 

30 Клемма серая WK 4/U 400 UL шкаф 4000 

31 Клемма голубая WK 4/U BLAU 40 UL шкаф 400 

32 Линейный зажим WKN 150/U 60 UL шкаф 600 

33 Клемний зам төмөр  10 UL шкаф 100 

34 Кабелийн нягтруулагч 12х1.5 
Cable Gland M-

12х1.5 
60 UL шкаф 600 

35 Кабелийн нягтруулагч 16х1.5 
Cable Gland M-

16х1.5 
60 UL шкаф 600 

36 Кабелийн нягтруулагч 20х1.5 
Cable Gland M-

20х1.5 
40 UL шкаф 400 

37 Кабелийн нягтруулагч 25х1.5 
Cable Gland M-

25х1.5 
20 

ш 

UL шкаф 200 

38 Кабелийн нягтруулагч 32х1.5 
Cable Gland M-

32х1.5 
20 UL шкаф 200 

39 Холболтын короб /жижиг/  20 UL шкаф 200 

40 Холболтын короб /том/  20 UL шкаф 200 

41 Холбох хайрцаг / МСК /  5 UL шкаф 50 

42 Провод ПВЗ-0.8 ПВЗ-0.8 100 м UL шкаф 1000 

43 3 тавилттай түлхүүр  5 

ш 

Туузан 
дамжлагад 

46 

44 5 тавилттай түлхүүр  2 
Туузан 

дамжлагад 
20 

45 7 тавилттай түлхүүр  2 
Туузан 

дамжлагад 
6 

46 Индукцийн датчик  20 
Туузан 

дамжлагад 
220 

47 2 даралттай кноп  10 
Туузан 

дамжлагад 
90 

48 3 даралттай кноп  5 
Туузан 

дамжлагад 
40 

49 Доргионы өсгөгч  2 
Туузан 

дамжлагад 
16 

50 Доргионы датчик  2 
Туузан 

дамжлагад 
16 

51 Скосны суурь  4 
Туузан 

дамжлагад 
32 

52 Концвейк  4 
Туузан 

дамжлагад 
56 

53 Хонх  3 
Туузан 

дамжлагад 
47 

54 
Гүйдлийн трансформатор 

400/5 
 3 

Туузан 
дамжлагад 

15 

55 
Гүйдлийн трансформатор 

100/5 
 3 

Туузан 
дамжлагад 

6 

56 
Гүйдлийн трансформатор 

250/5 
 3 

Туузан 
дамжлагад 

30 

57 Температурын датчик TS18 4 
Алхан 

бутлагч 
4 

58 Контактор (3-н фаз). 100-K05KF10 6 ш 
В/Х Ерөнхий 

шкөф 
48 
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45 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Д/д Сэлбэг материалын нэр Марк төрөл 
Нөөцөд 
байх тоо 

Х/н Тайлбар 
Нийт 
тоо 

59 
LOGO - расширительный 

модуль, 8 входов,8 выходов 
DM16 230 R 2 

В/Х Ерөнхий 
шкаф 

4 

60 Aмперметр EQ72K 1 
В/Х Ерөнхий 

шкөф 
2 

61 Voльтметр EQ72K 1 
В/Х Ерөнхий 

шкаф 
2 

62 Преобразователь тока OMX38AC-1B4 2 
В/Х Ерөнхий 

шкаф 
4 

63 Реле тока RM35JA31MW 2 
В/Х Ерөнхий 

шкаф 
4 

64 Реостат TR278 1 
В/Х Ерөнхий 

шкаф 
2 

65 Процессор 
Dell Optiplex 

990MT 
1 

У/щит 
компьютер 

3 

66 Дэлгэц  1 
У/щит 

компьютер 
3 

67 Keyboard Dell 1 
У/щит 

компьютер 
3 

68 Mouse Dell 1 
У/щит 

компьютер 
3 

69 APC-Smart UPS  1 
У/щит 

компьютер 
3 

70 Программ хангамж Zat Intouch 1 
У/щит 

компьютер 
3 

71 Программ хангамж Zat Pernet 1 
У/щит 

компьютер 
3 

72 Intouch программын түлхүүр 
 

1 
У/щит 

компьютер 
3 

73 Программ хангамж Zat Pertinax 1 
У/щит 

компьютер 
3 

74 Pertinax программын түлхүүр  1 
У/щит 

Компьютер 
1 

75 D22 блок Zat D22  
Удирдах 

щит 
 

76 
DAI204 аналоги оролтын 

модуль 
Zat DAI204 2 

Удирдах 
щит 

2 

77 DLI204 тоон оролтын модуль Zat DLI204 2 

ш 

Удирдах 
щит 

2 

78 DLI202 тоон оролтын модуль Zat DLI202 4 
Удирдах 

щит 
4 

79 
Тэжээлийн блок DLP-120-24-

1/E 
DLP-120-24-1/E 2 

Удирдах 
щит 

1 

80 APC-Smart UPSш  3 
Удирдах 

щит 
1 

81 VM42 процессор Zat VM42 1 
Удирдах 

щит 
1 

82 
Шилэн кабелийн төгсгөлийн 

хайрцаг 
 2 

Сүлжээний 
эд анги 

16 

83 Шилэн кабелийн жампер  6 
Сүлжээний 

эд анги 
50 
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46 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Д/д Сэлбэг материалын нэр Марк төрөл 
Нөөцөд 
байх тоо 

Х/н Тайлбар 
Нийт 
тоо 

84 Сүлжээний Switch  1 
Сүлжээний 

эд анги 
10 

85 Сүлжээний кабель STP Cat.6 350 м 
Сүлжээний 

эд анги 
350 

86 Сүлжээний карт 
LAN card 

1000/100/10 
4 

ш 

Сүлжээний 
эд анги 

4 

87 Media converter 
Hirschmann R20 

Rail switch 
2 

Сүлжээний 
эд анги 

2 

88 Сүлжээний кабель STP Cat.6 1015 

м 

Камерын 
систем 

1015 

89 Кабель СПБП 7х1 СПБП 7х1 3000 
Камерын 

систем 
3000 

90 Кабель ТПП 10х2х0.5 ТПП 10х2х0.5 1000 
Камерын 

систем 
1000 

91 Media converter 
Hirschmann R20 

Rail switch 
5 

ш 

Камерын 
систем 

5 

92 
Тэжээлийн блок DLP-120-24-

1/E 
DLP-120-24-1/E 5 

Камерын 
систем 

5 

93 
Шилэн кабелийн төгсгөлийн 

хайрцаг 
 5 

Камерын 
систем 

5 

94 Шилэн кабелийн жампер  24 
Камерын 

систем 
24 

95 Цахилгааны хайрцаг 40х50  3 
Камерын 

систем 
3 

96 Шилэн кабель  5000 м 
Камерын 

систем 
5000 

97 Процессор 
Dell Optiplex 

380MT 
1 

ш 

Камерын 
систем 

4 

98 Дэлгэц  1 
Камерын 

систем 
1 

99 Дэлгэц  1 
Камерын 

систем 
3 

100 Keyboard Dell 1 
Камерын 

систем 
5 

101 Mouse Dell 1 

ш 

Камерын 
систем 

5 

102 Хяналтын камер Hikvision 3 
Камерын 

систем 
24 

103 Камерийн блок DVR 1 
Камерын 

систем 
4 

104 Хард диск HDD  1 
Камерын 

систем 
4 

105 Контроллёр туузан жингийн  1 Туузан жин 2 

106 Хурд мэдрэгч  1 Туузан жин 2 

107 Өсгөгчийн блок  1 Туузан жин 2 

108 Кабель зэс 0.4кв КГ 2х2.5  200 
м 

Туузан жин 1400 

109 Кабель зэс 0.4кв КГ 3х2.5  200 Туузан жин 1400 

110 Тэнзо датчик  1 ш Туузан жин 2 
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47 Түлш дамжуулах тоног төхөөрөмж 

Д/д Сэлбэг материалын нэр Марк төрөл 
Нөөцөд 
байх тоо 

Х/н Тайлбар 
Нийт 
тоо 

111 Автомат  2 Туузан жин 4 

112 Соронзон Сеператор RCDA-8  1 
Соронзон 
сеператор 

10 

113 
Шулуутгагчтай удирдлагын 

хайрцаг 
 1 

Соронзон 
сеператор 

10 

114 
Удирдлагын кноп хоёр 

даралттай 
 1 

Соронзон 
сеператор 

10 

115 Кабель зэс 0.4кв КГ 2х4.0  100 

м 

Соронзон 
сеператор 

1000 

116 Кабель зэс 0.4кв КГ 4х2.0  100 
Соронзон 
сеператор 

1000 

117 Мэдрэгч кабель  300 
Галын 

дохиолол 
300 

118 Гар мэдээлэгч  8 ш 
Галын 

дохиолол 
8 

119 Галын дохиоллын кабель КПКэнг 500 м 
Галын 

дохиолол 
500 

120 Мэдрэгч /утаа/  20 
ш 

Галын 
дохиолол 

20 

121 
Галын дохиоллын 
удирдлагын пульт 

С2000-БИ 2 
Галын 

дохиолол 
2 

122 Кабель СБПС 7х1 500 м 
Галын 

дохиолол 
500 
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48  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗУУХНЫ  ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 
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49 Зуухны  тоног төхөөрөмж 

 
Станцын үндсэн тоноглолуудыг явуулах зогсооход зарцуулах түлш, хугацаа зардлын нормууд 

 
 

 
БКЗ-420-140-10 С  зуухны материал зарцуулалтын норм 

 

№ Нэр Х/н 

Материалын 
стандарт 
техникийн 
нөхцөл 

Цувималын 
стандарт 
техникийн 
нөхцөл 

Засварын хэлбэр 
Жилийн 
дундаж 
норм урсгал дунд 

Их 
засвар 

2 3 4 5 6 7 

1 Балки ба швеллерүүд 

тн 

ГОСТ 535-79 

ГОСТ 8239-
72 
ГОСТ 8240-
72 

- 0,1 0,9 0,230 

2 Дунд чанарын ган ГОСТ 535-79 

ГОСТ 103-
76 
ГОСТ 2590-
71 
ГОСТ 8509-
86 

- 0,368 0,768 0,32 

3 Дунд чанарын ган ГОСТ 535-79 

ГОСТ 103-
76 
ГОСТ 2590-
71 
ГОСТ 8509-
86 

- 0,16 0,304 0,112 

4 Бага чанарын ган ГОСТ 535-79 

ГОСТ 2590-
71 
ГОСТ 8509-
86 

- 0,08 0,208 0,72 

5 цувимал 
ГОСТ 14085-
79 

ГОСТ 2590-
71 

- 0,064 0,16 0,056 

6 Зузаан хавтгай ган 

ГОСТ 5520-
79 
ГОСТ 7350-
77 
ГОСТ 14637-
79 

ГОСТ 82-70 
ГОСТ 8568-
77 
ГОСТ 
19903-74 

0,528 1,04 4.05 3.64 

7 Нимгэн ган 
ГОСТ 5582-75 
ГОСТ 16523-70 

ГОСТ 19903-74 
ГОСТ 19904-74 

0,18 0,4 0,66 0,5 

№ Тоноглолын нэр 
Явуулах хугацаа 

Бодит 
нүүрс 

Мазут Дулаан Цахилгаан 

цаг тонн тонн гкал кВт/ц 

1 
БКЗ-420-140-10С 

/хүйтэн байдлаас/ 
3,5-4 35 27,5 159 14360 

2 
БКЗ-420-140-10С 

/халуун байдлаас/ 
1 15,5 7,5 35 4525 
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50 Зуухны  тоног төхөөрөмж 

№ Нэр Х/н 

Материалын 
стандарт 
техникийн 
нөхцөл 

Цувималын 
стандарт 
техникийн 
нөхцөл 

Засварын хэлбэр 
Жилийн 
дундаж 
норм урсгал дунд 

Их 
засвар 

2 3 4 5 6 7 

8 
Хэлбэржүүлсэн тусгай 
зориулалтын ган 

ТУ 14-1-1271-75 - 0,64 0,4 0,13 0,224 

9 
Зуух болон шугам 
хоолойн оёдолгүй 
хоолой 

ТУ 14-3-460-75 ТУ 14-3-460-75 0,0.24 0,4 0,95 1.152 

10 
Халуунаар 
хэлбэржүүлсэн 
оёдолгүй ган хоолой 

ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78 - 0,48 1.3 1.08 

11 

Нүүрс төрөгчжүүлсэн 
ган хоолойд 
зориулсан гагнуурын 
утас 

ГОСТ 2246-70 
 

0,002 0,002 0,007 0,064 

12 
Бага чанаржуулсан 
ганд зориулсан 
гагнуурын утас 

ГОСТ 2246-70 
 

0,0004 0,0008 0,002 0,002 

13 
Ган гагнахад 
зориулагдсан 
электродууд 

- ГОСТ 9466-75 
    

14 Нүүрс төрөгчжүүлсэн 
  

0,09 0,216 0,92 0,6 

15 Бага чанаржуулсан 
  

0,04 0,032 0,146 0,130 

16 Өндөр чанаржуулсан 
  

- 0,005 0,016 0,016 

17 Вольфром утас - ТУ 48-19-27-77 0,08 0,013 0,34 0,36 

18 Барилгын хадаас - ГОСТ 4028-63 0,008 0,021 0,096 0,06 

19 Зүсмэл банз м3 ГОСТ 8486-66 
ГОСТ 24454-
80Е 

0,5 1.3 4,2 3,2 

20 Асбест утас 
тн 

ГОСТ 1779-83 - 0,01 0,051 0,07 0,07 

21 Картон асбест ГОСТ 2850-80 - - 0,012 0,012 0,006 

22 Асбест нэхмэл м2 ГОСТ 6102-78 - - - 0,010 0,001 

23 Ердийн олиф 

тн 

ГОСТ 7931-76 - - 0,020 0,050 0,018 

24 кузбас лак ГОСТ 1709-75 
 

0,010 0,020 0,030 0,048 

25 Тосон эмаль 
ГОСТ 936-63 
ГОСТ 64-77 

- 0,015 0,050 0,100 0,090 

26 Хүчилтөрөгч, мян м3 ГОСТ 5583-78 - 0,030 0,060 0,175 0,450 

27 Аргон м3 ГОСТ 10157-79 - 4.8 13.0 39,0 25.2 
28 Пропан,  мян м3 ГОСТ 1460-81 - 0,025 0,04 0,13 0,11 

29 Шамот бетон зуурмаг 

кг 

Зааварын дагуу  35 55,4 180 153 

30 
Уулын чулуулагын  
нарийн нэхмэл холст 
БСТВ 

Рсту-5О13-81  340 677 2200 1488 

31 
Галд тэсвэртэй 
хуйлмал 

МКРР-130  26 42 134 114 

32 Асбет цаас Зааварын дагуу  30 53 1440 1225 
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51 Зуухны  тоног төхөөрөмж 

№ Нэр Х/н 

Материалын 
стандарт 
техникийн 
нөхцөл 

Цувималын 
стандарт 
техникийн 
нөхцөл 

Засварын хэлбэр 
Жилийн 
дундаж 
норм урсгал дунд 

Их 
засвар 

2 3 4 5 6 7 

33 Элс Гост 8736-67  22 57 1500 1280 

34 Ган тор ср40-5 Гост3306-70  13 22 615 523 

35 Ган цувимал утас Гост 3282-74  15 18 199 98 

36 Нягтаруулах чигжээс заавар  16 19 204 108 

37 
Тусгай зориулалтын 
бэлдмэл бүрээс 

заавар  3 3 6 5 

38 Шаантаг тоосго шб-1 Гост390-83  85 88 115 102 

39 Шулуун тоосго шб-1 Гост390-83  92 152 304 204 

40 Шамот бетон зуурмаг заавар  58 142 1080 723 

41 
Ус, чийг тусгаарлах 
хар цаас 

Гост 2697-75  1 2 4 3 

42 Сул эрэг боолт Гост1759-62  8 12 56 42 

43 Шруп   - - 3  

44 Мөнгөлөг графит 5279-61  2 3 4 3 

45 Арчих материал 9858-61  3 7 20 15 

46 Олиф 7931-56  3 4 12 10 

47 Хөрсжүүлэгч 349-71  3 3 9 8 

48 Будаг 10960-70  10 25 60 50 

49 
Халуунд тэсвэртэй 
эмаль кг 

2347-81  50 70 120 102 

50 
Хөвөн цаасан арчих 
материал м 

9858-81  40 60 80 70 

51 Зүлгүүр 50009-81  9 12 16  

 
Экран 

 

№ Материал Х/н Их Урсгал 

1 Аргон хий 

ш 

50 16 

2 Пропан 20 0.6 

3 Нүүрсхүчлийн хий 34 11 

4 Экраны сухарка 166 55 

5 Лист ВСП3 б=6 мм 

тн 

2.6 0.8 

6 Лист ВСП3 б=8 мм 0.576 0.192 

7 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6 0.25 0.08 

8 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф60 0.1 0.03 

9 Труба ТУ Ст-20 Ф60х6.7 25.6 8.5 

10 Электрод J506 Ф3.2 мм кг 60 20 
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11 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 70 23 

12 Электрод УОНИ-13/55 Ф4мм кг 60 20 

13 Электрод ЦУ-5 ф2.5мм кг 200 66 

14 Утсан электрод Ф2,0мм кг 100 33 

15 Хагас автомат гагнуурын утас Е70S ф1.2мм кг 200 66 

16 Утсан электрод Ф2,4 мм Св-08ГС, Св-08Г2С, E70S кг 40 13 

17 Совелит /хавтгай/ М3 264 88 

18 Дулаалгын тор /сетка рабица/ 20х20х1.8 М2 1584 528 

19 Шамот /нунтаг/ ПШАМ тн 2 0.6 

20 Галын цемент ГЦ-40 тн 26,5 8.8 

Дулаалга хийгдэх гадаргуун                S=1320m², T:=330:-350: 

 
Экономайзер 

 

№ Материал Х/н Их Урсгал 

1 Аргон хий 
ш 

60 20 

2 Пропан 15 5 

3 Нүүрсхүчлийн хий баллон 13 4 

4 Лист ВСП3 б=4 мм 

тн 

3.5 1.1 

5 Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=3 мм 4 1.3 

6 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6 0.2 0.06 

7 Швеллер №14 0.8 0.26 

8 Угольник 36х4 

тн 

0.11 0.03 

9 Труба ТУ Ст-20 Ф32х4 80 26 

10 Труба ТУ Ст-20 Ф38х4,5 12.8 4.2 

11 Переход Ф38х4-Ф32х4 ш 30 10 

12 Электрод УОНИ-13/55 Ф4мм 

кг 

100 33 

13 Электрод ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т Ф3,0 мм 125 41 

14 Электрод ЦУ-5 ф2.5мм 150 50 

15 Утсан электрод Ф2,0мм 110 36 

16 Хагас автомат гагнуурын утас Е70S ф1.2мм 200 66 

17 Вольфрам электрод Ф2,0 мм ш 28 9 

18 Дулаалгын тор /сетка рабица/ 20х20х1.8 М2 80 26 

19 Совелит /хавтгай/ м³ 12 4 

20 Өнгөлөгч чулуу ф100 Кен 

ш 

25 8 

21 Шулуун өнгөлгөөний машины чулуу Ф28мм 70 23 

22 Таслагч чулуу ф100х16х2 35 11 

23 Таслагч чулуу ф150 кен 30 10 

24 Таслагч чулуу ф400х32х3 60 20 

25 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины 288 96 

26 Аргон гагнуурын цанг ф2,4 28 9 

27 Арчих материал /цэвэр/ м 20 6 
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Уур халаагч 
 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н Их Урсгал 

1 Аргон хий 
ш 

10 3 

2 Пропан 2 0.6 

3 Лист ВСП3 б=5 мм 

тн 

0.36 0.12 

4 Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=4 мм 1.1 0.36 

5 Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=5 мм 0.36 0.12 

6 Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=6 мм 0.44 0.14 

7 Труба ТУ нерж Ф38x5 4.3 1.4 

8 Труба ТУ Ст-20 Ф38x4  /У/Х-ийн     1-р үеийн орох/ 3,2 1 

9 Труба ТУ  12Х1МФ Ф38x4   /У/Х-ийн 1-р үеийн гарах/ 3,2 1 

10 Труба ТУ  12Х1МФ Ф38x5 /Нүүрний ширм/ 1,6164 0.5388 

11 Труба ТУ  12Х1МФ Ф38x6 /У/Х-ийн 3-р үе, арын ширм/ 6,2 2.06 

12 Труба ТУ  18Н12Т Ф38x5      /У/Х-ийн     4-р үе/ 3,28 1.09 

13 Труба ТУ Ст-20 Ф60x6  /БХУХ, ХУХ/ 5,54 1.84 

14 Электрод УОНИ-13/55 Ф4 мм кг 50 16 

15 Электрод ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т Ф4,0 мм кг 60 20 

16 Электрод ЭА-395/9У, ЦТ-10 Ф3,0мм кг 200 66 

17 Утсан электрод Ф2,0мм кг 60 20 

18 Шулуун өнгөлгөөний машины чулуу Ф22мм 
ш 

30 10 

19 Хүчилтөрөгч 10 3 

 
Уур хөргөгч 

 

№ Материал Х/н Их Урсгал 

1 Пропан ш 2 1 

2 Электрод ЦЛ-39, ЦЛ-20, ЦЛ-45 Ф2,5мм кг 20 5 

3 Шулуун өнгөлгөөний машины чулуу Ф22мм ш 30 10 

4 Хүчилтөрөгч Баллон 10 3 

 
Агаар халаагч 

 

№ Материал Х/н Их Урсгал 

1 Пропан 
ш 

4 1 

2 Нүүрсхүчлийн хий 12 4 

3 Лист ВСП3 б=2 мм 
тн 

0.1 0.03 

4 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6 0.05 0.01 

5 Хүчилтөрөгч баллон 20 6 

6 Труба ТУ Ст-20 Ф40х1.5 тн 37,49 12.5 

7 Электрод УОНИ-13/55             Ф3 мм 

кг 

100 30 

8 Электрод УОНИ-13/55 Ф4мм 50 15 

9 Хагас автомат гагнуурын утас Е70S ф1.2мм 40 20 

Дулаалга хийгдэх гадаргуун S=35,56м²,  Тхв:=150:-290: 
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Асаагуур    /Зуух № 5-8/ 

 

№ Материал Х/н урсгал их 

1 
Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=10 

мм 

тн 

1,44 2.16 

2 Электрод ЭА-400/10У Ф4мм 0,02 0.03 

3 Электрод ЭА-400/10У Ф3мм 0,02 0.03 

4 Өнгөлөгч чулуу Ф150 
ш 

12 12 

5 Таслагч чулуу Ф150 20 30 

 
Зуухны тогооны шил 

 

Д/д Материал Х/н Их Урсгал 

1 
БКЗ-420-140-10С зуухны тогооны 
түвшин хэмжих хэмжүүр /шууд 

харах/ 
ш 

1 0 

2 
Зуухны тогооны түвшин хэмжих 

хэмжүүр /шууд харах/-ийн 
шилний ком жийрэг 

1 1 

3 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 Ф16 
тн 

0.004 0,004 

4 6-н талт төмөр Ст-45 S19 0,001 0,001 

5 Набивка АГИ 6х6 мм кг 1 1 

 
Өндөр даралтын хаалт арматур /гар/ 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 
Ду175 
/Их/ 

Ду65 /Их/ 
Ду20 
/Их/ 

Урсгал 

1 Набивка АГИ 22Х22 мм кг 
    

2 Электрод ЦУ-5           Ф2.5 мм кг 
 

3 3 1 

3 Электрод ЦЛ-39        Ф2.5 мм кг 5 
 

3 1 

4 Графит /нунтаг/ кг 3 2 1 1 

5 Өтгөн тос циатим-201 кг 5 3 
 

1 

6 Бөөрөнхий төмөр ст20Ф30 тн 0.03 0.02 
 

0.02 

7 Набивка АГИ 18Х18 мм кг 2 
  

2 

8 Набивка АГИ 14Х14 мм кг 2 3 
 

2 

9 Гуулин круг Ф80 кг 30 20 
 

8 

10 Бөөрөнхий төмөр ст45Ф150 тн 0.12 
  

0.04 

11 Набивка АГИ 8Х8 мм кг 
  

1 1 

12 Бөөрөнхий төмөр ст3Ф16 тн 
 

0.05 
 

0.05 

13 Зүлгүүр 100 М2 1 
 

1 

14 
Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф 
машины 

ш 2 2 
 

1 

15 Өнгөлөгч чулуу Ф100Х16Х6 мм ш 12 6 3 6 

16 Өнгөлөгч чулуу Ф150Х16Х6 мм ш 6 3 1 3 
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17 6-н талт төмөр Ст-45 S46 тн 0.015 
  

0.015 

18 6-н талт төмөр Ст-45 S36 тн 0.01 
  

0.01 

19 6-н талт төмөр Ст-45 S32 тн 0.015 
  

0.015 

20 6-н талт төмөр Ст-45 S24 тн 
 

0.003 
 

0.003 

21 6-н талт төмөр Ст-45 S19 тн 
  

0.003 0.003 

 
Халуун агаарын хоолой  / 1м² / 

 

№ Материал Х/н Тоо 

1 Пропан 
ш 

0,05 

2 Кислород 0,1 

3 Лист ВСП3 б=3 мм 
тн 

0,024 

4 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6 0,001 

5 өнгөлөгч чулуу ф100 ш 2 

6 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 

Дулаалга хийх гадаргуун S=1м², Tгв:=+240: 

 
Утааны хийн хоолой    / 1м² / 

 

Д/д Материал Х/н Тоо 

1 Пропан 
ш 

0,05 

2 Кислород 0,1 

3 Лист ВСП3 б=3 мм 
тн 

0,024 

4 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6 0,001 

5 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 

6 өнгөлөгч чулуу ф100 ш 2 

Дулаалга хийх гадаргуун S=1м², Tгв:=+140: 

 
Утаа сорогч /ДОД-31.5/ 

 

№ Материал Х/н 
Утаа сорогч 

Их       засвар Урсгал засвар 

1 Нүүрсхүчлийн хий ш 1 1 

2 Дизелийн түлш кг 75 75 

3 Өтгөн тос Multifak EP 2 кг 5 5 

4 Шингэн тос И-50 кг 450 450 

5 Накладка ш 1 1 

6 Лист ВСП3 б=5 мм 

тн 

3 1 

7 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6 0.1 0.1 

8 Угольник 75х6 0.5 0.2 

9 Ган фольга б-0,05 мм м 1 1 

10 Ган фольга б-0.1мм м 5 2 

11 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 50 20 

12 Давсны Хүчил /реагент/ кг 25 10 

13 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 14 7 
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14 Набивка ХБП 12х12 мм кг 15 5 

15 Набивка ХБП 14х14 мм кг 14 7 

16 Набивка АС 6х6 мм кг 20 7 

17 Эмаль ПФ-115 шар кг 2 2 

18 Эмаль ПФ-115 улаан кг 1 1 

19 Эмаль ПФ-115 хар кг 0.5 0.5 

20 Эмаль ПФ-115 саарал кг 5 5 

21 Эмаль НЦ-132 тод цэнхэр кг 1 1 

22 Багс жижиг 50 мм 

ш 

2 2 

23 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 15 5 

24 Таслагч чулуу ф100х1.2 20 7 

25 Зүлгүүр 120 М2 1 1 

26 Арчих материал /цэвэр/ м 5 5 

27 Силикон улаан цавуу НТ300 ш 5 3 

28 Баббит Б-83 кг 60 20 

 
Үлээх салхилуур   /ВДН-32Б/ 

 

№ Материал Х/н 
Үлээх салхилуур 

Их       засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 1 1 

2 Шингэн тос И-50 кг 120 120 

3 
Гидрийн шингэн Caltex  Rondo 

68 
кг 36 36 

4 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф280 тн 1.5 1.5 

5 Баббит Б-83 кг 60 60 

6 Пальц резин ф85х120х20 ш 24 12 

7 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм ш 15 10 

8 Таслагч чулуу ф100х1.2 ш 20 10 

9 Лист ВСП3 б=3 мм тн 2 1 

10 Ган фольга б-0,05 мм м 1 1 

11 Ган фольга б-0.1мм м 5 5 

12 Давсны Хүчил /реагент/ кг 25 25 

13 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 14 8 

14 Набивка ХБП 12х12 мм кг 15 8 

15 Набивка ХБП 14х14 мм кг 14 8 

16 Набивка АС 6х6 мм кг 20 10 

17 Эмаль ПФ-115 шар кг 1 1 

18 Эмаль ПФ-115 улаан кг 0.5 0.5 

19 Эмаль ПФ-115 хар кг 0.3 0.3 

20 Эмаль ПФ-115 саарал кг 10 10 

21 Эмаль НЦ-132 тод цэнхэр кг 0.5 0.5 

22 Багс жижиг 50 мм ш 2 2 

23 Зүлгүүр 120 М2 1 1 

24 Арчих материал /цэвэр/ м 5 5 

25 Силикон улаан цавуу НТ300 ш 5 5 
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Богино эргэлтийн утаа сорогч /ДН-21/ 

№ Материал Х/н 
ДРГ ДН-21 

Их       засвар Урсгал засвар 

1 Пропан 
ш 

2 2 

2 Нүүрсхүчлийн хий 1 1 

3 Дизелийн түлш кг 50 50 

4 Шингэн тос И-50 кг 450 450 

5 Лист ВСП3 б=5 мм 

тн 

4 2 

6 Лист ВСП3 б=8 мм 0.5 0.5 

7 Угольник 45х4 0.4 
 8 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 

ш 
15 10 

9 Таслагч чулуу ф100х1.2 20 15 

10 Угольник 63х5 тн 0.5 
 11 Электрод УОНИ-13/55 Ф4мм кг 50 25 

12 Хагас автомат гагнуурын утас Е70S ф1.2мм кг 25 25 

13 Набивка ХБП 12х12 мм кг 15 10 

14 Растворитель Р-646 л 5 5 

15 Манжет Ф180х150х16 ДРГ-н голын 
ш 

1 1 

16 Манжет Ф150х120х16 ДРГ-н голын 1 1 

17 Ган фольга б-0,05 мм м 1 1 

18 Ган фольга б-0.1мм м 5 5 

19 Эмаль ПФ-115 шар кг 2 2 

20 Эмаль ПФ-115 улаан кг 1 1 

21 Эмаль ПФ-115 хар кг 1 1 

22 Эмаль ПФ-115 саарал кг 3 3 

 
Богино эргэлтийн утаа сорогч /ДН-22/ 

 

№ Материал Х/н 
ДРГ ДН-22 

Их       засвар Урсгал засвар 

1 Пропан 
ш 

2 2 

2 Нүүрсхүчлийн хий 1 1 

3 Дизелийн түлш кг 50 50 

4 Өтгөн тос LGHP2 кг 10 10 

5 Лист ВСП3 б=5 мм 
тн 

0.36 0.36 

6 Угольник 63х5 0.5 0.5 

7 Электрод УОНИ-13/55 Ф4мм кг 20 10 

8 Хагас автомат гагнуурын утас Е70S ф1.2мм кг 25 25 

9 Набивка ХБП 16х16 мм кг 15 15 

10 Растворитель Р-646 л 5 5 

11 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 
ш 

15 10 

12 Таслагч чулуу ф100х1.2 20 10 

13 Зүлгүүр 120   м2 1 1 

14 Арчих материал /цэвэр/ м 5 5 

15 Силикон улаан цавуу НТ300 ш 1 1 

16 Набивка АС 6х6 мм кг 10 10 

17 Багс жижиг 50 мм ш 2 2 

18 Эмаль НЦ-132 шар кг 1 1 

19 Эмаль НЦ-132 улаан кг 0.3 0.3 

20 Эмаль НЦ-132 тод цэнхэр кг 1 1 
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Тээрмийн салхилуур /KLLA-90-AK/ 

 

№ Материал Х/н 
PGF 

Их       засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 3 1 

2 Гидрийн шингэн Caltex  Rondo 68 кг 36 36 

3 Лист ВСП3 б=5 мм 

тн 

1 0.3 

2 Лист ВСП3 б=8 мм 0.75 0.25 

4 Лист ВСП3 б=10 мм 0.6 0.2 

5 Энгийн боолт гайк М12х L=60 

ш 

14 5 

3 Энгийн боолт гайк М16х L=50 12 4 

6 Энгийн боолт гайк М20х L=50 15 5 

7 Энгийн гайка М12х 15 5 

4 Энгийн гайка М16х 15 5 

8 Энгийн шайба ф12 
кг 

15 5 

9 Энгийн шайба ф16 15 5 

5 Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ Ф57х3,5 тн 0.2 0.1 

10 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм 

кг 

40 15 

11 Электрод УОНИ-13/55 Ф4мм 50 15 

6 Электрод ЭА-395/9У, ЦТ-10 Ф4,0 мм 40 15 

12 Паронит ПОН-б 1.0 мм 4 1 

13 Паронит ПОН-б 2.0 мм 7 2 

7 Силикон улаан цавуу НТ300 

ш 

5 2 

14 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 15 5 

15 Таслагч чулуу ф100х1.2 20 6 

8 Зүлгүүр 120 М2 1 1 

16 PGF-н сорох даавуун компенсатор /1-4-р зуухны/ 
ш 

1 1 

17 PGF-н шахах даавуун компенсатор /1-4-р зуухны/ 1 1 

9 Арчих материал /цэвэр/ м 5 2 

18 Набивка АС 6х6 мм кг 10 3 

19 Багс жижиг 50 мм ш 2 1 

10 Растворитель Р-647 л 3 1 

20 Эмаль НЦ-132 шар 

кг 

2 2 

21 Эмаль НЦ-132 цагаан 05 05 

11 Эмаль НЦ-132 улаан 0.5 0.5 

22 Эмаль НЦ-132 тод цэнхэр 2 2 

23 6-н талт төмөр Ст-45 S19 

тн 

0.02 0.01 

12 6-н талт төмөр Ст-45 S24 0.03 0.01 

24 6-н талт төмөр Ст-45 S32 0.03 0.01 

25 6-н талт төмөр Ст-45 S46 0.03 0.01 

13 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф18 0.04 0.01 

26 Угольник 50х5 0.08 0.02 

27 PGF-н гол /хөндий/ ш 1 1 
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Тээрмийн салхилуур 15DMP10 /BD/   /K-5 - 8/ 
 

№ Материал Х/н Их засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 1 1 

2 PGF-ын бронь /К5-8/ Ком 1 1 

3 PGF-н холхивчийн хөргөлтийн усны урсгал хянагч 
ш 

2 2 

4 Тосны түвшний шил Ф14х2мм, L-80мм 2 2 

5 Лист ВСП3 б=10 мм 

тн 

0.2 0.2 

7 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6 0.1 0.1 

8 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф20 0.1 0.1 

9 Угольник 45х5 0.2 0.2 

10 Энгийн боолт гайк М12х L=60 ш 50 20 

11 Дулаалгын талбай/ температур 450°С/ м² 23 12 

12 Силикон улаан цавуу НТ300 ш 8 4 

13 Арчих материал /цэвэр/ м 5 3 

14 Гидрийн шингэн Caltex  Rondo 68 кг 36 36 

15 Лист ВСП3 б=5 мм 
тн 

1 0.3 

16 Лист ВСП3 б=8 мм 0.75 0.25 

17 Энгийн боолт гайк М12х L=60 

ш 

14 5 

18 Энгийн боолт гайк М16х L=50 12 4 

19 Энгийн боолт гайк М20х L=50 15 5 

20 Энгийн гайка М12х 15 5 

21 Энгийн гайка М16х 15 5 

22 Энгийн шайба ф12 
кг 

15 5 

23 Энгийн шайба ф16 15 5 

24 Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ Ф57х3,5 тн 0.2 0.1 

25 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм 

кг 

40 15 

26 Электрод УОНИ-13/55 Ф4мм 50 15 

27 Электрод ЭА-395/9У, ЦТ-10 Ф4,0 мм 40 15 

28 Паронит ПОН-б 1.0 мм 4 1 

29 Паронит ПОН-б 2.0 мм 7 2 

30 Силикон улаан цавуу НТ300 

ш 

5 2 

31 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 15 5 

32 Таслагч чулуу ф100х1.2 20 6 

33 Зүлгүүр 120 М2 1 1 

34 PGF-н сорох даавуун компенсатор /5-8-р зуух/ 
ш 

1 1 

35 PGF-н шахах даавуун компенсатор /5-8-р зуух/ 1 1 

36 Арчих материал /цэвэр/ м 5 2 

37 Набивка АС 6х6 мм кг 10 3 

38 Багс жижиг 50 мм ш 2 1 

39 Растворитель Р-647 л 3 1 

40 Эмаль НЦ-132 шар 

кг 

2 2 

41 Эмаль НЦ-132 цагаан 05 05 

42 Эмаль НЦ-132 улаан 0.5 0.5 

43 Эмаль НЦ-132 тод цэнхэр 2 2 

44 6-н талт төмөр Ст-45 S19 

тн 

0.02 0.01 

45 6-н талт төмөр Ст-45 S24 0.03 0.01 

46 6-н талт төмөр Ст-45 S32 0.03 0.01 

47 6-н талт төмөр Ст-45 S46 0.03 0.01 

48 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф18 
тн 

0.04 0.01 

49 Угольник 50х5 0.08 0.02 
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Нягтруулгын агаарын салхилуур      /K-5-8/  6SMP7 

 

№ Материал Х/н Их засвар 

1 Бензин талон 10000 төг ш 1 

2 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 12 

3 SAF-н сорох хоолойн шүүр ш 2 

4 
Дулаалгын талбай (ажлын биеийн температур 

20°С) 
дм² 5 

5 Холхивч 6313 C3 ш 2 

6 Арчих материал /цэвэр/ м 5 

7 Араат муфт ком 1 

8 Пальцны резин 
ш 

 9 Болт гайка М8 36 

10 Шилэн хөвөн /шахмал/ м3 0,5 

 
Нягтруулгын агаарын салхилуур    /KXE 160 005030-00/ 

 

№ Материал Х/н Их засвар 
Урсгал засвар 

1 Бензин талон  /10000 төг / 
ш 

1 1 

2 SAF-н сорох хоолойн шүүр 1 1 

3 
Дулаалгын талбай/ажлын биеийн температур 

20°С/ 
дм² 5 3 

4 Холхивч 6313 C3 ш 2 2 

5 Арчих материал /цэвэр/ м 5 2 

3 Шилэн хөвөн /шахмал/ м3 0,5 0,25 

6 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 3 3 

7 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф100 тн 0.08 0.04 

4 Ширмэн балбанк ф200 тн 0.1 0.1 

8 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 
ш 

10 4 

9 Таслагч чулуу ф100х1.2 5 3 

10 Зүлгүүр 120 м2 1 1 

11 Силикон улаан цавуу НТ300 ш 2 1 

12 Набивка АС 6х6 мм кг 10 5 

13 Багс жижиг 50 мм ш 2 2 

14 Эмаль НЦ-132 шар 

кг 

0.5 0.5 

15 Эмаль НЦ-132 улаан 0.5 0.5 

16 Эмаль НЦ-132 тод цэнхэр 2 1 

17 Энгийн боолт гайка М-8,L-25 0.5 0.2 
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Утаа сорогчийн тосны насос    /БГ-23А/ 
 

№ Материал Х/н 
СЖС-25 

Их       засвар Урсгал засвар 

1 
Тосны түвшний шил Ф20мм, L-

500мм 
ш 1 1 

2 Лист ВСП3 б=5 мм тн 0.36 
 

3 Отвод / Булан / Ст 20 ф57х4 ш 4 2 

4 Электрод УОНИ-13/55 Ф4мм кг 5 5 

5 Кольцо резин ф20х3.5 мм 

ш 

2 2 

6 Манжет 20х42х10 2 2 

7 Манжет 22х40х10 2 2 

8 Силикон улаан цавуу НТ300 2 2 

9 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 15 10 

10 Таслагч чулуу ф100х1.2 20 10 

11 Зүлгүүр 120 м2 1 1 

12 Арчих материал /цэвэр/ м 5 5 

13 Набивка АС 6х6 мм кг 5 5 

14 Багс жижиг 50 мм ш 2 2 

15 Эмаль НЦ-132 шар кг 3 3 

16 Эмаль НЦ-132 улаан кг 1 1 

17 Эмаль НЦ-132 тод цэнхэр кг 2 2 

 
Грт 1250-71,        Грт 800-71 насос 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 
Грт 1250-71 Грт 800-71 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

1 Пропан ш 1 1 1 1 

2 Шингэн тос И-50 кг 100 100 100 100 

3 Лист ВСП3 б=80 мм 

тн 

0.15 0.15 0.15 0.15 

4 Лист ВСП3 б=100 мм 0.35 
 

0.35 
 

5 6-н талт төмөр Ст-45 S36 0.01 0.01 0.01 0.01 

6 6-н талт төмөр Ст-45 S41 0.01 0.01 0.01 0.01 

7 6-н талт төмөр Ст-45 S55 0.05 0.05 0.05 0.05 

8 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф30 0.01 0.01 0.01 0.01 

9 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф200 0.53 
 

0.53 
 

10 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм 

кг 

5 5 5 5 

11 Электрод УОНИ-13/55 Ф4мм 15 15 15 15 

12 Электрод Т-590 Ф4,0 мм 10 10 10 10 

13 Паронит ПОН-б 0.8 мм 4 4 4 4 

14 Паронит ПОН-б 3.0 мм 20 20 20 20 

15 Набивка ХБП 27х27 мм 16 16 16 16 
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16 Өнгөлөгч чулуу ф100 Уайт хорс 

ш 

5 5 5 5 

17 Өнгөлөгч чулуу ф150 Уайт хорс 3 3 3 3 

18 Өнгөлөгч чулуу ф180 Уайт хорс 2 2 2 2 

19 Таслагч чулуу ф100 Уайт хорс 10 10 10 10 

20 Таслагч чулуу ф150х22х2 3 3 3 3 

21 Таслагч чулуу ф180х22х2 2 2 2 2 

22 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлифны 
ш 

10 10 10 10 

23 Төмөр сойз /Шлиф машины/ 10 10 10 10 

24 Арчих материал /бохир/ кг 5 5 5 5 

25 Нүүрсэн электрод - А Ф8,0 мм ш 30 30 30 30 

26 Эмаль ПФ-115 саарал кг 2 2 2 2 

 
ГРТ насосны эд ангийн элэгдлийн норм 

 

№ Эд анги, сэлбэг 
Элэгдлийн хугацаа ажилласан цагаар 

Грт 1250-71 Грт 800-71 

1 Их бие 26300-35900 26300-35900 

2 Ажлын дугуй 1000-1440 1000-1440 

3 Хуяг 1000 1000 

4 Улитка  1000 1000 

5 Патрубка 1000 1000 

6 Холхивчууд 1440-1920 1440-1920 

7 Засварын хугацаа / цаг / 320-744 320-744 

 
ПРВП-63/22  насос 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 
ПРВП-63/22 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг - 0.05 

2 Паронит ПОН-б 0.8 мм кг - 3 

3 Өнгөлөгч чулуу ф100 Уайт хорс ш - 1 

4 
Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф 

машины 
ш - 1 

5 Төмөр сойз шлиф машины ш - 1 

6 Арчих материал /бохир/ кг - 1 

7 Эмаль ПФ-115 саарал кг - 0.6 

8 6-н талт төмөр Ст-45 S30 тн - 0.01 

9 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 Ф70 тн - 0.01 

10 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 Ф100 тн - 0.15 

11 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ ш - 1 
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ТУН Д500/65,          Д800/57 насос 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 

Д500/65 Д800/57 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

1 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 0.1 0.1 0.1 0.1 

2 Паронит ПОН-б 1.0 мм кг 1 1 1 1 

3 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 4 4 5 5 

4 Өнгөлөгч чулуу ф100 Уайт хорс ш 1 1 1 1 

5 
Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф 
машины 

ш 1 1 2 2 

6 Төмөр сойз шлиф машины ш 1 1 1 1 

7 Арчих материал /бохир/ кг 0.2 0.2 0.2 0.2 

8 Эмаль ПФ-115 саарал кг 0.6 0.6 1 1 

9 Набивка ХБП 14х14 мм кг 1.5 1.5 1.5 1.5 

10 Үрлэн холхивч 1312 ш 2 2 2 2 

11 6-н талт төмөр Ст-45 S30 тн 0.01 0.01 0.01 0.01 

12 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 Ф70 тн 0.01 0.01 0.01 0.01 

13 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 Ф100 тн 0.12 0.12 0.12 0.12 

14 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 Ф250 тн 0.1 0.1 
  

15 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ ш 1 1 1 1 

 
Хөргөлтийн усны насос   ЦН-400/105 насос 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 
ЦН-400/105 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 0.1 0.1 

2 Паронит ПОН-б 1.0 мм кг 1 1 

3 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 4 4 

4 Өнгөлөгч чулуу ф100 Уайт хорс ш 1 1 

5 
Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф 
машины 

ш 1 1 

6 Төмөр сойз шлиф машины ш 1 1 

7 Арчих материал /бохир/ кг 0.2 0.2 

8 Эмаль ПФ-115 саарал кг 0.9 0.9 

9 Набивка ХБП 14х14 мм кг 1.5 1.5 

11 6-н талт төмөр Ст-45 S19 тн 0.01 0.01 

12 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 Ф70 тн 0.01 0.01 

13 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 Ф100 тн 0.12 0.12 

14 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 Ф250 тн 0.1 0.1 

15 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ ш 1 1 
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Мазут    5Н5Х1, 5Н5Х4 насос 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 

5Н5Х1 5Н5Х4 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 0.05 0.05 0.05 0.05 

2 Паронит ПМБ 0.5 мм кг 3 3 3 3 

3 Силикон улаан цавуу НТ300 ш 1 1 1 1 

4 Өнгөлөгч чулуу ф100 Уайт хорс ш 1 1 1 1 

5 
Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф 
машины 

ш 1 1 2 2 

6 Төмөр сойз шлиф машины ш 1 1 1 1 

7 Арчих материал /бохир/ кг 1 1 1 1 

8 Эмаль ПФ-115 саарал кг 0.6 0.6 1 1 

9 6-н талт төмөр Ст-45 S30 тн 0.01 0.01 0.01 0.01 

10 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 Ф70 тн 0.01 0.01 0.01 0.01 

11 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 Ф100 тн 0.15 0.15 0.2 0.2 

12 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 Ф250 тн 0.1 0.1 0.1 0.1 

13 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ ш 1 1 1 1 

 
Ачааллах насос   12НА-9Х4 насос 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 
12НА-9Х4 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг - 0.05 

2 Паронит ПМБ 0.5 мм кг - 3 

3 Силикон улаан цавуу НТ300 ш - 1 

4 Өнгөлөгч чулуу ф100 Уайт хорс ш - 1 

5 
Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф 
машины 

ш - 1 

6 Төмөр сойз шлиф машины ш - 1 

7 Арчих материал /бохир/ кг - 1 

8 Эмаль ПФ-115 саарал кг - 0.6 

9 6-н талт төмөр Ст-45 S30 тн - 0.01 

10 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 Ф70 тн - 0.01 

11 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 Ф100 тн - 0.15 

12 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ ш - 1 

 
Фосфатын насос      /НДФ-2.5/200/ 

 

№ Материал Х/н 
НДФ 

Их  засвар Урсгал засвар 

1 
Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т 
/нерж/ ф65 

тн 
0.05 0.05 

2 
Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т 
/нерж/ ф110 

0.08 0.08 
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3 
Фосфатын насосны голын жийрэг 
резин ф14х26.5х4 

ш 

12 12 

4 
Фосфатын насосны голын жийрэг 
резин ф22х9х4 

12 12 

5 
Фосфатын насосны голын жийрэг 
резин ф25х10х5 

12 12 

6 Шингэн тос И-50 кг 10 10 

7 Силикон улаан цавуу НТ300 

ш 

2 2 

8 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 5 
 9 Таслагч чулуу ф100х1.2 10 5 

10 Зүлгүүр 120 М2 1 1 

11 Арчих материал /цэвэр/ м 5 5 

12 Набивка АС 6х6 мм кг 5 5 

13 Багс жижиг 50 мм ш 2 2 

14 Эмаль НЦ-132 шар кг 0.5 0.5 

15 Эмаль НЦ-132 улаан кг 0.5 0.5 

16 Эмаль НЦ-132 тод цэнхэр кг 1 1 

 
Мазутын бак      / Багтаамж- 1000 м³ / 

 

№ Материал Х/н Их засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 2 1 

2 Лист ВСП3 б=6 мм 

тн 

1,2 0.4 

3 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6 0,2 0.06 

4 Угольник 45х5 0.2 0.06 

5 Электрод J-506 Ф3 мм 
кг 

40 15 

6 Электрод J-506 Ф4 мм 150 30 

7 Арчих материал /цэвэр/ м 25 7 

8 Зүлгүүр 120 м² 2 0.8 

9 Битум 
кг 

50 15 

10 Паронит ПОН б=2 мм 2 0.5 

11 Труба Ф32   Ст-20 тн 0.3 0.1 

12 Таслагч чулуу Ф180 
ш 

10 3 

13 Таслагч чулуу Ф150 10 3 

14 
Дулаалгын талбай (ажлын биеийн 
температур 90°С) 

м² 141 50 

 
Мазутын бак     / Багтаамж- 3000 м³ / 

 

№ Материал Х/н Их засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 3 1 

2 Лист ВСП3 б=6 мм 

тн 

3.6 1.2 

3 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6 0,6 0.18 

4 Угольник 45х5 0.6 0.18 

5 Электрод J-506 Ф3 мм кг 120 45 

6 Электрод J-506 Ф4 мм кг 200 60 



 

66 
 

66 Зуухны  тоног төхөөрөмж 

7 Арчих материал /цэвэр/ м 30 7 

8 Зүлгүүр 120 м² 4 1 

9 Битум кг 150 30 

10 Паронит ПОН б=2 мм кг 4 1 

11 Труба Ф32   Ст-20 тн 0.4 0.2 

12 Таслагч чулуу Ф180 
ш 

30 6 

13 Таслагч чулуу Ф150 30 6 

14 
Дулаалгын талбай (ажлын 
биеийн температур 90°С) 

м² 300 80 

 
Босоо булт тээрэм 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 

Босоо булт 
тээрэм SM19 

Босоо булт 
тээрэм 

MVM21FL 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Пропан ш 1 1 1 1 

2 Хүчилтөрөгч Баллон 5 5 5 5 

3 Нүүрсхүчлийн хий ш 1 1 1 1 

4 Өтгөн тос циатим-201 

кг 

2 2 2 2 

5 Өтгөн тос Mobilux EP 2 3 3 3 3 

6 Өтгөн тос KLUBER Staburags NBU30 2 2 1 1 

7 Шингэн тос Meropa 320 400 400 200 200 

8 Гидрийн шингэн Mobil 32 2 2 
  

9 Босоо тээрмийн нүүрсэн нягтруулга 

ш 

1 1 
  

10 Тээрмийн араат муфть /5-8-р зуухны/ 
  

1 1 

11 
MILL-н тосолгооны системийн араат 
муфть 

1 1 
  

12 
MILL-н тосолгооны системийн тосны 
шүүр 

2 2 
  

13 
Элэгдэлд тэсвэртэй керамик хавтан 
20х20х5 

Кг 350 350 350 350 

14 Элэгдэлд тэсвэртэй метал хавтан 

ш 

1 1 1 1 

15 Тээрмийн сегмент /Bowl-Lining/ 17 17 
  

16 Тээрмийн хог хамагчийн фланц 4 4 
  

17 Тээрмийн хогийн бункерын шибер 1 1 
  

18 Тээрмийн хийн хөндийн шал /К1-4/ 8 8 
  

19 Тээрмийн маслонасосны хуванцар араа 1 1 
  

20 Тээрмийн ханын бронь 27 27 
  

21 Тээрмийн хацар бронь 6 6 
  

22 Тээрмийн шал бронь 6 6 
  

23 
Тээрмийн масло насосны голын 
нягтруулга 

1 1 
  

24 Тээрмийн нүүрсэн нягтруулга MYM-21FL Ком 
  

1 1 

25 Тээрмийн хийн хөндийн шал /К5-8/ ш 
  

8 8 

26 Лист ВСП3 б=4 мм 
тн 

0.06 0.06 0.06 0.06 

27 Лист ВСП3 б=6 мм 0.2 0.2 0.2 0.2 
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28 Лист ВСП3 б=8 мм 0.3 0.3 0.3 0.3 

29 Лист ВСП3 б=10 мм 0.625 0.625 0.625 0.625 

30 Лист ВСП3 б=12 мм 0.25 0.25 0.25 0.25 

31 Лист ВСП3 б=16 мм 

тн 

  
0.8 0.8 

32 Лист ВСП3 б=20 мм 0.05 0.05 0.03 0.03 

33 Лист ВСП3 б=25 мм 0.15 0.15 
  

34 Лист ВСП3 б=30 мм 
  

0.165 0.165 

35 Лист ВСП3 б=40 мм 
  

0.08 0.08 

36 6-н талт төмөр Ст-45 S17 0.01 0.006 
  

37 6-н талт төмөр Ст-45 S19 0.01 0.006 
  

38 6-н талт төмөр Ст-45 S24 0.004 0.004 0.012 0.008 

39 6-н талт төмөр Ст-45 S27 0.01 0.006 0.012 0.008 

40 6-н талт төмөр Ст-45 S30 0.01 0.006 
  

41 6-н талт төмөр Ст-45 S32 0.01 0.006 
  

42 6-н талт төмөр Ст-45 S36 0.01 0.01 
  

43 6-н талт төмөр Ст-45 S46 0.05 0.03 
  

44 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6 0.02 0.013 
  

45 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф20 0.003 0.002 
  

46 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф40 0.012 0.008 0.01 0.01 

47 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф60 0.022 0.022 
  

48 Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т/нерж/ Ф25 
  

0.002 0.001 

49 Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т/нерж/ Ф30 0.001 0.001 
  

50 Угольник 45х4 0.05 0.03 0.05 0.03 

51 Угольник 50х5 0.05 0.03 0.05 0.03 

52 Энгийн боолт М8х L=25 

ш 

10 10 
  

53 Энгийн боолт М10х L=35 
  

10 10 

54 Энгийн боолт М12х L=40 
  

10 10 

55 Энгийн боолт М16 
  

15 10 

56 Энгийн боолт М16х L=50 
  

15 10 

57 Энгийн боолт М20х L=50 18 12 
  

58 Энгийн боолт М30 L=85 10 6 
  

59 Тусгай болт М12х30 
  

10 6 

60 Тусгай болт М30х80 
  

10 6 

61 Бронзон круг ф60 

кг 

1 1 1 1 

62 Бронзон круг ф80 1.5 1.5 3 3 

63 Бронзон круг ф100 5 5 
  

64 Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ Ф630х10 

тн 

0.08 0.08 
  

65 Труба ТУ Ст-20 Ф60х6 
  

0.024 0.015 

66 Труба ТУ Ст-20 Ф108х10 
  

0.012 0.008 

67 Труба ТУ Ст-20 Ф219х10 0.02 0.012 0.02 0.012 

68 Электрод УОНИ-13/45 Ф3 мм 

кг 

20 20 20 20 

69 Электрод УОНИ-13/45 Ф4мм 100 100 100 100 

70 Электрод Т-590 Ф4,0 мм 20 20 20 20 

71 
Хагас автомат гагнуурын утас Е70S 
ф1.2мм 

20 12 
  

72 Бөмбөлгөн хаалт Ду-50 ру 16 кгс/см2 ш 
  

2 2 
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73 Бөмбөлгөн хаалт Ду-25 ру 16 кгс/см2 

ш 

2 2 
  

74 Ступцтэй уян хоолой L=960 3 2 3 2 

75 Пүрш 3 2 3 2 

76 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 1 0.6 1 0.6 

77 Тээрмийн масло хөргөгчийн Сальник 

ш 

1 1 1 1 

78 Кольцо резин ф84х4 мм 2 2 
  

79 Кольцо резин ф99х3 мм 1 1 
  

80 Кольцо резин ф221х3 мм 
  

1 1 

81 Кольцо резин ф310х6 мм 1 1 
  

82 Пальц резин ф29,5х16,4х30,8 
  

8 5 

83 Техникийн резин ТМКШ б=5 мм кг 0.5 0.3 0.5 0.3 

84 Манжет 23х40х7 

ш 

  
4 4 

85 Манжет 36х50х7 4 4 
  

86 Манжет 75х90х8 1 1 
  

87 Люкний дөрвөлжин жийрэг резин 1 1 1 1 

88 Набивка АГИ 12х12 мм 

кг 

1 0.6 1 0.6 

89 Набивка АГИ 14х14 мм 3 3 3 3 

90 Набивка АС 8х8 мм 3 3 3 3 

91 Набивка АС 10х10 мм 4 4 4 4 

92 Шилэн хөвөн /ороодог/ М3 1 0.6 1 0.6 

93 Шамот /нунтаг/ ПШАМ 
тн 

0.1 0.06 0.1 0.6 

94 Галын цемент ГЦ-40 0.1 0.06 0.1 0.06 

95 Эмаль НЦ-132 Цэнхэр 

кг 

5 5 5 5 

96 Эмаль НЦ-132 шар 5 5 5 5 

97 Эмаль НЦ-132 улаан 3 3 3 3 

98 Эмаль НЦ-132 хүрэн 3 3 3 3 

99 Эмаль НЦ-132 цагаан саарал 3 3 3 3 

100 Шингэн бронз /мөнгөн/ л 5 5 6 6 

101 Силикон улаан цавуу НТ300 ш 76 76 76 76 

102 Цавуу цэвэрлэгч шингэн л 4 4 4 4 

103 Зэв арилгагч ш 5 3 5 3 

104 Шруп саморез L=30 Хайрцаг 1 1 1 1 

105 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 

ш 

10 6 10 6 

106 Өнгөлөгч чулуу ф150х6х22мм 5 3 5 3 

107 Өнгөлөгч чулуу ф180х22х6мм 2 1 2 1 

108 Таслагч чулуу ф100х16х2 10 6 10 6 

109 Таслагч чулуу ф180х22х2 5 3 5 3 

110 Зүлгүүр 120 М2 1 0.6 1 0.6 

111 
Зүлгүүр Ф100х16х2мм 
шлиф машины ш 

5 3 5 3 

112 Төмөр сойз шлиф машины 5 3 5 3 

113 Арчих материал /бохир/ Кг 5 5 5 5 

 
1м2 талбайд 23кг плита, 5ш цавуу орно гэж тооцов. 

  

 
Гагнуурын ажилд хэрэглэгдэх электродыг материал зарцуулалтын нормоор 
тооцно. 250дм2 
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69 Зуухны  тоног төхөөрөмж 

Босоо булт тээрмийн таваг 

 

№ Материалын нэр,марк Х/н 

Босоо булт тээрэм       
SM-19 

Босоо булт тээрэм                   
MVM-21F 

Их засвар Их засвар 

Тавагны сегмент 
солих 

Тавагны сегмент 
солих 

1 Тээрмийн бул тавагны утас  CN-O ф2.8мм 

кг 

150 200 

2 Тээрмийн бул тавагны утас  CS-O ф2.8мм 40 60 

3 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм 5 5 

4 Электрод УОНИ-13/55 Ф4мм 10 10 

5 Электрод ЭА-395/9У, ЦТ-10 Ф4,0 мм 30 30 

7 Нүүрсэн электрод Ф8,0 мм 

ш 

50 50 

8 Өнгөлөгч чулуу ф150х6х22мм 10 10 

9 Шлиф машины төмөр щётка ф100 4 4 

10 Тавагны сегмент 17 17 

 
Нүүрс тэжээгч 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 

Босоо булт 
тээрэм SM19 

Босоо булт 
тээрэм MVM21FL 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Бензин ТС-1 л 10 6 10 6 

2 Өтгөн тос циатим-201 

кг 

1 1 1 1 

3 Өтгөн тос циатим-203 1 1 1 1 

4 Өтгөн тос Mobilux EP 2 1 1 1 1 

5 Өтгөн тос Alvania-R2 1 1 1 1 

6 Өтгөн тос Multifak EP 2 1 1 1 1 

7 Шингэн тос Mobil glygoyle HE460 10 10 26 26 

8 
ПСУ-ийн ремень /зуухны түүхий нүүрс 
тэжээгчийн/ 

ш 
1 1 

  
9 ПСУ-ийн ремен /түүхий нүүрс тэжээгчийн 

ремен/К5-8/ 
  

1 1 

10 6-н талт төмөр Ст-45 S27 Тн 
  

0.01 0.01 

11 Энгийн боолт М10х L=35 

ш 

10 10 10 10 

12 Энгийн боолт М12х L=40 10 10 10 10 

13 Энгийн боолт М16х L=50 10 10 50 50 

14 Энгийн боолт М20х L=50 10 6 10 6 

15 Фторопласт круг ф50 

кг 

0.2 0.2 0.2 0.2 

16 Электрод УОНИ-13/45 Ф3 мм 5 5 5 5 

17 Паронит ПОН-б 2.0 мм 2 2 2 2 

18 Техникийн резин ТМКШ б=5 мм 5 3 5 3 

19 Манжет 20х35х7 

ш 

  
1 1 

20 Манжет 27х47х7 
  

2 2 

21 Манжет 52х72х12 
  

1 1 

22 Манжет 62х80х10 1 1 
  23 Манжет 90х65х18 

  
1 1 
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70 Зуухны  тоног төхөөрөмж 

24 Манжет 90х115х15 1 1 
  25 Манжет 100х180х12 

  
1 1 

26 Манжет 140х210х15 1 1 
  27 Эмаль НЦ-132 шар Кг 6 6 5 5 

28 Силикон улаан цавуу НТ300 

ш 

1 1 1 1 

29 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 5 5 5 5 

30 Өнгөлөгч чулуу ф150х6х22мм 3 3 3 3 

31 Өнгөлөгч чулуу ф180х22х6мм 2 2 2 2 

32 Таслагч чулуу ф100х16х2 5 5 5 5 

33 Таслагч чулуу ф180х22х2 3 3 3 3 

34 Зүлгүүр 120 
М2 

0.5 0.5 0.5 0.5 

35 Зүлгүүр 240 0.5 0.5 0.5 0.5 

36 
Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины ш 

10 10 10 10 

37 Төмөр сойз шлиф машины 3 3 3 3 

38 Арчих материал /бохир/ Кг 5 5 5 5 

  
Нүүрс тэжээгчийн буух хоолой болон тоосны шугам 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 

Босоо булт 
тээрэм SM19 

Босоо булт 
тээрэм MVM21FL 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Пропан ш 2 2 2 2 

2 Хүчилтөрөгч Баллон 10 10 10 10 

3 Өтгөн тос циатим-201 

кг 

5 3 5 3 

4 Өтгөн тос Mobilux EP 2 10 6 10 6 

5 
Элэгдэлд тэсвэртэй керамик 
хавтан 20х20х5 

500 300 500 300 

6 Элэгдэлд тэсвэртэй метал хавтан ш 1 1 1 1 

7 Лист ВСП3 б=8 мм 

тн 

  
2.88 1.73 

8 Лист ВСП3 б=10 мм 2.16 1.44 
  

9 Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=8 мм 
  

0.8 0.5 

10 Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=10 мм 0.8 0.5 
  

11 Бронзон круг ф60 

кг 

3 3 5 3 

12 Бронзон круг ф80 6 6 6 6 

13 Бронзон круг ф100 1 1 
  

14 Электрод УОНИ-13/45 Ф3 мм 20 20 20 20 

15 Электрод УОНИ-13/45 Ф4мм 80 80 80 80 

16 
Электрод ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т 
Ф3,0 мм 

20 20 20 20 

17 
Электрод ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т 
Ф4,0 мм 

40 40 40 40 

18 
Электрод ЭА-395/9У, ЦТ-10 Ф4,0 
мм 

40 40 40 40 

19 Базальт тн 0.2 0.12 
  

20 Силикон улаан цавуу НТ300 ш 110 70 110 70 

21 Цавуу цэвэрлэгч шингэн л 5 5 5 5 

22 Цемент тн 0.2 0.12 0.2 0.12 
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23 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 

ш 

100 60 100 60 

24 Өнгөлөгч чулуу ф150х6х22мм 50 30 50 30 

25 Өнгөлөгч чулуу ф180х22х6мм 30 20 30 20 

26 Таслагч чулуу ф100х16х2 10 6 10 6 

27 Таслагч чулуу ф180х22х2 20 12 20 12 

28 Зүлгүүр 120 М2 2 1.2 2 1.2 

29 
Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф 
машины ш 

10 6 10 6 

30 Төмөр сойз шлиф машины 5 3 5 3 

31 Арчих материал /бохир/ Кг 20 13 20 13 

 
 

1м2 талбайд 23кг плита, 5ш цавуу орно гэж тооцов. 
 

 

 

Гагнуурын ажилд хэрэглэгдэх электродыг материал зарцуулалтын нормоор 
тооцно. 

  
Цахилгаан шүүлтүүрийн үнс зайлуулах тоноглолын аэрожелоб 

 

№ Бараа, материал Тип, марк Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Техникийн резин б=4 мм ТМКШ кг 10 6 3 

2 Энгийн боолт гайк М6хL=25 Ст45 ш 100 65 30 

3 Лист ВСП3 б=5 мм ВСт3 сп тн 0.4 0.4 0.4 

4 Энгийн боолт гайк М10х L=35 Ст45 

ш 

300 195 90 

5 
Үнсийг хийн аргаар цэвэрлэх 
төхөөрөмжийн даавуу 

CANVAS 8 6 3 

6 
Үнсийг хийн аргаар цэвэрлэх 
төхөөрөмжийн резин  

36 22 12 

7 Цавуу МК-700 кг 4 3 2 

8 Бөөрөнхий төмөр ф40 Ст45 

тн 

0.04 0.026 0.012 

9 6-н талт төмөр S24 Ст45 0.04 0.026 0.012 

10 Труба Ф108х4.5 Ст20 0.1 0.065 0.03 

11 Паронит б=3.0 мм ПОН кг 5 5 5 

12 Энгийн боолт гайк М16хL=75 Ст45 ш 80 80 40 

13 Гагнуурын электрод Ф3.0 мм 
УОНИ-
13/45 

кг 10 10 5 

14 Арчих материал /бохир/ 
 

кг 3 3 3 

15 Грунт 0163 
 

кг 40 40 20 

16 Растворитель Р646 л 2 2 1 

17 Пропан 
 

ш 1 1 1 

18 Хүчилтөрөгч 
 

баллон 3 3 3 

19 Цонхны шил б=4мм 
 

м2 0.5 0.5 0.5 

20 Зэв арилгагч 
 

ш 

6 6 3 

21 Таслагч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

20 20 10 

22 Зүлгүүр /шлиф машины/ Ф100/16/2 15 15 10 

23 Өнгөлөгч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

6 6 4 

24 Төмөр сойз /шлиф машины/ Ф100 ширхэг 6 6 4 

25 Төмөр сойз 
 

ширхэг 3 3 2 
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Цахилгаан шүүлтүүрийн үнс зайлуулах тоноглолын агаарын салхилуур, түүний шугам хоолой 

 

№ Бараа, материал Тип, марк Х/н 

Тоо хэмжээ 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Техникийн резин б=4 мм ТМКШ кг 0.2 0.2 0.2 

2 Энгийн боолт гайк М12 х L=40 Ст45 ш 10 10 6 

3 Лист ВСП3 б=5 мм ВСт3 сп тн 0.02 0.02 0.02 

4 Энгийн боолт гайк М10 х L=35 Ст45 ш 30 19.5 9 

5 Паронит б 3.0 мм ПОН кг 5 5 2 

6 Энгийн боолт гайк М16хL=75 Ст45 ш 8 8 8 

7 Гагнуурын электрод Ф3,0 мм УОНИ-13/45 кг 5 5 2 

8 Арчих материал /бохир/ 
 

кг 1 1 1 

9 Брезент 
 

м 1 1 1 

10 Пропан 
 

ш 1 1 1 

11 Хүчилтөрөгч 
 

баллон 3 3 3 

12 Зэв арилгагч 
 

ш 

3 3 3 

13 Таслагч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

10 10 5 

14 Зүлгүүр /шлиф машины/ Ф100/16/2 10 10 5 

15 Өнгөлөгч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

6 6 4 

16 Төмөр сойз /шлиф машины/ Ф100 6 6 4 

17 Төмөр сойз 
 

2 2 1 

 
Цахилгаан шүүлтүүрийн үнс зайлуулах тоноглолын үнс холигч аппарат  түүний шугам хоолой 

 

№ Бараа, материал Тип, марк Х/н 

Тоо хэмжээ 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Лист  ВСП3 б=14 мм ВСт3 сп 
тн 

0.8   

2 Лист ВСП3 б=6 мм ВСт3 сп 0.5 0.5 
 

3 
Энгийн боолт гайк М20х 

L=120 
Ст45 

ш 
20 20 10 

4 Энгийн боолт гайк М16хL=75 Ст45 30 30 16 

5 Набивка 20х20 АГИ кг 5 5 5 

6 Труба Ф273х8 Ст20 тн 0.3 0.3 0.1 

7 Гагнуурын электрод Ф4.0 мм УОНИ-13/45 кг 10 10 6 

8 Пропан 
 

ш 1 1 1 

9 Хүчилтөрөгч 
 

баллон 3 3 3 

10 Грунт 0163 
 

кг 

15 15 15 

11 Эмаль /алтлаг шар/ нц-132 2 2 2 

12 Эмаль /ногоон/ нц-132 10 10 10 

13 Эмаль /хүрэн/ нц-132 9 9 9 
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14 Растворитель Р646 л 1 1 0.5 

15 Зэв арилгагч 
 

ш 4 4 2 

16 Таслагч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

ш 

10 10 6 

17 Зүлгүүр /шлиф машины/ Ф100/16/2 10 10 6 

18 Өнгөлөгч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

5 5 3 

19 Төмөр сойз /шлиф машины/ Ф100 6 6 4 

20 Төмөр сойз 
 

1 1 1 

 
Цахилгаан шүүлтүүрийн үнс зайлуулах тоноглолын үнсний бункер 

 

№ Бараа, материал Тип, марк Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Техникийн резин б=4 мм ТМКШ кг 2 1.3 0.6 

2 Энгийн боолт гайк М6х Ст45 ш 100 65 30 

3 Лист  ВСП3 б=5 мм ВСт3 сп 
тн 

2 1.3 0.6 

4 Лист  ВСП3 б=2 мм ВСт3 сп 0.5 0.325 0.15 

5 Набивка 20х20 АС кг 50 32.5 15 

6 Энгийн боолт гайк М10х L=35 Ст45 ш 60 30 30 

7 Бөөрөнхий төмөр ф40 Ст45 

тн 

0.06 0.03 0.03 

8 6-н талт төмөр S24 Ст45 0.06 0.03 0.03 

9 Труба Ф159х5 Ст20 0.1 0.0065 0.03 

10 Паронит б=3.0 мм ПОН 
тн 

5 3.25 1.5 

11 Гагнуурын электрод Ф3,0 мм УОНИ-13/45 50 32.5 15 

12 Арчих материал /цэвэр/ 
 

м 10 6.5 3 

13 Пропан 
 

ш 2 1 1 

14 Хүчилтөрөгч 
 

баллон 6 3 3 

15 Угольник 63х6 ВСт3 сп 

тн 

0.2 0.15 0.15 

16 Швеллер №16 ВСт3 сп 0.3 0.15 0.15 

17 Швеллер №10 ВСт3 сп 0.2 0.15 0.1 

18 Зэв арилгагч 
 

ш 

10 10 5 

19 Таслагч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

20 20 10 

20 Зүлгүүр /шлиф машины/ Ф100/16/2 15 15 10 

21 Өнгөлөгч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

6 6 4 

22 Төмөр сойз /шлиф машины/ Ф100 6 6 4 

23 Төмөр сойз 
 

3 3 2 

24 
Дулаалга /ажлын температур 
180°С/  

м2 100 65 30 
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Цахилгаан шүүлтүүрийн үнс зайлуулах тоноглолын их бие 

 

№ Бараа, материал Тип, марк Х/н 

Тоо хэмжээ 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Лист ВСП3 б=5 мм ВСт3 сп тн 8 5.2 2.4 

2 Набивка 20х20 АС кг 60 39 18 

3 Гагнуурын электрод Ф3.0 мм УОНИ-13/45 кг 100 65 30 

4 Арчих материал /цэвэр/ 
 

м 10 6.5 3 

5 Пропан 
 

ш 3 2 1 

6 Угольник 63х6 ВСт3 сп 

тн 

0.3 0.2 0.1 

7 Угольник 100х10 ВСт3 сп 0.3 0.2 0.1 

8 Швеллер №14 ВСт3 сп 0.4 0.3 0.2 

9 Швеллер №10 ВСт3 сп 0.3 0.2 0.1 

10 Хүчилтөрөгч 
 

баллон 9 6 3 

11 Зэв арилгагч 
 

ш 

6 6 3 

12 Таслагч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

40 40 20 

13 Зүлгүүр /шлиф машины/ Ф100/16/2 15 15 10 

14 Өнгөлөгч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

10 10 6 

15 Төмөр сойз /шлиф машины/ Ф100 10 10 6 

16 Төмөр сойз 
 

3 3 2 

17 
Дулаалга /ажлын температур 

180°/  
м2 200 130 60 

 
Цахилгаан шүүлтүүрийн угаалгын шугам 

 

№ Бараа, материал Тип, марк Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Лист ВСП3 б=5 мм ВСт3 сп 
тн 

0.1 0.1 
 

2 Труба Ф108х4 Ст20 0.8 0.4 0.2 

3 Гагнуурын электрод Ф3.0 мм 
УОНИ-
13/45 

кг 10 10 6 

4 Пропан 
 

ш 1 1 1 

5 Грунт 0163 
 кг 

20 20 20 

6 Эмаль /хүрэн/ нц-132 20 20 20 

7 Растворитель Р646 л 1 1 0.5 

8 Отвод Ф108х5 Ст20 ш 10 10 5 

9 Хүчилтөрөгч 
 

баллон 3 3 3 

10 Таслагч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

ш 

10 6 6 

11 Зүлгүүр /шлиф машины/ Ф100/16/2 10 6 6 

12 Өнгөлөгч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

5 5 5 
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Цахилгаан шүүлтүүрийн тэжээлийн агрегатын /атпом/ 

 

№ Бараа, материал Тип, марк Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал засвар 

1 Трансформаторын оруулганы тос ГК кг 1200 100 50 

2 Киперный лент 30мм 
 

м 100 50 30 

3 Эмаль /цагаан саарал/ нц-132 кг 6 6 3 

6 
АТПОМ-ын изоляторын жийрэг 
резин 6х9х20 

Тосонд 
тэсвэртэй 

ш 
20 10 10 

7 
АТПОМ-ын изоляторын жийрэг 
резин 5х29х52 

Тосонд 
тэсвэртэй 

20 10 10 

8 
АТПОМ-ын изоляторын жийрэг 
резин 5х44х68 

Тосонд 
тэсвэртэй 

ш 

10 10 6 

9 
АТПОМ-ын изоляторын жийрэг 
резин 14х14х31 

Тосонд 
тэсвэртэй 

10 10 6 

11 Хөх лент 
 

20 20 10 

12 Спирт С2Н5ОН л 2 1 0.5 

13 Арчих материал /цэвэр/ 
 

м 20 10 5 

15 Гуулин круг Ф40 ЛС59-1 кг 80 50 30 

16 Энгийн боолт гайк М10х L=35 Ст45 ш 20 10 10 

17 Техникийн резин 4мм МБС кг 6 6 3 

18 Гагнуурын припой ПСР-15 кг 0.5 0.3 0.1 

19 Силикагель /индикаторный/ 
 

кг 5 3 1 

 
Цахилгаан шүүлтүүрийн сэгсрэх механизм 

 

№ Бараа, материал Тип, марк Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Өтгөн тос 
циатим-

201 
кг 2 2 1 

2 Лист ВСПЗ б=12мм ВСт3 сп 

тн 

0.1 0.1 0.01 

3 Бөөрөнхий төмөр ф60 Ст45 0.3 0.1 0.1 

6 Швеллер №12 ВСт3 сп 0.2 0.1 0.01 

7 Гуулин круг Ф70 ЛС59-1 кг 300 200 50 

8 Кабель 14х1.5 КВВГ м 200 100 50 

9 Набивка 12х12 АГИ кг 2 2 1 

11 Хөх лент 
 

ш 10 10 10 

12 Спирт С2Н5ОН л 1 1 0.5 

13 Арчих материал /цэвэр/ 
 

м 20 10 5 

14 Энгийн боолт гайк М10х L=35 Ст45 ш 60 40 20 

15 Техникийн резин 4мм МБС кг 6 6 3 

16 Зэв арилгагч 
 

ш 

10 10 5 

17 Таслагч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

20 20 10 

18 Зүлгүүр /шлиф машины/ Ф100/16/2 15 15 10 
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19 Өнгөлөгч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

10 10 6 

20 Өтгөн тос 
BEACON 

325 
кг 20 10 5 

 
Цахилгаан шүүлтүүрийн идэвхит хэсэг 

 

№ Бараа, материал Тип, марк Х/н 

Тоо хэмжээ 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Суулгах электродын элемент СЧС-640 

ш 

348 180  

2 
Цэнэгжих электродын рам 

ф32х2.5 
Ст20 58 26  

3 Цэнэгжих электродын зүү 
 

3100 2000  

4 Лист ВСПЗ б=12мм ВСт3 сп тн 1 0.5  

5 Труба /оёдолгүй/ ф60х6 Ст20 

тн 

0.6 0.3 0.1 

6 Швеллер №20 ВСт3 сп 0.2 0.1 0 

7 Угольник 63х6 ВСт3 сп 0.6 0.3 0.1 

8 Ган тросс ф14 ТЛК-О м 100 100 0 

9 Набивка 20х20 АС кг 100 100 50 

10 Пропан 
 

ш 4 4 2 

11 Хүчилтөрөгч 
 

баллон 12 12 6 

12 Спирт С2Н5ОН л 3 3 1 

13 Арчих материал /цэвэр/ 
 

м 40 40 10 

14 Энгийн боолт гайк М12х L=60 Ст45 

ш 

100 100 0 

15 Зэв арилгагч 
 

50 50 10 

16 Таслагч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

100 100 20 

17 Зүлгүүр /шлиф машины/ Ф100/16/2 50 50 20 

18 Өнгөлөгч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

30 20 20 

19 Гагнуурын электрод Ф3.0 мм 
УОНИ-
13/45 

кг 100 100 40 

 
Цахилгаан шүүлтүүрийн компенсатор /10000х2800/ 

 

№ Бараа, материал Тип, марк Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар 

1 Лист  ВСП3 б=6 мм ВСт3 сп 

тн 

0.6 

2 Лист  ВСП3 б=2 мм ВСт3 сп 0.3 

3 Лист  ВСП3 б=4 мм ВСт3 сп 0.4 

4 Гагнуурын электрод Ф3.0 мм УОНИ-13/45 кг 80 

5 Угольник 63х6 ВСт3 сп тн 0.2 

6 Пропан 
 

ш 3 

7 Хүчилтөрөгч 
 

баллон 9 

8 Таслагч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 ш 

30 

9 Зүлгүүр /шлиф машины/ Ф100/16/2 25 
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10 Өнгөлөгч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

15 

11 Төмөр сойз /шлиф машины/ Ф100 12 

12 Дулаалга 
 

м2 18 

 
Цахилгаан шүүлтүүрийн компенсатор /5000х2800/ 

 

№ Бараа, материал Тип, марк Х/н 

Тоо 
хэмжээ 

Их засвар 

1 Лист  ВСП3 б=6 мм ВСт3 сп 

тн 

0.3 

2 Лист  ВСП3 б=2 мм ВСт3 сп 0.15 

3 Лист  ВСП3 б=4 мм ВСт3 сп 0.2 

4 Гагнуурын электрод Ф3.0 мм УОНИ-13/45 кг 40 

5 Угольник 63х6 ВСт3 сп тн 0.2 

6 Пропан 
 

ш 2 

7 Хүчилтөрөгч 
 

баллон 6 

8 Таслагч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

ш 

15 

9 Зүлгүүр /шлиф машины/ Ф100/16/2 20 

10 Өнгөлөгч чулуу 
Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

10 

11 Төмөр сойз /шлиф машины/ Ф100 6 

12 Дулаалга /ажлын температур 180°/ 
 

м2 10 

 
Угаах ус, тунгаагдсан ус, хөргөлтийн усны шугамууд 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 

Тунгаагдсан 
усны Ф500АБ 

шугам 

Угаах усны 
коллектор 

Хөргөлтийн 
усны коллектор 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Пропан ш 7 4 6 4 6 4 

2 Хүчилтөрөгч баллон 15 10 7 3 5 2 

3 Дизелийнтүлш кг 1 020 800 - - - - 

4 Бензин А-80 л 244 150 - - - - 

5 Лист ВСП3 б=10 мм 

тн 

- - - - - - 

6 Лист ВСП3 б=30 мм 1 - - - - - 

7 6-н талт төмөр Ст-45 S27 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 

8 6-н талт төмөр Ст-45 S36 0.05 0.02 0.05 0.02 0.05 0.02 

9 
Бөөрөнхий төмөр Ст-45 

ф24 
0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 

10 Швеллер №16 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 
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12 Энгийн гайка М24х ш 50 10 30 10 30 10 

13 
Труба ГОСТ-той 

/оёдолгүй/ Ф89х5 
тн 0.5 0.2 - - - - 

14 
Отвод / Булан / Ст 20 

ф89х5 
ш 10 3 - - - - 

15 
Труба 10%, 3%, ГОСТ-той 
/оёдолгүй/ Ф325х12мм, 

Ф426х12мм 
тн 

500м 
буюу  

90 

150м 
буюу  

30 

60м 
буюу  
6.7 

20м 
буюу  

2.2 

30м 
буюу  
3.3 

9м 
буюу1 

16 
Отвод / Булан / Ст 20 

ф325х10 
ш - - - - - - 

17 
Электрод УОНИ-13/55 

Ф4мм 
кг 200. 90. 100. 40. 100. 40. 

19 Набивка ХБП 18х18 мм кг - - - - - - 

20 Набивка ХБП 32х32 мм кг 200 150 - - - - 

21 Өнгөлөгччулуу ф180 Кен ш 20. 15. 20. 15. 20. 15. 

22 Зүлгүүр 240 м2 10 10 8 5 5 3 

23 
Төмөр сойз / шлиф 

машины / 
ш 30. 20. 30. 20. 30. 20. 

24 Арчих материал /бохир/ кг 20. 15. 20. 15. 20. 15. 

25 Өтгөнтос циатим-201 кг 20 10 5 2 5 2 

 
Үнсний шугамын засварын материалын орцын норм 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 

Үнсний I, II шугам  
/Ф426х12мм / 

Үнсний III, IV шугам  
/Ф325х12мм / 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 6 4. 6 4 

2 Хүчилтөрөгч баллон 12 8 12 8 

3 Дизелийн түлш кг 1 020 800 1 020. 800 

4 Бензин А-80 л 244 150 244. 150 

5 Лист ВСП3 б=10 мм 

тн 

2.72 1.2 3.5 0.8 

6 Лист ВСП3 б=30 мм 2.5 0.5 3.2 1.2 

7 6-н талт төмөр Ст-45 S27 - - - - 

8 6-н талт төмөр Ст-45 S36 0.09 0.09 0.09 0.09 

9 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф24 0.8 0.2 0.8 0.2 

10 Швеллер №16 3.5 0.1 3.2 0.1 

12 Энгийн гайка М24х ш 200 80 200 80 

13 
Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ 

Ф89х5 
тн 0.5 0.2 0.5 0.2 

14 Отвод / Булан / Ст 20 ф89х5 ш 10 3 10 3 
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15 
Труба 10%, 3%, ГОСТ-той 
/оёдолгүй/ Ф325х12мм, 

Ф426х12мм 
тн 

400м 
буюу  

46 

120м 
буюу 13,8 

420м буюу 
38,9 

126м буюу 
11,67 

16 
Отвод / Булан / Ст 20 

ф325х1 
ш 10 5 - - 

17 
Электрод УОНИ-13/55 

Ф4мм 
кг 200 90. 200. 90. 

19 Набивка ХБП 18х18 мм кг 400 300. 400 300 

20 Өнгөлөгч чулуу ф180 Кен ш 20. 15. 20. 15. 

21 Зүлгүүр 240 м2 9. 9. 8 4 

22 Төмөр сойз шлиф машины ш 30. 20. 30. 20. 

23 Арчих материал /бохир/ кг 20. 15. 20. 15. 

24 Өтгөн тос циатим-201 кг 20 3 20 3 

 
ДРГ-ын шахах талын компенсатор/ Ф1220 / 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 
Зуух №1-4 Зуух №5-8 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

1 Пропан ш 0.25 0.1 0.25 0.1 

2 Хүчилтөрөгч Баллон 2 1 2 1 

3 Лист ВСП3 б=2 мм 

тн 

0.07 
 

0.07 
 

4 Лист ВСП3 б=4 мм 0.054 0.054 0.054 0.054 

5 Лист ВСП3 б=6 мм 0.11 
 

0.11 
 

6 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6 0.1 0.05 0.1 0.05 

7 
Электрод УОНИ-13/45 

Ф4мм 
кг 12 5 12 5 

8 
Өнгөлөгч чулуу 
ф100х16х6мм 

ш 

3 1 3 1 

9 
Өнгөлөгч чулуу 
ф150х6х22мм 

1 1 1 1 

10 
Өнгөлөгч чулуу 
ф180х22х6мм 

1 1 1 1 

11 Таслагч чулуу ф100х16х2 3 1 3 1 

12 Таслагч чулуу ф180х22х2 1 1 1 1 

 
ДРГ-ын шахах талын компенсатор  / Ф820 / 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 
Зуух №1-4 Зуух №5-8 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Пропан ш 0.25 0.1 0.25 0.1 

2 Хүчилтөрөгч Баллон 2 1 2 1 

3 Лист ВСП3 б=2 мм 

тн 

0.024 
 

0.024 
 

4 Лист ВСП3 б=4 мм 0.02 0.02 0.02 0.02 

5 Лист ВСП3 б=6 мм 0.06 
 

0.06 
 

6 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6 0.05 0.03 0.05 0.03 
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7 Электрод УОНИ-13/45 
Ф4мм 

кг 10 5 10 5 

8 
Өнгөлөгч чулуу 
ф100х16х6мм 

ш 

3 1 3 1 

9 
Өнгөлөгч чулуу 
ф150х6х22мм 

1 1 1 1 

10 
Өнгөлөгч чулуу 
ф180х22х6мм 

1 1 1 1 

11 Таслагч чулуу ф100х16х2 3 1 3 1 

12 Таслагч чулуу ф180х22х2 1 1 1 1 

 
ДРГ-ын шахах талын компенсатор / Ф630 / 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 

Зуух №1-4 Зуух №5-8 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Пропан ш 0.25 0.1 0.25 0.1 

2 Хүчилтөрөгч Баллон 2 1 2 1 

3 Лист ВСП3 б=2 мм 

тн 

0.02 
 

0.02 
 

4 Лист ВСП3 б=4 мм 0.02 0.02 0.02 0.02 

5 Лист ВСП3 б=6 мм 0.06 
 

0.06 
 

6 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф6 0.05 0.03 0.05 0.03 

7 Электрод УОНИ-13/45 Ф4мм кг 8 5 8 5 

8 
Өнгөлөгч чулуу 
ф100х16х6мм 

ш 

3 1 3 1 

9 
Өнгөлөгч чулуу 
ф150х6х22мм 

1 1 1 1 

10 
Өнгөлөгч чулуу 
ф180х22х6мм 

1 1 1 1 

11 Таслагч чулуу ф100х16х2 3 1 3 1 

12 Таслагч чулуу ф180х22х2 1 1 1 1 

 
Газозаборный шахтын  компенсатор / Ф2420 / 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 
Зуух №1-4 Зуух №5-8 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Пропан ш 1 1 1 1 

2 Хүчилтөрөгч Баллон 5 5 5 5 

3 Электрод УОНИ-13/45 Ф4мм кг 20 20 20 20 

4 
Өнгөлөгч чулуу 
ф100х16х6мм 

ш 

3 3 3 3 

5 
Өнгөлөгч чулуу 
ф150х6х22мм 

1 1 1 1 

6 
Өнгөлөгч чулуу 
ф180х22х6мм 

1 1 1 1 

7 Таслагч чулуу ф100х16х2 3 3 3 3 

8 Таслагч чулуу ф180х22х2 1 1 1 1 
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Үлээх салхилуурын сорох хоолойн компенсатор    /ф4200Х2000/ 

 

№ Материал Х/н 
ДВ-н сорох хоолой 

Их       засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 2 1 

2 Лист ВСП3 б=5 мм тн 0.07 0.05 

3 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 15 10 

4 Лист ВСП3 б=2 мм тн 0.07 0.04 

5 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 
ш 

15 10 

6 Таслагч чулуу ф100х1.2 20 15 

7 Угольник 63х5 тн 0.2 0.1 

 
Үлээх салхилуурын шахах хоолойн компенсатор  / 2500х1500 / 

 

№ Материал Х/н 
ДВ-н шахах хоолой 

Их       засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 2 1 

2 Лист ВСП3 б=5 мм тн 0.1 0.05 

3 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 20 10 

4 Лист ВСП3 б=2 мм тн 0.08 0.04 

5 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 
ш 

15 10 

6 Таслагч чулуу ф100х1.2 20 15 

7 Угольник 63х5 тн 0.1 0.05 

 
Утаа сорогчийн шахах хоолойн компенсатор /Ф3970/ 

 

№ Материал Х/н 
ДС-н шахах хоолой 

Их       засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 2 1 

2 Лист ВСП3 б=5 мм 

тн 

0.15 0.05 

3 Лист ВСП3 б=2 мм 0.4 0.2 

4 Лист ВСП3 б=6 мм 0.5 0.3 

5 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 100 30 

6 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 
ш 

15 10 

7 Таслагч чулуу ф100х1.2 20 15 

 
Утаа сорогчийн шахах хоолойн компенсатор  /2600х6500/ 

 

№ Материал Х/н 
ДС-н шахах хоолой 

Их       засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 2 1 

3 Лист ВСП3 б=5 мм тн 0.15 0.05 

4 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 30 10 

5 Лист ВСП3 б=2 мм тн 0.3 0.1 

6 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 
ш 

15 10 

7 Таслагч чулуу ф100х1.2 20 15 

8 Угольник 63х5 тн 0.4 0.1 
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Богино эргэлтийн утаа сорогчийн сорох хоолойн компенсатор  /Ф1200/ 

 

№ Материал Х/н 
ДРГ-н сорох хоолой 

Их       засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 2 1 

2 Лист ВСП3 б=5 мм 
тн 

0.07 0.05 

3 Лист ВСП3 б=10 мм 0.05 0.03 

4 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 50 30 

5 Лист ВСП3 б=6 мм 

тн 

0.1 0.04 

6 Лист ВСП3 б=5 мм 0.2 0.1 

7 Лист ВСП3 б=2 мм 0.1 0.04 

8 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 
ш 

15 10 

9 Таслагч чулуу ф100х1.2 20 15 

 
Богино эргэлтийн утаа сорогчийн сорох хоолойн компенсатор /Ф1600/ 

 

№ Материал Х/н 
ДРГ-н сорох хоолой 

Их       засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 2 1 

2 Лист ВСП3 б=5 мм 
тн 

0.07 0.05 

3 Лист ВСП3 б=10 мм 0.15 0.06 

4 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 60 20 

5 Лист ВСП3 б=6 мм 

тн 

0.1 0.04 

6 Лист ВСП3 б=5 мм 0.15 0.1 

7 Лист ВСП3 б=2 мм 0.1 0.04 

8 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 
ш 

15 10 

9 Таслагч чулуу ф100х1.2 20 15 

 
Богино эргэлтийн утаа сорогчийн шахах хоолойн компенсатор /900х1650/ 

 

№ Материал Х/н 
ДРГ-н сорох хоолой 

Их       засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 2 1 

2 Лист ВСП3 б=5 мм 

тн 

0.07 0.05 

3 Лист ВСП3 б=10 мм 0.15 0.06 

4 Лист ВСП3 б=6 мм 0.1 0.04 

2 Лист ВСП3 б=5 мм 0.15 0.1 

4 Лист ВСП3 б=2 мм 0.1 0.04 

5 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 
ш 

15 10 

6 Таслагч чулуу ф100х1.2 20 15 
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Богино эргэлтийн утаа сорогчийн шахах хоолойн компенсатор   /Ф1200/ 

 

№ Материал Х/н 
ДРГ-н шахах хоолой 

Их       засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 2 1 

2 Лист ВСП3 б=5 мм 
тн 

0.07 0.05 

3 Лист ВСП3 б=10 мм 0.05 0.03 

4 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 50 30 

5 Лист ВСП3 б=6 мм 

тн 

0.1 0.04 

6 Лист ВСП3 б=5 мм 0.2 0.1 

7 Лист ВСП3 б=2 мм 0.1 0.04 

8 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 
ш 

15 10 

9 Таслагч чулуу ф100х1.2 20 15 

 
MAGALDI-ийн их, урсгал засварын материалын орцын норм 

 

№ Материал Х/н 
Анхдагч бутлуур Хоёрдогч бутлуур 

Вакуум 
компрессор 

№1,2,3 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 
Шлиф машины 

төмөр сойз 
ш 

2 2 2 2 1 1 

2 Төмөр сойз 2 2 2 2 1 1 

3 Өнхрүүш 1 1 1 1 1 1 

4 Өнхрүүшийн үс ш 1 1 2 

5 
Эмаль НЦ-132 
цагаан саарал 

кг 5 3 3 2 5 3 

6 
Растворитель Р-

646 
л 2 1 2 1 2 1 

7 Зэв арилгагч ш 3 2 2 1 1 1 

8 
Арчих материал 

бохир 
кг 5 3 5 2 3 2 

9 
Арчих материал 

цэвэр 
м 3 3 3 3 1 1 

10 Боолт гайка кг 5 1 5 1 1 1 

11 
Шлиф машины 

таслагч 
ш 2 1 2 1 2 1 

12 
Шлиф машины 

өнгөлөгч 
ш 2 1 2 1 3 3 

13 
Силикон улаан 

цавуу НТ300 
ш 3 2 2 1 1 1 

14 Зүлгүүр 100 м2 2 2 2 1 
  

15 
Зүлгүүр 

Ф100х16х2мм 
шлиф машины 

ш 1 1 1 1 1 1 

16 
Паронит ПОН-б 2, 

3мм 
кг 4 4 4 4 2 1 

17 
Электрод УОНИ-

13/55 Ф4мм 
кг 3 2 5 5 2 2 
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18 Пропан ш 2 2 2 2 2 2 

19 Лист ВСП3 б=5 мм тн 0,05 0,05 0,01 0,01 0,1 0,1 

20 
Лист ВСП3 б=10 

мм 
тн 0,05 0,05 0.2 0.1 

  

21 
Өтгөн тос циатим-

201 
кг 2 1 2 1 3 2 

22 Лист ВСП3 б=20мм тн 0,03 0,03 0,2 0.2 
  

д/д 
Материалын нэр, 

төрөл 
Х/н 

Холин буулгагч Доргион буулгагч 
Урьдчилсан 

бутлуур 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 
Шлиф машины 

төмөр сойз 

ш 

3 3 1 1 1 1 

2 Төмөр сойз 2 2 1 1 2 2 

3 Өнхрүүш 1 1 1 1 1 1 

4 Өнхрүүшийн үс 2 3 1 

5 
Эмаль НЦ-132 
цагаан саарал 

кг 3 2 5 5 2 2 

6 
Растворитель Р-

646 
л 2 1 5 3 1 1 

7 Зэв арилгагч ш 1 1 2 1 3 2 

8 
Арчих материал 

бохир 
кг 3 2 3 2 2 2 

9 
Арчих материал 

цэвэр 
м 1 1 3 3 2 2 

10 Боолт гайка кг 1 1 3 1 5 1 

11 
Шлиф машины 

таслагч 
ш 2 1 2 1 2 1 

12 
Шлиф машины 

өнгөлөгч 
ш 2 1 2 1 2 1 

13 
Силикон улаан 

цавуу НТ300 
ш 5 3 5 3 3 3 

14 Зүлгүүр 100 М2 2 1 3 1 2 1 

15 
Зүлгүүр 

Ф100х16х2мм 
шлиф машины 

ш 1 1 1 1 1 1 

16 
Паронит ПОН-б 2, 

3мм 
кг 4 2 4 2 5 3 

17 
Электрод УОНИ-

13/55 Ф4мм 
кг 5 5 5 5 

  

18 Пропан ш 2 2 2 2 2 2 

19 Лист ВСП3 б=5 мм тн 0.3 0.1 0.3 0.1 
  

20 
Лист ВСП3 б=10 

мм 
тн 0,1 0,1 0,1 0,1 0.2 0.1 

21 
Өтгөн тос циатим-

201 
кг 3 2 3 2 2 1 

22 Лист ВСП3 б=20мм тн 
  

0,1 0,1 
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MAGALDI-ийн их, урсгал засварын материалын орцын норм 

 

д/д 
Материалын нэр, 

төрөл 
х/н 

Үндсэн конвейер 
Цэвэрлэгч 
конвейер 

Уутат фильтр 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 
Труба ГОСТ-той 

/оёдолгүй/ Ф133х5 

тн 

    
0,5 0,5 

2 
Труба ГОСТ-той 

/оёдолгүй/ Ф159х8     
0,5 0,5 

3 Лист ВСП3 б=10 мм 0,1 0,1 
  

0,2 0,2 

4 Өнхрүүш ш 3 3 1 1 2 2 

5 Өнхрүүшийн үс ш 2 2 2 2 2 2 

6 
Эмаль НЦ-132 цагаан 

саарал 
кг 20 10 5 5 10 5 

7 Растворитель Р-646 л 5 3 1 1 3 1 

8 
6-н талт төмөр Ст-45 

S27 
тн 

  
0.05 0.02 

  

9 Зэв арилгагч ш 5 3 
  

1 1 

10 
Арчих материал 

бохир 
кг 5 3 5 3 3 3 

11 
Арчих материал 

цэвэр 
м 3 3 3 3 5 5 

13 Боолт гайка кг 3 1 3 1 5 3 

14 
Шлиф машины 

таслагч 
ш 1 1 1 1 1 1 

15 
Шлиф машины 

өнгөлөгч 
ш 5 3 5 3 2 1 

16 Зүлгүүр 100 м2 
    

1 1 

17 
Зүлгүүр 

Ф100х16х2мм шлиф 
машины 

ш 1 1 1 1 1 1 

18 
Паронит ПОН-б 2, 

3мм 
кг 4 4 4 4 4 2 

19 
Электрод УОНИ-

13/55 Ф4мм 
кг 10 5 10 5 5 

 

20 
Силикон цагаан 

цавуу 

ш 

3 2 5 5 5 5 

21 Пропан 1 1 1 1 1 1 

24 
Шлиф машины төмөр 

сойз 
2 1 2 1 3 1 

25 Төмөр сойз 5 5 5 5 1 1 

26 Өтгөн тос циатим-201 кг 10 3 10 5 1 1 

27 Швеллер №14 

тн 

0,1 0,1 
    

30 Угольник 70х7 0.1 0.1 
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№ 
Материалын нэр, 

төрөл 
х/н 

Бункер Үнсний шугам 
Дулаан солилцох 

аппарат 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 
Труба ГОСТ-той 

/оёдолгүй/ Ф133х5 

тн 

  
0.3 0.2 

  

2 
Труба ГОСТ-той 

/оёдолгүй/ Ф159х8   
0.5 0.2 

  

3 Лист ВСП3 б=10 мм 0.72 0.3 0,05 0,05 
  

4 Өнхрүүш 
ш 

3 1 3 1 1 1 

5 Өнхрүүшийн үс 2 2 5 3 2 2 

6 
Эмаль НЦ-132 цагаан 

саарал 
кг 10 5 20 10 5 3 

7 Растворитель Р-646 л 3 1 5 3 2 1 

8 
6-н талт төмөр Ст-45 

S27 
тн 

  
0,2 0,2 

  

9 Зэв арилгагч ш 1 
 

1 
 

1 
 

10 
Арчих материал 

бохир 
кг 3 2 

  
2 1 

11 
Арчих материал 

цэвэр 
м 3 3 

  
2 2 

13 Боолт гайка кг 
    

2 1 

14 
Шлиф машины 

таслагч 
ш 2 2 

    

15 
Шлиф машины 

өнгөлөгч 
ш 3 1 3 2 

  

16 Зүлгүүр 100 м2 3 1 4 1 
  

17 
Зүлгүүр 

Ф100х16х2мм шлиф 
ш 1 1 1 1 

  

18 Пронит ПОН-б 2, 3мм кг 4 2 
  

4 2 

19 
Электрод УОНИ-

13/55 Ф4мм 
кг 10 5 15 10 2 1 

20 
Силикон цагаан 

цавуу 

ш 

1 1 
  

1 1 

21 Пропан 1 1 1 1 
  

24 
Шлиф машины төмөр 

сойз 
2 2 1 1 

  

25 Төмөр сойз 
    

1 1 

26 Өтгөн тос циатим-201 кг 
  

1 1 1 1 

27 Швеллер №14 
тон

н 
0.12 0.05 

  
0,02 0,02 

30 Угольник 70х7 
тон

н 
0,05 0,05 0.08 0.05 
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Дотор яндангийн панелийн нягтруулгын орцын норм 

 

№ 
Материалын нэр, 

марк,стандарт 

Хэмжээ 
Х/н Тоо Нийт Тайлбар 

b l 

1 
Шнур асбестовый  

ШАОН25 ГОСТ1779-72 
Ф25мм 9960мм м 3 29.9 Босоо нягтруулганд 

2 
Пленка из фторпласта 
ЧВН . МРТУ6-05-986-74 

225мм 10200мм М2 1 3 Босоо нягтруулганд 

3 
Шнур асбестовый   

ШАОН25 ГОСТ1779-72 

Ф25мм 2590мм м 3 7.77 Хэвтээ нягтруулганд 

4 
Пленка из фторпласта 

ЧВН в МРТУ6-05-986-74 
225мм 2830мм М2 1 0.4 Хэвтээ нягтруулганд 

 

Дотор яндангийн панелд нийт: Босoo элемент 130ш 

   
хэвтээ элемент 160ш 

 

Нийт дотор янданд орох нягтруулгын материал: 
    10%= 

1 
Шнур асбестовый  

ШАОН25 ГОСТ1779-72 
Ф25 5130 м 

 
10% 2632м 

2 
Пленка из фторпласта 
ЧВН  МРТУ6-05-986-74  

454 м2  10% 45.4м2 

 
Дотор яндангийн панелийн  уян/даавуу/компенсаторын орцын норм 

 

№ Материалын нэр, марк,стандарт 
Хэмжээ 

Х/н Тоо Нийт Тайлбар 
b l 

1 
Стеклоткань Т-11-П ГОСТ19170-

73 
450мм 13650мм м2 2 12.3  

2 
Стеклоткань ЛСК-155/180-0.10 

ГОСТ1056-78 
450мм 13650мм м3 2 12.3  

3 
Пленка из фторпласта ЧВН . 

МРТУ6-05-986-74 
450мм 13650мм М3 2 12.3  

4 
Бэхэлгээ хийх лист б=3мм. Вст3 

кп2 ГОСТ380-71 
250мм 2030мм м2 5 

2.6 
/45.7/ 

 

5 
Тавлагч хадаас 3х15.38 М3 

ГОСТ380-71  
15мм ш 75 75  

6 Шайба б=3мм Вст3 ГОСТ380-71 
  

ш  75  

       

 
 

Нийт дотор янданд орох компенсаторын  материал 

       
1 Стеклоткань Т-11-П ГОСТ19170-73 

М2 

62 
 

2 Стеклоткань ЛСК-155/180-0.10 ГОСТ1056-78 62 
 

3 Пленка из фторпласта ЧВН в МРТУ6-05-986-74 62 
 

4 Бэхэлгээ хийх лист б=3мм. Вст3 кп2 ГОСТ380-71 М2 13 234кг 

5 Тавлагч хадаас 3х15.38 М3 ГОСТ380-71 ш 375 
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6 Шайба б=3мм Вст3 ГОСТ380-71 ш 375 
 

 
Дотор яндангийн панелийн нягтруулга 

 

№ Материалын нэр, марк,стандарт Х/ н 
Босоо нягтруулга Хэвтээ нягтруулга 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

1 
Шнур асбестовый Ф25 ШАОН25 

ГОСТ1779-72. 9960х3 
кг 133 40 43 13 

2 
Пленка из фторпласта ЧВН . МРТУ6-

05-986-74 
м2 40 10.2 12 3.1 

3 Швеллер 10 Вст3 тн 0.04 0.012 0.024 0.006 

4 6-н талт S=24 тн 0.008 0.001 0.008 0.001 

 
Дотор яндангийн панелийн компенсатор 

 

№ Материалын нэр, марк,стандарт Х/н 
Компенсатор 

Их засвар Урсгал засвар 

1 
Стеклоткань Т-11-П ГОСТ19170-

73 

М 2 

12.4 6.2 

2 
Стеклоткань ЛСК-155/180-0.10 

ГОСТ1056-78 
12.4 6.2 

3 
Пленка из фторпласта ЧВН . 

МРТУ6-05-986-74 
12.4 6.2 

4 
Бэхэлгээ хийх лист б=3мм. Вст3 

кп2 ГОСТ380-71 
тн 0.05 0.025 

5 
Тавлагч хадаас 3х15.38 М3 

ГОСТ380-71 
ш 75 37 

6 Шайба б=3мм Вст3 ГОСТ380-71 ш 75 37 

7 Квадрат төмөр 80х5 тн 0.06 0.018 

8 6-н талт S=24 тн 0.016 0.008 

 
Зуухан цехийн тос тосолгооны материал 

 

№ Материалын нэр төрөл Х/н 
Босоо булт тээрэм SM-19 

Босоо булт тээрэм 
MYM21FL 

Их засвар Урсгал засвар 
Их 

засвар 
Урсгал засвар 

1 
Шингэн тос  
/Мeropa 320/ 

кг 400 400 200 200 

2 
Шингэн тос 
/ И-40А/ ГОСТ 20799-75 

кг 

Утаа сорогч дод 31.5 Үлээх салхилуур ВДН 32Б 

Их засвар Урсгал засвар 
Их 

засвар 
Урсгал засвар 

450 450 110 110 

3 
Шингэн тос  
/И-40А/ ГОСТ 20799-75 

кг 

Богино эргэлтын утаа сорогч 
ДН21 

Багерын насос 
ГРТ1250/71 

Их засвар Урсгал засвар 
Их 

засвар 
Урсгал засвар 
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50 50 110 110 

4 
Гидрийн шингэн Caltex  
Rondo 32 

кг 

Тээрмийн салхилуур PGF КLLA-
90-AК / К-1-4 / 

Тээрмийн салхилуур PGF 
/15DMPIO /BD/  SERHP 

41009-1/2 /   / К-5-8 / 

Их засвар Урсгал засвар 
Их 

засвар 
Урсгал засвар 

10 10 18 18 

5 Өтгөн тос Mobilux EP 2 гр 

Нягтруулгын агаарын 
вентилятор SAF КXE 160 005030-

00 / К-1-4 / 

Нягтруулгын агаарын 
вентилятор            SAF 

6SMP7 / К-5-8 / 

Их засвар Урсгал засвар Их засвар 
Урсгал 
засвар 

200 200 400 400 

6 
Шингэн тос Mobil 
glygoyle HE460 

кг 

Нүүрс тэжээгч GM-BSC21-36         
/ К-1-4 / 

Нүүрс тэжээгч EG 2690-
3000 SER NS 20209-3 / К-

5-8 / 

Их засвар Урсгал засвар Их засвар 
Урсгал 
засвар 

20 20 40 40 

7 Өтгөн тос Mobilux EP 2 гр 300 300 400 400 

8 
Шингэн тос И-40А ГОСТ 
20799-75 

кг 

Шнекийн редуктор                  
КЦ2-500-180-У41 

Мазутын насос / 5Н-5Х1 
/ 

Их засвар Урсгал засвар Их засвар 
Урсгал 
засвар 

50 50 8 8 

9 Өтгөн тос Mobilux EP 2 

гр 

Хөргөлтын усны насос                 
НОП / Д-500-53 / 

Угаах усны насос            
СМН / ЦН 400-105 / 

300 300 300 300 

10 
Өтгөн тос KLUBER 
Staburags NBU30 

Тээрмийн бул голын нягтруулга 
ЕVT SM-19  / К-1-4 / 

Тээрмийн бул голын 
нягтруулга MYM21FL К-5-

8 

Их засвар Урсгал засвар Их засвар 
Урсгал 
засвар 

300 300 500 500 

11 
Өтгөн тос KLUBER 
Staburags NBU30 

Тэрмийн булны пүршний 
систем  ЕVT SM-19 / К-1-4 / 

Тэрмийн булны пүршний 
систем MYM21F  / К-5-8 / 

Их засвар Урсгал засвар Их засвар 
Урсгал 
засвар 

300 300 400 400 

12 
Шингэн тос Mobil 
glygoyle HE460 

кг 

Тээрмийн бутлагч бул                                                                              
ЕVT SM-19  / К-1-4 / 

 Их засвар Урсгал засвар 

  40 40 

  

13 
Шингэн тос Mobilgear 
636 

кг 

Тэрмийн бул                        
MYM21F  / К-5-8 / 

  Их засвар Урсгал засвар 

  20 20 

  

14 
Шингэн тос И-40А ГОСТ 
20799-75 

кг 

Фосфатын насос                   НДФ-
2.5/200 

  Их засвар Урсгал засвар 
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5 5 
  

15 Өтгөн тос Mobilux EP3 кг 

Хуурайгаар үнс зайлуулах МАС 
систем  / MAGALDI  ASH COOLER 

MP.2011.0059 / 
  Их засвар Урсгал засвар 

  50 50 

  

16 
Шингэн тос Mobil 
glygoyle 30 

кг 

Хуурайгаар үнс зайлуулах МАС 
систем  / MAGALDI  ASH COOLER 

MP.2011.0059 / 
  Их засвар Урсгал засвар 

  100 100 
  

17 Өтгөн тос Mobilux EP 2 гр 

Тунгаагдсан усны насос               
НОВ  / Д-800/57 / 

  Их засвар Урсгал засвар 

  300 300 
   

Агаар халаагчаас гарсан коробын компенсатор /2000х1200/ 

 

№ Бараа, материал Стандарт Тип, марк Х/н 
Тоо 

хэмжээ 

Их засвар 

1 Лист  ВСП3 б=6 мм ГОСТ 19903-74 ВСт3 сп 

тн 

0.17 

2 Лист  ВСП3 б=2 мм ГОСТ 19903-74 ВСт3 сп 0.11 

3 Лист  ВСП3 б=4 мм ГОСТ 19903-74 ВСт3 сп 0.1 

4 
Гагнуурын электрод 

Ф3.0 мм 
ГОСТ 9466-75 УОНИ-13/45 кг 25 

6 Пропан 
  

ш 1 

7 Хүчилтөрөгч 
  

баллон 3 

8 Таслагч чулуу 
 

Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

ш 

20 

9 
Зүлгүүр /шлиф 

машины/  
Ф100/16/2 15 

10 Өнгөлөгч чулуу 
 

Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

10 

11 
Төмөр сойз /шлиф 

машины/  
Ф100 10 

 
Халуун агаар рециркуляцын шугамын компенсатор /Ф1114/ 

       

№ Бараа, материал Стандарт Тип, марк Х/н 

Тоо 
хэмжээ 

Их засвар 

1 Лист  ВСП3 б=6 мм ГОСТ 19903-74 ВСт3 сп 

тн 

0.05 

2 Лист  ВСП3 б=2 мм ГОСТ 19903-74 ВСт3 сп 0.08 

3 Лист  ВСП3 б=4 мм ГОСТ 19903-74 ВСт3 сп 0.04 

4 Гагнуурын электрод Ф3.0 мм ГОСТ 9466-75 УОНИ-13/45 кг 15 

6 Пропан 
  

ш 1 

7 Хүчилтөрөгч 
  

баллон 2 
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8 Таслагч чулуу 
 

Ф100/16/2 
Ф150х22х2 

ш 

15 

9 Зүлгүүр /шлиф машины/ 
 

Ф100/16/2 20 

10 Өнгөлөгч чулуу 
 

Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

10 

11 Төмөр сойз /шлиф машины/ 
 

Ф100 6 

 
Агаар халаагчийн гарахаас  горелка хүртэлх шугамын компенсатор  /520х830/ 

 

№ Бараа, материал Стандарт Тип, марк Х/н 

Тоо 
хэмжээ 

Их засвар 

1 Лист  ВСП3 б=2 мм ГОСТ 19903-74 ВСт3 сп 
тн 

0.02 

2 Лист  ВСП3 б=4 мм ГОСТ 19903-74 ВСт3 сп 0.02 

3 
Гагнуурын электрод 

Ф3.0 мм 
ГОСТ 9466-75 УОНИ-13/45 кг 15 

4 Угольник 63х6 ГОСТ 8509-86 ВСт3 сп тн 0.05 

5 Пропан 
  

ш 1 

6 Хүчилтөрөгч 
  

баллон 2 

7 Таслагч чулуу 
 

Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

ш 

15 

8 
Зүлгүүр /шлиф 

машины/  
Ф100/16/2 6 

9 Өнгөлөгч чулуу 
 

Ф100/16/2, 
Ф150х22х2 

6 

10 
Төмөр сойз /шлиф 

машины/  
Ф100 5 

 
Тоосны шугамын шибер 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 
Зуух №1-4 Зуух №5-8 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

1 Бронзон круг ф80 кг 
  

2.5 2.5 

2 Бронзон круг ф100 кг 3 3 
  

3 Өтгөн тос циатим-201 кг 0.5 0.5 0.5 0.5 

4 
Зүлгүүр Ф100х16х2мм 

шлиф машины 
ш 

1 1 1 1 

5 
Өнгөлөгч чулуу 
ф100х16х6мм 

2 2 2 2 

6 Арчих материал /бохир/ кг 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
 
 

 

 



 

92 
 

92 Зуухны  тоног төхөөрөмж 

Тээрмийн тосны насос 

 

       

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 
QX41-063R GR FORM CH254 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

1 
MILL-н тосолгооны системийн 

тосны шүүр 

ш 

2 2 
  

2 Энгийн боолт М10х L=35 
  

10 10 

3 Энгийн боолт М12х L=40 
  

10 10 

4 Энгийн боолт М16х L=50 
  

15 10 

5 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 1 0.6 1 0.6 

6 
Тээрмийн масло хөргөгчийн 

Сальник 

ш 

1 1 1 1 

7 Кольцо резин ф84х4 мм 2 2 
  

8 Пальц резин ф29,5х16,4х30,8 
  

8 5 

9 
Техникийн резин ТМКШ б=5 

мм 
кг 0.5 0.3 0.5 0.3 

10 Манжет 23х40х7 
ш   

4 4 

11 Манжет 36х50х7 4 4 
  

12 Эмаль НЦ-132 Цэнхэр кг 5 5 5 5 

13 Силикон улаан цавуу НТ300 ш 76 76 76 76 

14 Цавуу цэвэрлэгч шингэн л 4 4 4 4 

15 Зэв арилгагч 

ш 

5 3 5 3 

16 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 10 6 10 6 

17 Таслагч чулуу ф100х16х2 10 6 10 6 

18 Зүлгүүр 120 М2 1 0.6 1 0.6 

19 
Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф 

машины 
ш 5 3 5 3 

20 Төмөр сойз шлиф машины ш 5 3 5 3 

21 Арчих материал /бохир/ кг 5 5 5 5 

 
Тоосны шугамын компенсатор 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 

Зуух №1-4  
HUMC1-1253 

Зуух №5-8 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

1 Лист ВСП3 б=6 мм тн 0.02 0.02 0.02 0.02 

2 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 5 5 5 

3 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 

ш 

2 2 2 2 

4 Өнгөлөгч чулуу ф150х6х22мм 1 1 1 1 

5 Таслагч чулуу ф180х22х2 1 1 1 1 
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Нүүрс тэжээгчийн буух хоолойн компенсатор 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 

Зуух №1-4  
HUMC1-1253 

Зуух №5-8 SUS304 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

1 
Лист нерж / 12Х18Н10Т /  

б=8 мм 
тн 0.03 0.03 0.04 0.04 

2 
Электрод ЭА-400/10У, ЭА-
400/10Т Ф3,0 мм 

кг 5 5 5 5 

3 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 

ш 

1 1 1 1 

4 Өнгөлөгч чулуу ф150х6х22мм 1 1 1 1 

5 Таслагч чулуу ф180х22х2 1 1 1 1 

 
MILL-ийн орох компенсатор 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 
Зуух №1-4    940х1100 Зуух №5-8  2200х1100 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

1 
Компенсатор PGF-ээс Mill орох 
шугам дээрх /К1-4/ 
Ф940х740мм ш 

1 1 
  

2 
Компенсатор PGF-ээс Mill орох 
шугам дээрх /К5-8/    

1 1 

3 Лист ВСП3 б=6 мм тн 0.02 0.02 0.02 0.02 

4 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 5 5 5 

5 Энгийн боолт гайк М12х L=40 

ш 

20 20 
  

6 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм 3 3 3 3 

7 Өнгөлөгч чулуу ф150х6х22мм 3 3 3 3 

8 Таслагч чулуу ф180х22х2 2 2 2 2 

9 Зэв арилгагч 1 1 
  

 
Мини эксковатр 301,5 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 
Мини эксковатор 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Паронит ПОН-б 2, 3мм 

кг 

30 20 

2 Электрод УОНИ-13/55 Ф4мм 5 3 

3 Будаг шар 8 5 

4 Грунт 10 5 

5 Будаг улаан 3 1 

6 Өнхрүүш 
ш 

2 1 

7 Өнхрүүшийн үс 2 2 

8 Бөөрөнхий төмөр ф40 тн 0.1 0.05 
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Босоо булт тээрмийн таваг, булны ролик сэргээн засварлах 

 

№ Материалын нэр,марк Х/н 

Босоо булт тээрэм              
SM-19 

Босоо булт тээрэм   
MVM-21F 

Их засвар Их засвар 

Ролик 
сэргээн 

засварлах 

Таваг 
сэргээн 

засварлах 

Ролик 
сэргээн 

засварлах 

Таваг 
сэргээн 

засварлах 

1 
Тээрмийн бул тавагны утас  

CN-O ф2.8мм 
кг 60 60 80 80 

2 
Тээрмийн бул тавагны утас  

CS-O ф2.8мм 
кг 20 

 
30 

 

3 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 
 

2 
 

3 

4 Электрод УОНИ-13/55 Ф4мм кг 
 

5 
 

5 

5 Электрод ЭА-395/9У, ЦТ-10 кг 3 2 5 2 

9 Зэс круг ф60 кг 60 30 

10 Төмөр сойз ш 5 5 

11 Эмаль НЦ-132 хар кг 3 3 

12 Растворитель Р-646 л 5 5 

13 Тусгай болт М10х25 ш 10 5 

14 Лист ВСП3 б=2 мм тн 0.1 0,05 

15 Өтгөн тос циатим-201 кг 5 3 

16 Швеллер №16 тн 0.2 0.1 

17 Моторын тос  Mobil дизель 

кг 

4. 4 

18 Моторын тос  Mobil 10W40 7. 5 

19 Гидрийн шингэн Mobil 15 39. 39 

20 Тосол 40 л 10. 10 

21 Бензин талон 10000 төг 
ш 

1. 1 

22 Зэв арилгагч 5 3 

23 Арчих материал бохир кг 10 10 

24 Арчих материал цэвэр м 5 5 

25 Өнгөлгөөний нунтаг 
кг 

0.01 0.005 

26 Боолт гайка 5 3 

27 Шлиф машины таслагч 

ш 

2 1 

28 Силикон цагаан цавуу 3 3 

29 Шлиф машины өнгөлөгч 3 1 

30 Тусгай болт М6х 10 5 

31 Зүлгүүр 100 м2 5 4 
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Ф4,0 мм 

7 Нүүрсэн электрод Ф8,0 мм ш 40 20 50 20 

8 
Өнгөлөгч чулуу 
ф150х6х22мм 

ш 5 5 5 5 

 
Булны ролик, тавагны шаваас хийх автомат гагнуурын аппарат 

 

№ Материалын нэр,марк Х/н 
Автомат гагнуурын аппаратын 

урсгал засвар 

1 Тосол 40 л 30 

2 Хар лент ш 4 

3 хөх лент ш 10 

4 Арчих материал м 10 

5 Төгсгөвч зэс d=120мм кг 10 

6 Төгсгөвч зэс d=95мм ш 10 

7 Төгсгөвч зэс d=50мм ш 6 

8 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм ш 1 

9 Өнгөлөгч чулуу ф150х6х22мм ш 1 

10 Шлиф машины төмөр щётка ф100 ш 1 

11 Агааржуулалтын уян хоолой ф108 ш 3 

12 Зүлгүүр Р400 м 0.5 

13 Цэвэрлэгч шингэн л 0.5 

14 Шингэн тос Мeropa 320 кг 20 

15 Багс жижиг 50мм ш 2 

16 Эмаль ПФ-115 цэнхэр кг 6 

17 Гуулин круг ф80 кг 15 

18 Гуулин круг ф60 кг 15 

19 Энгийн боолт гайк М10 ш 12 

20 Энгийн боолт гайк М16 ш 10 

 
Дизель сак  Д-144 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 
Дизель САК 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Паронит ПОН-б 2, 3мм кг 30 20 

2 Электрод УОНИ-13/55 Ф4мм кг 5 3 

3 Зүлгүүр 100 м2 3 2 

4 Бензин талон 10000 төг ш 2 2 

5 Грунт кг 10 5 

6 Өнхрүүш 

ш 

2 1 

7 Өнхрүүшийн үс 2 2 

8 Төмөр сойз 5 5 
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9 Эмаль НЦ-132 хар кг 3 3 

10 Растворитель Р-646 л 5 5 

11 Тусгай болт М10х25 ш 10 5 

12 Лист ВСП3 б=2 мм тн 0.1 0,05 

13 Өтгөн тос циатим-201 кг 5 3 

14 Швеллер №16 тн 0.2 0.1 

15 Моторын тос  Mobil дизель кг 20. 20 

16 Зэв арилгагч ш 5 3 

17 Арчих материал бохир кг 10 10 

18 Арчих материал цэвэр м 5 5 

19 Өнгөлгөөний нунтаг кг 0.01 0.005 

20 Боолт гайка М12 кг 3 1 

21 Шлиф машины таслагч ш 2 1 

22 Силикон цагаан цавуу ш 3 3 

23 Шлиф машины өнгөлөгч ш 3 1 

24 Дизелийн түлш кг 50 30 

25 Тусгай болт М6х ш 10 5 

 
Шнек 

 

№ Материалын нэр, төрөл Х/н 

Шнекийн гол Шлак ванн Редуктор 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Паронит ПОН-б 2, 3мм кг 30 20 15 10 10 5 

2 Лист ВСП3 б=12 мм 

тн 

0.8 0.5 
    

3 Лист ВСП3 б=30 мм 0.9 0.4 
    

4 6-н талт төмөр Ст-45 S27 0.2 0.2 
  

0.2 0.1 

5 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф180 0.22 0.22 
    

6 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф200 
    

0.247 0.247 

7 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф220 0.25 0.25 
    

8 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф250 0.3 0.3 
    

9 Электрод УОНИ-13/55 Ф4мм 

кг 

30 20 30 20 5 5 

10 Текстолит D=40.0мм 100 100 
    

11 Будаг ногоон 
  

20 20 
  

12 Будаг улаан 
  

10 10 3 3 

13 Өнхрүүш 

ш 
  

5 3 2 1 

14 Өнхрүүшийн үс 
  

3 3 2 2 

15 Төмөр сойз 5 5 10 10 
  

16 Эмаль НЦ-132 цагаан саарал кг 
    

15 10 

17 Эмаль НЦ-132 хар кг 
  

30 20 
  

18 Растворитель Р-646 л 5 5 10 10 
  

19 Пропан ш 2 2 2 2 
  

20 Лист ВСП3 б=6 мм 
тн   

0.3 0.2 
  

21 Лист ВСП3 б=8 мм 
  

0.5 0.3 
  

22 
Лист хээтэй / рифлённый / б=6 
мм 

тн 
  

0.72 0.5 
  

23 Өтгөн тос циатим-201 кг 0.02 0.01 
  

0.02 0.02 

24 Бөөрөнхий төмөр ст3 ф12 
тн   

0.03 0.02 
  

25 Швеллер №14 
  

0.9 0.1 0.5 0.1 
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26 Угольник 45х5 
  

0.2 0.05 
  

27 Угольник 70х7 
  

0.3 0.04 
  

28 
Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ 
Ф57х3,5   

0.4 0.2 
  

29 
Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ 
Ф219х8 

0.5 0.3 
    

30 
Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ 
Ф89х4   

0.5 0.2 
  

31 Отвод / Булан / Ст 20 ф57х4 
ш   

3 1 
  

32 Отвод / Булан / Ст 20 ф89х5 
  

3 2 
  

33 Шингэн тос И40 
кг     

120 120 

34 Техникийн резин ТМКШ б=5 
  

25 25 
  

35 Лист ВСП3 б=10 мм 
тн   

0.72 0.5 
  

36 Швеллер №16 
  

1.5 0.3 0.5 0.1 

37 Зэв арилгагч ш 5 3 5 3 1 1 

38 Арчих материал бохир кг 10 0.2 
 

0.2 
 

0.2 

39 Арчих материал цэвэр м 5 3 5 3 2 1 

40 Өнгөлгөөний нунтаг кг 0.01 0.01 0.01 

41 Боолт гайка кг 16 30 30 30 
  

42 Шлиф машины таслагч  ш 3 2 5 3 1 1 

43 Силикон цагаан цавуу ш 
  

5 5 3 3 

44 Шлиф машины өнгөлөгч  ш 5 3 8 5 1 1 

45 Зүлгүүр 100 м2 5 4 9 8 
  

46 
Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф 
машины 

ш 5 5 10 10 
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ТУРБИНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 
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99 Турбины тоног төхөөрөмж 

Уурын турбины материал зарцуулалтын норм 

 

№ Материалын нэр Х/ н 

Чадал  /МВт/ 

Стандарт 
80 100 120 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал засвар 

1 Ширэм кг 50.00 32.50 15.00 55.00 35.75 16.50 60.00 39.00 18.00 
 2 Швеллер кг 66.50 43.23 19.95 71.25 46.31 21.38 76.00 49.40 22.80 

 3 Ган лист   / 1,9 - 3,9 / кг 28.50 18.53 8.55 33.25 21.61 9.98 38.00 24.70 11.40 
 4 Ган лист   / 1,0 - 1,8 / кг 20.10 13.07 6.03 23.50 15.28 7.05 26.90 17.49 8.07 
 5 Ган лист   / 2,0 - 10,0 / кг 40.50 26.33 12.15 45.00 29.25 13.50 49.50 32.18 14.85 

 6 Ган лист   / 12,0 - 40,0 / кг 62.50 40.63 18.75 65.00 42.25 19.50 67.50 43.88 20.25 
 7 Нерж лист кг 20.50 13.33 6.15 20.80 13.52 6.24 21.10 13.72 6.33 
 8 Төрөл бүрийн ган хоолой кг 64.60 41.99 19.38 70.30 45.70 21.09 76.00 49.40 22.80 

 9 Төмөр утас   /Ган/ кг 10.20 6.63 3.06 11.50 7.48 3.45 12.80 8.32 3.84 

 10 Төмөр утас  /Зэвэрдэггүй/ кг 4.00 2.60 1.20 4.50 2.93 1.35 5.00 3.25 1.50 

 11 Гагнуурын электрод кг 21.00 13.65 6.30 22.80 14.82 6.84 24.60 15.99 7.38 

 12 Гагнуурын электрод /Нерж/ кг 3.80 2.47 1.14 4.30 2.80 1.29 4.80 3.12 1.44 
 13 Боолт кг 22.50 14.63 6.75 25.90 16.84 7.77 29.30 19.05 8.79 
 14 Гайка кг 9.40 6.11 2.82 11.20 7.28 3.36 13.00 8.45 3.90 
 15 Шайб кг 7.50 4.88 2.25 9.50 6.18 2.85 11.50 7.48 3.45 
 16 Зэс кг 8.50 5.53 2.55 9.00 5.85 2.70 9.50 6.18 2.85 

 17 Цайр кг 10.20 6.63 3.06 11.50 7.48 3.45 12.80 8.32 3.84 

 18 Баббит кг 20.00 13.00 6.00 25.00 16.25 7.50 30.00 19.50 9.00 
 19 Тугалга цайрын припой кг 1.20 0.78 0.36 1.40 0.91 0.42 1.60 1.04 0.48 

 20 Зэс фольга кг 0.34 0.22 0.10 0.38 0.25 0.11 0.42 0.27 0.13 

 21 Зэс лист кг 3.50 2.28 1.05 3.90 2.54 1.17 4.30 2.80 1.29 

 22 Бөөрөнхий зэс кг 4.10 2.67 1.23 4.50 2.93 1.35 4.90 3.19 1.47 

 23 Гуулин фольга кг 2.60 1.69 0.78 2.80 1.82 0.84 3.00 1.95 0.90 

 24 Бөөрөнхий гууль кг 4.40 2.86 1.32 4.90 3.19 1.47 5.40 3.51 1.62 
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100 Турбины тоног төхөөрөмж 

№ Материалын нэр Х/ н 

Чадал  /МВт/ 

Стандарт 
80 100 120 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал засвар 

25 Графит / мөнгөлөг / кг 3.70 2.41 1.11 4.15 2.70 1.25 4.60 2.99 1.38 
 26 Жийрэг картон цаас кг 4.00 2.60 1.20 4.50 2.93 1.35 5.00 3.25 1.50 
 27 Эсгий кг 6.50 4.23 1.95 7.50 4.88 2.25 8.50 5.53 2.55 
 28 Бакелит лак кг 3.00 1.95 0.90 3.40 2.21 1.02 3.80 2.47 1.14 
 29 Резины цавуу кг 0.35 0.23 0.11 0.40 0.26 0.12 0.45 0.29 0.14 
 30 Техникийн резин кг 40.00 26.00 12.00 45.00 29.25 13.50 50.00 32.50 15.00 
 31 Шнур резин кг 3.20 2.08 0.96 3.70 2.41 1.11 4.20 2.73 1.26 
 32 Шнур  / асбест  / кг 4.20 2.73 1.26 4.80 3.12 1.44 5.40 3.51 1.62 
 33 Асбест картон кг 18.60 12.09 5.58 20.70 13.46 6.21 22.80 14.82 6.84 
 34 Азбест чигжээс кг 23.65 15.37 7.10 27.00 17.55 8.10 30.35 19.73 9.11 
 35 Клингерит кг 116.00 75.40 34.80 120.00 78.00 36.00 124.00 80.60 37.20 
 36 Хүчилтөрөгч м3 52.00 33.80 15.60 65.00 42.25 19.50 78.00 50.70 23.40 
 37 Бохир арчих материал кг 70.00 45.50 21.00 80.00 52.00 24.00 90.00 58.50 27.00 
 38 Цэвэр арчих материал кг 70.00 45.50 21.00 80.00 52.00 24.00 90.00 58.50 27.00 
 39 Зүлгүүр м2 40.00 26.00 12.00 45.00 29.25 13.50 50.00 32.50 15.00 
 40 Өнгөлөгч чулуу ш 80.00 52.00 24.00 80.00 52.00 24.00 80.00 52.00 24.00 
 41 Таслагч чулуу ш 80.00 52.00 24.00 80.00 52.00 24.00 80.00 52.00 24.00 
 42 Төмөр сойз ш 3.00 1.95 0.90 3.00 1.95 0.90 3.00 1.95 0.90 
 43 Зэв арилгагч ш 15.00 9.75 4.50 16.00 10.40 4.80 17.00 11.05 5.10 
 44 Силикон цавуу ш 8.00 5.20 2.40 9.00 5.85 2.70 10.00 6.50 3.00 
 45 Будаг кг 150.00 97.50 45.00 160.00 104.00 48.00 170.00 110.50 51.00 
 46 Спирт л 4.00 2.60 1.20 4.50 2.93 1.35 5.00 3.25 1.50 
 47 Глицерин кг 1.50 0.98 0.45 1.50 0.98 0.45 1.50 0.98 0.45 
 48 Идэмхий натри кг 0.50 0.33 0.15 0.60 0.39 0.18 0.70 0.46 0.21 
 49 Аммоний хлористый кг 0.50 0.33 0.15 0.50 0.33 0.15 0.50 0.33 0.15 
 50 Бронзон круг кг 30.00 19.50 9.00 35.00 22.75 10.50 40.00 26.00 12.00 
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101 Турбины тоног төхөөрөмж 

№ Материалын нэр Х/ н 

Чадал  /МВт/ 

Стандарт 
80 100 120 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал засвар 

51 Ган фольга кг 5.00 3.25 1.50 6.00 3.90 1.80 7.00 4.55 2.10 
 52 Төмөр бэлдэц /бөөрөнхий/ кг 160.00 104.00 48.00 170.00 110.50 51.00 180.00 117.00 54.00 
 53 Төмөр бэлдэц /6-н талт/ кг 80.00 52.00 24.00 85.00 55.25 25.50 90.00 58.50 27.00 
 

54 5-р сортын нунтаг асбест “АПС-125” м3 43,2 28.08 12.96 
      

ТУ34-48-
1027-85 

55 
Шингэн шил /1,4 г/см3, хүчиллэг 
модуль 2,3/ 

тн 3,8 2.47 1.14 
      

ГОСТ13078-
81 

56 Шилэн хөвөн  кг 662.00 430.30 198.60 
      

ТУ6-08-340-
76 

57 Шилэн хөвөн  М”125” 

зузаан-
100мм 

м3 5.66 3.68 1.70 
      ГОСТ21880-

86 зузаан-
80мм  

0.35 0.23 0.11 
      

58 
Асбестань  даавуу марк КТ-11 /өргөн 
0.88 м/ 

м2 60.00 39.00 18.00 
      

ОСТ6-11-
376-74 

59 Асбестань олс  К-11С6-180 кг 0.80 0.52 0.24 
      

ОСТ6-11-
389-74 

60 Шилэн даавуу /марк Т-13/  өргөн 1.0 м2 20.00 13.00 6.00 
      

ГОСТ19170-
73 

61 Олс марка БС6-26х1х6х4 кг 1.10 0.72 0.33 
      ГОСТ8325-78 

62 
Тортой шилэн хөвөн 
М”125” 

зузаан-
100мм 

м3 23.38 15.20 7.01 
      

ГОСТ21880-
86 

зузаан-80 
мм 

м3 8.04 5.23 2.41 
      

 63 Дулаалгын тор  м2 12.40 8.06 3.72 
      ГОСТ5336-80 

64 Нунтаг асбест П-6-45 т 1.90 1.24 0.57 
      

ГОСТ12871-
83 

65 Цемент М-400 т 4.74 3.08 1.42 
      

ГОСТ10178-
85 

66 Будаг/мөнгөн/ БТ-177 кг 56.00 36.40 16.80 
      

ОСТ6-10-
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102 Турбины тоног төхөөрөмж 

№ Материалын нэр Х/ н 

Чадал  /МВт/ 

Стандарт 
80 100 120 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал засвар 

426-79 

67 Нунтаг асбест П-6-45 кг 110.00 71.50 33.00 
      

ГОСТ12871-
83 

68 Хөнгөнцагаан туузан АД IНО,8x1000 кг 780.00 507.00 234.00 
      

ГОСТ13726-
78 

69 Шруп 2-5x13.016 кг 7.90 5.14 2.37 
      ГОСТ1144-80 

70 Бөөрөнхий төмөр 

диаметр-
0.8мм 

кг 40.00 26.00 12.00 
      

О-
ЧГОСТ3282-

74 

диаметр-
0.8мм 

кг 7.00 4.55 2.10 
      

диаметр-
0.8мм 

кг 39.70 25.81 11.91 
      

71 Асбест   / 3-р сортын/ “П-3-50” т 
   

5,7 3.71 1.71 
   

 
72 Элс (1.2-5мм, нягт 75кг/м) м3 

   
25.00 16.25 7.50 

   
73 Шингэн шил кг 

   
4180.00 2717.00 1254.00 

   

74 
Фигурный совелит 
марк”4250” 

222-430 

м3 

   
10.40 6.76 3.12 

   

ГОСТ18109-
72 

280-432 
   

4.70 3.06 1.41 
   

430-585 
   

18.00 11.70 5.40 
   

380-530 
   

1.00 0.65 0.30 
   

530-710 
   

1.00 0.65 0.30 
   

75 Хавтгай шилэн хөвөн  /зузаан-60мм/ м3 
   

11.50 7.48 3.45 
   

ГОСТ9573-72 

76 Шилэн хөвөн ороодог  /М-75/ м3 
   

5.40 3.51 1.62 
   

ГОСТ4640-76 

77 Стеклоткань Т-13 /өргөн -0.8/ м 
   

61.00 39.65 18.30 
   

ГОСТ8481-75 

78 
Дулаанд тэсвэртэй стеклоткань 
(800С) / өргөн-1м/ 

м 
   

60.00 39.00 18.00 
   

ГОСТ8481-75 

79 Асбест  /6-р сортын/  “П-6-30” т 
   

1.60 1.04 0.48 
   

12871-67 

80 Цемент М-300 т 
   

3.20 2.08 0.96 
   

ГОСТ10178-
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103 Турбины тоног төхөөрөмж 

№ Материалын нэр Х/ н 

Чадал  /МВт/ 

Стандарт 
80 100 120 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал засвар 

76 

81 Асбест  /6-р сортын/  “П-6-45” т 
   

0.18 0.12 0.05 
   

ГОСТ12871-
67 

82 Шингэн шил кг 
   

420.00 273.00 126.00 
   

ГОСТ13078-
67 

83 Галд тэсвэртэй элс  /0.5-0.6мм/ кг 
   

15.00 9.75 4.50 
    

84 Стеклоткань Т-13 /өргөн-0.8м/ м 
   

300.00 195.00 90.00 
   

ГОСТ8481-75 

85 Шингэн шил кг 
   

120.00 78.00 36.00 
   

ГОСТ13078-
67 

86 Шнур асбест /d-25мм/   кг 
   

66.00 42.90 19.80 
   

ГОСТ1179-70 

87 Шингэн бронз /мөнгөлөг/ кг 
   

100.00 65.00 30.00 
    

88 
Хөнгөн цагаан фолгьа /марк-АД1/ 
зузаан- 0.06мм, өргөн-200мм 

кг 
   

710.00 461.50 213.00 
   

ГОСТ618-73 

89 

Дулаалгын хөнгөн цагаан лист /марк 
АД1/ 
зузаан-0.8мм, өргөн-1000мм, урт-
2000мм 

кг 
   

710.00 461.50 213.00 
   

ГОСТ21631-
76 

90 Дулаалгын төмөр утас 
d-2 мм 

кг    
130.00 84.50 39.00 

   
ГОСТ3282-74 

d-6 мм 
   

100.00 65.00 30.00 
    

91 Дулаалгын тор /12x12/ м2 
   

95.00 61.75 28.50 
   

ГОСТ5336-67 

92 Ган полоса 

4x30 (Ст-3) 

кг 

   
50.00 32.50 15.00 

   
ГОСТ103-76 

4x40(Ст-3) 
   

15.00 9.75 4.50 
    

12X20(Ст-
20)    

10.00 6.50 3.00 
    

93 лист /зузаан-1мм/ кг 
   

60.00 39.00 18.00 
   

ГОСТ3680-57 

94 Ган тууз (Ст-3) 

м-0,5х20 

кг 
   

100.00 65.00 30.00 
   

ГОСТ3560-73 

м-0,9х30 
   

6.00 3.90 1.80 
   

ГОСТ3560-73 

м-2х50 
   

40.00 26.00 12.00 
   

ГОСТ6009-74 
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104 Турбины тоног төхөөрөмж 

№ Материалын нэр Х/ н 

Чадал  /МВт/ 

Стандарт 
80 100 120 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал засвар 

95 Уголник  /4x40x40/ кг 
   

5.00 3.25 1.50 
   

ГОСТ8509-72 

96 Шруп   /М 4x12-011/ кг 
   

1.50 0.98 0.45 
   

ГОСТ10621-
68 

97 Боолт /М-12x55,58 кг 
   

3.00 1.95 0.90 
   

ГОСТ7798-70 

98 Гайк М-12.5 кг 
   

1.00 0.65 0.30 
   

ГОСТ5915-70 

99 Төмөр утас 1.0 кг 

 
   

 
 

4.50 2.93 1.35 ГОСТ3282-74 

100 Дулаалгын тор /20x20/ м2 

 
   

 
 

50.00 32.50 15.00 ГОСТ5336-80 

101 
Базальт хөвөн /хавтгай/ 
МПБ-30 1000x500x60(50) 

м3 

 

   

 

 
17.40 11.31 5.22 

ТУ5769-002-
0862135-98 

102 
Базальт хөвөн /ороодог/ МБОР-С2-5  
МБВП-С2-5 

м2 

 

   

 

 
50.00 32.50 15.00 

ТУ5769-003-
48588528-00 

103 
Хөнгөн цагаан хучлага   марк-
1105.А.Н   өргөн-0.8мм 

м2 

 

   

 

 
11.00 7.15 3.30 

 

104 Төмөр утас Ст3    d-6-10мм  кг 

 
   

 
 

3.70 2.41 1.11 ГОСТ535-80 

105 Лист Ст3     /зузаан-1-3мм/  кг 

 
   

 
 

79.00 51.35 23.70 
ГОСТ16523-

70 

106 Нерж лист  /зузаан-1-4мм/ кг 

 
   

 
 

54 35.10 16.20 
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105 Турбины тоног төхөөрөмж 

Уур хуваарлих байгууламж, тос хөргөгч, тосны насос, центрифуг 

 

№ Материалын нэр Х/н 

Чадал  /МВт/ 

80 100 120 

Их засвар 
Дунд 

засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Дунд 

засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Дунд 

засвар 
Урсгал 
засвар 

Турбины уур хуваарилах байгууламж 

1 Аргон хий 
ш 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Пропан 4 4 2 4 4 2 4 4 2 

3 Лист ВСП3 /б=3-40мм/ кг 80 52 24 80 52 24 80 52 24 

4 
Лист нерж / 12Х18Н10Т 

/ б=120мм 
кг 30 20 9 30 20 9 30 20 9 

5 6-н талт төмөр /S19-55/ кг 30 20 9 30 20 9 30 20 9 

6 
Бөөрөнхий төмөр /ф16-

200/ 
кг 90 59 27 90 59 27 90 59 27 

7 Энгийн боолт гайка ш 40 26 12 40 26 12 40 26 12 

8 Хөнгөн цагаан Лист б=2 м2 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 

9 Ган фольга б-0.1мм м 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 

10 Бронзон круг ф50-250 кг 20 13 6 20 13 6 20 13 6 

11 Зэс круг ф50-200 кг 8.0 5.2 2.4 8.0 5.2 2.4 8.0 5.2 2.4 

12 Баббит Б-83 кг 2.0 1.3 0.6 2.0 1.3 0.6 2.0 1.3 0.6 

13 Труба /Ф16-108/ тн 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 

14 Отвод /төрөл бүрийн/ ш 3.0 2.0 0.9 3.0 2.0 0.9 3.0 2.0 0.9 

15 
Электрод /төрөл 

бүрийн/ 
кг 8 5 2 8 5 2 8 5 2 

16 Электро картон кг 1.0 0.7 0.3 1.0 0.7 0.3 1.0 0.7 0.3 

17 Дээд спирт л 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.2 

18 Паронит /1.0-3.0мм/ кг 7.2 4.7 2.2 7.2 4.7 2.2 7.2 4.7 2.2 

19 
Техникийн резин МБС 

/б=3-5мм/ 
кг 3 2 0.9 3 2 0.9 3 2 0.9 
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106 Турбины тоног төхөөрөмж 

№ Материалын нэр Х/н 

Чадал  /МВт/ 

80 100 120 

Их засвар 
Дунд 

засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Дунд 

засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Дунд 

засвар 
Урсгал 
засвар 

20 Шнур резин /ф6-12мм/ кг 2.0 1.3 0.6 2.0 1.3 0.6 2.0 1.3 0.6 

21 Төрөл бүрийн будаг кг 3.2 2.1 1.0 3.2 2.1 1.0 3.2 2.1 1.0 

22 Силикон цавуу 
ш 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 

23 Зэв арилгагч 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

24 Цинк кг 0.1 0.1 
 

0.1 0.1 
 

0.1 0.1 
 

ТА-ын тосны шугам 

1 Аргон хий 
ш 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 

2 Пропан 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

3 Лист /б=3-10мм/ кг 40 26 12 40 26 12 40 26 12 

4 
6-н талт төмөр  /S17-

S46/ 
кг 10 7 3 10 7 3 10 7 3 

5 
Бөөрөнхий төмөр /ф16-

ф200/ 
кг 60 39 18 60 39 18 60 39 18 

6 Энгийн боолт гайка ш 20 13 6 20 13 6 20 13 6 

7 Бронзон круг кг 8 5 2 8 5 2 8 5 2 

8 Труба /Ф32-Ф108/ тн 0.12 0.08 0.04 0.12 0.08 0.04 0.12 0.08 0.04 

9 
Электрод /төрөл 

бүрийн/ 
кг 3.0 1.95 0.90 3.00 1.95 0.90 3.00 1.95 0.90 

10 Паронит /1.0-3.0мм/ кг 7.2 4.68 2.16 7.20 4.68 2.16 7.20 4.68 2.16 

11 
Техникийн резин МБС 

/б=3-5мм/ 
кг 3.0 1.95 0.90 3.00 1.95 0.90 3.00 1.95 0.90 

12 Шнур резин /ф6-12мм/ кг 1.5 0.98 0.45 1.50 0.98 0.45 1.50 0.98 0.45 

13 Набивка кг 1.5 0.98 0.45 1.50 0.98 0.45 1.50 0.98 0.45 

14 Төрөл бүрийн будаг кг 8.0 5.20 2.40 8.00 5.20 2.40 8.00 5.20 2.40 

15 Силикон цавуу 
ш 

0.80 0.52 0.24 0.80 0.52 0.24 0.80 0.52 0.24 

16 Зэв арилгагч 0.60 0.39 0.18 0.60 0.39 0.18 0.60 0.39 0.18 
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№ Материалын нэр Х/н 

Чадал  /МВт/ 

80 100 120 

Их засвар 
Дунд 

засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Дунд 

засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Дунд 

засвар 
Урсгал 
засвар 

17 
Өнгөлөгч чулуу ф100-

150 
3 1 1 3 1 1 3 1 1 

18 Таслагч чулуу ф100-150 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

19 Зүлгүүр 
м2 

1.00 0.65 0.30 1.00 0.65 0.30 1.00 0.65 0.30 

20 Электронкардон 0.20 0.13 0.06 0.20 0.13 0.06 0.20 0.13 0.06 

21 Арчих материал кг 20.00 13.00 6.00 20.00 13.00 6.00 20.00 13.00 6.00 

ТА-ын маслын бак 

1 Гуулин сетка м2 4.0 2.6 1.2 4.0 2.6 1.2 4.0 2.6 1.2 

2 
Энгийн боолт гайк 

/М10-12/ 
ш 6 3 2 6 3 2 6 3 2 

3 
Электрод УОНИ-13/45 

Ф3,0 мм 
кг 0.50 0.33 0.15 0.50 0.33 0.15 0.50 0.33 0.15 

4 Паронит /1.0-3.0мм/ кг 3.60 2.34 1.08 3.60 2.34 1.08 3.60 2.34 1.08 

5 
Техникийн резин МБС 

/б=3-5мм/ 
кг 3.00 1.95 0.90 3.00 1.95 0.90 3.00 1.95 0.90 

6 Силикон цавуу ш 6 3 1 6 4 2 6 4 2 

7 Зүлгүүр 240 м2 1.00 0.65 0.30 1.00 0.65 0.30 1.00 0.65 0.30 

8 Гурил /дээд/ кг 2.50 1.63 0.75 2.50 1.63 0.75 2.50 1.63 0.75 

9 
Арчих материал 

/цэвэр/ 
м 5.00 3.25 1.50 5.00 3.25 1.50 5.00 3.25 1.50 

10 
Арчих материал 

/бохир/ 
кг 10.00 6.50 3.00 10.00 6.50 3.00 10.00 6.50 3.00 

“МБ, МБМ” маркийн масло хөргөгчийн корпус     /Т-100-130 нягтруулгын масло хөргөгч орно/ 

1 Энгийн боолт гайк ш 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

2 Электрод УОНИ-13/55 кг 0.30 0.20 0.09 0.30 0.20 0.09 0.30 0.20 0.09 
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№ Материалын нэр Х/н 

Чадал  /МВт/ 

80 100 120 

Их засвар 
Дунд 

засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Дунд 

засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Дунд 

засвар 
Урсгал 
засвар 

Ф3 мм 

3 Паронит  /1.0-3.0мм/ кг 1.20 0.78 0.36 1.20 0.78 0.36 1.20 0.78 0.36 

4 Шнур резин /ф8-10мм/ кг 0.50 0.33 0.15 0.50 0.33 0.15 0.50 0.33 0.15 

5 Зүлгүүр Р50 м2 0.20 0.13 0.06 0.20 0.13 0.06 0.20 0.13 0.06 

6 
Арчих материал 

/бохир/ 
кг 2.50 1.63 0.75 2.50 1.63 0.75 2.50 1.63 0.75 

“МБ, МБМ” маркийн масло хөргөгчийн трубный систем     /Т-100-130 нягтруулгын масло хөргөгч орно/ 

1 
Бөөрөнхий төмөр  

/ф12-ф20/ 
тн 0.001 0.001 0.0003 0.001 0.001 0.0003 0.001 0.001 0.0003 

2 
Энгийн боолт гайк   

/М6-8/ 
ш 5 3 2 5 3 2 5 3 2 

3 Паронит /1.0-3.0мм/ кг 1.20 0.78 0.36 1.2 0.78 0.36 1.2 0.78 0.36 

4 
Техникийн резин МБС 

/б=3-4мм/ 
кг 2.00 1.30 0.60 2 1.30 0.60 2 1.30 0.60 

5 Электронкардон ш 10 7 3 10 7 3 10 7 3 

6 
Арчих материал 

/бохир/ 
кг 2.50 1.63 0.75 2.5 1.63 0.75 2.5 1.63 0.75 

Т-100-130 турбины масло хөргөгчийн трубный систем 

1 
Бөөрөнхий төмөр  

/ф12-ф20/ 
тн 

   
0.001 0.001 0.0003 0.001 0.001 0.0003 

2 Энгийн боолт гайк ш 
   

5 3 2 5 3 2 

3 Паронит /1.0-3.0мм/ кг 
   

1.20 0.78 0.36 12.00 7.80 3.60 

4 
Техникийн резин МБС 

б=4 мм 
кг 

   
1.50 0.98 0.45 15.00 9.75 4.50 

5 Электронкардон ш 
   

10 7 3 1 1 0 

6 
Арчих материал 

/бохир/ 
кг 

   
2.50 1.63 0.75 25.00 16.25 7.50 
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Уурын турбины тосны материал зарцуулалтын норм 

 

№ Материалын нэр Х/ н 

Чадал  /МВт/ 

80 100 120 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Тос  / турбины / тн 24 15.60 7.20 38 24.70 11.40 38 24.70 11.40 
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Турбины цэвэр болон бохир тосны бак 

 

№ Нэр Х/н 
Тоо 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Энгийн боолт гайка ш 1.60 1.04 0.48 

2 
Электрод УОНИ-13/45 

Ф3,0 мм 
кг 0.30 0.20 0.09 

3 Паронит /1.0-3.0мм/ кг 3.60 2.34 1.08 

4 
Техникийн резин МБС 

/б=3-5мм/ 
кг 0.10 0.07 0.03 

5 Силикон цавуу ш 1.00 0.65 0.30 

6 Зүлгүүр 240 М2 1.00 0.65 0.30 

7 Арчих материал /цэвэр/ м 2.00 1.30 0.60 

8 Арчих материал /бохир/ кг 2.50 1.63 0.75 

 

Центрифуг    /ПСМ-2-4, OZ8/1 / 

 

№ Нэр Х/н 
Тоо 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Бөөрөнхий төмөр Ст-40Х ф100 тн 0.012 0.04 

2 Бронзан круг ф250 тн 0.005 0.05 

3 Энгийн боолт гайка ш 3 3 

4 Техникийн резин МБС /б=3-5мм/ кг 1.50 0.45 

5 Арчих материал кг 2.50 0.75 

6 Ороомгийн утас кг 1.20 
 

7 Колодка 
ш 

4 4 

8 Палецны резин 2 2 

9 Шнур резин /ф3-6мм/ кг 0.30 0.09 

10 Вакуум тос л 0.15 1.50 

11 Шингэн тос И-30....40 л 0.80 8 

12 Электрод кг 0.30 
 

13 Хөрөөний ир ш 3 1 

 

Насос   ЦНСМ-38-110...220 

 

№ Нэр Х/н 
Тоо 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Өтгөн  тос Mobilux EP2 кг 0,05 0.02 

2 Бөөрөнхий төмөр Ст-40Х ф60 кг 10 3 

3 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф100 кг 8 2.40 

4 Ширмэн бэлдэц ф200 кг 10 3 

5 Пальц резин ф26х14х10 ш 18 18 

6 Паронит /1.0-3.0 мм/ кг 0.60 0.18 
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7 Шнур резин ф6 мм кг 0.20 0.06 

8 Будаг кг 0.20 0.06 

9 Арчих материал кг 2 0.60 

 

Насос    Д-200-36 

 

№ Нэр Х/н 
Тоо 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 0.05 0.02 

2 Бөөрөнхий төмөр Ст-40Х ф60 кг 8 2.40 

3 Ширмэн бэлдэц ф200 кг 10 3 

4 Паронит /1.0-3.0 мм/ кг 0.60 0.18 

5 Пальц резин ф26х14х10 ш 24 24 

6 Эмаль НЦ-132 цайвар саарал кг 0.20 0.06 

7 Арчих материал кг 2 0.60 

 

Насос   ЦНСМ-300-240...480 

 

№ Нэр Х/н 
Тоо 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 0.08 0.02 

2 Бөөрөнхий төмөр Ст-40Х ф120 кг 30 9 

3 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф200 кг 10 3 

4 Ширмэн бэлдэц ф400 кг 30 9 

5 Паронит /1.0-3.0 мм/ кг 1.20 0.36 

6 Пальц резин ф45х52х24 ш 10 10 

7 Шнур резин ф10 мм кг 0.50 0.15 

8 Набивка АГИ 14х14 мм кг 0.10 0.03 

9 Будаг кг 0.30 0.09 

10 Арчих материал кг 5 1.50 

 

Насос   Ш-40 

 

№ Нэр Х/н 
Тоо 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 0.04 0.01 

2 Бөөрөнхий төмөр Ст-40Х ф40 кг 5 1.50 

3 Ширмэн бэлдэц ф100 кг 5 1.50 

4 Паронит /1.0-3.0 мм/ кг 0.60 0.18 

5 Пальц резин ш 2 2 

6 Будаг кг 0.10 0.03 

7 Арчих материал кг 1 0.30 
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ПЭ – 500 - 180 

 

№ Бараа, материал Х/н Их засвар Урсгал засвар 

1 Пропан ш 1 1 

2 Лист нерж / 12Х18Н10Т / б=12 мм тн 0.12 0.12 

3 Кольцо резин ф150х5 мм 

ш 

10 10 

4 Кольцо резин ф116х3 мм 2 2 

5 Кольцо резин ф540х5 мм 11 11 

6 Кольцо резин ф520х8 мм 3 3 

7 Кольцо резин ф187х5 мм 3 3 

8 Кольцо резин ф630х5 мм 3 3 

9 ПЭН-ий нүүрсэн нягтруулга ф160х126х16 4 4 

10 Паронит ПОН-б 3.0 мм кг 16 16 

11 Техникийн резин МБС б=5 мм кг 10 10 

12 Баббит Б-83 кг 15 15 

13 Электрод ЭА-395/9У, ЦТ-10 Ф3,0мм кг 10 10 

14 Силикон улаан цавуу НТ300 ш 4 4 

15 Шингэн тос Турбины тос ТП-22 кг 500 500 

16 Эмаль ПФ-115 шар кг 5 5 

17 Эмаль ПФ-115 ногоон кг 10 10 

18 Эмаль ПФ-115 цагаан кг 5 5 

19 Эмаль ПФ-115 хар кг 5 5 

20 Пальц резин ф50х10 60град /ПЭН-ий маслонасосны/ 

ш 

2 2 

21 Багс жижиг 50 мм 5 5 

22 Өнхрүүш 5 5 

23 Цагаан тугалга кг 1 1 

24 Пружина 

ш 

32 32 

25 Кольцо резин ф32х4 мм 2 2 

26 Кольцо резин ф24х4 мм 2 2 

27 Кольцо резин ф48х3,5 мм 10 10 

28 Бөөрөнхий төмөр 12Х1МФ ф30 
тн 

0.03 0.03 

29 6-н талт төмөр Ст-40Х S24 0.02 0.02 

30 Зүлгүүр 80 м2 10 10 

31 Таслагч чулуу ф100х16х2 

ш 

20 20 

32 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины 20 20 

33 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6 10 10 

34 Арчих материал /бохир/ кг 20 20 

35 Насосны 1,2-р холхивчны тосны нягтруулга 
ш 

2 0 

36 Зэв арилгагч 5 5 

37 Арчих материал /цэвэр/ м 30 30 

38 Шингэн бронз /мөнгөн/ Л 10 10 
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Д-630-90 насос 

 

№ Бараа, материал Х/н 
Их 

засвар 
Урсгал 
засвар 

1 Насосны нүүрсэн нягтруулгын үүр НГО, НСВ ф107х66х42 

ш 

2 2 

2 Насосны нүүрсэн нягтруулга НГО, НСВ ф91х68х12 2 2 

3 Насосны ган нягтруулга НГО, НСВ ф100х71х21.5 2 2 

4 Зүлгүүр 100 м2 2 2 

5 Паронит ПОН-б 3.0 мм кг 10 10 

6 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 2 2 

7 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 5 

8 Ширмэн бэлдэц ф250 кг 80 0 

9 Эмаль ПФ-115 саарал кг 5 5 

10 Кольцо резин ф68х3 мм 

ш 

2 2 

11 Кольцо резин ф82.5х4 мм 2 2 

12 Пальц резин ф54х30х15 30 30 

13 Зэв арилгагч 1 1 

14 Пружина 32 32 

15 Багс жижиг 50 мм 2 2 

16 Силикон улаан цавуу НТ300 1 1 

 
КсВ-320-160 насос 

 

№ Бараа, материал Х/н 
Их 

засвар 
Урсгал 
засвар 

1 Шнур резин ф10 мм кг 2 2 

2 Шнур резин ф12 мм кг 2 2 

3 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ ш 2 2 

4 6-н талт төмөр Ст-45 S30 тн 0.03 0 

5 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 5 

6 Набивка АГИ 14х14 мм кг 2 2 

7 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф120 тн 0.12 0 

8 Ширмэн бэлдэц ф250 кг 100 
 9 Зэв арилгагч ш 1 1 

10 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 5 5 

11 Пальц резин ф44х24х10 ш 32 32 
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КсВ-200-130 насос 

  
№ Бараа, материал Х/н Их засвар Урсгал засвар 

1 Үрлэн холхивч 36214 ш 2 2 

2 Ширмэн бэлдэц ф250 кг 120 0 

3 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф80 тн 0.05 0.05 

4 6-н талт төмөр Ст-45 S36 тн 0.03 0.03 

5 
Кольцо резин ф390х6 КСВ 125-140 

насосны секцний 
ш 1 1 

6 Пальц резин ф36х19х10 ш 24 24 

7 Нүүрсэн нягтруулга 2ТМ 57-170-И СЕ 
146 /КСВ-200-130/ком 

ком 1 1 

 

К-290-30 насос 

 

№ Бараа, материал Х/н Их засвар Урсгал засвар 

1 Үрлэн холхивч 6309 ш 2 2 

2 Зүлгүүр 100 м2 2 2 

3 Паронит ПОН-б 3.0 мм кг 10 10 

4 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 5 5 

5 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 5 

6 Ширмэн бэлдэц ф250 кг 80 80 

7 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф80 тн 0.06 0.06 

8 Эмаль ПФ-115 саарал кг 5 5 

9 Зэв арилгагч ш 1 1 

10 Багс жижиг 50 мм ш 2 2 

11 Силикон улаан цавуу НТ300 ш 1 1 

 

КсВ-125-140 насос 

 

№ Бараа, материал Х/ н Их засвар 
Урсгал 
засвар 

1 Ширмэн бэлдэц ф250 кг 100  

2 Электрод УОНИ-13/45 Ф3,0 мм кг 5  

3 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф80 
тн 

0.05  

4 6-н талт төмөр Ст-45 S36 0.03 0.03 

5 
Кольцо резин ф390х6 КСВ 125-140/ 

насосны секцний / ш 
1 1 

6 Пальц резин ф36х19х10 24 24 

7 
Насосны нүүрсэн нягтруулагч КСВ-

125-140 
Ком 1 1 
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Өндөр даралтын халаагч / ПВ-425-230 / 

    № Бараа, материал Х/ н Тоо хэмжээ 

1 Зэв арилгагч ш 4 

2 Графит /нунтаг/ кг 1 

3 6-н талт төмөр Ст-45 S65 тн 0.03 

4 Пропан ш 1 

5 Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ Ф32х4 тн 0.06 

6 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 10 

7 Өнгөлөгч чулуу ф100 Уайт хорс 
ш 

10 

8 Төмөр сойз 4 

9 Паронит ПОН-б 3.0 мм кг 16 

10 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 

ш 

5 

11 Таслагч чулуу ф100х16х2 20 

12 Лист ВСП3 б=10 мм тн 0.02 

13 Электрод ЦЛ-39, ЦЛ-20, ЦЛ-45 Ф2,5мм кг 5 

14 ПВД-ийн змеевик ш 3 

15 Арчих материал /бохир/ кг 20 

 
Нам даралтын халаагч / ПН-250-16 / 

 

№ Бараа, материал Х/ н 
Тоо  хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 6-н талт төмөр Ст-45 S30 тн 0.02 0.02 

2 Төмөр сойз ш 2 2 

3 Паронит ПОН-б 3.0 мм кг 32 32 

4 Дулаалга t=160°С м2 15 15 

5 Зэв арилгагч ш 4 4 

6 Графит /нунтаг/ кг 1 1 

7 Зэс круг ф100 кг 10 10 

8 Зэс круг ф20 кг  10 

9 6-н талт төмөр Ст-45 S55 
тн 

0.06 0.06 

10 6-н талт төмөр Ст-45 S41 0.02 0.02 

11 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 10 10 

12 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6 ш 5 5 

13 Гуулин труба ф14х1 тн 2,41  

14 Арчих материал /бохир/ кг 10 10 
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Үндсэн эжектор 

    № Материал Х/ н Тоо хэмжээ 

1 Зэв арилгагч 
ш 

2 

2 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6 5 

3 6-н талт төмөр Ст-45 S65 тн 0.02 

4 Графит /нунтаг/ кг 1 

5 Төмөр сойз ш 2 

6 6-н талт төмөр Ст-45 S30 
тн 

0.02 

7 6-н талт төмөр Ст-45 S24 0.02 

8 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ ш 5 

9 Паронит ПОН-б 3.0 мм 
кг 

32 

10 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм 10 

12 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6мм ш 5 

13 Арчих материал /цэвэр/ м 10 

 
Нягтруулгын уур хөргөгч 

    

№ Материал Х/ н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 6-н талт төмөр Ст-45 S30 тн 0.02 0.02 

2 Төмөр сойз ш 0 0 

3 Паронит ПОН-б 3.0 мм кг 48 48 

4 Дулаалга t=160°С м2 15 15 

5 Зэв арилгагч ш 4 4 

6 Графит /нунтаг/ кг 1 1 

7 Зэс круг ф100 
кг 

10  

8 Зэс круг ф20  5 

9 6-н талт төмөр Ст-45 S55 тн 0.05 0.05 

10 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 10 10 

11 Гуулин хоолой ф14х1 тн 1,8  

12 Өнгөлөгч чулуу ф100х16х6 ш 10 10 

 
ЦНСГ-60-198 насос 

 

№ Материал Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм Ф3-4мм кг 3 1 

2 Паронит 1,5-5мм кг 2 1 

3 Арчих материал кг 2 1 

4 Арчих материал м 2 1 

5 Төмрийн хөрөөний ир ш 2 1 

6 Техникийн резин 1-5мм кг 0.5 0.1 

7 Бөөрөнхий төмөр 40Х ф60 тн 0.072 0 

8 Ширмэн бэлдэц ф100 кг 60 0 
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9 Ширмэн бэлдэц ф200 кг 90 0 

10 Пальц резин ф36х19х10 ш 24 24 

11 Набивка АГИ 12х12 мм кг 0.8 0.5 

12 Эмаль ПФ-115 саарал кг 3 3 

13 Зэв арилгагч 
ш 

2 1 

14 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины 5 2 

15 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 0.5 0.5 

 

Кс-80-155 насос 

    
№ Материал Х/ н Тоо хэмжээ 

1 Зэв арилгагч ш 4 

2 Графит /нунтаг/ кг 1 

3 6-н талт төмөр Ст-45 S65 тн 0.03 

4 Пропан ш 1 

5 Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ Ф32х4 тн 0.06 

6 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 10 

 
350LNN-J725 ( Сүлжээний 2-р өргөлтийн насос ) 

 
 

     

№ Материал 
 

Х/н 

 
Тоо хэмжээ 

 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Шингэн тос Mobil DTE-26 кг 5 5 

2 Электрод УОНИ-13/45 Ф3,0 мм кг 5 2.5 

3 Насосны нүүрсэн нягтруулгын пүрш ф8х33 Ком 48 48 

4 Кольцо резин ф123.5х3.5 СЭН насосны 

ш 

2 2 

5 Кольцо резин ф117.5х3.5 СЭН насосны 2 2 

6 Кольцо резин ф137.5х3 СЭН насосны 2 2 

7 Нүүрсэн нягтруулга СЭН ф141х116,8 2 2 

8 Ган нягтруулга СЭН ф139,4х116х20 2 2 

9 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 10 10 

10 Эмаль НЦ-132 цайвар цэнхэр кг 5 3 

11 Силикон улаан цавуу НТ300 

ш 

2 1 

12 Багс жижиг 50 мм 4 2 

13 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 4 2 

14 Зүлгүүр 120 м2 2 1 

15 Арчих материал м 5 3 

16 Пропан 

ш 

1 1 

17 Хүчилтөрөгч 3 3 

18 Зэв арилгагч 2 1 

19 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины 5 2 

20 Ширмэн бэлдэц ф300 кг 100 
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Кс-80/155 ( нөөц конденсатын бакны насос ) 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Бөөрөнхий төмөр 40Х ф60 тн 0.072 
 

2 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 5 

3 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 5 5 

4 Пальц резин ф36х19х10 ш 24 24 

5 Эмаль НЦ-132 цагаан саарал кг 3 3 

6 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 
ш 

4 4 

7 Ф100х16х2мм шлиф машины зүлгүүр 5 5 

8 Арчих материал /бохир/ кг 8 4 

9 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 1 1 

10 Набивка АГИ 12х12 мм кг 3 1.5 

11 Шнур резин ф6 мм кг 2 1 

12 Зэв арилгагч ш 2 1 

13 Ширмэн бэлдэц ф100 кг 30  

14 Ширмэн бэлдэц ф200 кг 60  

 
Кс-125/140 ( нөөц конденсатын бакны насос ) 

 
№ Материалын нэр Х/н 

Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Бөөрөнхий төмөр 40Х ф60 тн 0.03 
 

2 Ширмэн балбанк ф250 кг 50 
 

3 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 5 

4 Эмаль НЦ-132 саарал кг 5 5 

5 Багс жижиг 50 мм 
ш 

5 2 

6 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 5 3 

7 Арчих материал /бохир/ кг 8 4 

8 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 1 1 

9 Паронит ПОН-б 3.0 мм кг 12 6 

10 Набивка АГИ 12х12 мм кг 3 1.5 

11 Шнур резин ф6 мм кг 2 1 

12 Зэв арилгагч ш 2 1 

 
Д-12500/24 (эргэлтийн усны насос) 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Трансформаторын тос Т-1500 кг 20 20 

2 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф200 тн 0.84 
 

3 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 5 

4 Нүүрс баригч үүр ш 2 
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5 Кольцо резин ф232х3 2 2 

6 Кольцо резин ф216х3 мм 2 2 

7 Нүүрсэн нягтруулга ЦН-12500 насосны ф247х217х21 2 2 

8 Ган нягтруулга ЦН-12500 насосны ф255х217х21.5 2 2 

9 Электро картон 0.5мм кг 5 2 

10 нягтруулагчийн пурш ш 48 48 

11 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 10 10 

12 Эмаль НЦ-132 цагаан саарал кг 6 3 

13 Силикон цагаан цавуу 
ш 

2 1 

14 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 5 3 

15 Зүлгүүр 12 м2 4 4 

16 Ширмэн бэлдэц ф300 кг 254  

17 Ширмэн бэлдэц ф350 кг 693  

18 Лист ВСП3 б=100 мм тн 1.6  

19 Арчих материал /бохир/ кг 12 6 

20 Зэв арилгагч ш 2 1 

 
Д-3200-33 ( Эргэлтийн усны насос-№5,6,9 ) 

 
№ Материалын нэр Х/н 

Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Электрод УОНИ-13/45 Ф3,0 мм кг 5 5 

2 Пружина ш 48 48 

3 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 10 5 

4 Кольцо резин ф102х4 мм 

ш 

2 2 

5 Кольцо резин ф116х4 мм 2 2 

6 Кольцо резин ф129х4 мм 2 2 

7 Эмаль ПФ-115 саарал кг 8 4 

8 Силикон цагаан цавуу 
ш 

1 1 

9 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 5 2 

10 Зүлгүүр 120 м2 4 2 

11 Арчих материал м 5 3 

12 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 1 1 

13 Бөөрөнхий төмөр ф120 кг 120  

14 Зэв арилгагч ш 1 1 

 
IFV-400d-TL ( Сүлжээний 1-р өргөлтийн насос ) 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Электрод УОНИ-13/45 Ф3,0 мм кг 5 2.5 

2 нягтруулагчийн пурш 

ш 

12 12 

3 Кольцо резин ф107,5х3,5 мм 2 2 

4 Кольцо резин ф120,5х3,5 мм 1 1 

5 Кольцо резин ф145,5х3,5 мм 1 1 

6 Багс 3” 2 1 

7 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 4 2 
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8 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины 4 2 

9 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 10 10 

10 Эмаль НЦ-132 цайвар цэнхэр кг 6 3 

11 Силикон улаан цавуу НТ300 ш 2 1 

12 Арчих материал м 5 3 

13 Зэв арилгагч ш 2 1 

14 Бөөрөнхий төмөр 12Х18Н10Т /нерж/ ф110 тн 0.05 0 

15 Шнур резин ф6 мм кг 1 0.5 

16 Арчих материал м 5 3 

 
ЦН-400-105 ( Галын усны насос ) 

 
     

№ Материалын нэр Х/ н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф100 тн 0.12 0 

2 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 5 

3 Пружина 

ш 

24 24 

4 
Кольцо резин Ф76х4 ЦН400/105 насосны 

нүүрсний голын 
2 2 

5 Кольцо резин Ф91.5х4 ЦН400/105 насосны 2 2 

6 Пальц резин ф34х18х10 32 32 

7 Эмаль НЦ-132 цагаан саарал кг 5 3 

8 Силикон цагаан цавуу 

ш 

1 1 

9 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 3 2 

10 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины 2 2 

11 Арчих материал м 5 3 

12 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 1 1 

13 Зэв арилгагч ш 1 1 

 
IFV-150с-TL ( Дотоод хэрэгцээний СЭН-№1,2,3 ) 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 2.5 

2 Пружина ш 12 12 

3 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 5 5 

4 Кольцо резин ф63х3 мм 

ш 

3 3 

5 Силикон цагаан цавуу SOUDAL-200 1 1 

6 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 3 1 

7 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины 3 2 

8 Бөөрөнхий төмөр  ф80 / нерж / кг 50  

9 Арчих материал м 5 3 

10 Зэв арилгагч ш 1 1 
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CR90-3-2 ( Дотоод хэрэгцээний конденсатын насос-№1,2,3 ) 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 2.5 

2 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 5 5 

3 Силикон цагаан цавуу SOUDAL-200 

ш 

1 1 

4 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 3 1 

5 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины 3 2 

6 Арчих материал м 5 3 

7 Бөөрөнхий төмөр  ф80 / нерж / кг 50  

8 Зэв арилгагч ш 1 1 

 
CR16-70 ( Дотоод хэрэгцээний нэмэлт усны насос-№1,2,3 ) 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 2.5 

2 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 5 5 

3 Силикон цагаан цавуу SOUDAL-200 

ш 

1 1 

4 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 3 1 

5 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины 3 2 

6 Арчих материал м 5 3 

7 Бөөрөнхий төмөр  ф80 / нерж / кг 50  

8 Зэв арилгагч ш 1 1 

 
10НКУ-7-2 ( КНПБ-№1,2 ) насос 

 

     
№ Материалын нэр Х/н 

Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф150 тн 0.27 0 

2 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 2.5 

3 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 5 5 

4 Силикон цагаан цавуу SOUDAL-200 

ш 

1 1 

5 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 3 1 

6 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины 3 2 

7 Арчих материал м 5 3 

8 Набивка АГИ 18х18 мм кг 2 2 

9 Шингэн тос Турбины тос ТП-22 кг 15 15 

10 Эмаль ПФ-115 саарал кг 8 4 

11 Зүлгүүр 120 м2 2 1 

12 Ширмэн бэлдэц ф500 кг 450 0 

13 Зэв арилгагч ш 1 1 
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NBG 125-80-250/243 (  КНПБ-№3,4,5,6 ) насос 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф80 тн 0.05 
 

2 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 2.5 

3 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 5 5 

4 Силикон цагаан цавуу SOUDAL-200 

ш 

1 1 

5 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 3 1 

6 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины 3 2 

7 Арчих материал м 5 3 

8 Зүлгүүр 120 м2 2 1 

9 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 1 1 

10 Зэв арилгагч ш 1 1 

 
KP29-12281-GH7069 ( СЭН-№6,7,8 ) насос 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф130 тн 0.12 - 

2 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 5 2.5 

3 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 5 5 

4 Силикон цагаан цавуу SOUDAL-200 

ш 

1 1 

5 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 3 1 

6 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины 3 2 

7 Арчих материал м 5 3 

8 Зүлгүүр 120 м2 2 1 

9 Таслагч чулуу ф100х16х2 ш 4 2 

10 Өтгөн тос Mobilux EP 2 кг 1 1 

11 Зэв арилгагч ш 1 1 

 
Д-1250/63 (нэмэлт усны насос) насос 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Өтгөн тос циатам 203 кг 0.5 0.5 

2 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф200 тн 0.1 - 

3 Электрод УОНИ-13/45 Ф3 мм кг 5 1 

4 Кольцо резин ф60х3 ш 2 2 

5 Электро картон 0.5мм кг 2 - 

6 Паронит ПОН-б 1.0 мм кг 5 5 

7 Эмаль НЦ-132 цагаан саарал кг 3 1.5 

8 Силикон цагаан цавуу 
ш 

2 1 

9 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 5 3 

10 Зүлгүүр 12 м2 4 4 

11 Ширмэн бэлдэц ф400 кг 100 - 
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12 Арчих материал /бохир/ кг 12 6 

13 Зэв арилгагч ш 2 1 

 
ЦН-400/210 (НТВ) насос 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Өтгөн тос циатам 203 кг 0.5 0.5 

2 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф200 тн 0.18 0 

3 Электрод УОНИ-13/45 Ф3 мм кг 5 1 

4 Кольцо резин ф70х3 ш 2 2 

5 Электро картон 0.5мм кг 2 - 

6 Паронит ПОН-б 1.0 мм кг 10 10 

7 Эмаль НЦ-132 цагаан саарал кг 3 1.5 

8 Силикон цагаан цавуу 
ш 

2 2 

9 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 5 3 

10 Зүлгүүр 12 м2 4 4 

11 Ширмэн бэлдэц ф400 кг 200 - 

12 Арчих материал /бохир/ кг 12 6 

13 Зэв арилгагч ш 2 1 

 
ЭЦВ-120/26 (гүний худаг) насос 

 

№ Материалын нэр Х / н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Бөөрөнхий төмөр Ст-20 ф150 
тн 

0.02 - 

2 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф50 0.04 - 

3 Электрод УОНИ-13/45 Ф3 мм кг 5 1 

4 Кольцо резин ф180х3 
ш 

2 2 

5 хөх лент 8 5 

6 Паронит ПОН-б 2.0 мм кг 5 5 

7 Эмаль НЦ-132 цагаан саарал кг 6 3 

8 Силикон цагаан цавуу 
ш 

1 1 

9 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 5 3 

10 Зүлгүүр 120 м2 1 1 

11 6 талт төмөр Ст45 S30 тн 0.01 - 

12 Арчих материал /бохир/ кг 12 6 

13 Зэв арилгагч ш 2 1 

 
КС-50-55 

 

№ Материалын нэр Х / н 
КС-50-55 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Цувимал ган кг 11 5 

2 Өнгөт металл кг 2.4 2 

3 Электрод кг 2.1 2 
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4 Карбид кальц кг 8.1 5 

5 Хүчилтөрөгч м3 4.8 4 

6 Керосин /солярка/ л 10 10 

7 Паронит кг 2.9 1.5 

8 Техникийн резин кг 0.4 0.3 

9 Графит кг 0.1 0.1 

10 Сальник АГ кг 0.4 0.4 

11 Цэвэр даавуу м 2 1 

12 Арчих материал кг 2 1 

13 Универсаль тос кг 0.5 0 

14 Бакелит лак кг 0.5 0.5 

14 Спирт л 0,5 0 

15 Зүлгүүр м2 1.5 0.5 

 
Тосны аж ахуйн тос хадгалах РВС-70 маркын бак 

 

№ Материалын нэр Х/н Тоо хэмжээ 

1 Электрод Э-46Т кг 5 

2 Круг В10 

тн 

0.15 

3 Швеллер 14 0.40 

4 Труба ф18х2 0.70 

5 Труба ф25х2 0.15 

6 Отвод 600 57х3 ш 10 

7 Отвод 600 89х3,5 ш 20 

8 Отвод 450 57х3 ш 50 

9 Отвод 450 89х3,5 ш 54 

10 Отвод 450 159х4,5 ш 4 

11 Отвод 900 57х3 ш 10 

12 Отвод 900 89х3,5 ш 45 

13 Труба ф57х3 

тн 

0.70 

14 Труба ф89х3,5 0.15 

15 Труба ф159х4,5 0.20 

16 Лист б-10 13 

 
Хөргөх цамхаг-№ 1 , 2 / БГ-2300 / 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Чийг баригч ш 400 160 

2 Градирны цацруулагч ш 300 120 

3 Ориситель асбесцемент хавтан ш 1000 400 

4 Керамические прокладка ф40х25 ш 1000 400 

5 Банз 3мм (тосонд нэвчээсэн) М3 8 3.2 

6 Банз 5мм (тосонд нэвчээсэн) М3 6 2.4 

7 Угольник 35х35 тн 0.6 0.24 

8 Труба хоолй  Ф108х4 тн 1.2 0.48 

9 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 160 64 
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10 Пропан 

ш 

4 1.6 

11 Хүчилтөрөгч 12 4.8 

12 Өнгөлөгч чулуу ф150 60 24 

13 Лист ВСП3 б=10 мм тн 800 320 

14 Саморез (төмрийн) 4.2х19 кг 20 8 

15 Саморез шруп (модны) 4.5х80 кг 4 1.6 

16 Барилгын хадаас 3,0х80 кг 10 4 

17 Хөнгөн цагаан тавлагч хадаас кг 10 4 

18 Лист оценковый б=0.8 мм м2 80 32 

19 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф50 тн 0.06 0.024 

20 Бөөрөнхий төмөр Ф10 тн 0.2 0.08 

21 Будаг саарал кг 200 80 

22 Зэв арилгагч ш 10 4 

 
Хөргөх цамхаг   №3 / БГ-1600 / 

     
№ Материалын нэр Х/н 

Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Чийг баригч ш 300 150 

2 Градирны цацруулагч ш 200 100 

3 Ориситель асбесцемент хавтан ш 650 325 

4 Керамические прокладка ф40х25 ш 650 325 

5 Банз 3мм (тосонд нэвчээсэн) М3 5.5 2.75 

6 Банз 5мм (тосонд нэвчээсэн) М3 4 2 

7 Угольник 35х35 тн 0.4 0.2 

8 Труба хоолой  Ф108х4 тн 0.9 0.45 

9 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 110 55 

10 Пропан 

ш 

2 1 

11 Хүчилтөрөгч 8 4 

12 Өнгөлөгч чулуу ф150 40 20 

13 Лист ВСП3 б=10 мм тн 600 300 

14 Саморез (төмрийн) 4.2х19 кг 15 7.5 

15 Саморез шруп (модны) 4.5х80 кг 3 1.5 

16 Барилгын хадаас 3,0х80 кг 7 3.5 

17 Хөнгөн цагаан тавлагч хадаас кг 7 3.5 

18 Лист оценковый б=0.8 мм м2 60 30 

19 Бөөрөнхий төмөр Ст-45 ф50 тн 0.05 0.025 

20 Бөөрөнхий төмөр Ф10 тн 0.18 0.09 

21 Будаг саарал кг 180 90 

22 Зэв арилгагч ш 8 4 
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ДСА-100 деаэратор 

 
   

 
 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Цувимал ган кг 140 20 

2 Электрод кг 15 5 

3 Пропан ш 1 1 

4 Хүчилтөрөгч баллон 5 2 

5 Зэв арилгагч ш 5 2 

6 Паронит кг 20 10 

7 Графит кг 0.1 0.1 

8 Сальник кг 1.2 - 

9 Цэвэр даавуу м 2 1 

10 Арчих материал/бохир/ кг 2 1 

11 Зүлгүүр м2 2 1 

12 Лист төмөр кг 140 - 

13 Ган хоолой кг 12 - 

14 Төмрийн хөрөө ш 2 2 

15 Дулаалга  t=150°с м2 70 10 

 
ПСВ-500-14/23 халаагч 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Лист төмөр кг 800 - 

2 Болт гайка ш 10 5 

3 Гуулин хоолой кг 4250 - 

4 Электрод кг 25 10 

5 Дулаалга    t=150°с м2 8 1.2 

6 Паронит кг 40 40 

7 Мөнгөн боронз кг 12 5 

8 Арчих материал/цэвэр/ м 30 - 

9 Зэв арилгагч ш 10 5 

10 Труба   ф19х1 тн 4,5 - 

11 Графит кг 1 0.2 

12 Зүлгүүр м2 6 3 

13 Хөрөөний ир ш 11 2 

14 Арчих материал/бохир/ кг 6 - 

15 Пропан ш 1 1 

16 Кислород баллон 4 2 

17 Циатим-203 кг 10 - 
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ТКЗ-400 халаагч 

 
     
№ Материалын нэр Х/н 

Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Болт гайка s41 ш 8 4 

2 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 10 5 

3 Паронит ПОН-б 3.0 мм кг 20 10 

4 Техникийн резин ТМКЩ кг 20 20 

5 Ногоон будаг кг 5 5 

6 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 
ш 

20 20 

7 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины 30 10 

8 Циатим -203 кг 20 5 

9 Арчих материал /бохир/ кг 8 4 

10 Гуулин труба  ф14х1 кг 600 - 

11 Дулаалга t=120°с м2 4 - 

12 Цувимал ган кг 5 5 

13 Зэв арилгагч ш 1 1 

 
ПСВ-200У халаагч 

 

№ Материалын нэр төрөл Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Болт гайка s55 ш 8 4 

2 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 20 10 

3 Паронит ПОН-б 3.0 мм кг 30 30 

5 Ногоон будаг кг 5 5 

6 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 
ш 

20 20 

7 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины 30 10 

8 Циатим -203 кг 20 5 

9 Арчих материал /бохир/ кг 8 4 

10 Гуулин труба  ф14х1 кг 1800 - 

11 Дулаалга  t=120°с м2 2 1 

12 Зэв арилгагч ш 3 3 

 
ПСГ-2300-2-8-I халаагч 

№ Материалын нэр төрөл Х/н 
Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Болт гайка ш 10 5 

2 Гуулин хоолой  ф22х1 l=6300 кг 21462 - 

3 Электрод кг 25 10 

5 Дулаалга t=150*c м2 8 4 

6 Паронит кг 40 40 

7 Арчих материал/цэвэр/ м 20 5 

9 Зэв арилгагч ш 10 5 

10 Графит кг 1 0.2 

12 Зүлгүүр м2 6 3 
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13 Хөрөөний ир ш 11 2 

14 Арчих материал/бохир/ кг 8 4 

15 Пропан ш 1 1 

16 Кислород баллон 4 2 

17 Циатим-203 кг 10 - 

18 Бөөрөнхий төмөр кг 
 

60 

 
ПСГ-1300-3-8-I  халаагч 

 
     
№ Материалын нэр төрөл 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Болт гайка ш 10 5 

2 Гуулин хоолой ф22х1  L=6300 кг 12024 - 

3 Электрод кг 25 10 

5 Дулаалга  t=150*c м2 6 2 

6 Паронит кг 30 30 

7 Арчих материал/цэвэр/ м 10 3 

9 Зэв арилгагч ш 10 5 

10 Графит кг 1 0.2 

12 Зүлгүүр м2 6 3 

13 Хөрөөний ир ш 11 2 

14 Арчих материал/бохир/ кг 6 2 

15 Пропан ш 1 1 

16 Кислород баллон 4 2 

17 Циатим-203 кг 8 - 

18 Бөөрөнхий төмөр кг 0 40 

 
ТМ-160 маркын 160 кВА чадалтай   трансформатор 

 

 
Д/д 

 

 
Нэр 

 
Х/н 

 
Урсгал 
засварт 

 
Их засвар 

1 Гангийн сорт кг - 8,1 

2 Электрод кг - 0,16 

3 Бэхэлгээний эд зүйл кг - 2,44 

4 Припой: 

5 Хар тугалга кг 0,01 0,03 

6 Зэс фосфор кг 0,01 0,03 

7 Дамжуулагч: 

8 Үзүүрийн утас м 0,3 1,63 

9 Зэс,хөнгөн цагаан кг 10 58,65 

10 Цахилгаан тусгаарлах картон кг 0,72 1,95 

11 Кабелийн цаас кг 0,3 0,81 

12 Лакоткань  өргөн нь 700 мм м 0,1 0,24 

13 Лента: 

14 киперная, м 10 40,73 

15 тафтяная, м 5 19,55 

16 асбестовая электроизоляционная, кг 0,01 0,06 



 

129 
 

129 Турбины тоног төхөөрөмж 

17 Цахилгаан тусгаарлах Лак : кг 0,3 1,3 

18 Эмали грунтовые, кг 0,5 3,26 

19 Онгоцны түлш, кг 0,1 0,98 

20 Растворители, кг 0,5 1,13 

21 Мушгимал утас кг 0,05 0,19 

22 Арчих материал /бохир/ кг 0,1 0,49 

23 Резина: 

24 
Трансформаторын өндөр талын 

оруулганы суурийн жийрэг 
ш 65х100х6.5 

 
3 

25 
Трансформаторын өндөр талын 
оруулганы дээд сампин жийрэг 

ш 13х30х8.5 3 

26 
Трансформаторын нам талын оруулганы 

суурийн жийрэг 
ш 29х46х6 4 

27 
Нам талын оруулганы дээд сампин 

жийрэг 
ш 12х25х10 4 

28 
Трансформаторын расшерителийн 

хоолойн жийрэг 
ш 65х100х6.5 2 

29 
Трансформаторын бакны дээд тагны 

жийрэг 
ш 2860х16х8 1 

30 
Трансформаторын расширителийн 

түвшин заагчийн жийрэг 
ш 167х195х9  

 
 

НАМ ДАРАЛТЫН ХААЛТ АРМАТУР
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НАМ ДАРАЛТЫН ХААЛТ АРМАТУР 

 
           

Р=64 ата T425С ган 

№ Материалын нэр төрөл 
Х/н 

Хаалт Шибер 

32 40 50 80 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 

1 Сальник кг 0.05 0.07 0.07 0.08 0.1 0.12 0.1 0.2 0.23 0.25 0.36 0.4 0.52 0.66 1.2 1.72 2 2.4 2.6 

2 Паронит крышка бохир кг 0.06 0.12 0.18 0.36 0.42 0.53 0.8 0.86 1.43 1.47 1.66 3.23 4.3 5.9 7.6 
    3 Паронит крышка цэвэр кг 0.04 0.08 0.12 0.25 0.29 0.37 0.5 0.6 1 1.02 1.16 2.26 3.1 4.1 5.4 
    4 Паронит фланц бохир кг 0.03 0.11 0.12 0.22 0.27 0.44 0.6 0.86 1.15 1.39 1.73 2.53 3.75 4.3 4.9 7.19 11.1 16 22.8 

5 Паронит фланц цэвэр кг 0.02 0.08 0.08 0.15 0.18 0.3 0.4 0.6 0.8 0.98 1.21 1.77 2.62 3.02 3.4 4.98 7.7 11.2 15.9 

6 Бронз /гууль/ кг 3 3 4 4 5 5 8 8 8 10 12 13 15 18 20 22 25 25 30 

7 Өнгөлгөөний нунтаг кг 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.1 0.02 0.02 0.02 0.02 

8 Өтгөн тос кг 0.05 0.05 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

9 Арчих материал бохир кг 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.6 1.1 1.1 1.5 1.7 1.7 2 2 2 2 

10 Арчих материал цэвэр м 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

11 Графит кг 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.25 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 

12 Зэв арилгагч ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Шлиф машины зүлгүүр ш 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 

14 Шлиф машины таслагч ш 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 5 5 5 5 

15 Шлиф машины өнгөлөгч ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

№ Материалын нэр төрөл Х/н 
Буцаахгүй клапан 

32 50 80 100 150 200 250 

1 Сальник кг 0.05 0.07 0.08 0.1 0.12 0.14 0.2 

2 Паронит крышка бохир кг 0.06 0.18 0.36 0.42 0.53 0.77 0.86 

3 Паронит крышка цэвэр кг 0.04 0.12 0.25 0.29 0.37 0.54 0.6 

4 Паронит фланц бохир кг 0.03 0.12 0.22 0.27 0.44 0.61 0.86 

5 Паронит фланц цэвэр кг 0.02 0.08 0.15 0.18 0.3 0.43 0.6 
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6 Бронз /гууль/ кг 3 4 4 5 5 8 8 

7 Өнгөлгөөний нунтаг кг 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

8 Арчих материал бохир кг 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 

9 Арчих материал цэвэр м 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

10 Графит кг 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 

11 Зэв арилгагч ш 1 1 1 1 1 1 1 

12 Шлиф машины зүлгүүр ш 1 1 1 1 1 1 2 

13 Шлиф машины таслагч ш 1 1 1 1 1 1 2 

14 Шлиф машины өнгөлөгч ш 1 1 1 1 1 1 1 

 
ӨНДӨР ДАРАЛТЫН ХААЛТ АРМАТУР 

 

  
 

     

Р=64 ата-дээш t=555С ган 
 

№ Материалын нэр төрөл Х/н 
Хаалт Вентиль 

100 125 150 175 200 250 300 10 20 65 

1 Сальник кг 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 1.1 1.1 0.04 0.04 0.1 

2 Бронз /гууль/ кг 8 8 8 10 12 18 24 1 1 3 

3 Өнгөлгөөний нунтаг кг 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 

4 Өтгөн тос кг 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0 0 0 

5 Арчих материал бохир кг 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 1 1 0.1 0.1 0.1 

6 Арчих материал цэвэр м 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 

7 Графит кг 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.01 0.03 0.03 

8 Зэв арилгагч ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Шлиф машины зүлгүүр ш 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

10 Шлиф машины таслагч ш 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 

11 Шлиф машины өнгөлөгч ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Даавуун артай зүлгүүр м2 1 1 1 1 2 2 2 0.5 0.5 0.5 
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РУ, РОУ, РРОУ, РАСШИРИТЕЛУУД 
 

 

 
            

№ Материалын нэр Х/н 

РУ РРОУ РОУ Расширилель 

10т/ц 40т/ц 150 250 ф800-1200 

и.з у.з и.з у.з и.з у.з и.з у.з и.з у.з 

1 Электрод кг 10 5 20 10 40 20 50 20 10 5 

2 Даавуун артай зүлгүүр м2 5 2 5 2 10 5 10 5 5 5 

3 бөөрөнхий төмөр кг 5 3 20 5 100 40 100 40 10 10 

4 Пропан ш 2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 

5 Кислород ш 3 2 3 2 5 2 5 2 3 2 

6 Графит кг 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 

7 Арчих материал бохир кг 5 3 5 3 10 5 10 5 5 3 

8 Арчих материал цэвэр м 5 
 

5 
 

10 
 

10 
 

5 
 

9 Шлиф машины зүлгүүр ш 15 10 15 10 20 15 20 15 15 10 

10 Шлиф машины таслагч ш 20 10 20 10 30 15 30 15 20 10 

11 Шлиф машины өнгөлөгч ш 20 10 20 10 30 15 30 15 20 10 

 
 
 
 
 

И-1000 ууршуулах төхөөрөмжийн засварын  материалын орц норм 



 
И-1000 ууршуулах төхөөрөмж 

    
 

№ Материалын нэр төрөл Х/н 

Тоо хэмжээ 

Их засвар Урсгал засвар 

1 Болт гайка ш 10 5 

2 Ган хоолой ф38х2.5 кг 12000 
 

3 Электрод кг 25 10 

4 Дулаалга t=350*c м2 20 10 

5 Паронит кг 20 20 

6 Арчих материал/цэвэр/ м 20 5 

7 Зэв арилгагч ш 10 5 

8 Графит кг 1 0.2 

9 Зүлгүүр м2 6 3 

10 Хөрөөний ир ш 11 2 

11 Арчих материал/бохир/ кг 8 4 

12 Пропан ш 1 1 

13 Кислород баллон 4 2 

14 Циатим-203 кг 10 0 

15 Бөөрөнхий төмөр кг 0 60 

16 Хагас автомат гагнуурын утас кг 12 0 

17 Нүүрсхүчилийн хий ш 1 0 

18 Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф машины ш 30 10 

 
Конденсатор КГ-3100 

  
№ Материал Х/н Урсгал засвар Их засвар 

1 Лист төмөр кг 0.02 30 

3 Гуулин хоолой ф22х1 тн 0 26.8 

4 Электрод кг 10 20 

5 Паронит кг 12 24 

6 бөөрөнхий төмөр кг 0.04 0.08 

7 будаг кг 0 100 

8 Даавуу цэвэр кг 5 10 

9 Хавтгай резин кг 50 50 

10 Өтгөн тос кг 0 10 
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Тэжээлийн усны деаэратор, Нам цэгийн бак 

 

№ Материалын төрөл Х/н 
ДСП-500 НЦБ 3м3 

их засвар 
урсгал 
засвар их засвар урсгал засвар 

1 Лист кг 200 100 20 10 

2 электрод кг 20 10 10 5 

3 Пропан ш 3 2 - - 

4 хүчилтөрөгч ш 8 6 - - 

5 паронит кг 30 9 12 6 

6 графит кг 0.1 0.1 - - 

7 сальник кг 2 - 2 - 

8 цэвэр даавуу м 2 1 1 - 

9 арчих материал кг 2 1 - - 

10 зүлгүүр м2 2 1 1 1 

11 лист төмөр кг 200 - - - 

12 ган хоолой кг 12 - - - 

13 төмөрийн ир ш 2 2 2 2 

14 Зэв арилгагч ш 2 1 2 1 

15 өнгөлөгч чулуу Ф100 ш 10 5 2 2 

16 өнгөлөгч чулуу Ф180 ш 5 2 2 2 

17 Дулаалга хийх м2 5 2 2 1 

18 нерж лист тн 1 - - - 

 
Зарим хаалт арматурын редукторт зарцуулах шингэн тосны норм 

 

№ Хаалтны тип марк 

редукторын 
тосны 

багтаамжууд 
(кг) 

Нэг удаа 
нэмэхэд 

(кг) 

Нэг 
жилд 
нэмэх 

тоо 

Тосыг 
бүрэн 
солих 

хугацаа 
(сараар) 

Нэг жилд 
шаардагдах 

тосны 
хэмжээ 

Тайлбар 

1 13-280-Э 2 0.5 6 6 7 
 2 883-200-ЭО.2 5 1 6 12 11 
 3 883-100-ЦЗ 2 0.5 6 12 5 
 4 883-100-9-02 2 0.5 6 12 5 
 5 В-403-Э 2 0.5 6 12 5 
 6 В-280-Э 1.5 0.3 6 12 3.3 
 7 882-175-КЗ 2 0.5 6 12 5 
 8 882-175-Э 5 1 6 6 11 
 9 В-38-20-1 1.5 0.3 6 6 3.3 
 10 882-225-КЗ 5 1 6 6 11 
 11 В-602-Э 1.5 0.3 6 12 3.3 
 12 ОП-035 3 0.5 6 6 9 
 13 ОГ (обдувка) 3 0.7 6 6 8.1 
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Зарим хаалт арматурын редукторт зарцуулах өтгөн тосны норм 

 

№ Хаалтны тип марк 

р
ед

ук
то

р
ы

н
 

то
сн

ы
 

б
аг

та
ам

ж
уу

д
 

(к
г)

 

Н
эг

 у
д

аа
 

н
эм

эх
эд

 (
кг

) 

Н
эг

 ж
и

л
д

 
н

эм
эх

 т
о

о
 

То
сы

г 
б

үр
эн

 
со

ли
х 

ху
га

ц
аа

 
(с

ар
аа

р
) 

Н
эг

 ж
и

л
д

 
ш

аа
р

д
л

аг
д

ах
 

то
сн

ы
 х

эм
ж

ээ
 

Тайлбар 

1 
797-Э-О У3 

5 1 6 12 11 
Ду300 

ру13.7МПа 

2 
882-250-Э 

5 1 6 12 
11 

Ду250 
ру23.5МПа 

3 
822-Э-О 2 0.5 6 12 5 

Ду100 
ру13.7МПа 

4 793-Э-ОIIУ3 2 0.5 6 12 5 Ду175 ру13.5 

5 НБО3ЭУ2, НБ02ЭУ2 2 0.5 6 12 5 Ду200 ру25 

6 В03У2-Э 2 0.5 6 12 5 Ду300 ру25 

7 822-Э-О 2 0.5 6 12 5 Ду65 ру13.5 

8 A03 У2 1.5 0.5 6 12 9 Ду50 ру40 

9 А05 У2Э 1.5 0.5 6 12 9 Ду80 ру25 

10 А01У2Э 1.5 0.5 6 12 9 Ду100 ру25 

11 DZW120-24 1.5 0.5 6 12 9 Ду800 ру25 

12 DZW120-24 1.5 0.5 6 12 9 Ду700 ру25 

13 DZW120-24 1.5 0.5 6 12 9 Ду500 ру25 

14 DZW120-25 1.5 0.5 6 12 9 Ду1000 ру10 
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Хамгаалах клапан 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Материалын нэр 
төрөл Х/н  

Хаалт 

ИПК ДУ80 ДУ100 ДУ150 ДУ200/300 ДУ250/300 ДУ250/400 

1 Сальник кг 0.05 
   

0.1 0.1 0.12 

2 Паронит кг 0.06 3.4 3.8 4.2 5.3 5.8 6.5 

3 
Өнгөлгөөний 

нунтаг 
кг 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 

4 
Арчих материал 

бохир 
кг 0.1 0.5 0.5 0.5 1 1.5 1.5 

5 
Арчих материал 

цэвэр 
м 0.1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 

6 Графит кг 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.08 0.08 

7 Зэв арилгагч ш 1 1 1 1 2 2 2 

8 
Шлиф машины 

зүлгүүр 
ш 1 2 2 2 2 2 2 

9 
Шлиф машины 

таслагч 
ш 1 2 2 2 4 4 4 

10 
Шлиф машины 

өнгөлөгч 
ш 1 1 1 1 2 2 2 
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Турбиныг хүйтэн, халуун байдлаас явуулах үеийн зардал 

 

№ Тоноглолын нэр 

Турбин явуулах 
хугацаа 

Зарцуулах материал 

Хүйтэн байдлаас Халуун байдлаас 

Хүйтэн 
байдлаас 

Халуун 
байдлаас 

Дулаан Цахилгаан Дулаан Цахилгаан 

цаг цаг Гкал кВт Гкал кВт 

1 
Т-110/120-130 
макийн турбин 

3 - 29.1 6063 9,7 1612 

2 
ПТ-80/100-130 
маркийн турбин 

- 1 29.1 5538 9,7 1437 

 
 

Зуух турбины найдвартай ажиллагааг хангахад 
заавал байлгах нөөц 

 

Д/д Нэрс Х/н Зуух Турбин 

1 Өндөр даралтын хоолой хувь 5 5 

2 Уурын ерөнхий хаалт  Ду 300 ш 1 1 

3 Хамгаалах клапан ш 1 1 

4 Тэжээлийн усны ерөнхий хаалт Ду 250 ш 1 1 

5 Тэжээлийн усны тойруу шугамын хаалт Ду 100 ш 1 - 

6 Дренажын вентиль Ду 20 ш 3 3 

7 Турбины УЕШ-н тойруу хаалт Ду 100 ш - 1 
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ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

139 
 

139 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

Хүчний цахилгаан тоноглол 
Генератор, цахилгаан хөдөлгүүр 

 
Генератор 

 

 
 

№ 

 
 

Материалын нэрс 
 
 

ГОСТ 

 
Х/н 

Генераторын чадал Р= 63-123 МВт 
 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар Тайлбар 

 1 2 3 4 5 6 7 

Хар төмөрлөг 

1 Болт, винт, шпильки и гайки - кг 200 100 -  

2 Ган двухтавра 8239-72 кг 
30 - -  

3 Ган швеллер 8240-72 кг 

4 6 талт ган 2879-69 кг 20 10 -  

5 Нүүрстөрөгчсөн ган лист 16523-70 кг 15 10 -  

6 Ган полоса 103-76 кг 20 20 -  

7 Булан төмөр 19771-74 кг 25 - -  

8 Бүрхүүлтэй электрод 9467-75 кг 1,3 1,3 -  

Өнгөт төмөрлөг 

1 Гуулин лист 931-78 кг 2 0,6 -  

2 Зэс лист 495-77 кг 2 - -  

3 ПОССу 40-0,5 Sn припой 21931-76 кг 0,9 0,5 
0,15 

 

4 ПОССу 61-0,5 Sn припой 21931-76 кг 0,6 0,6  

5 Тугалган фольга 18394-73 кг 0,8 - -  

Пластмасан шахагч материал 

1 Гетинакс II 1-25 2718-74 кг 5 - -  

2 Ф4-ын фторопластан лент 24222-80 кг - - -  

3 
Цахилгаан тусгаарлагч бүхий 

лент 
16214-70 

кг 0,8 0,4 0,3 
 

4 Ялтас ПХВ-С70 ТУ 6-0,5-1121-75 кг 15 8 3,0  

5 
Стеклотекстолит лист хэлбэрийн 

СТЭФ-I 0,5-40 
12652-74 

кг 5 2,5  
 

6 
Саваа хэлбэрийн 

стеклотекстолит  диам. ф25 
5385-74 

кг 2 -  
 

7 Текстолит Б 1-50 2910-74 кг 4 -   

Цаасан болон нэхмэл материалууд 

1 
Хүчний кабелийн 

хөндийрүүлгийн цаас K-120 
23436-79 

кг 2 1,5 1,0 
 

2 Боох ороох цаас 8273-75 кг 3 1,5 -  

3 Арчих материал 5354-79 кг 15 7 3,0  

4 Техникийн эсгий 11025-78 м2 10 5 -  

5 Олсон татлага 483-75 кг 18 -   

6 
Тусгаарлагч бүхий картон рулон 

ЭВ 0,2-0,5 

2824-75 
кг 6 1,4 2,4 

 

7 Картон лист хэлбэрийн ЭВ 1-2 2824-75 кг 12 3,5 -  

8 Лента киперная К-(25-30) 4514-78 м 125 100 75  

9 Лента тафтяная Т-(20-25) 4514-78 м 50 50 -  

10 Хөвөн цаасан салфетки ТУ лит ССР 121-71 ш 18 12 8  

11 Хөвөн цаасан даавуу 11680-76 м 9 4,5 2,5  
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№ 

 
 

Материалын нэрс 
 
 

ГОСТ 

 
Х/н 

Генераторын чадал Р= 63-123 МВт 
 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар Тайлбар 

12 
Шнур лавсановый 3-4 ТУ РСФСР 17-4814-

71 
м 200 100 - 

 

13 Шнуры эрчилсэн лавсановый2-3 17306-71 кг 1,0 0,5 0,4  

Модон материал 

1 
Шилмүүсэн төрлийн модон 

материал 
8486-66 

м3 0,6 0,3  
 

Резинэн болон арьсан материал 

1 Пластина П, рулон ПМБ 7338-77 кг 120 -   

2 
Хавтгай лист маягийн нүхтэй 

резин 
19198-73 

м 4 -  
 

3 
Эмнэлгийн резинэн хоолойнууд 

ф12 
3399-77 

кг 10 -  
 

4 
Бөөрөнхий болон тэгш өнцөгт 

резин 
6467-79 

кг 14 - 3,0 
 

5 
Шахмал уяа оосор 

/шприцованный 14P2 8-10/ 
ТУ 38-005-1166-73 

кг 3 - 0,7 
 

Эрдэс болон шаазан шилэн материалууд 

1 Асбестон хуудас 23779-79 кг 0,8 -   

2 Асбестон кардон 2850-80 кг 10 -   

3 
Цахилгаан хөндийрүүлэг бүхий 

лакоткань ЛХМС-105 
2214-78 

м 4 - 1,0 
 

4 
Лента стеклянная ЛЭС-0,2 (20-

25) 
5937-68 

м 400 -  
 

5 Микалента ЛМЧ-ББ 4268-75 кг 5 -   

6 Зүлгүүр 00 ОСТ-036-2-70 кг 1,0 0,5   

7 Слюда /гялтгануур/ 10698-80 кг 0,05 - -  

8 Цаасан артай зүлгүүр 6456-75 м2 3 - 1,5  

9 Даавуун артай зүлгүүр 5009-82 М2 4 - -  

 Шлиф машины зүлгүүр 100х1,6 ш 100    

Нефтийн болон химийн бүтээгдэхүүн 

1 Ацетон технический 2768-79 кг 4 - -  

1 
TONSAN хүйтэн шаваасын 

материал 
GB-T1041-2008 

кг 5,0   
 

2 Онгоцны бензин  Б-70 1012-72 кг 50 20 10  

3 Керосин 4753-68 кг 20 9 4,5  

4 Грунтов ГФ-020 ТУ 6-10-1642-77 кг 3 - -  

5 Клей 88-Н ТУ-38.105.1061-76 кг 1,5 - 0,3  

6 Лак БТ-99 8017-74 кг 15 - 1,0  

7 Лаки бакелитовые ЛБС 1-3 901-78 кг 3 - 1,0  

8 
Метилхлороформ ба шингэн 

МФЭС-1 
ТУ 6-01-828-73 
ТУ 6-01-928-78 

кг 10 - - 
 

9 Хатуу лаа 23683-79 кг 0,4 - -  

10 Полиэтиленполиамин ТУ 6-02-594-74 кг 0,15 - -  

11 Растворитель  646 18188-72 кг 6 - 1,5  

12 Силикагель технический 3956-76 кг 30 - 30  

13 Смазка ЦИАТИМ-201 6267-74 кг 1,6 0,8 0,8  
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№ 

 
 

Материалын нэрс 
 
 

ГОСТ 

 
Х/н 

Генераторын чадал Р= 63-123 МВт 
 

Их 
засвар 

Дунд 
засвар 

Урсгал 
засвар Тайлбар 

14 Эпоксидный смола 10587-76 кг 0,7 0,4 -  

15 Этиловый спирт 17299-78 л 5,0 3,0 1,0  

16 Толуол 9880-76 кг 6 2,0 0,7  

17 Нүүрсхүчлийн хий 8050-76 кг 900 900 900  

18 Хладон 12 хөргөлтийн шингэн 19212-73 баллон 1 1 1  

19 Эмаль АКО-3 - кг 5,0 1,45 -  

20 Эмали ГФ-92ХС 9151-75 кг 12 1 -  

21 Эмали МЛ-12 9754-76 кг 10 2,0 -  

22 Флюс 209 МРТУ 6-09-4935-68 кг 0,1 - -  

23 Бусад материалууд  

24 Канифоль 19113-73 кг 0,2 0,1 -  

25 Аж ахуйн саван 790-69 кг 0,8 0,8 -  

26 Стеклолакоткань ЛСК 0,17-0,20 10156-78 кг 12 12  12 -  

 

Тайлбар: Роторын хөргөлтийн суваг цэвэрлэх үед техникийн спирт 20 л хэрэглэнэ. Их засварын үед  

хэрэглэгдэх ороомгийн хөндийрүүлгийн, бэхэлгээний, гагнуурын материал нь зөвхөн 1 секцны 

орцоор болно. 
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0,6-15 кВт-ын богино залгааны ротор бүхий асинхрон хөдөлгүүрүүд 

 

№ Материалын нэр Х/н 

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт 

0.6кВт хүртэл 1.1кВт хүртэл 
2.0кВт 
хүртэл 

3.0кВт 
хүртэл 

5.5кВт 
хүртэл 

10кВт хүртэл 15кВт хүртэл 

И
х 

за
св

ар
 

У
р

сг
ал

 з
ас

ва
р

 

И
х 

за
св

ар
 

У
р

сг
ал

 з
ас

ва
р

 

И
х 

за
св

ар
 

У
р

сг
ал

 з
ас

ва
р

 

И
х 

за
св

ар
 

У
р

сг
ал

 з
ас

ва
р

 

И
х 

за
св

ар
 

У
р

сг
ал

 з
ас

ва
р

 

И
х 

за
св

ар
 

У
р

сг
ал

 з
ас

ва
р

 

И
х 

за
св

ар
 

У
р

сг
ал

 з
ас

ва
р

 

1 болт,гайка,шайба 

кг 

0,04 0,004 0,06 0,006 0,08 0,008 0,86 0,08 0,11 0,011 0,12 0,012 0,125 0,015 

2 гагнуурын электрод - 0,1 
 

- 0,1 - 0,011 - 0,12 - 0,12 - 0,012 - 

3 ПОС 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,01 - 0,025 - 0,03 - 0,035 - 

4 гуулин лист 0,015 0,002 0,015 0,0012 0,02 0,002 0,02 0,002 0,02 0,023 0,03 0,03 0,036 0,003 

5 Нүүрсэн электрод 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 

6 
F классаас доошгүй 

халалтын зэрэг бүхий  зэс 
ороомог, ороомгийн утас 

1,6 - 1,8 - 2,7 - 3,8 - 6,5 - 8,9 - 12,5 - 

7 Ороомог багцлах утас м 1,6 0,5 1,6 0,5 1,8 0,6 1,8 0,6 1,9 0,8 2,0 0,8 2,5 0,7 

8 Картон кг 0,04 - 0,05 - 0,07 - 0,1 - 0,25 - 0,3 - 0,4 - 

9 Лент киперный 

м 

1,9 0,6 2,5 0,8 3,0 0,9 3,7 1,1 5,5 1,7 6,2 1,9 6,9 2,1 

10 Лент тафтянный - - - - - - - - 8,5 - 15 - 27 - 

11 Гуурс 1,5 0,3 1,5 0,3 1,7 0,4 1,8 0,5 2,5 0,6 5,0 0,8 5,0 1,0 

12 Арчих материал кг 1,8 0,18 2,0 0,2 3,5 0,35 4,5 0,45 6 0,6 6,5 0,7 7,5 0,75 



 

143 
 

143 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

13 Цаасан зүлгүүр м2 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 

14 

Эмаль ГФ-92  

0,4 0,04 0,5 0,05 0,6 0,06 0,7 0,07 0,8 0,08 1,0 0,1 1,0 0,1 Эмаль ХФ-125 

кг 
Грунто ГФ-0119 

15 
Хөндийрүүлгийн лак /БТ-

99, МЛ-92, ГФ-95/ 
0,35 - 0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 1,7 - 

16 Лакоткань м 0,25 - 0,3 - 0,5 - 0,65 - 0,8 - 1,0 - 1,25 - 

17 Гетинакс листовой 

кг 

- - - - - - - - 0,2 0,04 0,3 0,06 0,4 0,08 

18 Б-70 бензин 0,5 - 0,5 - 0,5 - 0,8 - 0,8 - 0,8 - 1,0 - 

19 Лааны тос 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,4 - 0,7 - 0,9 - 0,9 - 

20 Циатим 201 3,4 1,7 3,4 1,7 4,3 2,1 4,8 2,4 10 5,0 11 5,5 20 6 

21 Багс 
ш 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 Металл щётка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 

20-75 кВт-ын богино залгааны ротор бүхий асинхрон хөдөлгүүрүүд 

 

№ Материалын нэр Х/н 

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт 

20кВт хүртэл 25кВт хүртэл 40кВт хүртэл 55кВт хүртэл 75кВт хүртэл 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

1 болт, гайка, шайба 

кг 

0,15 0,015 0,17 0,017 0,285 0,03 0,42 0,045 0,45 0,05 

2 гагнуурын электрод 0,2 - 0,035 - 0,35 - 0,40 - 0,40 
 

3 ПОС 0,04 - 0,045 - 0,055 - 0,07 - 0,09 - 

4 гуулин лист 0,045 0,004 0,055 0,005 0,1 0,009 0,1 0,009 0,15 0,015 

5 Нүүрсэн электрод 1,0 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,5 - 
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№ Материалын нэр Х/н 

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт 

20кВт хүртэл 25кВт хүртэл 40кВт хүртэл 55кВт хүртэл 75кВт хүртэл 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

6 
F классаас доошгүй халалтын зэрэг бүхий  зэс 

ороомог, ороомгийн утас 
17 - 19 - 32 - 38 - 50 - 

7 Ороомог багцлах утас м 2,5 0,7 3,0 0,7 3,5 1,0 3,6 1,5 4,0 1,5 

8 Картон кг 0,65 - 0,8 - 1,6 - 2,0 - 2,5 - 

9 Лент киперный 

м 

8,0 2,4 10 3,0 13 3,9 20 6,0 26 7,2 

10 Лент тафтянный 46 - 55 - 107 - 125 - 135 - 

11 Гуурс 5,0 1,0 5,5 1,2 6,5 1,5 7,0 1,5 8,0 1,6 

12 Арчих материал кг 12,5 1,2 14 1,4 18 1,8 20 2,0 40 0,4 

13 Цаасан зүлгүүр м2 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 0,3 - 

14 

Эмаль ГФ-92 

кг 1,5 0,1 2,0 1,15 3,0 0,15 3,5 0,2 4,0 0,2 Эмаль ХФ-125 

Грунто ГФ-0119 

15 Хөндийрүүлгийн лак /БТ-99, МЛ-92, ГФ-95/ кг 2,0 - 2,5 - 3,5 - 5,0 - 5,2 - 

16 Лакоткань м 1,4 - 1,5 - 1,9 - 2,0 - 2,1 - 

17 Гетинакс листовой 
кг 

0,45 0,09 0,6 0,12 0,8 0,16 1,5 0,3 1,7 0,34 

18 Б-70 бензин 1,0 - 1,0 - 2,0 - 2,0 - 3,0 -- 

19 Лааны тос 
кг 

1,0 - 1,1 - 1,5 - 1,5 - 1,5 - 

20 Циатим 201 30 15 30 15 60 30 60 30 60 30 

21 Багс 
ш 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 Металл щётка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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145 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

100-320 кВт-ын чадал бүхий богино залгааны ротортой асинхрон хөдөлгүүрүүд 

 

Д/д Материалын нэрс Х/н 

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт 

100 – 125 кВт 125 - 160 кВт 160 - 200 кВт 200-250кВт 250-320кВт 

Засварын үеийн материал зарцуулалтын норм 
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1 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 Нүүрстөрөгчийн ган 

кг 

- - - - - - - - - 1,5 2,0 - 2,0 2,5 - 

3 Болты, гайки, шайб 0,64 0,8 0,065 0,66 0,83 0,7 0,68 0,85 0,7 0,7 0,88 0,07 0,72 0,9 0,08 

4 Гагнуурын электрод 0,055 0,07 - 0,055 0,07 - 0,065 0,085 - 0,065 0,09 - 0,07 0,09 - 

5 ПОС 0,13 0,17 0,015 0,14 0,18 0,015 0,15 0,2 0,02 0,16 0,02 0,2 0,17 0,2 0,02 

6 Сплав медь-фосфор, МФ-3 0,25 0,4 - 0,25 0,4 - 0,25 0,4 - 0,25 0,4 - 0,25 0,4 - 

7 Гуулин лист 0,17 0,20 0,015 0,17 0,2 0,015 0,17 0,2 0,015 0,18 0,21 0,2 0,19 0,21 0,02 

8 Зэс лист - - - - - - - - - 0,18 0,21 0,06 0,2 0,25 0,09 

9 Хөнгөнцагаан Фольга 0,015 0,2 - 0,015 0,02 - 0,02 0,03 - 0,02 0,03 - 0,025 0,035 - 

10 Нүүрсэн электрод 1.5 2.0 - 1.5 2.0 - 1.5 2.0 - 1.5 2.0 - 1.5 2.0 - 

11 Ороомгийн зэс утас 5,0 45,0 - 5,0 45,0 - 15,0 150,0 - 15,0 150,0 - 20,0 180,0 - 

12 Багцлах утас м 5,0 15,0 - 5,0 15,0 - 5,0 15,0 - 6,0 18,0 - 6,0 18,0 - 

13 
Пиломатериалы 

лиственных пород 
м3 

0.5 0.6 - 0.6 0.7 - 0.7 0.8 - 0.8 0.9 - 0.9 1.0 - 

14 Хөндийрүүлгийн картон 

кг 

2,0 2,8 - 2,5 3,0 - 2,5 3,0 - 3,0 4,0 0,5 3,0 4,0 0,5 

15 Кабелын цаас - - - - - - - - - 1,0 1,5 - 1,2 1,5 - 

16 Сүлжмэл даавуун шнур 1,0 1,5 - 1,5 2,0 - 2,0 2,5 - 2,5 3,0 - 2,5 3,0 - 

17 Киперный Лента м 194,0 245,0 58,0 194,0 245,0 58,0 194,0 245,0 58,0 200,0 250,0 60,0 220,0 280,0 65,0 

18 Лента тафтяная м 300,0 400,0 - 300,0 400,0 - 300,0 400,0 - 300,0 400,0 - 320,0 450,0 - 

19 Ялгасан арчих материал 
кг 

1,0 1,5 0,5 1,5 2,0 0,5 2,0 2,5 0,5 2,5 3,0 0,5 2,5 3,0 0,5 

20 техникийн эсгий - - - - - - - - - 0,04 0,05 - 0,04 0,05 - 

21 Будагнууд 
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146 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

Д/д Материалын нэрс Х/н 

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт 

100 – 125 кВт 125 - 160 кВт 160 - 200 кВт 200-250кВт 250-320кВт 

Засварын үеийн материал зарцуулалтын норм 
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22 Эмаль ГФ-92 кг 3,5 5,0 0,5 3,5 5,5 0,5 4,0 6,0 0,5 4,0 6,5 1,0 4,0 7,0 1,5 

23 Эмаль XB-125  3,5 5,0 0,5 3,5 5,5 0,5 4,0 6,0 0,5 4,0 6,5 1,0 4,0 7,0 1,5 

24 Шпатлевки  3,5 5,0 0,5 3,5 5,5 0,5 4,0 6,0 0,5 4,0 6,5 1,0 4,0 7,0 1,5 

25 Хөндийрүүлгийн лакнууд: 

26 Лак БТ-99 

кг 

 
Аль нэг төрлөөс нь сонгож хэрэглэнэ. 27 Лак МЛ-92 

28 Лак ГФ-95 

29 бүгд, кг 14,0 18,0 - 15,0 20,0 - 17,0 25,0 - 18,0 25,0 4,0 18,0 25,0 4,0 

30 Бакелитовый Лак - 0,1 - - 0,1 - - 0,15 - - 0,2 - - 0,2 - 

31 Лакоткань 
м 

3,0 4,0 - 3,0 4,0 - 3,5 4,5 - 8,0 10,0 1,0 8,0 10,0 1,0 

32 Стеклолакоткань 9,0 11,0 - 10,0 15,0 - 12,0 15,0 - 13,0 16,0 4,0 15,0 20,0 4,0 

33 Хавтгай Гетинакс 

кг 

4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 4,0 6,0 2,0 6,0 8,0 2,0 8,0 10,0 2,0 

34 Микалента 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,5 2,0 0,5 1,5 2,0 0,5 

35 Миканит гибкий - - - - - - - - - 0,5 1,0 - 0,5 1,0 - 

36 
Ленты 

электроизоляционные из 
стеклянных нитей 

м 
- - - - - - 200 250 - 240 280 - 280 320  

37 
Хавтгай болон даавуун 

резин кг 
- - - - - - - - - 2,5 3,5 1,5 2,5 5,0 2,0 

38 Канифоль давирхай 0,1 0,12 0,01 0,12 0,14 0,11 0,14 0,16 0,14 0,16 0,18 0,02 0,18 0,2 0,18 

39 Спирт  технический л - - - - - - - - - 0,05 0,06 0,03 0,07 0,09 0,04 

40 Глицерин 

кг 

- - - - - - - - - 0,09 0,11 0,05 0,09 0,11 0,05 

41 
Занар ба чулууннүүрсний 

толуол 
               

42 Чулууннүүрсний уусгагч                
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147 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

Д/д Материалын нэрс Х/н 

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт 

100 – 125 кВт 125 - 160 кВт 160 - 200 кВт 200-250кВт 250-320кВт 

Засварын үеийн материал зарцуулалтын норм 
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43 бүгд, кг 5,0 6,5 - 5,0 6,5 - 5,5 7,0 - 6,0 7,5 1,5 6,5 8,0 1,5 

44 зүлгүүр м2 0,3 0,3 - 0,3 0,3 - 0,3 0,3 - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 - 

45 Бензин онгоцны(Б-70) 

кг 

4,0 4,0 - 4,0 4,0 - 5,0 5,0 - 5,0 5,0 - 6,0 6,0 - 

46 Керосин осветительный, 3,5 4,5 0,5 4,5 6,0 0,5 5,0 6,5 0,5 5,5 7,0 0,5 6,0 7,5 0,6 

47 Хатуу парафин 0,5 1,0 - 1,0 1,5 - 1,0 1,5 - 1,0 1,5 - 1,0 1,5 - 

48 Тос ЦИАТИМ-201 0,5 1,0 0,5 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 1,0 

49 Техникийн вазелин - - - - - - - - - 10,0 15,0 5,0 15,0 20,0 7,5 

50 Багс шт. 
ш 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

51 Металл щётка шт 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

 

320-1000 кВт-ын чадал бүхий богино залгааны ротортой асинхрон хөдөлгүүрүүд 

 

Д/д 
 

Материалын нэрс 

 

Х/н 

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт 

320 – 400 кВт 400 - 500 кВт 500 - 630 кВт 630-800кВт 800-1000кВт 

Засварын үеийн материал зарцуулалтын норм 
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1 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 Нүүрстөрөгчийн ган 

кг 

1,8 2,6 - 2,4 3,0 - 2,6 3,7 - 2,8 4,0 - 3,0 4,4 - 

3 Нимгэн цувимал лист 4,6 6,6 1,2 4,8 7,3 1,4 5,0 7,2 1,5 5,5 7,9 1,6 5,8 8,2 1,7 

4 Ган труба 1,8 2,6 - 2,0 2,9 - 2,4 3,4 - 2,8 4,0 - 3,0 4,3 - 

5 Гагнуурын электрод 0,09 0,13 - 0,1 0,14 - 0,12 0,17 - 0,14 0,2 - 0,16 0,23 - 
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148 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

Д/д 
 

Материалын нэрс 

 

Х/н 

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт 

320 – 400 кВт 400 - 500 кВт 500 - 630 кВт 630-800кВт 800-1000кВт 

Засварын үеийн материал зарцуулалтын норм 
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6 Болты, гайки, шайбы 1,0 1,5 0,15 1,0 1,5 0,15 1,5 2,0 0,2 1,5 2,0 0,2 2,0 2,5 0,25 

7 ПОС 0,18 0,25 0,018 0,2 0,28 0,02 0,22 0,31 0,02 0,23 0,33 0,02 0,24 0,34 0,02 

8 Хайлш медь-фосфор МФ-3 0,28 0,4 - 0,3 0,4 - 0,32 0,46 - 0,34 0,49 - 0,36 0,51 - 

9 Привой ПМФ0ЦР-6-4-0,03 0,28 0,4 - 0,3 0,4 - 0,32 0,46 - 0,34 0,49 - 0,36 0,51 - 

10 Зэс полоса и лист 0,25 0,36 0,07 0,3 0,4 0,14 0,32 0,46 0,14 0,34 0,49 0,15 0,36 0,51 0,16 

11 Гуулин полоса и лист 0,21 0,3 0,02 0,24 0,34 0,03 0,25 0,36 0,03 0,28 0,4 0,03 0,3 0,43 0,03 

12 Хөнгөнцагаан Фольга 
кг 

0,25 0,36 0,07 0,3 0,4 0,14 0,32 0,46 0,14 0,34 0,5 0,15 0,36 0,51 0,16 

13 Нүүрсэн электрод 0,15 0,20 - 0,18 0,30 - 0,21 0,3 - 0,23 0,35 - 0,25 0,36 - 

14 Ороомог байрлуулах утас м 6,00 18,00 - 7,50 21,00 - 7,80 24,0 - 8,10 24,00 - 8,40 25,0 - 

15 Зэс ороомгон утас 

кг 

20,0 200,0 - 22,0 220,0 - 25,0 250,0 - 30,0 300,0 - 35,0 350,0 - 

16 
Цахилгаан хөндийрүүлэг бүхий 

кардон 
3,0 4,0 0,5 3,0 4,0 0,5 3,5 4,5 0,5 3,5 4,5 0,5 4,0 5,0 0,5 

17 Кабелийн цаас 1,4 2,0 - 1,6 2,1 - 1,7 2,4 - 1,9 2,6 - 2,1 3,0 - 

18 Ялгагдсан арчих материал 3,0 4,0 0,5 3,5 4,0 0,5 3,5 4,0 0,5 3,5 4,0 0,5 4,0 4,5 0,5 

19 Лента киперная 
м 

240,0 300,0 69,0 260,0 370,0 78,0 280,0 400,0 84,0 300,0 430,0 90,0 320,0 460,0 96,0 

20 Лента тафтяная 340,0 490,0 - 360,0 520,0 - 380,0 550,0 - 400,0 580,0 - 420,0 600,0 - 

21 Хөвөн сүлжмэл Шнур кг 

 

2,5 3,0 - 3,0 3,5 - 3,0 3,5 - 3,5 4,0 - 3,5 4,0 - 

22 Эсгий 0,05 0,07 - 0,05 0,07 - 0,05 0,07 - 0,06 0,08 - 0,07 0,1 - 

23 Лавсановый шнур м 700 800 - 800 900 - 1000 1100 - 1200,0 1300 - 1400 1500 - 

24 Шороон будаг, кг 

кг 

2,5 3,5 0,8 2,6 3,7 0,8 2,8 4,0 0,9 2,9 4,1 0,9 3,1 4,4 1,0 

25 Олифа , кг 1,0 1,4 0,3 1,1 1,5 0,3 1,2 1,7 0,4 1,3 1,8 0,4 1,5 2,1 0,5 

26 Грунт ФЛ-03к, ФЛ-03ж                

27 Грунт ГФ-0119                

28 Эмаль ГФ-92                

29 Эмаль ХВ-125                

30 Будагнууд нийт 4,5 7,5 2,0 5,0 8,0 2,5 5,5 8,5 3,0 6,0 9,0 3,5 6,5 9,5 4,0 
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149 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

Д/д 
 

Материалын нэрс 

 

Х/н 

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт 

320 – 400 кВт 400 - 500 кВт 500 - 630 кВт 630-800кВт 800-1000кВт 

Засварын үеийн материал зарцуулалтын норм 
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31 Глет свинцовый 0,5 0,7 - 0,5 0,7 - 0,5 0,7 - 0,5 0,7 - 0,5 0,7 - 

32 Лак бакелитовый 0,5 0,7 - 0,5 0,7 - 0,5 0,7 - 0,5 0,7 - 0,5 0,7 - 

33 
Лак электроизоляционный БТ-

99 
               

34 
Лак электроизоляционный МЛ-

92 
               

35 
Лак электроизоляционный ГФ-

95 
               

36 Нийт, кг 18,0 25,0 4,0 19,0 27,0 4,0 19,5 28,0 4,0 20,0 28,0 4,0 20,0 30,0 4,5 

37 
Резинэн ялтас болон резинэн 

даавуу 
3,0 3,0 0,7 3,5 3,5 0,75 6,0 6,0 1,3 10,5 10,5 2,5 15,0 15,0 3,5 

38 Стеклотекстолит лист хэлбэрээр 4,0 5,5 0,5 4,5 6,3 0,9 4,8 6,6 1,0 5,1 7,2 1,2 5,4 7,8 1,5 

39 Микалента 1,4 2,0 0,28 1,6 2,2 0,32 1,7 2,4 0,34 1,8 2,5 0,36 1,9 2,7 0,38 

40 Миканит уян 0,15 0,21 - 0,16 0,22 - 0,17 0,25 - 0,18 0,26 - 0,19 0,27 - 

41 Тунгалаг ялтсан  лент 1,4 2,0 0,28 1,6 2,2 0,32 1,7 2,4 0,34 1,8 2,5 0,36 1,9 2,7 0,38 

42 Лакоткань м 3,4 4,8 1,0 3,8 5,4 1,2 4,0 5,7 1,3 4,2 6,0 1,4 4,4 6,2 1,5 

43 
Стеклослюдинитовая лента 

ЛСТК-110 кг 

 

1,4 2,0 0,3 1,6 2,2 0,3 1,7 2,4 0,3 1,8 2,5 0,4 1,9 2,7 0,4 

44 Гетинакс лист хэлбэрийн 2,0 2,8 0,4 2,2 3,1 0,54 2,4 3,4 0,5 2,6 3,7 0,5 2,8 4,0 0,6 

45 Текстолит 1,5 2,1 0,3 1,5 2,1 0,3 1,6 2,2 0,4 1,7 2,4 0,4 1,8 2,6 0,4 

46 Стеклолакоткань 
м 

13,5 19,2 4,1 14,0 20,0 4,3 14,5 20,7 4,3 15,0 21,4 4,5 15,5 22,1 4,6 

47 
Цахилгаан тусгаарлагч бүхий 

тунгалаг лент 
340 490 - 360 520 - 380 550 - 400 580 - 420 600 - 

48 Спирт техникийн л 0,08 0,11 0,04 0,09 0,12 0,05 0,1 0,14 0,05 0,12 0,17 0,06 0,14 0,20 0,07 

49 Флюс № 209 кг 0,1 0,14 - 0,2 0,28 - 0,3 0,4 - 0,4 0,6 - 0,5 0,7 - 
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150 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

Д/д 
 

Материалын нэрс 

 

Х/н 

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт 

320 – 400 кВт 400 - 500 кВт 500 - 630 кВт 630-800кВт 800-1000кВт 

Засварын үеийн материал зарцуулалтын норм 
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50 Цавуу 88-Н 0,1 0,14 - 0,2 0,28 - 0,3 0,4 - 0,4 0,6 - 0,5 0,7 - 

51 Канифоль давирхай 0,2 0,3 0,04 0,2 0,3 0,04 0,2 0,3 0,05 0,3 0,3 0,05 0,2 0,3 0,06 

52 Ксилол нефтяной                

53 
Занар болон чулууннүүрсний 

толуол 
               

54 Сольвент каменноугольный                

55 Нийт 6,5 8,0 1,5 6,5 8,0 1,5 7,0 10,5 1,5 7,0 10,5 1,5 7,0 10,5 1,5 

56 Зүлгүүр м2 0,4 0,4 - 0,4 0,4 - 0,4 0,4 - 0,5 0,5 - 0,6 0,6 - 

57 Бензин Б-70 

кг 

7,0 7,0 - 8,0 8,0 - 9,0 9,0 - 10,0 10,0 - 11,0 11,0 - 

58 Парафин хатуу 1,0 1,4 - 1,2 1,7 - 1,3 1,8 - 1,4 2,0 - 1,5 2,1 - 

59 Тос ЭШ-176 1,4 2,0 0,7 1,5 2,1 0,75 1,6 2,2 0,8 1,7 2,4 0,85 1,8 2,5 0,9 

60 Тос 1-13 

кг 

1,4 2,0 0,7 1,5 2,1 0,75 1,6 2,2 0,8 1,7 2,4 0,85 1,8 2,5 0,9 

61 Тос Литол-24 1,4 2,0 0,7 1,5 2,1 0,75 1,6 2,2 0,8 1,7 2,4 0,85 1,8 2,5 0,9 

62 Вазелин технический 0,16 0,2 0,08 0,2 0,3 0,1 0,22 0,3 0,11 0,24 0,3 0,12 0,26 0,37 0,13 

63 Глицерин 0,09 0,12 0,05 0,09 0,12 0,5 0,09 0,12 0,5 0,09 0,12 0,05 0,1 0,14 0,05 

64 Багс 
ш 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

65 Металл щётка 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 
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151 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

1000-6000 кВт-ын чадал бүхий богино залгааны ротортой асинхрон хөдөлгүүрүүд 

 

Д/д Материалын нэр Х/н 

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт 

1000 – 1250 кВт 1250 - 1600 кВт 1600 - 2000 кВт 2000-5000кВт 5000-6000кВт 

Засварын үеийн материал зарцуулалтын норм 
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1 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 Нүүрстөрөгчийн ган 

кг 

3,2 4,5 - 3,4 4,8 - 3,6 5,1 - 4,2 6,0 - 4,4 6,2 - 

3 Нимгэн цувима лист 6,1 8,7 1,75 6,4 9,1 1,8 6,7 9,5 1,91 7,6 10,8 2,16 7,9 11,2 2,25 

4 Ган труба 3,2 4,5 - 3,4 4,8 - 3,6 5,1 - 4,2 6,0 - 4,4 6,2 - 

5 Болты, гайки, шайбы 2,0 2,5 0,25 2,5 3,0 0,25 3,0 3,5 0,3 3,5 4,0 0,3 4,0 4,5 0,5 

6 Гагнуурын электрод 0,18 0,25 - 0,2 0,3 - 0,22 0,31 - 0,28 0,4 - 0,3 0,4 - 

7 ПОС 0,25 0,36 0,02 0,26 0,37 0,03 0,27 0,38 0,027 0,3 0,43 0,03 0,31 0,44 0,031 

8 Хайлшмедь-фосфор,МФ-3 0,38 0,54 - 0,4 0,57 - 0,42 0,6 - 0,48 0,68 - 0,5 0,7 - 

9 Припой ПМФ0ЦР-6-4-0,03 0,4 0,5 - 0,4 0,5 - 0,45 0,6 - 0,5 0,6 - 0,5 0,7 - 

10 Баббит 8,0 10,2 - 8,2 10,5 - 8,4 11,8 - 9,0 12,8 - 9,2 13,1 - 

11 Зэс полоса и лист, кг* 0,4 0,54 0,11 0,4 0,57 0,13 0,42 0,6 0,19 0,48 0,7 0,22 0,5 0,7 0,22 

12 Гуулин полоса и лист, кг* 

кг 

0,32 0,46 0,3 0,34 0,48 0,03 0,36 0,5 0,03 0,42 0,6 0,04 0,44 0,61 0,04 

13 Хөнгөнцагаан Фольга , кг* 0,3 0,4 - 0,26 0,37 - 0,27 0,38 - 0,3 0,4 - 0,3 0,41 - 

14 Нүүрсэн электрод 0,27 0,38 - 0,29 0,4 - 0,31 0,4 - 0,37 0,5 - 0,39 0,5 - 

15 Ороомог байрлуулах утас м 8,7 25,0 - 9,0 27,0 - 9,3 27 - 10 30 - 10,5 30 - 

16 Зэс ороомгон утас кг 40,0 400 - 45 450 - 50,0 500 - 70,0 700 - 120 1200 - 

17 Картон, кг  4,0 5,5 0,5 4,0 5,5 0,5 4,2 6,0 0,5 4,8 6,8 0,5 5,0 7,1 0,5 
 Кабелийн цаас, кг  2,3 3,2 - 2,5 3,5 - 2,7 3,8 - 3,0 4,2 - 3,1 4,4 - 
 Ялгагдсан арчих материал, кг  4,0 5,0 0,5 4,0 5,0 0,5 4,0 5,0 0,5 4,0 5,0 0,5 4,0 5,0 0,5 
 Лента киперная, м  340,0 490 98,0 360 520 100, 380 550 110 440 630 130, 460 660 140,0 

18 Лента тафтяная м 420,0 630,0 - 460 660 - 480 685 - 540 770 - 560,0 800 - 
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Д/д Материалын нэр Х/н 

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт 

1000 – 1250 кВт 1250 - 1600 кВт 1600 - 2000 кВт 2000-5000кВт 5000-6000кВт 

Засварын үеийн материал зарцуулалтын норм 
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19 Сүлжмэл  даавуун шнуры 
кг 

3,5 4,0 - 3,5 4,0 - 3,8 5,1 - 4,0 5,7 - 4,2 6,0 - 

20 Эсгий 0,08 0,11 - 0,09 0,12 - 0,1 0,14 - 0,13 0,18 - 0,14 0,2 - 

21 Лавсановый шнур м 1500 1600 - 1600 1700 - 1700 1800 - 1800 1900 - 1900 2000 - 

22 Хөвөн сүлжмэл даавуу м2 3,0 4,2 - 3,0 4,2 - 4,5 6,4 - 4,5 6,4 - 5,0 7,1 - 

23 Шороон будаг 

кг 

3,3 4,7 0,99 3,5 5,0 1,06 3,7 5,2 1,11 4,2 6,0 1,26 4,4 6,2 1,32 

24 Олифа 1,7 2,3 0,55 1,9 2,6 0,6 2,1 2,8 0,63 2,7 3,3 0,81 2,9 3,5 0,87 

25 Грунт ФЛ-13к, ФЛ-03ж                

26 Грунт ГФ-0119                

27 Эмаль ГФ-92                

28 Эмаль ХВ-125                

29 Лак бакелитовый 0,8 1,0 - 0,8 1,0 - 0,9 1,2 - 1,0 1,5 - 1,2 1,7 - 

30 Лак электроизоляционный                

31 Лак БТ-99                

32 Лак МЛ-92                

33 Лак ГФ-95                

34 Нийт 20,4 29,1 4,07 20,7 29,5 4,14 21,0 30,0 4,2 21,4 30,6 4,3 21,7 31,0 4,4 

35 Ялтсан резин ба резинэн даавуу 20,0 20,0 4,0 21,5 21,5 4,2 22,0 22,0 6,0 24,0 24,0 8,5 25,0 25,0 7,5 

36 Стеклотекстолит  листовой 5,7 8,1 1,2 6,0 8,4 1,2 6,3 9,0 1,3 7,2 10,2 1,5 7,5 10,5 1,5 

37 Микалента 2,0 2,8 0,4 2,1 3,0 0,42 2,2 3,1 0,44 2,5 3,5 0,5 2,6 3,7 0,52 

38 Миканит гибкий кг 0,2 0,3 - 0,21 0,3 - 0,22 0,31 - 0,25 0,35 - 0,26 0,37 - 

39 Тунгалаг лакоткань м 
 

 

4,6 6,0 1,4 4,8 6,8 1,5 5,2 7,4 1,6 5,6 8,0 1,7 5,8 8,2 1,8 

40 
Стеклослюдинитовая лента, ЛСТК-110 

2,0 2,6 0,4 2,1 3,0 0,42 2,2 3,1 0,44 2,5 3,5 0,5 2,6 3,7 0,52 
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153 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

Д/д Материалын нэр Х/н 

Хөдөлгүүрийн чадал, кВт 

1000 – 1250 кВт 1250 - 1600 кВт 1600 - 2000 кВт 2000-5000кВт 5000-6000кВт 

Засварын үеийн материал зарцуулалтын норм 
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41 Гетинакс листовой 
кг 

3,0 4,0 0,6 3,2 4,5 0,64 3,4 4,8 0,68 4,0 5,7 0,8 4,2 6,0 0,84 

42 Текстолит  листовой 1,9 2,7 0,4 2,0 2,8 0,4 2,1 3,0 0,42 2,4 3,4 0,48 2,5 3,5 0,5 

43 Стеклолакоткань электроизоляционная 
м 

16,0 22,8 4,8 16,3 23,2 4,9 16,6 23,7 5,0 17,5 25,0 5,25 17,8 25,4 5,35 

44 
Лента электроизоляционная из 

стеклянных нитей 
440,0 630,0 - 460 660 - 480,0 690 - 540 780 - 560 800 - 

45 Препрег ПММ-6 кг 5,0 7,1 - 6,0 8,5 - 7,0 10,0 - 8,0 11,4 - 9,0 12,8 - 

46 Спирт технический л 0,16 0,22 0,08 0,18 0,25 0,09 0,2 0,3 0,1 0,26 0,37 0,13 0,27 0,40 0,14 

47 Флюс № 209 

кг 

0,5 0,7 - 0,5 0,7 - 0,5 0,7 - 0,5 0,7 - 0,5 0,7 - 

48 Цавуу 88-Н 0,6 0,8 0,08 0,7 0,9 0,07 0,8 1,0 0,08 1,1 1,3 0,11 1,2 1,5 0,12 

49 Давирхай кг* 0,3 0,4 0,07 0,3 0,4 0,08 0,3 0,4 0,09 0,3 0,4 0,12 0,4 0,5 0,13 

50 Занарын болон чулуун нүүрсний толуол                

51 Нийт 7,8 11,1 1,6 8,0 11,4 1,6 8,2 11,7 1,7 8,8 12,5 1,8 9,0 12,8 1,9 

52 Дибутилфталат 1,0 1,3 - 1,1 1,5 - 1,3 1,8 - 1,5 1,9 - 1,8 2,5 - 

53 Полиэтиленполиамин 0,1 0,13 - 0,11 0,15 - 0,13 0,18 - 0,15 0,19 - 0,18 0,25 - 

54 Этилцеллозоль технический 0,2 0,26 - 0,22 0,3 - 0,26 0,36 - 0,3 0,38 - 0,36 0,5 - 

55 Спирт гидролизный 0,2 0,26 - 0,22 0,3 - 0,26 0,36 - 0,3 0,38 - 0,36 0,5 - 

56 Бензин Б-70 12,0 12,0 - 13,0 13,0 - 14,0 14,0 - 14,5 14,5 - 15,0 15,0 - 

57 Парафин хатуу 1,6 2,2 - 1,7 2,4 - 1,8 2,5 - 2,1 3,0 - 2,2 3,1 - 

58 Вазелин технический, кг* 0,28 0,4 0,14 0,3 0,41 0,15 0,3 0,43 0,15 0,33 0,47 0,17 0,34 0,49 0,17 

59 Глицерин, кг* 0,11 0,16 0,05 0,12 0,17 0,06 0,13 0,19 0,06 0,16 0,23 0,08 0,2 0,29 0,1 

60 Смолы эпоксидный 1,0 1,3 - 1,1 1,5 - 1,3 1,8 - 1,5 1,9 - 1,8 2,5 - 

61 Багс 
ш 

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

62 Металл щётка 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 
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154 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

Хүчний трансформатор, таслах залгах аппаратур 
 

Хүчний трансформаторууд 

 

№ Материалын нэр Х/н 

125000 кВа,   220/10.5 
кВ 

125000 кВа, 110/10.5 кВ 25000 кВа, 10.5/6.3 кВ 1000 кВа, 10/0.4 кВ 
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1 Асбестон бүтээгдэхүүн 

1.1 Утсан асбест кг 0.1 2 0.1 1 0.2 0.6 0.1 0.2 

1.2. Асбестон нэхмэл м2 
 

90 
 

70 
 

25 
 

25 

2 Цаасан бүтээгдэхүүн 
         

2.1. Электрокартон электроизоляционный для трансформаторов и аппаратов с масляным заполнением: 

2.1.1 марки А (для цилиндров) кг 
 

1000 
 

450 
 

- 
 

- 

2.1.2 марки Б (прочие изделия) кг 
 

1300 
 

500 
 

320 
 

100 

2.1.3 марки В (прокладки) кг 
 

800 
 

400 
 

150 
 

8 

2.1.4 рулонный марки Г кг 6 80 
 

40 1 7 1 6 

2.2. кабелийн цаас КВМ-1201) кг 0.3 5 
 

2.5 0.25 1 0.1 1 

2.3. кабелийн цаас ЭКТМ кг 0.3 4.5 
 

2.2 7 0.8 7 0.8 

2.4. 
трансформаторын 

хөндийрүүлэгтэй цаас ТВ-1202) 
кг 0.3 5 

 
2.5 0.25 1 0.25 1 

3 Кабель бүтээгдэхүүн 

3.1. Ороомгийн утас кг 
 

24000 
 

9500 
 

3800 
 

3800 

3.2. Олон жилтэй кабель 
      

500 
 

410 
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№ Материалын нэр Х/н 

125000 кВа,   220/10.5 
кВ 

125000 кВа, 110/10.5 кВ 25000 кВа, 10.5/6.3 кВ 1000 кВа, 10/0.4 кВ 
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кабель м 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.3. 
трансформаторын ороомгийн 

гаргалгаа ПБОТ3) 
м 

 
80 

 
45 

 
25 

 
10 

3.4. хөндийрүүлэггүй уян зэс утас МГ4) м 40 40 12 12 1.8 1.8 1.8 1.8 

4 Будгийн материал 

4.1. Хэрэглэхэд бэлэн тосон будаг кг 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 

4.2. 
Лак электроизоляционный 

пропиточный ГФ-951,2) 
кг 

  
0.5 47.5 0 18 0 2 

4.3. 
хөрсжүүлэгч / дэвсгэр будаг/ АК-
069 и АК-070, ФЛ-03К и ФЛ-03Ж 

кг 2 10 1.5 6 3.9 3.9 1.2 1.2 

4.4. Эмали ПФ-115 кг 60 60 40 40 25 25 10 10 

4.5. Шпатлевки кг 2 10 1.5 6 3.9 3.9 1.2 1.2 

4.6. 
Растворитель 646 для 

лакокрасочных материалов 
кг 15+ 15+ 10 10 7 7 3 3 

4.7. 
Растворитель Р-4 для 

лакокрасочных материалов 
кг 5.5 5.5 4.5 

4.5 
2 2 1 1 

4.9. Лаки бакелитовые ЛБС кг 
 

32 
 

12 0 4 0 4 

5 метал хийц 
 

   
     

5.1. 6 талт боолт кг 20 20 10 10 3 3 2 2 

5.2. 6 талт гайк кг 7 7 3 3 1 1 0.5 0.5 

 
шайб кг 3 3 2.5 2.5 0.5 0.5 0.1 0.1 

5.3. Хадаас кг 4 4 2.5 2.5 2 2 2 2 
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№ Материалын нэр Х/н 

125000 кВа,   220/10.5 
кВ 

125000 кВа, 110/10.5 кВ 25000 кВа, 10.5/6.3 кВ 1000 кВа, 10/0.4 кВ 
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6 Нефтийн бүтээгдэхүүн 

6.1. трансформаторын тос кг 2000 50000 1000 2400 300 8300 100 8300 

 
Mobil EP3 

 
1 хөдөлгүүрт 50грамм 

6.4. Лааны тос /хатуу/ кг 
 

1.2 
 

0.7 
 

0.3 
 

0.3 

6.5. Уайт-спирит кг 5 5 3.5 3.5 1 1 1 1 

7 зүсмэл модон материал 

7.1. Хар модон зүсмэл м3 0.9 0.9 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 

8 Цувимал хар төмөр 
         

8.1. Гурвалжин булан төмөр кг 100 100 50 50 30 30 20 20 

9 Бусад материалиуд 
         

9.3. Электрод кг 7.5 7.5 4 4 2 2 1 1 

9.4. Пленка полиэтиленовая м2 
 

150 
 

65 
 

20 
 

10 

9.5. Нарсны давирхай кг 0.15 0.15 0.5 0.8 0.3 0.4 0.15 0.2 

10 техникийн резин эдлэл 

10.1. 
Пластина резиновая для 

трансформаторов УМ:          

10.1.1
. 

резина полосовая1) кг 16 16 6 6 6 6 1.5 6 

10.1.2
. 

силикон т=300 хэм ш 3 3 2 2 2 2 1 1 

11 Даавуун материал 
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157 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

№ Материалын нэр Х/н 

125000 кВа,   220/10.5 
кВ 

125000 кВа, 110/10.5 кВ 25000 кВа, 10.5/6.3 кВ 1000 кВа, 10/0.4 кВ 
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11.1. Бохир арчих кг 30 30 20 20 10 10 6 6 

11.2. Хөндийрүүлэгч лакаткан м 2 25 2 6 2 6 1 1 

11.3. киперная ЛЭ 20-24 х/б м 20 400 15 300 15 70 10 60 

11.3.1 тафтяная ЛЭ 20-32 х/б2) м 80 800 37 370 25 37 15 150 

12 Химийн бүтээгдэхүүн 

12.1. Силикагель технический кг 500 500 250 250 120 120 70 70 

12.2. Силикагель- индикатор кг 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

12.3. Водно-спиртовый раствор кг 3 3 2 2 1 1 0.5 0.5 

12.4. Ацетон технический кг 1.5 1.5 1 1 1 1 1 1 

13 Өнгөт металл 

13.1. Зэс лист туузан кг 

 

6 
 

3.4 
 

1.2 
 

0.1 

13.2. зэс хөнгөнцагааны хайлш МФ-103) кг 0.4 1.4 
 

 

0.02 0.3 0.02 0.02 

13.3. Припои  ПОС-404) кг 0.2 2 0.16 1.6 0.04 0.4 0.04 0.4 

13.4. Припои серебряные ПСр15 кг 
 

0.35 
 

0.3 
 

0.15 
 

0.1 

14 Цахилгаан тусгаарлах материал 

14.1. 
Гетинакс электротехнический 

листовой V-1 
кг 

10 
10 10 10 10 10 10 10 

14.2. 
Трубки электротехнические 

бумажно-бакелитовые 
кг 

5 
10 2.5 5 2.5 5 1.5 3 

 
хөнгөнцагаан утас/хагас автомат/ кг 1 1 

  
  

  1 80-н хаалтны жийрэг ш 6 6 6 6 
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158 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

№ Материалын нэр Х/н 

125000 кВа,   220/10.5 
кВ 

125000 кВа, 110/10.5 кВ 25000 кВа, 10.5/6.3 кВ 1000 кВа, 10/0.4 кВ 
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2 150-н хаалтны жийрэг ш 2 2 2 2 
  

  3 Ярмо чангалах люкний жийрэг ш 6 6 6 6 
  

  
4 Трансформаторын нам талын 

оруулганы хий авагчийн жийрэг 
ш 40 40 40 40 

  

  
5 

Шибрийн голын тагны боолтны 
жийрэг 

ш 20 20 20 20 
  

  6 Анцапын жийрэг ш 6 6 6 6 
  

  7 Хөргөлтийн радиотарын жийрэг ш 8 8 8 8 
  

  
8 

Расширителийн том тагны 
жийрэг 

ш 3 3 3 3 
  

  
9 

Термодатчикны суурь жийрэг 
ф530х8 

ш 2 2 2 2 
  

  

10 
Трансформаторын 

расширителийн түвшин заагчийн 
жийрэг 

ш 1 1 1 1 
  

  11 Расширителийн хоолойн жийрэг ш 2 2 2 2 
  

  12 Хийн релений жийрэг ш 2 2 2 2 
  

  
13 

Хийн релений патрубканы 
жийрэг 

ш 2 2 2 2 
  

  14 Патрубканы жийрэг ш 50 50 50 50 
  

  
15 

Радиотарын патрубканы 
заглушка жийрэг 

ш 10 10 10 10 
  

  16 Нам талын оруулгын изоляторын ш 3 3 3 3 
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159 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

№ Материалын нэр Х/н 

125000 кВа,   220/10.5 
кВ 

125000 кВа, 110/10.5 кВ 25000 кВа, 10.5/6.3 кВ 1000 кВа, 10/0.4 кВ 
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дээд жийрэг 

17 
Нам талын оруулгын изоляторын 

дунд жийрэг 
ш 3 3 3 3 

  
  

18 
Нам талын оруулгын изоляторын 

доод жийрэг 
ш 3 3 3 3 

  
  

19 
Нам талын оруулгын изоляторын 

суурийн жийрэг 
ш 3 3 3 3 

  
  

20 
Трансформаторын нам талын 

оруулганы суурийн тагны жийрэг 
ш 6 6 6 6 

  

  
21 

Нам талын оруулгын изоляторын 
суурийн жийрэг 

ш 3 3 3 3 
  

  22 Патрубканы жийрэг ш 20 20 20 20 
  

  23 Радиотарын патрубканы жийрэг ш 10 10 10 10 
  

  
24 

Трансформаторын гаргалгааны 
жийрэг 

ш 28 28 28 28 
  

  25 Хий авагчийн жийрэг ш 30 30 30 30 
  

  
26 

Радиотарын патрубканы 
фильтрийн жийрэг 

ш 4 4 4 4 
  

  27 Воздухосущителийн жийрэг ш 9 9 9 9 
  

  28 Аваарийн клапангийн жийрэг ш 6 6 6 6 
  

  29 Маслонасосны оруулгын жийрэг ш 8 8 8 8 
  

  
30 

Маслонасосны хий авагчийн 
жийрэг 

ш 24 24 24 24 
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160 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

№ Материалын нэр Х/н 

125000 кВа,   220/10.5 
кВ 

125000 кВа, 110/10.5 кВ 25000 кВа, 10.5/6.3 кВ 1000 кВа, 10/0.4 кВ 
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31 Маслонасосны статорын жийрэг ш 8 8 8 8 
  

  32 Маслонасосны оруулгын жийрэг ш 8 8 8 8 
  

  
33 

Маслонасосны гаргалгааны 
жийрэг 

ш 80 80 80 80 
  

  34 Маслонасосны оруулгын жийрэг ш 8 8 8 8 
  

  35 Термосифоны фильтрийн  жийрэг ш 8 8 8 8 
  

  
36 

Трансформаторын нейтроль 
оруулганы жийрэг 

ш 1 1 1 1 
  

  
37 

Трансформаторын нейтролийн  
оруулганы дунд суурь 

ш 1 1 1 1 
  

  
38 

Трансформаторын өндөр талын 
оруулганы дунд суурины жийрэг 

ш 3 3 3 3 
  

  
39 

Трансформаторын өндөр талын 
оруулганы дээд жийрэг 

ш 3 3 3 3 
  

  

40 
Трансформаторын нейтроль 
оруулганы изоляторын дээд 

жийрэг 
ш 1 1 1 1 

  

  
41 

Трансформаторын өндөр талын 
оруулганы суурь доод жийрэг 

ш 3 3 3 3 
  

  42 50-н хаалтны жийрэг ш 6 6 6 6 
  

  43 Хийн релений жийрэг ш 2 2 2 2 
  

  
44 

Трансформаторын өндөр талын 
оруулганы хий авагчийн жийрэг 

ш 18 18 18 18 
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161 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

№ Материалын нэр Х/н 

125000 кВа,   220/10.5 
кВ 

125000 кВа, 110/10.5 кВ 25000 кВа, 10.5/6.3 кВ 1000 кВа, 10/0.4 кВ 
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45 
Аваарийн клапангийн гайкны 

жийрэг 
ш 4 4 4 4 

  
  46 Аваарийн клапангийн жийрэг ш 4 4 4 4 

  
  

47 
ВТ трансформаторын шиберийн 

жийрэг 
ш 

   
 

12 12 
 

 48 Хий авагчийн жийрэг ш 
   

 

20 20 
 

 
49 

Трансформаторын өндөр талын 
оруулганы дээд жийрэг 

ш 
   

 

3 3 
 

 50 РПН бак хоорондын жийрэг ш 
   

 

10 10 
 

 
51 

Трансформаторын өндөр талын 
оруулганы суурь доод жийрэг 

ш 
   

 

3 3 
 

 
52 

Нам талын оруулганы дээд 
сампин 

ш 
   

 

9 9 
 

 
53 

Нам талын оруулгын изоляторын 
доод жийрэг 

ш 
   

 

3 3 
 

 54 Патрубканы жийрэг ш 
   

 

30 30 
 

 
55 

Расширителийн том тагны 
жийрэг 

ш 
   

 

2 2 
 

 

56 
Трансформаторын 

расширителийн түвшин заагчийн 
жийрэг 

ш 
   

 

1 1 
 

 57 Расширителийн хоолойн жийрэг ш 
   

 

3 3 
 

 58 Аваарийн клапангийн жийрэг ш 
   

 

1 1 
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162 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

№ Материалын нэр Х/н 

125000 кВа,   220/10.5 
кВ 

125000 кВа, 110/10.5 кВ 25000 кВа, 10.5/6.3 кВ 1000 кВа, 10/0.4 кВ 
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59 Хийн релений жийрэг ш 
   

 

2 2 
 

 
60 

“ВТ” трансформаторын люкны 
жийрэг 

ш 
   

 

1 1 
 

 61 Дээд нээлхий ш 
   

 

7 7 
 

 62 50-н хаалтны жийрэг ш 
   

 

2 2 
 

 63 80-н хаалтны жийрэг ш 
   

 

4 4 
 

 64 Термосифоны фильтрийн  жийрэг ш 
   

 

2 2 
 

 65 РПН тагны жийрэг ш 
   

 

1 1 
 

 66 Воздухосущителийн жийрэг ш 
   

 

4 4 
 

 67 Радиотарын хоолойн жийрэг ш 
   

 

15 15 
 

 
68 

Трансформаторын гаргалгааны 
жийрэг 

ш 
   

 

10 10 
 

 
69 

ВT- тр-н радиаторын шибрийн 
голын кольцо  жийрэг 

ш 
   

 

12 12 
 

 
70 

Трансформаторын өндөр талын 
оруулганы хий авагчийн жийрэг 

ш 
   

 

9 9 
 

 71 100-н хаалтны жийрэг ш 
   

 

4 4 
 

 72 Аваарийн клапангийн жийрэг ш 
   

 

2 2 
 

 
73 

Аваарийн клапангийн гайкны 
жийрэг 

ш 
   

 

2 2 
 

 74 ВТ Тр-н шибрийн жийрэг ш 
   

 

12 12 
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163 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

Хүчний трансформаторын тос зарцуулалтын норм 

 

№ 
Трансформаторын 

төрөл 
тосны байх 
хэмжээ, тн 

жилийн дундаж зарцуулалт 
тр -т байгаа тосноос % 

жилийн бүрэн 
зарцуулалт 

нэмэх угаах 
солих ба 
сэргээх 

% кг 

1 ТМ-100 0.1-0.4 3.5 1 3 7.5 8.0-30 

2 ТМ-630 0.8-1 2.5 0.6 3 6.2 30-49 

3 ТМ-1000 2.0-3.0 2.2 0.6 3 5.8 49-58 

4 ТРДНС-25000/10 20-30 1.6 0.4 3 5 58-100 

5 ТРДН-125000/110 30-40 0.4 0.3 3 3.7 930-1110 

6 ТДЦ-125000/110 30-40 0.4 0.3 3 3.7 1110-1480 

7 ТДЦ-125000/220 40-50 0.4 0.3 3 3.7 1480-1900 

        

 
РНДЗ-220 маягийн өндөр хүчдлийн хуурай салгуур 

 

№ материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

урсгал засварт их засвар 

1 6 талт боолт 

кг 

0.1 0.2 

2 Mobil EP3 0.5 0.8 

3 растворитель 0.5 1 

4 зүлгүүр 0.5 0.5 

5 Будаг 2 2 

6 арчих материал 5 5 

7 багс ш 3 3 

 

РНДЗ-110 маягийн өндөр хүчдлийн хуурай салгуур 

 

№ материалын нэр Х/н 
Тоо хэмжээ 

урсгал засварт их засвар 

1 6 талт боолт 

кг 

0.1 0.1 

2 Mobil EP3 0.5 0.8 

3 растворитель 0.5 1 

4 зүлгүүр 0.5 0.5 

5 Будаг 2 2 

6 арчих материал 5 5 

7 багс ш 3 3 



 

164 
 

164 Цахилгаан тоног төхөөрөмж 

 

6/0,4 кВ-н 1000 кВа чадалтай хуурай трансформатор 

 

№ материалын нэр Х/н 
засварт шаардагдах материалын норм 

урсгал засварт их засвар 

1 нарийн зүлгүүр м2 0.1 1 

2 бакелитовый лак 

кг 

0.5 2 

3 текстолит 0.5 1 

4 6 талт боолт 0.2 0.2 

5 растворитель 0.5 2 

6 лск-110 м2 0.5 2 

7 арчих материал 

кг 

2 5 

8 будаг 2 5 

9 припой-мф-9 0.1 0.5 

10 хөндийрүүлэгч гуурс 3 5 

ЖИЧ:ОРООМГИЙН ЗАСВАР ХИЙХЭД НЭМЭЛТ МАТЕРИАЛ ШААРДЛАГАТАЙ 

НТМИ, НОМИ-10/6/ маягийн хүчдлийн трансформатор 
 

№ материалын нэр Х/н 
засварт шаардагдах материалын норм 

урсгал засварт их засвар 

1 циатем  кг 1.5 2 

2 бензин л - 0.3 

3 Тр-н тос 
кг 

2 2 

4 тосонд тэсвэртэй резин 30 50 

5 спирт л - 0,3 
 

 
6/0,4-н  ТП 

 

№ Материалын нэр Х/н Тоо хэмжээ 

1 Тр-н тос 

кг 

1000-2500 

2 арчих материал 5 

3 
гагнуурын материал ПОС-
40 

0.2 

4 хөнгөнцагаан шин 1 

5 Техникийн вазелин 0.2 

6 бензин л 0.5 

7 текстолит 

кг 

1 

8 зүсмэл төмөр 0.5 

9 электрод 1 

10 хөндийрүүлэгч лент 1 

11 будаг улаан 1 
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12 будаг ногоон 1 

13 будаг шар 1 

14 будаг саарал 1 

15 лак 2 

16 резин тосонд тэсвэртэй 2 

17 гал хамгаалагч ш 1 

18 расворитель кг 1 

19 зүлгүүр М2 1 

 

6-10 кВ-н ХХБ-н нэвтрэх изолятор солиход шаардлагатай материал 

 

№ Материалын нэр Х/н тоо хэмжээ 

1 Техникийн вазелин кг 0.05 

2 Изолятор ш 6 

3 Цаасан зүлгүүр М2 0.05 

4 арчих материал кг 0.5 

5 төмөр сойз ш 1 

6 будаг улаан кг 1 

7 будаг ногоон кг 1 

8 будаг шар кг 1 

9 будаг саарал кг 1 

10 лак кг 2 

11 6 талт боолт кг 0.3 

 

6 ,10 кВ-н хүчний кабелын дундын муфт 

 

№ Материалын нэр Х/н хуурай үзүүрлэлт эпоксид 

1 төгсгөлийн муфьт ком 2 2 

2 ахуйн хий 
ш 

4 4 

3 гильз зэс/хөнгөнцагаан 3.0/6.0 3.0/6.0 

4 боолт гайк ø 10 
кг 

0.1 0.3 

5 хөх лент 1.2 1.2 

6 
зэс, хөнгөнцагаан утас 10-

25 мм2 
м 0.4 1 

7 төмрийн хөрөөний ир ш 4 5 

8 бензин л 2 2 

9 Лакаткань ЛХМ м 4 4 

10 кабель 70-240 мм2 М2 5.0-10 5.0-15 
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6 ,10 кВ-н хүчний кабелын төгсгөлийн муфт 

 

№ Материалын нэр Х/н 
хуурай 

үзүүрлэлт 
эпоксид 

1 төгсгөлийн муфьт ком 1 1 

2 ахуйн хий 
ш 

2 2 

3 төгсгөвч зэс/хөнгөнцагаан 3.0/6.0 3.0/6.0 

4 боолт гайк ø 10 
кг 

0.1 0.3 

5 хөх лент 0.6 0.6 

6 зэс, хөнгөнцагаан утас 10-25 мм2 м 0.2 0.8 

7 төмрийн хөрөөний ир ш 2 3 

8 бензин л 1 1 

9 Лакаткань ЛХМ М2 2 2 

 

Авм, А37 серийн автомат 

 

№ материалын нэр Х/н 

засварт шаардагдах 
материалын норм 

урсгал 
засварт 

их засвар 

1 циатем 
кг 

1 1.5 

2 бензин 0.2 0.5 

3 спирт л 0.1 0.2 

4 нарийн зүлгүүр м2 0.3 0.3 

5 бакелитовый лак 
кг 

- 2 

6 текстолит - 1 
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Найдвартай ажиллагааг хангахад зайлшгүй байлгах сэлбэгийн нөөцийн норм 

 

№ материалын нэр Х/н тоо хэмжээ 

1 Төгсгөлийн муфьт 150-240 (КНТп-10) 

ш 

2 

2 Төгсгөлийн муфьт 70-120 (КНТп-10) 2 

3 Дундын муфьт 150-240 (СТП-10) 2 

4 Дундын муфьт 70-120 (СТП-10) 2 

5 Дундын Муфт (0.4кВ) 16-120 2 

6 Дундын Муфт (0.4кВ) 150-185 2 

7 Автомат CHNT NM1-100S/3300 100A 4 

8 Автомат CHNT NM1-63S/3300 63A 4 

11 Автомат CHNT NM1-25S/3300 25A 4 

12 Автомат CHNT NM1- 250А 2 

13 Автомат CHNT NM1- 400А 2 

14 Автомат CHNT NM1- 630А 2 

15 Хүчний сборка /8 хэрэглэгчтэй оруулга бүхий/ 1 

16 Цахилгаан хөдөлгүүр 1.5 квт 5А 80МА4-У3 1 

17 Цахилгаан хөдөлгүүр 4квт, 4А100S2-У3 1 

26 Цахилгаан хөдөлгүүр 2,2квт АДМ 90L4 1400 об/мин 1 

27 Цахилгаан хөдөлгүүр 30 квт К21R200L-TWS 1 

28 Цахилгаан хөдөлгүүр 30 квт АИР180М2-У3 1 

29 Цахилгаан хөдөлгүүр 25квт П62 4хЛ-4 3000 об/м 1 

30 Цахилгаан хөдөлгүүр 16 квт П-62-2У2 1 

31 Электро шётка ЭГ-4 22х30х64 80 

32 ЭГ-4 15x30x45 хос 60 

33 Хөх лент м 500 

34 Тусгаарлагч лент ЛСК-110 кг 5 

35 Элегаз таслуурын хий SF6 хий бал 1 

36 Вакуум таслуур ВВУ/СЕЩ-10-20-1000-ЕЗ 

ш 

1 

37 Вакуум таслуур BB/TEL-10-20-1000-E3-070 1 

38 Вакуум таслуур BB/TEL-10-20-1600-E3-070 1 

39 Кабель КГ 3x16+1x10 мм2 /зэс/ 

м 

400 

40 Кабель КГ 3x35+1x16 мм2 /зэс/ 200 

41 Кабель КГ 3x120+1x70 мм2 /зэс/ 200 
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Бүх төрлийн давтамж хувиргагч, РХА-н тоног төхөөрөмж 

Их чадлын давтамж хувиргагч 
 

№ Материалын нэр Х/н Тоо 

1 Арчих материал бохир 
м 

3 

2 Арчих материал цэвэр 2 

3 Техникийн спирт 
л 

0,5 

4 Растворитель Р-646 0,5 

5 Пролон /синтифон/ М2 2 

6 Дулаан дамжуулах паст гр 100 

7 Холхивчны тос гр 100 

8 Биркний гуурс м 2 

9 Угаалгын нунтаг кг 0,5 

10 Бирк бичигч машины кассет 
ш 

1 

11 Шүршдэг лак 1 

12 Гагнуурын тугалга гр 100 

13 Хошуувч 

ш 

4 

14 Резинэн бээлий 2 

15 Мяндсан шүүр 1 

16 Төмөр хувин 1 

17 Хамгаалалтын нүдний шил 4 

18 Чихэвч 4 

19 Хөх лент 1 

 
Дунд чадлын давтамж хувиргагч 

 

№ Материалын нэр Х/н Тоо 

1 Арчих бохир материал м 2 

2 Арчих цэвэр материал м 1 

3 Техникийн спирт л 0,2 

4 Растворитель Р-646 л 0,2 

6 Дулаан дамжуулах паст гр 50 

8 Биркний гуурс м 1 

9 Угаалгын нунтаг кг 0,5 

10 Бирк бичигч машины кассет 
ш 

1 

11 Шүршдэг лак 1 

12 Гагнуурын тугалга гр 100 

13 Хошуувч 

ш 

4 

14 Резинэн бээлий 2 

15 Мяндсан шүүр 1 

16 Төмөр хувин 1 

17 Хамгаалалтын нүдний шил 

ш 

4 

18 Чихэвч 4 

19 Хөх лент 1 
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ACS800 төрлийн давтамж хувиргагчийн материалын 

нөөцийн норм 
 

№ Материалын нэр Х/н Тоо Нөөц тоо 

1 Инверторын хөргөлтийн сэнс 

ш 

9 3 

2 Шулуутгагчийн хөргөлтийн сэнс 6 3 

3 Тэжээлийн боард APOW-01C 9 3 

4 Инверторын боард 6 3 

5 Инверторын гаралтын фильтр 6 3 

6 Шулуутгагчийн удирдлагын плат 6 3 

7 Шулуутгагчийн плат 6 3 

8 Интерфейс боард АINT-14C плат 9 3 

9 Интерфейс боард NDSC-01 плат 9 3 

10 Транзистор IGBT IGBT FS450R17 KE3/AGDR-71C 27 9 

11 Гал хамгаалагч 27 6 

12 Шулуутгагчийн диод, тиристор 36 6 

 
ACS600, ACS500 төрлийн давтамж хувиргагч 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоноглолд 
байгаа тоо 

Нөөцөд 
шаардлагатай 

тоо 

1 Гал хамгаалагч 

ш 

48 12 

2 Конденсатор 4700µF 400V 432 54 

3 Конденсатор 0.47µF 1000V 324 54 

4 Трансдюсер 108 18 

5 Транзистор IGBT 108 18 

6 Инверторын хөргөлтийн сэнс 36 12 

7 Шулуутгагчийн хөргөлтийн сэнс 16 4 

8 NGDR плат 216 36 

9 NXPP плат 96 6 

10 Интерфейс боард NINT-73C Плат 12 2 

11 Тэжээлийн боард APOW-01C 12 2 

12 Шулуутгагчийн плат 24 2 

13 UPS APC-Smart 1000VA 230V 11 1 

14 Шулуутгагчийн диод, тиристор 144 24 

15 ACS500 хувиргагчийн  үндсэн плат 46 1 

16 ACS500 хувиргагчийн удирдлагын плат 46 1 

17 ACS500 хувиргагчийн дэлгэц 46 1 

18 ACS500 хувиргагчийн хөргөлтийн сэнс 46 5 
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Бага чадлын давтамж хувиргагч /инвертор/ 

 

№ Материалын нэр Х/н тоо 

1 Арчих бохир материал 

кг 

0,2 

2 Арчих цэвэр материал 0,1 

3 Гагнуурын тугалга 0,05 

4 Техникийн спирт л 0,025 

5 Будаг кг 0,15 

6 Жгут ш 10 

7 Халаадаг гуурс м 1 

8 Нарийн зүлгүүр м2 0.15-0.20 

9 Багс   50мм ш 1 

10 Дулаан дамжуулах паст 
гр 

5 

11 Холхивчны тос 1 

 

AF-3000, ACS-355   загварын инверторт  засвар хийх нөөцийн норм 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоноглолд 
байгаа тоо 

Нөөцөд шаардлагатай 
тоо 

1 Хөргөлтийн сэнс 

ш 

32 1 

2 Конденсатор 35V, 56µF, 105:C 48 4 

3 Конденсатор 16V, 120µF, 105:С 48 4 

4 Конденсатор 35V, 680µF, 105:C 16 1 

5 Конденсатор 400V, 680µF, 105:C 48 4 

6 Конденсатор 10V, 1200µF, 105:C 16 1 

7 Конденсатор 25V, 680µF, 105:C 16 1 

8 Конденсатор 25V, 470µF, 105:C 16 1 

9 IGBT 7MBR10NE120 16 1 

10 Трансдюсер СТ3018 32 2 

11 Инвертор ASC355 17 1 

 
Микропроцессорын  реленд засвар хийхэд орох орцын норм 

 

№ Материалын нэр Х/н тоо 

1 Арчих бохир материал 

кг 

0,2 

2 Арчих цэвэр материал 0,1 

3 Гагнуурын тугалга 0,05 

4 Техникийн спирт л 0,025 

5 Будаг кг 0,15 

6 Жгут ш 10 

7 Халаадаг гуурс м 1 

8 Нарийн зүлгүүр М2 0.15-0.20 

9 Багс   50мм ш 1 
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MИКРОПРОЦЕССОРЫН РЕЛЕНИЙ НӨӨЦИЙН  НОРМ 

 

№ Материалын нэр Х/н нийт нөөцийн тоо 

1 SIPROTEC-67 

ш 

32 1 

2 DMR301P,RID-300N 154 5 

3 SEL849M 5 1 

4 SEL849M Дэлгэц HMI 5 1 

5 SEL-749M 21 2 

6 SEL-710 5 1 

7 SEL-700G 4 1 

8 SEL-751A 13 1 

9 SEL-387E 8 1 

10 SEL-311C 8 1 

11 Комплект реле  DMC262 58 3 

12 
DMC262 релений гүйдлийн 

хувиргагч 
58 3 

 
Контроллёрт засвар хийхэд орох орцын норм 

 

№ Материалын нэр Х/н Тоо 

1 Арчих материал цэвэр м 0,2 

2 Техникийн спирт гр 25 

3 Гагнуурын тугалга гр 50 

 
CFC-100 контроллёр 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоноглолд 
байгаа тоо 

Нөөцөд 
шаардлагатай тоо 

1 Конденсатор 400V, 68µF, 105:C 

ш 

32 2 

2 Конденсатор 400V, 0,47µF, 105:C 32 2 

3 Конденсатор 50V, 22µF, 105:C 32 2 

4 Конденсатор 50V, 33µF, 105:C 32 2 

5 Конденсатор 25V, 220µF, 105:C, 48 4 

6 Конденсатор 10V, 2200µF, 105:C, 32 2 

7 Конденсатор 10V, 4700µF, 105:C, 32 2 

8 Конденсатор 400V, 150µF, 105:C 32 2 

9 Конденсатор 50V, 470µF, 105:C, 32 2 

10 Конденсатор 50V, 1000µF, 105:C 48 4 

11 Конденсатор 50V, 2,2µF, 105:C 16 1 

12 Конденсатор 50V, 10µF, 105:C 16 1 

13 Конденсатор 50V, 47µF, 105:C 16 1 
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Ачаалал мэдрэгч датчик, хурд мэдрэгч датчикны нөөцийн норм 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Тоноглолд 
байгаа тоо 

Нөөцөд 
шаардлагатай тоо 

1 
Yamato UB25-100 ачаалал мэдрэгч 

датчик 

ш 

32 2 

2 SSM-EV-100 ачаалал мэдрэгч датчик 32 2 

3 LBJ-003-2000 хурд мэдрэгч датчик 16 1 

4 Товчтой дэлгэц 1-D28753 16 1 

 
Цахилгаан хэмжүүрт, электрон тоолуурт, хувиргагчид 

 

№ Материалын нэр Х/н Тоо 

1 Шил мм 1,5х150х150 

2 Арчих бохир материал кг 0,1 

3 Арчих цэвэр материал м 0,2 

4 Гагнуурын тугалга кг 0,050 

5 Гагнуурын давирхай кг 0,020 

6 Спирт(техникийн) л 0,025 

7 Будаг (цагаан) л 0,1 

8 Супер цавуу ш 1 

9 Тайвшруулагч шингэн г 0,05 

10 Зүлгүүр(нарийн) М2 0,15х0,20 

11 Холбох утас кг 0,05 

12 Лент (цахилгааны) ш 1 

13 Халаадаг гуурс  (Мм Ф 1-16 ) м 0,2 

14 Клемм ш 4 

15 Багцлагч ш 10 

 
 

Цахилгаан  хэмжүүрт засвар хийхэд орох нөөцийн норм 

 

№ Материалын нэр Үзүүлэлт Х/н 
Ашиглаж  буй тоо 

хэмжээ 
Тоо 

1 Chnt  42L6 амперметр 0-50А,50/5 

ш 

66 1 

2 Chnt  42L6 амперметр 0-75А,75/5 48 1 

3 99Т1 амперметр 0-50А,50/5 8 1 

4 99Т1 амперметр 0-20А,20/5 21 1 

5 ЭА0700 амперметр 0-300А,300/5 24 1 

6 Э-365-1  амперметр 0-300А,300/5 15 1 

7 Chnt  6L2 амперметр 0-300А 300/5 

ш 

22 1 

8 Chnt  6L2 киллоамперметр 0-
1,5КА:1,5К/5 

9 1 

9 Chnt NP48 амперметр 0-500A,500/5 6 1 

10 Chnt NP48 амперметр 0-300A,300/5 18 1 

11 Chnt NP48 амперметр 0-200A,200/5 8 1 

12 Chnt 99С1 амперметр 0-20А 32 1 
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13 Chnt  42L6 вольтметр 0-450В, 35 1 

14 Э-365-1  вольтметр 0-450В 122 2 

15 Э-377 вольтметр 0-500В 36 1 

16 99Т1 вольтметр 0-450В 20 1 

17 Chnt 6L2 вольтметр 0-450В 13 1 

18 Chnt  6L2 килловольтметр 0-7,2КВ 14 1 

19 DP 3 тоон хэмжүүр 0-5МА 10 1 

20 JB5135C тоон хэмжүүр 0-60А 30 1 

21 JB5135C тоон хэмжүүр 0-100А 4 1 

22 Д365 мегаваттметр 10000/100В,8
000/5А 

6 1 

23 Power logic 800  7 1 

24 DD-F-1 давтамжийн 
хэмжүүр 

0-50гц 
6 1 

25 Тэжээлийн блок Out:DC 5V 12 1 

 
Электрон тоолуурт засвар хийхэд орох нөөцийн  норм 

 

№ Сэлбэг Үзүүлэлт Х/н Тоноглолд байгаа тоо Тоо 

1 Батарей 9v  cr-p2 загвар 9v 

ш 

30 2 

2 Батарей 3.6v 3.6v 250 10 

3 DSSD111 тоолуур 100В,5А 118 2 

4 DSSD22 тоолуур 100В,5А 17 1 

5 DTSD22 тоолуур 100В,5А,0,2S 7 1 

6 LZQJ-XC тоолуур 100В,5А 77 1 

7 DTS122 380В,5А 16 1 

8 DTS122 380В,100А 44 1 

 
Бүх төрлийн хувиргагчид засвар  хийхэд орох нөөцийн  норм 

 

№ Сэлбэг Үзүүлэлт Х/н Тоноглолд байгаа тоо Тоо 

1 Е842 гүйдлийн хувиргагч 
in0-5 А,0-1А 
out 4-20МА 

ш 

95 1 

2 
Е854-2ЭС гүйдлийн 

хувиргагч 
in0-5 А 

out 4-20МА 
30 1 

3 
Е854В 

гүйдлийн хувиргагч 
in0-5 А 

out 4-20МА 
10 1 

4 
Е859В1 

Чадлын хувиргагч хувиргагч 
in0-5 А,100В 
out 4-20МА 

22 2 

 

Өдөөлтийн систем 

 
№ Материалын нэр Х/н Тоо хэмжээ 

1 Цэвэр арчих материал м 8 

2 Бохир арчих материал кг 2 

3 Гагнуурын тугалга кг 0,05 

4 Техникийн спирт л 0,1 
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5 “1000” нарийн зүлгүүр зүлгүүр м2 0,15 

6 646 растворитель л 2 

7 Халаадаг гуурс   ф4-6 м 1,5 

8 Цахилгааны лент 

ш 

3 

9 Багцлагч (жгут) 75 

10 Дулаан дамжуулагч паст 2 

11 Супер цавуу 2 

12 Биркний үзэг (арилдаггүй) 1 

13 Хошуувч 5 

14 Синтефон м2 3 

15 Холбох утас 1*1,5 м 10 

16 Цаасны хутганы ир ш 5 

  

Өдөөлтийн системийн нөөцийн норм 

 

№ 
Материалын нэр Х/н 

Тоноглолд 
байгаа тоо 

Нөөцөд 
шаардлагатай тоо 

1 Тиристор 
ш 

96 6 

2 Гал хамгаалагч 500в 24 3 

3 Програмчилдаг логик контролёр ком 8 1 

4 Тэжээлийн блок  тогтмол 220в/15в ш 8 1 

5 Удирдлагын плат ком 8 1 

6 Гүйдэл, хүчдэлийн хувиргагч плат 

ш 

4 1 

7 Температурын контролёр 12 1 

8 Гал хамгаалагч тогтмол 220в 8 1 

9 Гүйдлийн хувиргагч 8 1 

10 Тэжээлийн блок  тогтмол 220в/24в 8 1 

 
Цэнэглэх төхөөрөмжид  (charger), тасралтгүй тэжээлийн (UPS), 

Тогтмол гүйдлийн шит (ШПТ) 

№ Материалын нэр Х/н Тоо 

1 Цэвэр арчих материал м 6 

2 Бохир арчих материал кг 1 

3 Гагнуурын тугалга кг 0,05 

4 Техникийн спирт л 0,1 

5 “1000” нарийн зүлгүүр зүлгүүр м2 0,15 

6 646 растворитель л 2 

7 Халаадаг гуурс   ф4-6 м 1,5 

8 Цахилгааны лент 

ш 

3 

9 Багцлагч (жгут) 50 

10 Дулаан дамжуулагч паст 1 

11 Супер цавуу 1 

12 Биркний үзэг (арилдаггүй) 1 

13 Хошуувч 5 

14 Синтефон м2 3 

15 Холбох утас 1*1,5 м 5 

16 Цаасны хутганы ир ш 3 
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Цэнэглэх төхөөрөмжийн (charger) засвар хийхэд орох нөөцийн норм 

 

№ 
Материалын нэр Х/н 

Тоноглолд 
байгаа тоо 

Нөөцөд шаардлагатай тоо 

1 Гал хамгаалагч 63А 

ш 

3 1 

2 Гал хамгаалагч 250А 2 1 

3 Гал хамгаалагч 400А 2 1 

4 Гал хамгаалагч 6,3А 2 1 

5 Гал хамгаалагч 63А 2 1 

6 Удирдлагын THYSAT плат ком 4 1 

7 Хүчдэл хяналтын реле (GUW 101) 
ш 

4 1 

8 Тогтмол хүчдэлийн контактор 
DC220В 

2 1 

 
Тасралтгүй тэжээлийн (UPS) –д засвар хийхэд орох нөөцийн норм 

 

№ 
Материалын нэр Х/н 

Тоноглолд байгаа 
тоо 

Нөөцөд шаардлагатай тоо 

1 Хугацааны реле M3CR-A 100V-
240V 

ш 

12 2 

2 Соронзон контактор AC/DC 200в 8 2 

3 Диод DG20AA-120 16 4 

4 Хөргөлтийн сэнс 4 1 

5 Тиристор модуль PK130F-120 4 1 

6 Конденсатор DC450В 4700µF 8 2 

7 Конденсатор DC450В 1000µF 8 2 

8 Конденсатор AC400В 10µF 8 2 

9 Конденсатор AC220В 100µF 8 2 

10 Инвертор PW021-D30V3 4 1 

 
 

Тогтмол гүйдлийн шит (ШПТ)-д засвар хийхэд орох нөөцийн норм 

 

№ 
Материалын нэр Х/н 

Тоноглолд байгаа 
тоо 

Нөөцөд шаардлагатай тоо 

1 Автомат 16А (тогтмол) 

ш 

96 4 

2 Автомат 32А (тогтмол) 32 1 

3 Автомат 64А (тогтмол) 12 1 

4 Автомат 100А (тогтмол) 6 1 

5 Автомат 650А (тогтмол) 2 1 

6 Газардлага хайгч (IRDH575) 2 1 

7 Тусгаарлагч шалгач (EDS460) 8 1 

8 Гүйдлийн мэдрэгч (EDS) 148 5 
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Холбооны тоног төхөөрөмжүүд 

 

№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Телефон холбооны системийн тоног төхөөрөмжүүдийн засварын 
ажилд шаардагдах материалын норм 

Тайлбар Автомат телефон 
станц /Нэг блок 

системд/ 

Хуваарилах 
байгууламж /300 

хэрэглэгчийн кроссын 
шкаф/ 

Дамжуулах сүлжээ 
/100 телефон 

хэрэглэгчийн гол ба 
салбар шугамууд/ 

1 Дотоод холбооны үндсэн блок TDE-600 

ш 

1 - - 

Тухайн төхөөрөмжүүдийн 
50% нь техник ашиглалтын 

шаардлага хангахгүй болсон 
эсвэл насжилтын 

судалгаагаар ашиглалтын 
найдваргүй үед орсон 

тохиолдолд  их засварын 
ажлаар шинэчлэн 

засварлана. 

2 Expansion shelf 3 - - 

3 16 port бүхий энгийн хэрэглэгчийн карт 32 - - 

4 8 port бүхий гар утасны карт 1 - - 

5 16 port бүхий холбох шугамын карт 3 - - 

6 Гар утасны антенн (3 сувгийн) 5 - - 

7 Хоёрдогч баз карт 2 - - 

8 16 port бүхий тоон хэрэглэгчийн карт 1 - - 

9 24 аналоги хэрэглэгчийн карт 1 - - 

10 Анхдагч баз карт 1 - - 

11 
ESLC Энгийн хэрэглэгчийн картны релей 

- BZGA012Z 
8 - - 

Хэдэн блок системээс  
хамааран материалын норм 
пропорциональ хэмжээгээр 

өөрчлөгдөх нөхцөлтэй 

12 Гал хамгаалагч /2А/ 15 - - 

13 
Соронзон цилиндр - Ferrite Core (for the 

IPCEMPR card) 
4 - - 

14 
Интерфэйс картуудын холбогч залгуур 

/Аmpfenol/ 
4 - - 

15 MNT ба LAN портуудын залгуур 4 - - 

16 Кабель багцлагч 
ш 

60 - - 

17 Кабелийн вирк 40 - - 

18 
CAT /5-6/ АТС-н дотор монтажны 25 

парын кабель 
м 40м - - 
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№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Телефон холбооны системийн тоног төхөөрөмжүүдийн засварын 
ажилд шаардагдах материалын норм 

Тайлбар Автомат телефон 
станц /Нэг блок 

системд/ 

Хуваарилах 
байгууламж /300 

хэрэглэгчийн кроссын 
шкаф/ 

Дамжуулах сүлжээ 
/100 телефон 

хэрэглэгчийн гол ба 
салбар шугамууд/ 

19 Гагнуурын тугалга ПОС-30 
кг 

0,300 - - 

20 Давирхай 0,120 - - 

21 Техникийн спирт л 1,5 - - 

22 Арчих материал 
м 

5 10 2 

23 Кроссын кабель - 400 - 

Хэрэглэгчийн тооноос 
хамааран материалын норм 
пропорциональ хэмжээгээр 

өөрчлөгдөх нөхцөлтэй 

24 Крон коннектор 

ш 

- 60 - 

25 Крон коннекторын гал хамгаалагч - 200 - 

26 Крон коннекторын суурь /10-тай/ - 6 - 

27 Коннектор цэнэглэгч - 6 - 

28 Төмөр утас /2мм/ м - 10 - 

29 Эрэг, боолт 
ш 

- 50 - 

30 Гагнуурын электрод /0,4мм/ - 30 - 

31 Төмөр лист /2мм/ мкв - 0,3 - 

32 Шүршдэг будаг ш - 6 - 

33 Кабель ТПП10х2х0,5 

м 

- 15 - 

34 Кабель ТПП50х2х0,5 - 15 - 

35 Гуурс /40-20мм/ - 15 - 

36 
ТПП 100х2х0,5 кабель /Шилэн кабель 4-6 

core/ 
- - 1250 Гол шугам нь аналоги эсвэл 

оптик кабелиар суурилагдсан 
эсэхээс хамааран 

материалын марк, тип 
сонгогдоно.                                        

Төгсгөлийн төхөөрөмжийн 
тоо, ажлын байрны 

алслагдсан зайнаас хамааран 
материалын норм 

37 Хуваарилах хайрцаг ш - - 8 

38 ТПП 20х2х0,5 кабель 

м 

- - 630 

39 П 296 кабель - - 340 

40 STP кабель - - 870 

41 Оптик дамжуулагч ш - - 2 

42 ПРППМ кабель м - - 550 

43 П274 кабель м - - 500 
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№ Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Телефон холбооны системийн тоног төхөөрөмжүүдийн засварын 
ажилд шаардагдах материалын норм 

Тайлбар Автомат телефон 
станц /Нэг блок 

системд/ 

Хуваарилах 
байгууламж /300 

хэрэглэгчийн кроссын 
шкаф/ 

Дамжуулах сүлжээ 
/100 телефон 

хэрэглэгчийн гол ба 
салбар шугамууд/ 

44 Кабель далдлагч 

ш 

- - 16 пропорциональ хэмжээгээр 
ихсэж, багасах нөхцөлтэй 45 Кабель багцлагч - 300 100 

46 Кабелийн вирк - - 12 

47 Кабелийн лент - 10 6 

48 Кабелийн муфьт - 2 4 

49 Ахуйн хий - 3 2 

 

Зарлал мэдээллийн системийн төхөөрөмжүүд 

 

№ Материалын нэр Х/н 

1 сувгийн зарлал, радио 
сигнал дамжуулах тоног 
төхөөрөмжийн засварын 

материалын норм 

Тайлбар 

1 Зарлал мэдээллийн өсгөгч 

ш 

1 
Тухайн төхөөрөмжүүдийн 50% нь техник ашиглалтын шаардлага 

хангахгүй болсон эсвэл насжилтын судалгаагаар ашиглалтын 
найдваргүй үед орсон тохиолдолд  их засварын ажлаар шинэчлэн 

засварлана. 

2 Радио хүлээн авагч, дамжуулагч 1 

3 
Аваарийн болон зарлалын сигналын 

үүсгүүр, сэлгэн залгах реле 
төхөөрөмжүүд 

3 

4 Зарлалын картны DHP-4, 8 коннектор 4 

Төгсгөлийн төхөөрөмжийн тоо, ажлын байрны алслагдсан 
зайнаас хамааран материалын норм пропорциональ хэмжээгээр 

ихсэж, багасах нөхцөлтэй. 

5 
Зарлалын гол кабелиудын холбогч 

климм /7 сувагт, 6А/ 
2 

6 Сэлгэн залгагч механик реле 5 

7 Кабель багцлагч 50 

8 Кабелийн вирк 18 
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№ Материалын нэр Х/н 

1 сувгийн зарлал, радио 
сигнал дамжуулах тоног 
төхөөрөмжийн засварын 

материалын норм 

Тайлбар 

9 Гагнуурын тугалга ПОС-30 
кг 

0,300 

10 Давирхай 0,120 

11 Техникийн спирт л 1,5 

12 Арчих материал м 7 

13 Хуваарилах хайрцаг ш 2 

14 П 296 кабель 

м 

510 

16 ПРППМ кабель 600 

17 П274 кабель 350 

19 Кабель багцлагч 

ш 

500 

20 Кабелийн вирк 40 

21 Кабелийн лент 2 

22 Кабелийн муфьт 2 

 

Цагны системийн төхөөрөмжүүд 

 

№ Материалын нэр Х/н 

Цагны системийн 1 гол 
шугамын дамжууллын 

төхөөрөмжүүдийн засварын 
материалын норм 

Тайлбар 

1 GPS сигнал хүлээн авагч 

ш 

1 Тухайн төхөөрөмжүүдийн 50% нь техник ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй болсон эсвэл насжилтын судалгаагаар ашиглалтын 

найдваргүй үед орсон тохиолдолд  их засварын ажлаар 
шинэчлэн засварлана. 

2 СМС-3000 Анхдагч цаг /Мастер/ 1 

3 СМС-1200 Хоёрдогч цахилгаан цаг 20 

4 Цагны хоёрдогч сүлжээний өсгөгч 4 

5 Шилэн кабель /4-6 core/ 
м 1250 

Гол шугам нь аналоги эсвэл оптик кабелиар суурилагдсан эсэхээс 
хамааран материалын марк, тип сонгогдоно.                                        

Төгсгөлийн төхөөрөмжийн тоо, ажлын байрны алслагдсан 
6 П 296 кабель 

7 Хуваарилах хайрцаг ш 2 
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№ Материалын нэр Х/н 

Цагны системийн 1 гол 
шугамын дамжууллын 

төхөөрөмжүүдийн засварын 
материалын норм 

Тайлбар 

8 Кабелийн муфьт 

ш 

2 зайнаас хамааран материалын норм пропорциональ хэмжээгээр 
ихсэж, багасах нөхцөлтэй. 9 Коннектор 8-12 

10 Холбогч кабель 8-12 

11 Оптик дамжуулагч 2 

12 STP кабель м 610 

13 Кабель далдлагч 

ш 

40 

14 Кабель багцлагч 300 

15 Кабелийн вирк 12 

16 Кабелийн лент 2 
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Хяналтын камер, түүний дагалдах төхөөрөмжүүд 

 

№ Материалын нэр Х/н 
Нэг төгсгөлийн төхөөрөмжний дамжуулах 

сүлжээнд зарцуулах материалын норм 
Тайлбар 

1 Хяналтын камерын төв процессор 

ш 

1 

Тухайн төхөөрөмжүүдийн 50% нь техник 
ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон 

эсвэл насжилтын судалгаагаар 
ашиглалтын найдваргүй үед орсон 
тохиолдолд  их засварын ажлаар 

шинэчлэн засварлана. 

2 Хяналтын камерын дэлгэц 1 

3 Хяналтын камерын бичигч төхөөрөмж 1 

4 Хяналтын камер 15 

5 STP кабель м 132 
Төгсгөлийн төхөөрөмжийн тоо, ажлын 
байрны алслагдсан зайнаас хамааран 

материалын норм пропорциональ 
хэмжээгээр ихсэж, багасах нөхцөлтэй 

6 Кабель далдлагч 

ш 

10 

7 Кабель багцлагч 54 

8 Кабелийн вирк 2 

9 Кабелийн лент 2 
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Холбооны тоног төхөөрөмжийн нөөцийн норм 

 

№ Материалын нэр Х/н Тоо 

1 КХ-TDE 600 Үндсэн процессорын карт (IPCEMPR) 

ш 

1 

2 КХ-TDE 111 VoIP удирдлага хяналтын карт (DSP64) 1 

3 КХ-TDА 6110-6111 Анхдагч баз карт /BUS-M, МЕ/ 1 

4 КХ-TDA 620 Хоёрдогч баз карт/BUS-S/ 1 

5 KX-TDA0490 Тоон холбох шугамын карт 1 

6 КХ-TDА 6181 Аналог холбох шугамын карт /ELCOT16/ 1 

7 КХ-TDА 6178 Энгийн хэрэглэгчийн карт /ECSLC24/ 1 

8 КХ-TDА 0190 Зарлалын холболтын карт /OPB3/ 1 

9 КХ-TDА 0103 Тэжээлийн блок /PSU-L/ 1 

10 
КХ-TDА 0172 Шуурхай ажиллагааны тоон телефон аппарат 

/DLC16/ 
1 

11 СМС-3000 Анхдагч цаг /Мастер/ 1 

12 СМС-1200 Хоёрдогч цахилгаан цаг 2 

13 Медиа конвертер 2 

14 Энгийн телефон аппарат 5 

15 Холбооны кабель ТРП 

м 

500 

16 Холбооны кабель ПРППМ 500 

17 Холбооны кабель П-296 500 

18 Холбооны кабель ТПП-100х2х0,5 100 

19 Холбооны кабель ТПП-50х2х0,5 100 

20 Холбооны кабель ТПП-10х2х0,5 100 

21 Холбооны кабель П-274 500 

22 Сүлжээний кабель STP CAT6e 300 

23 Шилэн кабель /4 core/ 800 

24 Шулуун шнурийн кабель 500 

25 Кроссын кабель 300 

26 Муфьт 

ш 

6 

27 Баттарей – 9в 2 

28 Баттарей – 1,2в /Аваарийн сигналын үүсгүүрт/ 4 
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СЭУ-10  төхөөрөмжийн түүхий эдийн орцын норм 

 

Материал, ГОСТ Марка, сорт Х/н 

СЭУ-10 материалын орц 

Их засвараар 
Ашиглалтын 

явцад 

Гидрат окиси калия ГОСТ 9285-78 
Техникийн 

дээд сортын 

кг 

440 200 

Кали-литийн 
электролит 

ТУ 618-84-84 шингэн 900 400 

Хоёрхромт калийн 
исэл 

ГОСТ 4220-75 
 

4 8 

Силикагель ГОСТ 3956-76 ксм 150 - 

Азот ГОСТ 9293-74 II зэрэг балл ш 20 20 

 
СЭУ-10 төхөөрөмжийн засварын материал зарцуулалтын норм 

 

материал ГОСТ, ТУ Марка Х/н 
СЭУ-10 маркийн нэг төхөөрөмжинд 

6 жилд нэг удаа 3 жилд нэг удаа 

Асбестан даавуу, кг ГОСТ 6102-78 АТ-16 кг 40 10 

Жийрэг хийх 
паранит, кг 

ГОСТ 
481-80 

ПЭ 
3×1000×1500 

ш 

50 10 

Штифт, шт 
Хуванцар холбоос. 

ТУ 101.90.003 - 160 20 

Заклепка, шт. 
Зэвэрдэггүй тусгай 

хадаас 
ГОСТ 10299-80 - 60 (5×20) 30 

4мм-ийн зузаан 
фторопластан 

плёнка өргөн нь 25 
мм, зузаан нь 30 мк 

ГОСТ 24222-80 
Ф-ЧЭО, 
сорт 1 

кг 5 2 

Цавуу, кг ТУ 38105-1061-
76 

88Н  2 0,5 

Бохир арчих   
м 

10 6 

Цэвэр арчих   2 2 

Зэв арилгагч   

ш 

3 2 

Төмөр сойз 
/шлифний/ 

  10 6 

Төмөр сойз /гар/   

ш 

5 3 

50 мм-ийн 
диаметртэй саваа 

хэлбэрийн 
фторопласт 

ТУ 7-05-810-71 Ф-4 5 2 
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Станцын устөрөгч, азотын жилийн хэрэгцээний норм 

 

Нэрс Х/н Жилд хэрэглэгдэх норм 

Устөрөгч м3 30000 

Азот м3 6000 
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ДХХ-А цехийн хэмжүүр хэрэгслийн их, урсгал засварын материалын зарцуулалтын орцын норм 
 

Д/д Материалын нэр 
Бензин (гр) 

Циатим тос 
(гр) 

Марль (см2) Вазелин (гр) 
Нарийн 

зүлгүүр (см) 
Цагаан 

даавуу (м2) 

SAE 80EP 
шингэн тос 

(гр) 

Төрөл бүрийн 
лент (см) 

ИЗ УЗ ИЗ УЗ ИЗ УЗ ИЗ УЗ ИЗ УЗ ИЗ УЗ ИЗ УЗ ИЗ УЗ 

0 А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Дулааны тоолуур 50 50 200 100 100 50 
  

60 40 1 0.5 
  

10 5 

2 Хэт авианы хэмжүүр 100 50 500 200 100 50 
  

80 50 1 0.5 
  

10 5 

3 Тоон заалтай хэмжүүр 50 50 100 100 50 50 
  

50 30 1 0.5 
  

10 5 

4 Контроллёр 50 40 
        

1 0.5 
    

5 
Мембрант даралтын 

датчик 
500 100 10 

 
100 60 40 

 
10 

 
0.3 0.4 

  
10 

 

6 
Мембрант 

дифференциал 
даралтын датчик 

500 100 10 
 

100 60 40 
 

10 
 

0.3 0.4 
  

10 
 

7 Манометр ОБМ, ЭКМ 100 50 10 
 

20 
 

30 
   

0.5 0.5 
    

8 Солемерийн анхдагч 50 20 
  

30 30 
    

0.4 0.4 
  

20 
 

9 
Хүчилтөрөгчийн 

хэмжүүр 
100 50 25 

 
20 20 

    
20 0.2 

  
20 

 

10 
Термопар, термометр 

ТХА, ТХК     
70 50 

    
0.5 0.5 

  
30 

 

11 Халууны хувиргагч 50 50 
      

5 5 
      

12 Бүх төрлийн модулиуд 50 50 
        

0.25 0.25 
  

20 10 

13 Релебоард 60 40 
        

0.5 0.5 
  

20 10 

14 UPS, батарей 60 40 
        

0.3 0.3 
  

10 5 

15 PLC, CPU 50 40 
            

10 5 

16 Конвертор 
              

10 5 

17 
Бүх төрлийн 

тэжээлийн блокууд 
60 40 

        
0.3 0.3 

  
20 10 

18 
Бүх төрлийн реленүүд 

(завсарын) 
100 80 

      
10 10 5 5 

  
10 8 

19 Компьютер 60 50 
        

1 0.5 
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20 Автомат, пускатель 100 80 
      

20 20 10 10 
  

10 8 

21 
ИПК, КОС, КИС 

ороомогууд 
150 100 

      
20 20 10 10 

  
20 15 

22 АВР-ын схемд 100 50 
      

20 
 

0.5 0.5 
  

50 30 

23 
Алсын удирдлагатай 

шибер 
1000 50 30 50 

    
30 

 
1 1 2000 

 
50 

 

24 Цахилгаан хаалт 300 50 30 30 
    

30 
 

0.5 0.5 
  

20 
 

25 
Бүх төрлийн автомат 

тохируулагч 
(регулятор) 

300 50 40 40 
    

30 
 

0.6 0.6 2000 
 

30 15 

26 
ROTORK гүйцэтгэх 

механизм 
300 50 

      
30 

 
0.6 0.6 800 800 25 25 

27 
МЭО орос гүйцэтгэх 

механизм 
300 50 500 500 

    
30 

 
0.6 0.6 

  
25 25 

28 
AUMA гүйцэтгэх 

механизм 
300 50 500 500 

    
30 

 
0.6 0.6 

  
25 25 

29 
Герман L120 гүйцэтгэх 

механизм 
300 50 350 350 

    
30 

 
0.6 0.6 

  
25 25 

30 
SKZ гүйцэтгэх 

механизм 
300 50 15 15 

    
30 

 
0.6 0.6 

  
25 25 

31 
RQ/RQM гүйцэтгэх 

механизм 
300 50 700 700 

    
30 

 
0.6 0.6 

  
25 25 

32 
Япон 3600L гүйцэтгэх 

механизм 
300 50 15 15 

    
30 

 
0.6 0.6 

  
25 25 

33 Анализатор электрод 100 50 30 30 20 20 
  

30 30 0.5 0.5 
  

30 20 
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ДХХ-А цехийн аюулгүйн нөөцөд байх хэмжих хэрэгсэл, 
материал  сэлбэгийн жагсаалт 

 

Д/д 
Сэлбэг 

материалын нэр 
Марк төрөл 

Нөөцөд 
байх тоо 

Х/н Тайлбар Нийт тоо 

1 
Аналоги оролт 

гаралтын модуль 
AAI1853S 1 

ш 

Зуух №1-8 д 88 ширхэг 

2 
Сүлжээний 

модуль 
EB511-10\S2 1 Зуух №5-8 д 12 ширхэг 

3 Тэжээл баригч APC - UPS 1000W 1 
Зуух №1-8, 

ТА №1-6 КУС-
д 

9 ширхэг 

4 
Сүлжээний 

модуль 
EBS501 1 Зуух №5-8 д 88 ширхэг 

5 
Сүлжээний мастер  

модуль 
EB402 1 Зуух №5-8 д 24 ширхэг 

6 
Эсэргүүцлийн 

модуль 
AAR181S 1 Зуух №5-8 д 24 ширхэг 

7 
Тэжээлийн блок 

PW-482 

PW-482 ,220-
240VAC 50/60Hz 

1.3A OUTPUT 
5.1DC=7.8A 
24VDC=1.7A 

2 Зуух №1-8 д 103 ширхэг 

8 
Хүчилтөрөгчийн 

датчик 
ZR-22G 1 Зуух №1-8 д 16 ширхэг 

9 
Хүчилтөрөгчийн 
мэдрэгч элемент 

E7042YD 4 Зуух №1-8 д 16 ширхэг 

10 
Мотор 

контроллёр 
PSAP4C 2 ДХ бойлерт 3 ширхэг 

11 
Гүйцэтгэх 
механизм 

МЭО 1 ТА №7 д 19 ширхэг 

12 
Доргионы 
хяналтын 

контроллёр 

Vebrocontroller 
1100 

1 Зуух №1-4 д 8 ширхэг 

13 
Хүчилтөрөгчийн 

конвертор 
ZR-402G 1 Зуух №1-8 д 16 ширхэг 

14 Тристорын блок 
AUMA LSF-
T4230GDD2 

3 Зуух №1-8 д 160 ширхэг 

15 
Гүйцэтгэх 

механизмын 
ремень 

Rubber belt 
STS392-S8M17 

5 
Зуух №1-8, 

Турбин 1-6 д 
20 ширхэг 

16 

AUMA actuatop-ын 
байршил заагчийн 
сигналыг 4-20 мА 
боргон хувиргагч 

плат 

SA07.1 

3 Зуух №1-8 д 238 ширхэг 

153.3 B 

Electronic board 
RWG 
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Д/д 
Сэлбэг 

материалын нэр 
Марк төрөл 

Нөөцөд 
байх тоо 

Х/н Тайлбар Нийт тоо 

17 
AUMA гүйцэтгэх 

механизм 

SAR 10.1-F10 IP67 
32 1/min 

1 

ш 

Зуух №1-8 д 32 ширхэг T Close 30-60 Nm 

T Open 30-60Nm 

18 
Үйлдвэрлэлийн  
зориулалттай 

процессор 

Dell Precision 

1 
Зуух №1-8, 

ТА №1-6 КУС-
д 

50 ширхэг T3500 Tower 
workstation 

19 Хоёрдогч хэмжүүр 
Yokogawa UM—

33A 
1 ТА №1-6 д 20 ширхэг 

20 Доргионы датчик SENDIG 0-10mm/s 2 
ПЭН, СЭН, 

ПСЭН-д 
30 ширхэг 

21 Тоон модуль ADV-551 1 Зуух №5-8 д 272 ширхэг 

22 Халууны хувиргагч 
YKOGAWA YTA-70 

type K 
5 

Зуух №1-8 д,          
ТА №1-6 д 

850 ширхэг 

23 
Мультциклоны 

хөдөлгүүр 

Electro motor 
CAT.NO.  GUSTF-

M10F2-SP-B , 
SPEC. 

34H059Y734G1 

2 Зуух №5-8 д 16 ширхэг 

24 
Орос цахилгаан 

хөдөлгүүр 
11kw АИР132МУЗ 

1450 об/мин 
2 

Зуух, 
турбины ГПЗ 

хаалтанд 
28 ширхэг 

25 
Төгсгөлийн 
таслагч КВ 

ВП-4М 240 
об/мин 

2 
Зуух, 

турбины ГПЗ 
хаалтанд 

36 ширхэг 

26 
SKZ гүйцэтгэх 
механизмын 

мотор контроллёр 

Тэжээл 220V, 4-
20mA Tianjin 
Аutomation 

1 
Туслах 

тоноглолд 
16 ширхэг 

27 
3601LSB гүйцэтгэх 

механизмын 
мотор контроллёр 

Тэжээл 220V, 4-
20mA Shankhai 
Factorty Co.Ltd 

1 
Зуух №7, 

туслах 
тоноглолд 

14 ширхэг 

28 
Түвшний 

дохиологч 
ALFMUU-L240-

SVK 
1 

Mill 1-8 A, B, 
C, D-д 

8 ширхэг 

29 
Аналоги оролтын 

модуль 
AAI135S 1 Зуух №5-8 д 136 ширхэг 

30 
Удирдлагын 

модуль 
APAX-5520KW 1 

ТА №4-6 
туслах 

тоноглол 
№2-д 

3 ширхэг 

31 
Сүлжээний 

модуль 
ADAM-4520i 2 ш 

ТА №4-6 
туслах 

тоноглол 
4 ширхэг 
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Д/д 
Сэлбэг 

материалын нэр 
Марк төрөл 

Нөөцөд 
байх тоо 

Х/н Тайлбар Нийт тоо 

№2-д 

32 
Аналоги оролтын 

модуль 
APAX-5017 1 ТА №3, ТТ№1 4 ширхэг 

33 
8 сувгийн аналог 
оролтын модуль 

АРАХ-5013 1 
Туслах 

тоноглолд 
2 ширхэг 

34 
Аналоги оролтын 

модуль 
APAX-5018 1 ТА №3, ТТ№1 2 ширхэг 

35 
Аналоги гаралтын 

модуль 
APAX-5028 1 

ТА №4-6 
туслах 

тоноглол 
№2-д 

2 ширхэг 

36 
Тоон оролтын 

модуль 
APAX-5040 1 ТА №3, ТТ№1 2 ширхэг 

37 
Тоон гаралтын 

модуль 
APAX-5046 1 ТА №3, ТТ№1 2 ширхэг 

38 
Өргөтгөлийн  

модуль 
APAX-5070 1 ТА №3 д 2 ширхэг 

39 
Аналоги оролтын 

модуль 
ADAM-4117 1 

ТА №4-6 
туслах 

тоноглол 
№2-д 

3 ширхэг 

40 
Аналоги гаралтын 

модуль 
ADAM-4022 1 МАА, ТТ№2 1 ширхэг 

41 
Тоон оролтын 

модуль 
ADAM-4055 1 

ТА №4-6 
туслах 

тоноглол 
№2-д 

1 ширхэг 

42 
Тоон оролт, 

гаралтын модуль 
ADAM-4150 1 ТА №6 1 ширхэг 

43 Тэжээлийн блок 
Mean Well 24V, 

3A 
2 

ТА №3, 
туслах 

тоноглол 
№1-д 

2 ширхэг 

44 Тэжээлийн блок APAX-5343E 1 

ТА №3, 
туслах 

тоноглол 
№1-д 

2 ширхэг 

45 Сүлжээний свитч EKI-2728 1 

ТА №3,4, 
ППУ туслах 
тоноглол 

№1-д 

2 ширхэг 

46 
Доргионы 
хувиргагч 

VM11B2,0-50 µm 1 
Зуух №5-8 д 

PGF 
16 ширхэг 

47 
Доргионы 
хувиргагч 

VM11B2,0-200 µm 1 
Зуух №5-8 д 

Mill 
16 ширхэг 

48 Доргионы датчик 
CV-861 model 

VM+21A2, 0-200 
µm 

1 ш 
Зуух №5-8 д 

PGF, Mill 
32 ширхэг 
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Д/д 
Сэлбэг 

материалын нэр 
Марк төрөл 

Нөөцөд 
байх тоо 

Х/н Тайлбар Нийт тоо 

49 Тог баригч UPS 
Smart EATON SPX 

6kVA 
1 Зуух №5-8 д 8 ширхэг 

50 
Дифференциал 

даралтын датчик 

Smart SSTCC-
5502, 0-180 kpa, 
out 4-20мА 24V 

DC 

6 
МЦ, КЦ, ППУ-

д 
650 ширхэг 

51 
Дифференциал 

даралтын датчик 
EJA-130A,DLS2A                      
(0-1000mmH20) 

4 Зуух №1-8 д 350 ширхэг 

52 Даралтын датчик 
Wika 0-250 bar 

,сигнал: 4-20мА 
1 РУ, РОУ, КЦ-д 25 ширхэг 

53 Даралтын датчик 
Wika 0-160 bar 

,сигнал: 4-20мА 
1 РРОУ-д 19 ширхэг 

54 Даралтын датчик 
Wika 0-60 bar 

,сигнал: 4-20мА 
1 

МЦ, КЦ, 
МАА-д 

21 ширхэг 

55 Даралтын датчик 
Wika 0-25 bar 

,сигнал: 4-20мА 
2 ТА №1-7 120 ширхэг 

56 Даралтын датчик Wika (-1)-0bar 1 ТА №1-7 24 ширхэг 

57 
Сүлжээний 
хувиргагч 

iConvertor 5-
Module , 

Omnitron 8220-2 
iConvertor 5-

Module Media 
Convertor Chassis 

1 Зуух №5-8 д 6 ширхэг 

58 
pH- метрийн 

мэдрэгч 
Inchtrode N75F 1 

Химийн 
хаягдал ус 

2 ширхэг 

59 
POLYMETRON 8810 

анализаторын 
электрод 

type 125-000-004 1 
Химийн 

сүлжээний 
ус, МФ-үүд 

6 ширхэг 

60 
POLYMETRON 8810 

анализаторын 
электрод 

type 8404B 1 
Химийн 

сүлжээний 
ус, МФ-үүд 

6 ширхэг 

61 

POLYMETRON 
8810-ын  

харьцуулах 
электрод 

type 368483 1 
Химийн 

сүлжээний 
ус, МФ-үүд 

6 ширхэг 

62 
POLYMETRON 8810 

анализаторын 
электрод 

type 8447B 1 
Химийн 

сүлжээний 
ус, МФ-үүд 

6 ширхэг 

63 Модуль MD 413 1 
Хими ус 
бэлтгэл 

2 ширхэг 

64 
Оролт гаралтын 

модуль 
DV459 B2 1 ш 

Хими ус 
бэлтгэл 

4 ширхэг 
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Д/д 
Сэлбэг 

материалын нэр 
Марк төрөл 

Нөөцөд 
байх тоо 

Х/н Тайлбар Нийт тоо 

65 Тэжээлийн блок DVPWR6 1 
Хими ус 
бэлтгэл 

2 ширхэг 

66 Модуль MD412 1 
Хими ус 
бэлтгэл 

2 ширхэг 

67 Модуль M017 1 
Хими ус 
бэлтгэл 

2 ширхэг 

68 
Оролт гаралтын 

модуль 
DV651 1 

Хими ус 
бэлтгэл 

8 ширхэг 

69 
Оролт гаралтын 

модуль 
DV851 1 

Хими ус 
бэлтгэл 

8 ширхэг 

70 Контроллёр DV300 1 
Хими ус 
бэлтгэл 

4 ширхэг 

71 Тэжээлийн блок DLP240- 24.1/E 1 
Хими ус 
бэлтгэл 

4 ширхэг 

72 pH/QRP электрод 3-2725-60( +GF+) 1 Эсрэг осмос 1 ширхэг 

73 Conductivity sensor 2819-1 1 Эсрэг осмос 6 ширхэг 

74 pH электрод 2724-2726 1 Эсрэг осмос 4 ширхэг 

75 
Чийгшилтийн 

хэмжүүр 
РОС-1М 1 ТА-7 д 2 ширхэг 

76 Доргионы датчик ДПЭ23МВ.В15.7И 3 ТА-7 д 24 ширхэг 

77 Голын доргио ДВТ10.100.0,5 1 ТА-7 д 2 ширхэг 

78 
Доргионы 
хэмжүүр 

МК32 Вибробит 3 ТА-7 д 9 ширхэг 

79 
Вибробит модуль 

питание 
МП24.1 1 ТА-7 д 4 ширхэг 

80 Тестовые сигналы МК91 1 ТА-7 д 1 ширхэг 

81 Түвшний хэмжүүр FMU-860 2 ком Зуух №1-8 16 ширхэг 

82 Даралтын датчик YS-2 1,6 MPa 4 

ш 

ТА-1-7 д КЦ, 
МЦ, фильтр 

380 ширхэг 

83 Даралтын датчик YS-2 1 MPa 4 
ТА-1-7 д КЦ, 
МЦ, фильтр 

380 ширхэг 
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ДХХА цех зарим тоноглолын их, урсгал засварт 
шаардагдах  спиртын норм 

 

Д/д 
Спирт хэрэглэх тоноглол ба 

ажилбарууд 
Х/н 

Техникийн спирт 
(мл) 

Цэвэр спирт (мл) 

ИЗ УЗ ИЗ УЗ 

1 
Байршил заагчийн 

потенциометр 

мл 

0.8 0.8 
  

2 
AUMA гүйцэтгэх механизмын 

байршил заагчийн плат   
10 10 

3 AUMA контакторын платууд 
  

30 30 

4 
Герман гүйцэтгэх механизмын 

PSAP плат   
15 15 

5 
SKZ гүйцэтгэх механизмын 

мотор контроллёр плат   
20 20 

6 
ROTORK гүйцэтгэх механизмын 

плат   
15 15 

7 
RQ/RQM гүйцэтгэх механизмын 

плат   
25 25 

8 Тэжээлийн блок плат 
  

15 15 

9 Компьютерийн плат 
  

20 20 

10 Тестр плат 
  

10 10 

11 UFM-005 плат 
  

15 15 

12 СТД-тоолуур плат 
  

15 15 

13 XMTD-8000 плат 
  

10 10 

14 FMU-860 плат 
  

20 20 

15 ГОБОЙ-5 хэмжүүр плат 
  

20 20 

16 PGF- датчик плат 
  

10 10 

17 Smart датчик плат 
  

10 10 

18 Доргионы хувиргагч плат 
  

15 15 

19 
Давслагийн хэмжүүрийн датчик 

угаах 
250 85 

  

20 Микроманометр цэнэглэх 250 
   

21 
О2 хэмжүүрийн анхдагч 

засварлах 
44 44 

  

22 
Гүйдлийн реле, завсарын 

реленүүд 
10 10 

  

23 
Цахилгаан хаалтны удирдлагын 

плат 
25 25 

  

24 
Эсэргүүцлийн хайрцагны 

контакт цэвэрлэх   
25 25 

25 ЭКМ-ийн контакт цэвэрлэх 
  

10 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

194 
 

194  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ХИМИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

195 
 

195 Химийн тоног төхөөрөмж 

 
Химийн цэвэр ус нөөцлөх бак 

 

№ Материалын нэр Х/н 

10м3 100м3 400м3 1000м3 

и.з у.з и.з у.з и.з у.з и.з у.з 

1 Лист 6мм 
тн 

2,6 0.26 6,5 0.62 16,2 1.54 64,8 3.37 

2 Электрод уони 13/55 0,025 0.01 0,06 0,03 0,16 0,15 0,64 0,33 

3 
Хагас автомат гагнуурын 

утас 
кг 21 1 30 3 120 15 380 30 

4 Швеллер №14 

тн 

0,4 0,04 0,80 0,08 1,36 0,13 3,36 0,3 

5 Угольник 45х45 0,1 0.03 0,15 0,085 0,22 0,15 0,65 0,25 

6 Пруток Ф10мм 0.06 0.02 0,12 0.025 0,24 0,04 0,60 0.009 

7 Дулаалгын шруп кг 8 0,7 15 1,5 40 4 100 10 

8 Төмрийн өрөм Ф 4,0мм 

ш 

3 1 4 1 8 2 15 3 

9 Өнгөлөгч чулуу  ф125 10 1 30 2. 120 4 250 8 

10 Огтлогч чулуу  ф125 10 1 30 2. 120 4 250 8 

11 Хүчилтөрөгч бал 2 1 8 2 24 4 40 8 

12 Пропан бал 1 1 3 1 6 1 10 2 

13 Шилэн хөвөн М 3 0.5 0.17 2 0.67 6 2.00 12 4.00 

14 Металл элс кг 0,5 0,2 1,0 0,4 2,0 0,5 4,0 1,0 

15 
Бензин галоша / уайт 

спирит 
л 5 0.33 10 3.33 18 6.00 40 13.33 

16 Орто фосфорын хүчил 

кг 

1 0.33 4 1.33 8 2.67 22 7.33 

17 Грунт ХС-10     79 26.33 210 70.00 

18 Смола эпоксидная     37.5 12.50 87.5 29.17 

19 Отвердитель ПЭПА     14 4.67 45 15.00 

20 Арчих материал м 10 5 40 20 60 30 80 40 

21 Шингэн резин ТЕПСАН  АК 
кг 

40 15 250 50     

22 Түүхий резин 4мм 80 40 530 120     

23 Багс   / хавтгай / 

ш 

10 3 25 6 25 10 30 15 

24 Өнхрүүш 15 5 25 10 35 15 50 20 

25 Өнхрүүшийн үс 10 5 15 8 20 10 25 15 

26 
Хамгаалалтын будаг 

полиюриа А 
Кг/
м2 

1.1 0.55 1.1 0.55 1.1 0.55 1.1 0.55 

27 
Хамгаалалтын будаг 

полиюриа А 
Кг/
м2 

1.1 0.55 1.1 0.55 1.1 0.55 1.1 0.55 

28 Техникийн резин Кг 3 1.00 3 1.00 6 2.00 6 2.00 
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Ус цэвэрлэгээний шүүлтүүрүүд, насосууд 

 

№ 
Шүүлтүүрийн тип марк 

диаметр /мм/ 
Х/н 

 
Механик шүүлтүүр 

 
Катионит шүүлтүүр 

Ф
О

В
 3

.4
-0

.6
 

Ф
О

В
 2

К
-3

.4
-0

.6
 

Ф
О

В
 1

.5
-0

.6
 

Ф
и

П
а 

I -
3

.4
 -

 0
.6

 

- 
Ф

и
П

а 
3

.0
 -

 0
.6

 

Ф
и

П
а 

II
 -

3
.0

 -
 0

.6
 

3
4

0
0

 м
м

 

3
4

0
0

 м
м

 

1
5

0
0

 м
м

 

3
4

0
0

 м
м

 

3
0

0
0

 м
м

 

3
0

0
0

 м
м

 

1 Антрацит 

тн 

10 19 2.2 5 4 4 

2 Кварцын элс 3.7 7 1    

3 Сульфоуголь 10      

4 Анионит АВ-17    14   

5 Катионит КУ-2    14 8 8 

6 Колпачок ш   50 
 

8 8 

7 Янз бүрийн хайлш 

кг 

10 14 10 10 10 10 

8 Сальник 5.8 5.8 5 15.8 13.7 13.7 

9 
Техникийн резин ТМКЩ 

5мм 
10.5 10.5 3.5 10.5 9 9 

10 Паронит 30 30 10 30 25.5 21.5 

11 Карбид бура    0.5 0.5 0.5 

12 Пропан    35 35 35 

13 Эрэг боолт 4.2 8.5 2 6 5 5 

14 Хүчилд тэсвэртэй цемент    1 1.2 1 

15 Тосон будаг 41.5 41.5 15 41.5 36 36 

16 Нитро будаг 10 10 2.4 10 7 7 

17 Растворитель 10 10 2.4 10 7 7 

18 Зүлгүүр /цаасан дэвсгэртэй/ м2 9 9 3 6 5 8 

19 Даавуун дэвсгэртэй зүлгүүр м2 6 6 2 4 3 5 

20 Өнгөлгөөний билүү 

кг 

4 4 1 4 3 3 

21 Өнгөлгөөний нунтаг 1.5 1.5 0.5 0.25 0.25 0.2 

22 Арчих материал бохир 13 13 4.3 15 13 13 

23 Керосин 5 5 1.5 5 4 4 

24 Уайт спирит 120 180 41 120 100 100 

25 Термопрен 1.6 2 0.5 2.2 1.8 1.8 

26 Резин 1076 кг    300 260 260 
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27 Резин 2566 200 280 67    

28 Графит нунтаг 3.5 5 1.2 3.5 3 3 

29 Эпоксид смола 52 52 10 52 35 35 

30 Хатууруулагч 48   50 48 48 

31 Грунт ХС-010, 2.26 16   16.5   

32 Эмаль 23.26 48   50   

33 Лак ХСЛ 48   50   

34 Зэв арилгагч 8 12 4 8 6 6 

35 Металл элс тн 1.5 2.8 0.5 2 1.5 1.5 

 
Дозатор насосууд 

 

№ Материалын нэр Х/н 

Дозатор насосууд 

НД100/16 НД63/16 НД16/63 

и.з у.з и.з у.з и.з у.з 

1 Цэвэр арчих материал м 1 0.5 1 0.5 1 0.5 

2 Бохир арчих материал кг 1 0.5 1 0.5 1 0.5 

3 Төмрийн хөрөөний ир ш 1 1 1 1 1 1 

4 Керосин/ Уайт спирит/ 

кг 

2 
 

2 
 

2 
 

5 Паронит 1-5 мм 2 1 2 1 2 1 

6 Өтгөн тос Multifak EP 3 0.33 0.1 0.33 0.1 0.33 0.1 

7 
Моторын тос Caltex 

синтетик 
л 3 2 3 2 3 2 

8 Цувимал ган Ф10-14мм 

кг 

2 1 2 1 2 1 

9 Гууль Ф100-150 мм 15 10 15 10 15 10 

10 Нерж Ф20-100 мм 5 2 5 2 5 2 

11 Хүчилтөрөгч м3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 

12 Пропан 
кг 

1 0.5 1 0.5 1 0.5 

13 Тосон будаг 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

14 Зүлгүүр м2 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

15 Графит нунтаг 

кг 

0.1 0 0.1 0 0.1 0 

16 Электродууд 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

17 Бакелитовый лак 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

18 Зэв арилгагч 1 0.5 1 0.5 1 0.5 

Ус цэвэрлэгээний “Х” насосууд 

№ 
Насосны тип марк    
материалын нэр 

Х/н 

Насосууд 

А
Х

 2
8

0/
42

 

Х 
160/29 

А
Х

1
50

/1
2

5
 

Х
 4

5
/5

4
 

Х
 2

0
/3

1
 

В
К

 5
/2

4
 

1 Ган 

кг 

5 4.5 4.2 3.5 3.2 2.7 

2 Электрод 3.6 3.5 3 2.5 1.5 0.9 

3 Зэвэрдэггүй ган 18.4 15 12 10 8.5 0 

4 Пропан 15.5 12.4 10.5 8.4 6.5 4 
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5 Хүчилтөрөгч 1.2 1.2 1 0.6 0.5 0.3 

6 Резин жийргэвч 0.6 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 

7 Техникийн эсгий 0.19 0.15 0.15 0.1 0.08 0.05 

8 Арчих материал 0.6 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1 

9 Паронит 1-5 мм 4.9 4.5 4.2 3.5 2.2 1.2 

10 Техникийн резин1-5мм 0.7 0.7 0.7 0.5 0.3 0.2 

11 Тосон будаг 0.9 0.9 0.8 0.5 0.3 0.2 

12 Боолт гайка 2.2 1.8 1.8 1.5 1 0.5 

13 Сальник 0.7 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 

14 Керосин 4.3 3.6 2.8 2.4 1.8 1.1 

15 Таслагч ир Ф100мм ш 4 4 3 3 2 2 

16 Өтгөн тос Multifak EP 3 кг 1.5 1.2 1.2 0.8 0.5 0.3 

17 Зэв арилгагч ш 2 2 2 1 1 1 

18 Ширмэн бэлдэц Ф250мм кг 40 30 30 25 20 15 

19 Нерж  круг  Ф120мм кг 25 20 15 15 10 10 

 
“К” маркийн насосууд 

№ Материалын нэр Х/н 

Насосууд 

К90/55 К90/35 К160/30 

и.з у.з и.з у.з и.з у.з 

1 Ган 

кг 

13.2 8 10.7 5 15.9 10 

2 Метизы 1.8 2.5 1.2 0.6 1.8 0.8 

3 Электрод 2.6 1.6 2.1 1 3.1 1 

4 Пропан 2.3 1 2 1 3 1 

5 Хүчилтөрөгч м3 1.8 0.8 1 0.5 2.5 0.8 

6 Керосин 

кг 

3.1 1.5 2.5 1.5 3.7 2 

7 Техникийн резин1-5мм 0.5 
 

0.4 
 

0.6  

8 Паронит 1-5 мм 3.5 3 2.8 2.8 4.2 4.2 

9 Сальник  АГ 0.5 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6 

10 Техникийн эсгий 0.13  0.11  0.16  

11 Бохир арчих материал 0.4  0.3  0.5  

12 Бөөрөнхий резин 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.2 

13 Өтгөн тос Multifak EP 3 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.8 

14 Тосон будаг 0.6 0.3 0.5 0.5 0.8 0.4 

15 Таслагч ир Ф100 мм 
ш 

2 1 2 1 4 2 

16 Зэв арилгагч 1 0.5 1 0.5 1 0.5 

17 Ширмэн бэлдэц Ф180мм кг 20 10 20 10 20 10 
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“Д” маркийн насосууд 

№ Материалын нэр Х/н 

Насосууд 

Д 630/90Б Д 315/71 Д320/50 

и.з у.з и.з у.з и.з у.з 

1 Ган 

кг 

30 12 10.7 5 15.9 10 

2 Метизы 7 2.5 2 0.6 4 0.8 

3 Электрод 5.9 1.6 2.1 1 3.1 1 

4 Пропан 5 1 2 1 3 1 

5 Хүчилтөрөгч м3 12 0.8 2 0.5 5 0.8 

6 Керосин 

кг 

7 1.5 2.5 1.5 4 2 

7 Техникийн резин1-5мм 1.2 
 

0.4 
 

0.6 
 

8 Паронит 1-5 мм 8 3 3 2 5 4.2 

9 Сальник  АГ 1.2 0.5 0.6 0.4 1 0.6 

10 Техникийн эсгий 

кг 

0.3 0.1 1 0 2 0 

11 Ветошь 0.9 0 0.3 0 0.5 0 

12 Бөөрөнхий резин 0.7 0.4 0.3 0.3 0.5 0.2 

13 Өтгөн тос Multifak EP 3 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8 0.8 

14 Тосон будаг 1.5 0.3 0.5 0.5 0.8 0.4 

15 Таслагч ир Ф100 мм ш 5 1 2 1 4 2 

16 Ширмэн бэлдэц Ф180мм кг 20 10 20 10 20 10 

17 Зэв арилгагч ш 2 0.5 1 0.5 1 0.5 

 
Эсрэг осмосын  насосууд 

 

№ Материалын нэр Х/н 

Насосууд 

IHZ100-65-125 IHZ100-85-180 
KC180-

315CS11 

и.з у.з и.з у.з и.з у.з 

1 
Нүүрсэн нягтруулга 

SONGLONE J02-045 316L 
ком 1 1 1 1 1 1 

2 Ган 

кг 

12 4 12 4 12 4 

3 Электрод 5 2 5 2 5 2 

4 Пропан 5 1 5 1 5 1 

5 Хүчилтөрөгч м3 10 4 10 4 10 4 

6 Техникийн резин      1-5мм 

кг 

1.2 0.5 1.2 0.5 1.2 0.5 

7 Паронит 1-5 мм 2.2 1.5 2.2 1.5 2.2 1.5 

8 Өтгөн тос Multifak EP 3 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 

9 Тосон будаг 0.5 0 0.5 0 0.5 0 

10 Таслагч ир Ф100 мм 
ш 

4 2 4 2 4 2 

11 Зэв арилгагч 2 1 2 1 2 1 
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12 Ширмэн бэлдэц Ф180мм кг 20 10 20 10 20 10 

13 Силикон цавуу 

ш 

2 1 2 1 2 1 

14 
Буцаахгүй клапан    U PVC  

ду80 
1  1  1  

15 U pvc хаалт ду80 1  1  1  

 
Эсрэг осмосын компрессор, чийг ялгагч 

 

№ Материалын нэр Х/н 

Компрессор 

FU30A FU08A JAD-5F JAD-1F 

и.з у.з и.з у.з и.з у.з и.з у.з 

1 
Шингэн тос Essence super 
coolant 1501-HFDM46-20 

кг 20 5 12 3 4 1.5 2 0.6 

2 шүүлтүүр FA1E5-16 

ш 

    1 1   

3 шүүлтүүр FA1 E7-17     1 1   

4 шүүлтүүр FA1 E9-18     1 1   

5 
ремень- optibelt Super X-

POWER M=S XPA 1037 
  6 3     

6 
ремень- optibelt Super X-

POWER M=S XPA 1800 
8 4       

7 шүүлтүүр     FA5       6 3 

8 
Тосны шүүр         7111211-

48100-L 
2 1       

9 
Тосны шүүр              

9610221-20650-L 
2 1       

10 
Агаарын шүүр       711331-

466130 
2 1       

11 Бохир арчих материал кг 2.5 1 1.5 1 1 0.5 1 0.5 

12 Зэв арилгагч  0.5кг ш 2 1 2 1 1 0.5 1 0.5 
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Эсрэг осмосын төхөөрөмж 

№ Материалын нэр Х/н 

ЭОТ 
Ультра 

шүүлтүүр 
PCF 

шүүлтүүр 
ЦДТ 

и.з у.з и.з у.з и.з у.з и.з у.з 

1 
Хамгаалах патрон 
Polypropylene 1µm 

ш 

      6 3 

2 
Хамгаалах патрон 
Polypropylene 5µm 

18 6 15 5     

3 
Хамгаалах патрон 

Polypropylene 10µm 
    10 5   

4 
Модуль Scinor-SMT600-

P80 
  10 3     

5 Мембран TML20D-400 162 33       

6 Мембран TM720DA400 162 33       

7 Модуль EXL-750       14 3 

8 Тройник U PVC Ф20 5 3 5 3 5 3 5 3 

9 Хоолой U PVC Ф20 15 5 15 5 15 5 15 5 

10 Булан U PVC Ф20 4 2 4 2 4 2 4 2 

11 Фланец U PVC Ф20 6 2 6 2 6 2 6 2 

12 Муфьт U PVC Ф20 6 2 6 2 6 2 6 2 

13 Па U PVC Ф20 12 4 12 4 12 4 12 4 

14 Шилжүүлэг U PVC Ф20 6 2 6 2 6 2 6 2 

15 Цавуу   U PVC 0.5л 2 1 2 1 2 1 2 1 

16 Силикон цавуу 6 2 6 2 6 2 6 2 

17 Ферри уусмал 0.45 гр 5 1 5 1 5 1 5 1 

18 PCF шүүлтүүрийн олс ком     12 6   

19 Цэвэр арчих материал м 20 10 20 10 20 10 20 10 

20 
 

Фторпласт круг Ф30-120 
мм 

кг 30 15 30 15 30 15 30 15 

21 Зэв арилгагч 0.5 л 
ш 

1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 

22 Тройник U PVC Ф25 5 3 5 3 5 3 5 3 

23 Хоолой U PVC Ф25 м 15 5 15 5 15 5 15 5 

24 Булан U PVC Ф25 

ш 

4 2 4 2 4 2 4 2 

25 Фланец U PVC Ф25 6 2 6 2 6 2 6 2 

26 Муфьт U PVC Ф25 6 2 6 2 6 2 6 2 

27 Па U PVC Ф25 ш 12 4 12 4 12 4 12 4 



 

202 
 

202 Химийн тоног төхөөрөмж 

28 Шилжүүлэг U PVC Ф25 6 2 6 2 6 2 6 2 

29 Тройник U PVC Ф32 5 3 5 3 5 3 5 3 

30 Хоолой U PVC Ф32 м 15 5 15 5 15 5 15 5 

31 Булан U PVC Ф32 

ш 

4 2 4 2 4 2 4 2 

32 Фланец U PVC Ф32 6 2 6 2 6 2 6 2 

33 Муфьт U PVC Ф32 6 2 6 2 6 2 6 2 

34 Па U PVC Ф32 12 4 12 4 12 4 12 4 

35 Шилжүүлэг U PVC Ф32 6 2 6 2 6 2 6 2 

36 Тройник U PVC Ф50 5 3 5 3 5 3 5 3 

37 Хоолой U PVC Ф50 м 15 5 15 5 15 5 15 5 

38 Булан U PVC Ф50 

ш 

4 2 4 2 4 2 4 2 

39 Фланец U PVC Ф50 6 2 6 2 6 2 6 2 

40 Муфьт U PVC Ф50 6 2 6 2 6 2 6 2 

41 Па U PVC Ф50 12 4 12 4 12 4 12 4 

42 Шилжүүлэг U PVC Ф50 6 2 6 2 6 2 6 2 

43 Тройник U PVC Ф80 5 3 5 3 5 3 5 3 

44 Хоолой U PVC Ф80 м 15 5 15 5 15 5 15 5 

45 Булан U PVC Ф80 

ш 

4 2 4 2 4 2 4 2 

46 Фланец U PVC Ф80 6 2 6 2 6 2 6 2 

47 Муфьт U PVC Ф80 6 2 6 2 6 2 6 2 

48 Па U PVC Ф80 12 4 12 4 12 4 12 4 

49 Шилжүүлэг U PVC Ф80 6 2 6 2 6 2 6 2 

50 Таслагч  Ф100 4 2 4 2 4 2 4 2 

51 Өнгөлөгч  Ф100 4 2 4 2 4 2 4 2 

52 Шлифний зүлгүүр ду100 4 2 4 2 4 2 4 2 

 
 

Эсрэг осмосын СН маркийн насос 

 

№ Материалын нэр Х/н 

Насосууд 

CH160-315 CH125-250 CH100-200 CH80-160 CH65-160 

и.з у.з и.з у.з и.з у.з и.з у.з и.з у.з 

1 Ган 

кг 

15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 

2 Электрод 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 

3 Пропан 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 

4 Хүчилтөрөгч м3 12 6 12 6 12 6 12 6 12 6 

5 
Техникийн 

резин1-5мм кг 
1.5 0.8 1.5 0.8 1.5 0.8 1.5 0.8 1.5 0.8 

6 Паронит 1-5 мм 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 
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7 
Өтгөн тос Multifak 

EP 3 
0.8 0.5 0.8 0.5 0.8 0.5 0.8 0.5 0.8 0.5 

8 Тосон будаг 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 

9 
Таслагч ир Ф100 

мм 
ш 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

10 

Нүүрсэн 
нягтруулга 

SONGLONE J02-
045 316L 

ком 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 
Шингэн 

тосCALTEX Torque 
Fluid414 

л 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

12 Зэв арилгагч ш 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 
Шинжилгээний уусмал бэлтгэх орцын хэмжээ 

 

№ Бодисын нэр Х/н Сарын хэрэглээ 

1 Cпирт л 5 

2 Купризон гр 128 

3 Натрий сернистый гр 20 

4 Усан аммиак л 30 

5 Давсны хүчил кг 6 

6 Хүхрийн хүчил кг 40 

7 Гриссийн урвалж гр 20 

8 Глицирин кг 0, 2 

9 Глюкоз гр 0,2 

10 Аммоный хлористый кг 5 

11 Иод 0,1N ш 1 

12 Метилийн цэнхэр гр 10 

13 Молибдат аммоный кг 1,1 

14 Фенолфталейн гр 40 

15 Трилон -Б 0,1N ш 10 

16 Трилон Б кг 0,5 

17 Хромтемносиный гр 10 

18 Хлористое олово гр 35 

19 Хлорформ кг 0,5 

20 Несслерийн урвалж кг 2 

21 Бензол кг 1,2 

22 Давсны хүчлийн стандарт 01N ш 1 

23 Натрийн хлорын стандарт 01N ш 0,5 

24 Эфир кг 0,2 

25 Тиосульфат натри стандарт  01 N ш 0,5 

26 Азотын хүчил кг 0,5 

27 Аммоный персульфат гр 0,2 

28 Перманганат калий  01N ш 0,5 

29 Приглол А кг 0,2 

30 Шавелийн хүчил 0,1 N ш 0,5 

31 Цууний хүчил гр 0,2 

32 Хүхрийн хүчлийн стандрт 0,1N ш 10 
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33 Идэмхий натрийн стандарт 0,1N ш 5 

34 Идэмхий натрий кг 0,1 

35 Сульфасалицилийн хүчил кг 0,2 

36 Борийн хүчил гр 0,2 

38 Нимбэгний  хүчил кг 0,2 

39 Крахмал гр 1 

40 Бихромат калий кг 0,12 

42 Оронжевый индикатор гр 5 

41 Метилийн улаан индикатор гр 0,05 

43 Метилийн хөх индикатор гр 0,05 

44 Мурексид индикатор гр 0,02 

45 Аммиакийн стандарт уусмал 

ш 

1 

46 Цахиурын стандарт уусмал 1 

47 Төмрийн стандарт уусмал 1 

48 Зэсийн стандарт уусмал 1 

49 Гидразиний стандарт уусмал 1 

50 Фосфатын стандарт уусмал 1 

51 Тослогийн стандарт уусмал 1 

52 Натрийн ионы стандарт уусмал 1 

53 Медь окись кг 0,1 

 
Лабороторийн шил сав, материалийн жилийн хэрэглээ 

№ Бараа материал 
Тип 

марка,хэмжээ 
Х/н Тоо  ширхэг 

1 Фильтрийн цаас  кг 20 

2 
Үнсгүйжүүлсэн шүүлтүүр  цагаан 

бүслүүртэй 
d – 9 мм 
d- 12 мм 

ш 
 

2 
1 

3 
Үнсгүйжүүлсэн шүүлтүүр   хөх 

бүслүүртэй 
d – 9 мм 

d – 12 мм 
2 
1 

4 Лакмусын цаас  39 

5 Тоосны сорьцын фильтр  1680 

6 Тундасны сорьцын фильтр d- 0,47 мм 1050 

7 Харандаа шилний хөх өнгөтэй d- 7-8 мм 1 

 
8 

Лабораторийн воронки 

d- 110 мм 
d- 75 мм 
d- 56 мм 
d- 35 мм 

5 
10 
20 
20 

9 Цилиндр 

10 мл 
25 мл 
50 мл 

100 мл 
250 мл 
500 мл 

5 
5 

20 
20 
5 
5 

10 Пипетка 

1 мл 
2 мл 
5 мл 

10 мл 
25 мл 

 
 

ш 
 
 
 
 
 
 

20 
20 
30 
30 
5 

11 Пипетка морный 

1 мл 
2 мл 
5 мл 

10 мл 

5 
5 
5 
5 
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20 мл  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

12 Берютка 
25 мл 
50 мл 

20 
5 

13 Микроберютка 
2 мл 
5 мл 

20 
10 

14 Стакан 

50 мл 
80 мл 

100 мл 
150 мл 
200 мл 
500 мл 

1000 мл 
400мл 

10 
10 
50 

100 
50 
5 
5 

20 

15 Конус колбо 
100 мл 
150 мл 
250 мл 

100 
50 

100 

16 Мерный колбо 

50 мл 
100 мл 
250 мл 
500 мл 

1000 мл 
2000 мл 

50 
50 
20 
20 
5 
5 

17 Хуваагч юүлүүр 
100 мл 

1000 мл 
5 
5 

18 Вискозиметр 

Ф-1,0 мм 
ф-2,0 мм 
ф-3,0 мм 
ф-4,0 мм 

2 
2 
2 
2 

19 Лабораторийн термометр 
0 -100С0 

0 -150С0 
5 
5 

20 Термометр нефть,тос 0-250 С0 5 

21 Ареометр 
0,800-0,900 
1,100-1,200 

5 
5 

22 Спиртэн дэн  5 

23 Бургуй  10 

24 Шаазан тигель 
d – 35 мм 
d – 55 мм 

50 
50 

25 Бюкс 
d-60/14 
d-45/13 

20 
20 

26 Дусаагуур  20 

27 Хийн бөмбөг 3 л 10 

28 Зэс ороомог 1мм кг 3 

29 Шланг /резинэн/     

D 14*10 
D 12*8 
D 10*6 
D 14*8 

м 

2 
2 
2 

10 

30 Bакуум тос                  гр 4,1 

31 Хуруу шил                  D-10мм ш 10 

32 Бөөрөнхий колбо    1л ш 1 

33 Дозлогч дозатор 
1 мл 

мл 
5 
5 10 мл 
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БКЗ - 420 маягийн  Барабант  зууханд ашиглалтын үеийн химийн угаалга 

 
 

Эсрэг осмосын мембрант дозатор  насос 

 

№ 
Материа

л нэр 

 
 

Х/н 

Насосууд 

GBO 
600PR1MN

N 

GMO 
240PQ1MN

N 

GM01 
20TP1MN

N 

GMA0 
25PR2MN

N 

GMA00 
10PR2MN

N 

GM00 
10PL1MN

N 

и.з у.з и.з у.з и.з у.з и.з у.з и.з у.з и.з у.з 

1 
Мембран 

PTFE 
ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Еэвэн 
араа 

ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 
Могой 
араа 

ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 
Фторплас

т круг 
Ф60мм 

кг 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 

№ Нэрс Х/н Тоо хэмжээ 

1 Удаашруулагчтай давсны хүчил 

тн 

37 

2 Уротропин 1 

3 Идэмхий натрий 4.2 

4 Фторист натрий 2.2 

5 3 натрий фосфат 1 

6 сода 5.3 

 
ТА-100 маягийн  Турбины конденсаторын цэвэрлэгээний материал 

№ Нэрс Х/н Тоо хэмжээ 

1 Удаашруулагчтай давсны хүчил 

тн 

42 

2 Ингибитор 0.63 

3 Идэмхий натрий 0.65 

4 Тиосульфат натрий 0.65 

 
БКЗ - 420 маягийн  барабант  зууханд битүүмжлэл хийх норм 

 
   № Нэрс Х/н Тоо хэмжээ 

1 гидразин 

тн 

0.3 

2 аммиак 1 

3 хлорын шохой 0.2 



 

207 
 

207 Химийн тоног төхөөрөмж 

5 

Шингэн 
тос 

CALTEX 
Torque 

Fluid414 

л 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 

6 
Паронит 
1-5 мм 

кг 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 

7 
Өтгөн тос 
Multifak 

EP 3 
кг 0.3 0.15 0.3 0.15 0.3 0.15 0.3 0.15 0.3 0.15 0.3 0.15 

8 
U pvc 
цавуу 

кг 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 

9 
Таслагч 
ир Ф100 

мм 
ш 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

10 
Зэв 

арилгагч 
0.5 л 

ш 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 

11 
U pvc 
хаалт 
ду20 

ш 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Хими ус цэвэрлэгээнд зарцуулах реагентийн орцын норм 

 

 
№ 

 
Реагентын нэр Х / н Гост Норм 

1 Давс (хувийн зарцуулалт) г/г экв  110 

2 Хүхрийн хүчил -92% г/г экв 2184-67 
49 буурсан 
шүлтлэгт 

3 Аммиак -25% г/тн 9-67 0.6 

4 Фосфат -25% г/тн 201-58 0.6 

5 Сульфоуголь % 5696-51 18 

6 Катионит КУ-2-8 % МРТУ-6-05-903-65 15 

7 Анионит АВ-17-8 % МРТУ 6-05-866-65 25 

8 Анионит АН -31 %  25 

9 Хамгаалах патрон  ш 
Polypropylene 

5µm 
150 

10 Гидразин -64% г/тн  0.06 

11 Антрацит %  15 

12 Идэвхжүүлсэн нүүрс %  15 

13 Манганий элс %  15 

Эсрэг осмост ашиглах бодисын норм 

1 MAS-208 хаг хурдас удаашруулагч - 100% г/тн  2.5 

2 NaHSO3 натри бисульфид%-100% г/тн  3.0 

3 Na OH идэмхий натри-98% г/тн  
40 СО2 түүхий 
ус+0,2 бүрд 

4 Na CLO натригипохлорид -10% г/тн  5 

5 HCL давсны хүчил -37% г/тн  5 

6 Флокулянт -87% г/тн  15 

7 Бактериас сэргийлэх бодис -100% г/тн  5 
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Станцийн дотоод циклийн ус бэлтгэлийн тоноглолын 
химийн угаалга ба ариутгалын норм 

 

№ Тоноглолын нэр Бодисын нэр Х/ н Орц Тайлбар 

1 
Түүхий усны бак 

10,0м3 
натригипохлорид NaCLO 

-10% 
 

кг/тн 
50-100 

Усны бохирдлоос 
шалтгаалж 
ариутгалын 

концентрацийг 
сонгоно. 

2 
НСВ№4,5-с ХЦ 
хүртэлх шугам 

хоолой 

натригипохлорид NaCLO 
-10% 

 
кг/тн 50-100 

3 
Механик фильтр натригипохлорид NaCLO 

-10% 
кг/тн 

50-100 

4 
Нүүрсэн фильтр натригипохлорид NaCLO 

-10% 
кг/тн 

50-100 

5 
Элсэн фильтр натригипохлорид NaCLO 

-10% 
кг/тн 

50-100 

6 

Хийгүйжсэн усны 
бак -400 м3, ЭО аж 
ахуй хүртэлх шугам 

хоолой 

натригипохлорид  
NaCLO 10% 

 
кг/тн 

50-100 

7 
 

Ультра шүүлтүүр -2ш 

натригипохлорид NaCLO 
-10% 

кг/тн 
10-30 

 

Идэмхий натри NaOH кг/тн 5-10 

Давсны хүчил HCL-37% кг/тн 5 

8 PCF -3ш 
NaCLO натригипохлорид 

-10% 
кг/тн 

1-5 
 

Идэмхий натри NaOH кг/тн 10-25 

9 Эсрэг осмос -2 блок 

Идэмхий натри NaOH кг/тн 1-5 Бохирдлын төрлөөс 
хамаарч бодисоо  

сонгоно. 
Додецильсульфат натри 

-100%  C12 H25 SO4 Na 
кг/тн 1-5 

Трилон-Б EDTA-4 Na кг/тн 5-25 

Нимбэгний хүчил                    
C6  H8  O7 

кг/тн 20-60 

Давсны хүчил HCL-37% кг/тн 50-100 

10 
Цахилгаан 

деионизацийн 
төхөөрөмж -2 блок 

Нимбэгний хүчил                
C6  H8  O7 

кг/тн 10-30 
Бохирдлын төрлөөс 

хамаарч бодисыг 
өөр өөрөөр 

сонгоно. 
Давсны хүчил HCL-37% кг/тн 20-60 

Трилон-Б EDTA-4 Na кг/тн 5-15 

Идэмхий натри NaOH  кг/тн 5-15 

 
 

Жич: ОХУ – н Уралын дорнод чиглэл хариуцсан эрчим хүчний хими хамгаалалтын төрөлжсөн 

засварын газрын боловсруулсан хими хамгаалалтын технологийн зааварт хими хамгаалалтын ажлын 

орцын норм тусгагдсан болно. Энэ заавар хими цехэд хадгалагдаж байгаа учир энэхүү нормд 

тусгасангүй. 
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МЕХАНИК  БОЛОВСРУУЛАЛТЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 
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Компрессор 

 

№ 
Туслах 

материалын нэрс 
Х/н 

АВШ-3,7/200 
маркийн 

хүчилтөрөгчийн 
компрессор 

2ВМ2,5-14/9 
маркийн агаарын 

компрессор 

CWD-160A маркийн 
агаарын 

компрессор 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

1 Тос МС-20 кг 30 30     

2 Тос И-50 кг   20 20 80 80 

3 Тос К-19 кг   5 5   

4 Өтгөн тос, циатим кг 0,5 1   0,5 0,5 

5 Арчих материал кг 3 5 3 5 3 5 

6 Угаалгын нунтаг кг 1 3 1 3 1 3 

7 Паронит кг 1 3 0,5 2  0,5 

8 Асбест шнур кг  0,5  0,5   

9 Будаг кг 5 10 5 10 5 10 

10 
Хүчилтөрөгчийн 

хий 
бал  1  1  1 

11 Пропан бал  1  1  1 

12 Электрод кг  2  2  2 

13 Дизелийн түлш кг  5  3   

14 Силикон цавуу кг  0,5  0,5   

15 Цахилгааны лент ш 3 6 2 4 2 4 

16 Спирт л 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

17 
Зэс труба,  ф10х2 

мм 
кг  100     

18 Зэс лист, б2 мм кг  2     

19 
Төмрийн 

хөрөөний ир 
/жижиг/ 

ш  10  5  5 

20 Будаг шингэлэгч л 2 5 2 5 2 5 

 
Хүчилтөрөгчийн тоноглол 

 

№ Туслах материалын нэрс 
Хэм-
жих 
нэгж 

СКДС-70М маркийн 
хүчилтөрөгчийн тоноглол 

Кж-Аж-0,04 маркийн 
хүчилтөрөгчийн тоноглол 

Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 

1 Спирт л 1 3 0,5 2 

2 Эсгий буюу цэмбэ м2  1,5  1 

3 Арчих материал кг 1 2 1 2 

4 Угаалгын нунтаг кг 0,5 1 0,5 1 

5 Будаг кг 10 10 8 8 

6 Циолет, NaX кг 50 200 30 180 

7 Шилэн хөвөн м3  3  2 

8 Төмөр утас, ф1,5мм кг  0,5  0,5 
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9 Бөөрөнхий фторопласт кг 0,5 0,5 0,5 0,5 

10 Хавтгай фторопласт кг 1 1 1 1 

11 Тос И-50 кг 10 10 5 5 

12 Өтгөн тос, циатим кг 0,5 0,5 0,5 0,5 

13 Будаг шингэлэгч л 3 3 2 2 

 
Гүүрэн кран 

 

№ 
Туслах 

материалын нэрс 
Х/н 

Гүүрэн 
кран КМ-

50/10 

Гүүрэн 
кран КМ-

30/5 

Цамхагт 
кран                 

КБ-401 

Өөрөө 
явагч сумт 

кран                 
ДЭК-251 

Козловой 
кран       К-

30-32 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

1 Спирт л 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

2 Хар лент ш 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 Хөх лент ш 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 

4 Киперный лент м  300  150       

5 Тос  И-40 л 50 80 50 80 30 50 30 50 30 50 

6 
Трансформаторын 

тос, Т-1500 л 
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

7 Өтгөн тос, циатим кг 10 10 5 10 5 10 5 10 5 10 

8 
Бохир арчих 

материал кг 
5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 

9 
Цэвэр арчих 

материал м 
10 20 10 20  10 5 10 5 10 

10 Дизелийн түлш л 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

11 
Электрод УОНИ 
13/55    Ф3мм 

кг 

5 
10 

5 
10 

 
 

 
 

5 
10 

12 
Электрод УОНИ 
13/55    Ф4мм 

5 
10 

5 
10 

 
 

 
 

5 
10 

13 Паронит 5 10 5 10       

14 Гагнуурын тугалга 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 Будаг  30  20  15  15  15 

16 Будаг шингэлэгч  5  3  3  3  3 
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Хүн зөөврийн болон ачааны лифт 

 

№ 
Туслах 

материалын 
нэрс 

Х/н 

ЛП-0631             
БАП-700,             

400 кг 

ТКJ-1000,     
1000 кг 

Е2008 0190А,    
1000 кг 

Р1000-2S60-
6/6 

THJ3000/0.5-
JVF 

Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 
Урсгал 
засвар 

Их засвар 

1 Хөх лент ш 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 Хар лент ш 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Спирт л 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

4 
Улайсах 

ламп, 100Вт 
ш 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

5 
Шингэн тос 

И-40 
кг 20 20 20 30 20 30 20 30 20 30 

6 
Өтгөн тос 
циатим 

кг 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

7 
Дизелийн 

түлш 
кг 10 10 5 10 5 10 5 10 5 10 

8 Бензин л 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 

9 
Зүлгүүр, 

Р400 
м2 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 

10 
Арчих 

материал 
м  10  10  10  10  10 

11 
Гагнуурын 

тугалга кг 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

12 
Провод ПВ 

2*2,5 м 
50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 

 
Цахилгаан таль 

 

№ Туслах материалын нэрс Х/ нэгж 
ТЭ-320 ТЭ-500 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

1 Хөх лент ш 2 5 2 5 

2 Хар лент ш 2 3 2 3 

3 Спирт л 0,5 0,5 0,5 0,5 

4 Бохир арчих материал кг 3 5 3 5 

5 Цэвэр арчих материал кг 2 3 2 3 

6 Будаг кг  10  10 

7 Будаг шингэлэгч кг  2  2 
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Nissan NO1T10 маркийн автопогрузчик 

 

№ 
Шатах тослох 

материал 

1 цагт 
зарцуулах 
норм, литр 

Ажиллах цаг Жилийн 
хэрэгцээ, 

литр 
Тайлбар 

7 хоногт 1 жилд 

1 Бензин 4,5 5 240 1080  

2 Шингэн тос    10 
Жилд 1 удаа солино 

3 Тосол    5 

 
Азотын рессивер 

 

№ Туслах материалын нэрс Х/н 
1м2 -д 

зарцуулах 
норм 

Нийт 
талбай,  

м2 
Нийт дүн 

1 Будаг кг 0,3 15 4,5 

2 Зүлгүүр м2 0,2 15 3,0 
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Механик цехийн тоноглолуудын их урсгал засварын материалын орцын норм
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МЕХАНИК ЦЕХИЙН ТОНОГЛОЛУУДЫН ИХ, УРСГАЛ ЗАСВАРЫН 

 
МАТЕРИАЛЫН ОРЦЫН НОРМ 

                   

№ Туслах материалын               төрөл 
Хэмжих 

нэгж 

Тоног төхөөрөмжүүд 

Токарийн суурь машин Фрезерийн суурь машин 

TL-1 MEGA-72 CU-580M 16К20 1М63 5К32 6Т82Ш 6Т10 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 з

ас
ва

р
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 з

ас
ва

р
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 з

ас
ва

р
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 з

ас
ва

р
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 з

ас
ва

р
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 з

ас
ва

р
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 з

ас
ва

р
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 з

ас
ва

р
 

1 Цэвэр арчих материал м 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 Бохир арчих материал кг 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 

3 Паронит кг 8 5 8 5 8 5 8 5 10 5 5 5 5 3 5 3 

4 Шингэн тос, И-40 кг 20 20 50 50 19 19 18.5 18.5 28 28 22.5 22.5 16.25 16.25 10 10 

5 Өтгөн тос, Циатим кг 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

6 Силикон цавуу ш 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

7 Зэс труба, ф8 кг 2 
 

4 
 

2 
 

2 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

8 Бронзон круг кг 10 5 20 10 20 10 20 10 20 10 80 60 20 10 20 10 

9 Бөөрөнхий төмөр кг 
    

30 
 

30 
 

50 
 

200 
 

30 
 

20 
 

10 Ширмэн балбанк кг 
    

30 
 

30 
 

60 
   

30 
 

20 
 

11 Цахилгааны хар лент ш 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

12 Цахилгааны хөх лент ш 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

13 Зүлгүүр М 2 0.2 0.2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 

14 Будаг кг 1 1 4 4 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 

15 Будаг шингэлэгч кг 0.3 0.3 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

16 Угаалгын нунтаг кг 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

17 Техникийн сода кг 
    

1 
 

1 
 

1 
 

0.5 
 

0.5 
 

0.5 
 

18 Стекло-текстолит кг 
                

19 Гидрийн шингэн кг 
                

20 Цэвэр спирт л 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
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№ 
Туслах материалын               

төрөл 
Х/н 

  
Тоног төхөөрөмжүүд 

          
Хөрөөний 
с/м,  872А 

Өнгөлгөөний машин Карусель,   
1515 

Расточны,   
ТРХ6111В 

Точилийн 
с/м,  3Б634 

Өрөмний с/м,  
2М55 

Цүүцний с/м,  
7А420 3Г71М 3К12М 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 

за
св

ар
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 

за
св

ар
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 

за
св

ар
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 

за
св

ар
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 

за
св

ар
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 

за
св

ар
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 

за
св

ар
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 

за
св

ар
 

1 Цэвэр арчих материал м 2 2 3 3 3 3 10 10 10 10 2 2 3 3 3 3 

2 Бохир арчих материал кг 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 8 8 8 8 

3 Паронит кг 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 

4 Шингэн тос, И-40 кг 5 5 20 20 20 20 60 60 40 40 
  

50 50 40 40 

5 Өтгөн тос, Циатим кг 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

6 Силикон цавуу ш 
  

1 1 1 1 2 2 2 2 
  

1 1 1 1 

7 Зэс труба, ф8 кг 
  

3 
 

3 
 

5 
 

10 
   

5 
 

3 
 

8 Бронзон круг кг 20 10 
  

20 10 100 60 60 40 
  

20 10 10 10 

9 Бөөрөнхий төмөр кг 20 
 

20 
 

20 
 

60 
 

60 
   

60 
 

30 
 

10 Ширмэн балбанк кг 60 
 

20 
 

20 
 

150 
 

150 
   

60 
 

40 
 

11 Цахилгааны хар лент ш 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

12 Цахилгааны хөх лент ш 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

13 Зүлгүүр М 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1 1 1 1 0.2 0.2 0.5 0.5 0.3 0.3 

14 Будаг кг 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 1 1 3 3 2 2 

15 Будаг шингэлэгч кг 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 0.3 0.3 0.8 0.8 0.5 0.5 

16 Угаалгын нунтаг кг 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 

17 Техникийн сода кг 
  

0.5 
 

0.5 
 

1 
 

1 
   

0.5 
 

0.5 
 

18 Стекло-текстолит кг 
      

100 100 
        

19 Гидрийн шингэн кг 
                

20 Цэвэр спирт л 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 
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№ Туслах материалын               төрөл Х/н 

Тоног төхөөрөмжүүд 

Харуулын 
с/м,  7310Д 

Хайчны с/м,  
IHS-14016 

Труба матагч, 
И3432 

Лист матагч,  
И2220Б 

Лантууны с/м, 
МА-4129А 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 

за
св

ар
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 

за
св

ар
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 

за
св

ар
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 

за
св

ар
 

и
х 

за
св

ар
 

ур
сг

ал
 

за
св

ар
 

1 Цэвэр арчих материал м 3 3 10 10 5 5 5 5 3 3 

2 Бохир арчих материал кг 8 8 10 10 8 8 8 8 5 5 

3 Паронит кг 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 Шингэн тос, И-40 кг 150 150 200 200 30 30 30 30 10 10 

5 Өтгөн тос, Циатим кг 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

6 Силикон цавуу ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Зэс труба, ф8 кг 3 
 

5 
       

8 Бронзон круг кг 10 10 150 150 20 10 20 10 
  

9 Бөөрөнхий төмөр кг 30 
 

60 
 

100 
 

30 
 

30 
 

10 Ширмэн балбанк кг 
  

60 
 

100 
 

30 
   

11 Цахилгааны хар лент ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Цахилгааны хөх лент ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Зүлгүүр м.кв 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 

14 Будаг кг 2 2 5 5 3 3 3 3 2 2 

15 Будаг шингэлэгч кг 0.5 0.5 2 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 

16 Угаалгын нунтаг кг 0.1 0.1 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

17 Техникийн сода кг 0.5 
 

1 
 

0.5 
 

0.5 
 

0.5 
 

19 Гидрийн шингэн кг 
      

100 100 20 20 

20 Цэвэр спирт л 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 
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ШАТАХ ТОСЛОХ МАТЕРИАЛЫН НОРМ 

 

№ Тоноголоын нэр 
Тослогдох эд 
анги 

Х/н 

Шатах тослох материал 
Тос бүрэн 
солих 
хугацаа 

Тосны 
зарцуулалт,     
гр/цаг  

1 жилд 
хэрэглэх 
тосны 
хэмжээ 

төрөл багтаамж  

0 1 2   3 4 5 6   

1 
АВШ-3.7/200 маркийн Хүчилтөрөгчийн 
компрессор 

картер кг МС-20 30 500 цаг 90 225 

2 2ВМ2.5-14/9 маркийн Агаарын компрессор 
любрикатор кг К-19 5 500 цаг 56 263.3 

картер кг И-40А 27 2000 цаг 40 240.8 

3 CWD-160 маркийн Агаарын компрессор  картер кг RA-X 70 5000 цаг 23 185 

4 Ачааны лифт,  ПП-366Б  редуктор кг И-40А 20 6 сар 1.5 52.3 

5 Хүн зөөврийн лифт,  ИЛК-А редуктор кг И-40А 16 6 сар 1.5 44.3 

6 Башня пересыпкийн лифт,БП-Б редуктор кг И-40А 32 6 сар 1.5 77.1 

7 КМ-50/10 маркийн гүүрэн кран 
редуктор кг И-40А 40 6 сар 2.3 84.6 

гидротолкатель  л Гидрийн шингэн 20 12 сар 0.6 21.2 

8 КМ-30/5 маркийн гүүрэн кран  
редуктор кг И-40А 35 6 сар 2.3 74.6 

гидротолкатель  л Гидрийн шингэн 15 12 сар 0.6 16.2 

9 К-30/32 маркийн Цамхагт кран 
редуктор кг И-40А 40 6 сар 2.3 42 

гидротолкатель  л Гидрийн шингэн 2 1 сар 0.6 12.5 

10 ДЭК-251 өөрөө явагч кран 
редуктор кг И-40А 40 6 сар 2.2 42.2 

гидротолкатель  л Гидрийн шингэн 2 1 сар 0.5 12.5 

11 CU 500MT маркийн Токарийн машин  х/хайрцаг кг И-40А 19 6 сар   38 

12 16К20 маркийн Токарийн суурь машин х/хайрцаг кг И-40А 18.5 6 сар   37 

13 1М63 маркийн Токарийн суурь машин х/хайрцаг кг И-40А 28 6 сар   56 

14 1516 маркийн Каруселийн машин  редуктор кг И-40А 32.5 6 сар   120 

15 ТРХ6111 В/2 маркийн Расточны машин  редуктор кг И-40А 22.5 6 сар   40 

16 5К32 маркийн Фрезерийн суурь машин  редуктор кг И-40А 22.5 6 сар   100 

17 6Т82Ш маркийн Фрезерийн суурь машин  редуктор кг И-40А 16.25 6 сар   32 
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18 6Т10 маркийн Фрезерийн суурь машин  редуктор кг И-40А 10 6 сар   20 

19 Хавтгай өнгөлгөөний суурь машин редуктор кг И-40А 22.5 6 сар   22.5 

20 Бөөрөнхий өнгөлгөөний суурь машин редуктор кг И-40А 18.75 6 сар   22.5 

21 3Б634 маркийн точилийн суурь машин  холхивч кг Циатим  0.75 3 сар   4.5 

22 2М55А маркийн Өрмийн суурь машин редуктор кг И-40А 16.25 6 сар   32 

23 872М1 маркийн Хөрөөний суурь машин редуктор кг И-40А 5 3 сар   20 

24 Цүүцдэгч машин  7Д420М редуктор кг И-40А 20 6 сар   40 

25 Харуулын суурь машин   7310Д редуктор кг И-40А 31.25 6 сар   150 

26 Хайчны суурь машин    И-3222 редуктор кг И-40А 80 6 сар   40 

27 Хийн лантууны суурь машин   МА-4129А редуктор кг И-40А 10 6 сар   20 

28 Труба матагч машин   И-3432 редуктор кг И-40А 27 6 сар   27 

29 Лист нугалагч машин    СТД-3 редуктор кг И-40А 20 6 сар   20 

30 Лист хуйлагч машин И-2220Б редуктор кг И-40А 20 6 сар   40 

31 Пресний с/м,  КЕ 2130А редуктор кг И-40А 50 6 сар   25 

32 Токарийн с/м-ны ажиллагаанд   кг Эмульс ЭТ-2  40     120 

33 Скай жек, авто өргөгч редуктор кг Гидрийн шингэн 20 12 сар   20 

34 Агаарын компрессор, CWD-75 редуктор кг RA-X  40 2000 цаг   375 

35 Токарийн с/м,  CNC  Mega-72 редуктор кг Mobile DTE-26 50 6 сар   165.9 

36 Токарийн с/м,  CNC  TL-1 редуктор кг Mobile DTE-26 20 6 сар   66.3 

37 Хайчны с/м,  HIS 14016 редуктор кг Mobile DTE-26 200 6 сар   200 
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ДУЛААЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ОРЦЫН НОРМ 

Хоолойн дулаалгын жингийн норм 
 

№ 
Хоолойн 
диаметр 
“мм” 

Ажлын биеийн температур 
500С 

Ажлын биеийн температур 
1000С 

Ажлын биеийн температур 
1500С 

Ажлын биеийн температур2000С 

Дулаалгын 
зузаан 
“мм” 

Базальт 
хөвөн 
“кг” 

Бүрээс 
бүрдэл 
“кг” 

Дулаалгын 
зузаан 
“мм” 

Базальт 
хөвөн 
“кг” 

Бүрээс 
бүрдэл 
“кг” 

Дулаалгын 
зузаан 
“мм” 

Базальт 
хөвөн 
“кг” 

Бүрээс 
бүрдэл 
“кг” 

Дулаалгын 
зузаан 
“мм” 

Базальт 
хөвөн 
“кг” 

Бүрээс 
бүрдэл 
“кг” 

1 18 30 0.41 0.02 40 0.7 0.02 50 1.0 0.02 50 1.0 0.02 

2 22 30 0.44 0.03 40 0.7 0.03 50 1.0 0.03 50 1.0 0.03 

3 25 30 0.47 0.03 40 0.7 0.03 50 1.1 0.03 50 1.1 0.03 

4 28 30 0.49 0.03 40 0.8 0.03 60 1.5 0.03 50 1.1 0.03 

5 32 30 0.53 0.04 40 0.8 0.04 60 1.6 0.04 50 1.2 0.04 

6 35 30 0.55 0.04 50 1.2 0.04 60 1.6 0.04 60 1.6 0.04 

7 38 30 0.58 0.05 50 1.2 0.05 60 1.7 0.05 60 1.7 0.05 

8 42 30 0.61 0.05 50 1.3 0.05 60 1.7 0.05 60 1.7 0.05 

9 45 40 0.96 0.05 50 1.3 0.05 60 1.8 0.05 70 2.3 0.05 

10 48 40 0.99 0.06 50 1.4 0.06 60 1.8 0.06 70 2.3 0.06 

11 54 40 1.06 0.06 50 1.5 0.06 60 1.9 0.06 70 2.5 0.06 

12 57 40 1.10 0.07 50 1.5 0.07 60 2.0 0.07 70 2.5 0.07 

13 60 40 1.13 0.07 50 1.6 0.07 60 2.0 0.07 70 2.6 0.07 

14 64 40 1.18 0.08 50 1.6 0.08 60 2.1 0.08 70 2.7 0.08 

15 70 40 1.24 0.08 50 1.7 0.08 60 2.2 0.08 70 2.8 0.08 

16 76 40 1.31 0.09 60 2.3 0.09 70 2.9 0.09 80 3.5 0.09 

17 89 40 1.46 0.11 60 2.5 0.11 70 3.1 0.11 80 3.8 0.11 

18 108 40 1.67 0.13 60 2.8 0.13 70 3.5 0.13 90 5.0 0.13 

19 114 40 1.74 0.14 70 3.6 0.14 80 4.4 0.14 90 5.2 0.14 

20 133 40 1.96 0.16 70 4.0 0.16 80 4.8 0.16 90 5.7 0.16 

21 159 40 2.25 0.19 70 4.5 0.19 80 5.4 0.19 90 6.3 0.19 

22 169 50 3.09 0.20 70 4.7 0.20 80 5.6 0.20 90 6.6 0.20 
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23 219 50 3.80 0.26 70 5.7 0.26 80 6.8 0.26 100 9.0 0.26 

24 273 50 4.56 0.33 70 6.8 0.33 90 9.2 0.33 110 11.9 0.33 

25 325 50 5.30 0.39 70 7.8 0.39 90 10.6 0.39 110 13.5 0.39 

26 377 50 6.03 1.27 80 10.3 0.45 90 11.9 0.45 110 15.1 0.45 

27 426 50 6.73 1.44 80 11.4 0.51 100 14.9 0.51 110 16.7 0.51 

28 476 50 7.43 1.61 80 12.6 0.57 100 16.3 0.57 110 18.2 0.57 

29 530 50 8.20 1.79 80 13.8 0.63 100 17.8 0.63 110 19.9 0.63 

30 630 50 9.61 2.13 80 16.1 0.75 110 23.0 0.75 120 25.4 0.75 

31 720 50 10.88 2.43 80 18.1 0.86 110 25.8 0.86 120 28.5 0.86 

32 820 50 12.29 2.77 80 20.3 0.98 110 28.9 0.98 120 31.9 0.98 

33 920 50 13.71 3.11 80 22.6 1.10 110 32.0 1.10 120 35.3 1.10 

34 1020 50 15.12 3.45 80 24.9 1.22 110 35.1 1.22 120 38.7 1.22 

35 1220 50 17.95 4.12 80 29.4 1.46 110 41.3 1.46 120 45.4 1.46 

36 1420 50 20.77 4.80 80 33.9 1.69 110 47.6 1.69 120 52.2 1.69 

 

Хоолойн дулаалгын жингийн норм 

 
                          

№ 
Хоолойн 
диаметр 
мм 

Ажлын биеийн температур 
2500С 

Ажлын биеийн температур 
3000С 

Ажлын биеийн температур 3500С Ажлын биеийн температур 4000С 

Дулаалгын 
зузаан 
“мм” 

Базальт 
хөвөн 
“кг” 

Бүрээс 
бүрдэл 

“кг” 

Дулаалгын 
зузаан 
“мм” 

Базальт 
хөвөн 
“кг” 

Бүрээс 
бүрдэл 

“кг” 

Дулаалгын 
зузаан 
“мм” 

Базальт 
хөвөн 
“кг” 

Бүрээс 
бүрдэл 

“кг” 

Дулаалгын 
зузаан 
“мм” 

Базальт 
хөвөн “кг” 

Бүрээс 
бүрдэл “кг” 

1 18 60 1.3 0.02 70 1.5 0.02 80 2.2 0.02 90 2.7 0.02 

2 22 60 1.4 0.03 70 1.6 0.03 80 2.3 0.03 90 2.8 0.03 

3 25 60 1.4 0.03 70 1.7 0.03 80 2.4 0.03 90 2.9 0.03 

4 28 70 1.9 0.03 80 2.2 0.03 90 3.0 0.03 100 3.6 0.03 

5 32 70 2.0 0.04 80 2.3 0.04 90 3.1 0.04 100 3.7 0.04 

6 35 70 2.1 0.04 80 2.4 0.04 90 3.2 0.04 100 3.8 0.04 

7 38 70 2.1 0.05 80 2.4 0.05 90 3.3 0.05 100 3.9 0.05 

8 42 70 2.2 0.05 80 2.5 0.05 90 3.4 0.05 100 4.0 0.05 
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9 45 70 2.3 0.05 90 2.9 0.05 100 4.1 0.05 110 4.8 0.05 

10 48 70 2.3 0.06 90 3.0 0.06 100 4.2 0.06 110 4.9 0.06 

11 54 70 2.5 0.06 90 3.2 0.06 100 4.4 0.06 110 5.1 0.06 

12 57 80 3.1 0.07 90 3.5 0.07 100 4.4 0.07 120 6.0 0.07 

13 60 80 3.2 0.07 90 3.6 0.07 100 4.5 0.07 120 6.1 0.07 

14 64 80 3.3 0.08 90 3.7 0.08 100 4.6 0.08 120 6.2 0.08 

15 70 80 3.4 0.08 90 3.8 0.08 100 4.8 0.08 120 6.4 0.08 

16 76 80 3.5 0.09 100 4.4 0.09 110 5.8 0.09 130 7.6 0.09 

17 89 90 4.6 0.11 100 5.1 0.11 120 7.1 0.11 130 8.0 0.11 

18 108 90 5.0 0.13 110 6.2 0.13 120 7.7 0.13 140 9.8 0.13 

19 114 100 6.0 0.14 110 6.7 0.14 140 10.0 0.14 140 10.0 0.14 

20 133 100 6.6 0.16 110 7.2 0.16 140 10.8 0.16 140 10.8 0.16 

21 159 100 7.3 0.19 110 8.1 0.19 140 11.8 0.19 140 11.8 0.19 

22 169 110 8.7 0.20 120 9.5 0.20 140 12.2 0.20 150 13.5 0.20 

23 219 110 10.2 0.26 120 11.2 0.26 140 14.2 0.26 160 17.1 0.26 

24 273 110 11.9 0.33 130 14.1 0.33 150 17.9 0.33 160 19.6 0.33 

25 325 120 15.1 0.39 130 16.3 0.39 150 20.1 0.39 170 23.8 0.39 

26 377 120 16.9 0.45 140 19.7 0.45 160 24.3 0.45 180 28.3 0.45 

27 426 120 18.5 0.51 140 21.6 0.51 160 26.5 0.51 180 30.8 0.51 

28 476 120 20.2 0.57 140 23.6 0.57 160 28.8 0.57 180 33.4 0.57 

29 530 130 24.2 0.63 150 28.0 0.63 170 33.6 0.63 190 38.7 0.63 

30 630 130 27.9 0.75 150 32.2 0.75 170 38.4 0.75 190 44.0 0.75 

31 720 130 31.2 0.86 150 36.0 0.86 170 42.8 0.86 200 52.0 0.86 

32 820 130 34.9 0.98 160 43.0 0.98 180 50.9 0.98 200 57.7 0.98 

33 920 130 38.6 1.10 160 47.5 1.10 180 56.0 1.10 200 63.3 1.10 

34 1020 130 42.2 1.22 160 52.0 1.22 180 61.0 1.22 200 69.0 1.22 

35 1220 130 49.6 1.46 160 61.0 1.46 180 71.2 1.46 200 80.3 1.46 

36 1420 130 56.9 1.69 160 70.1 1.69 180 81.4 1.69 200 91.6 1.69 
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Хоолойн дулаалгын жингийн норм 

 
 

                        

№ 
Хоолойн 
диаметр 
мм 

Ажлын биеийн температур 450
0
С Ажлын биеийн температур 500

0
С Ажлын биеийн температур 550

0
С Ажлын биеийн температур 600

0
С 

Дулаалгын 
зузаан 
“мм” 

Базальт 
хөвөн 
“кг” 

Бүрээс 
бүрдэл 
“кг” 

Дулаалгын 
зузаан 
“мм” 

Базальт 
хөвөн 
“кг” 

Бүрээс 
бүрдэл 
“кг” 

Дулаалгын 
зузаан 
“мм” 

Базальт 
хөвөн 
“кг” 

Бүрээс 
бүрдэл “кг” 

Дулаалгын 
зузаан “мм” 

Базальт хөвөн 
“кг” 

Бүрээс 
бүрдэл “кг” 

1 18 100 3.3 0.02 110 4.0 0.02 120 4.7 0.02 130 5.4 0.02 

2 22 110 4.1 0.03 120 4.8 0.03 130 5.6 0.03 140 6.4 0.03 

3 25 110 4.2 0.03 120 4.9 0.03 130 5.7 0.03 140 6.5 0.03 

4 28 110 4.3 0.03 130 5.8 0.03 140 6.6 0.03 150 7.5 0.03 

5 32 110 4.4 0.04 130 6.0 0.04 140 6.8 0.04 150 7.7 0.04 

6 35 120 5.3 0.04 130 6.1 0.04 140 6.9 0.04 150 7.8 0.04 

7 38 120 5.4 0.05 130 6.2 0.05 140 7.0 0.05 150 8.0 0.05 

8 42 120 5.5 0.05 130 6.3 0.05 140 7.2 0.05 150 8.1 0.05 

9 45 120 5.6 0.05 150 8.3 0.05 150 8.3 0.05 160 9.3 0.05 

10 48 120 5.7 0.06 150 8.4 0.06 150 8.4 0.06 160 9.4 0.06 

11 54 120 5.9 0.06 150 8.6 0.06 150 8.6 0.06 160 9.7 0.06 

12 57 130 6.9 0.07 150 8.8 0.07 160 9.8 0.07 170 10.9 0.07 

13 60 130 7.0 0.07 150 8.9 0.07 160 9.9 0.07 170 11.0 0.07 

14 64 130 7.1 0.08 150 9.1 0.08 160 10.1 0.08 170 11.2 0.08 

15 70 130 7.3 0.08 150 9.3 0.08 160 10.4 0.08 170 11.5 0.08 

16 76 140 8.5 0.09 160 10.7 0.09 170 11.8 0.09 190 14.3 0.09 

17 89 150 10.1 0.11 160 11.3 0.11 180 13.7 0.11 190 15.0 0.11 

18 108 150 10.9 0.13 170 13.4 0.13 190 16.0 0.13 200 17.4 0.13 

19 114 160 12.4 0.14 170 13.6 0.14 190 16.3 0.14 200 17.7 0.14 

20 133 160 13.2 0.16 170 14.6 0.16 190 17.3 0.16 200 18.8 0.16 

21 159 160 14.4 0.19 170 15.8 0.19 190 18.7 0.19 200 20.3 0.19 

22 169 170 16.3 0.20 180 17.8 0.20 200 20.9 0.20 220 24.2 0.20 

23 219 170 18.7 0.26 190 22.0 0.26 200 23.7 0.26 220 27.3 0.26 

24 273 180 23.0 0.33 200 26.7 0.33 210 28.7 0.33 230 32.7 0.33 
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25 325 190 27.7 0.39 210 31.8 0.39 220 33.9 0.39 240 38.3 0.39 

26 377 190 30.4 0.45 210 34.8 0.45 230 39.5 0.45 260 46.8 0.45 

27 426 200 35.4 0.51 220 40.2 0.51 230 42.6 0.51 260 50.4 0.51 

28 476 200 38.2 0.57 220 43.3 0.57 240 48.6 0.57 260 54.1 0.57 

29 530 210 43.9 0.63 220 46.6 0.63 240 52.2 0.63 260 58.0 0.63 

30 630 210 49.9 0.75 230 55.9 0.75 260 65.4 0.75 270 68.7 0.75 

31 720 210 55.2 0.86 230 61.7 0.86 260 72.0 0.86 270 75.5 0.86 

32 820 220 64.7 0.98 240 71.9 0.98 260 79.4 0.98 280 87.0 0.98 

33 920 220 70.9 1.10 240 78.7 1.10 260 86.7 1.10 280 95.0 1.10 

34 1020 220 77.1 1.22 240 85.5 1.22 260 94.0 1.22 280 102.9 1.22 

35 1220 220 89.5 1.46 240 99.0 1.46 260 108.7 1.46 280 118.7 1.46 

36 1420 220 102.0 1.69 240 112.6 1.69 260 123.4 1.69 280 134.5 1.69 
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Материалын олдоцын байдлаас хамаарч дулаалгыг өөрчлөхөд хүрвэл 
хэрэглэж болох бусад материалын орцын норм 

 

ША – 1 МАРКИЙН ШАМОТЫН ШУЛУУН ТООСГООР ХИЙХ ӨРЛӨГ 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Сийрэгжилттэй 

топка 
Топкын доод хэсэгт Хүйтэн воронкод 

Өрлөгийн зузаан тоосгоор 

½ ¼ ½ ½ 1 

Шамотын тоосго т 2,07 2,054 2,07 2,059 2,032 

Зуурмаг м3 0,039 0,047 0,039 0,045 0,057 

 

ША – 1 МАРКИЙН ШАМОТЫН ШУЛУУН ТООСГООР ХИЙХ ӨРЛӨГ 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Сийрэгжилттэй 
топка 

Топкын доод хэсэгт Хүйтэн воронкод 

Өрлөгийн зузаан тоосгоор 

½ ¼ ½ ½ 1 

Шамотын тоосго т 2,07 2,054 2,07 2,059 2,032 

Зуурмаг м3 0,039 0,047 0,039 0,045 0,057 

 

ШБ – 1 МАРКИЙН 250 Х 124 Х 65 Х 55 ММ-Н ШААНТАГ ТООСГООР АРК ӨРӨХ 

 

Материалын нэр Хэмжих нэгж Зарцуулалтын норм 

Шаантаг тоосго т 2,023 

Зуурмаг м3 0,034 

 

ШЛ – 1.0 МАРКИЙН ШАМОТЫН ХӨНГӨН ТООСГООР ӨРЛӨГ ХИЙХЭД 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Топкын хана Сийрэгжилттэй топка Хүйтэн воронк 

Өрлөгийн зузаан тоосгоор 

½ ¼ ½ ½ 

Хөнгөн тоосго т 0,971 1,003 0,99 0,99 

Зуурмаг м3 0,059 0,027 0,04 0,04 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 
нэгж 

Экраны хийн 
хөндий 

Сийрэгжилттэй 
топка 

Хүйтэн воронк 
шлакын бункер 

Өрлөгийн зузаан тоосгоор 

½ ¼ ½ ½ 1 

Шамотын тоосго т 2,057 2,124 2,097 2,097 2,078 

Зуурмаг м3 0,059 0,027 0,04 0,04 0,049 
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БЕТОН ЗУТГАХЫН ӨМНӨ ХУЙЛМАЛ МАТЕРИАЛААР УСНЫ ТУСГААРЛАЛТ ХИЙХ / 1М2 ТАЛБАЙД / 

 

Материалын нэр Хэмжих нэгж Зарцуулалтын норм 

Хар цаас, битумжүүлсэн боодлын цаас м2 1,15 

 

Халуунд тэсвэртэй бетоны температурын заадасыг хөөсөнцөр болон полистролоор хийх    / 1м уртад / 

 

Материал 
Хэмжих 

нэгж 

Галд тэсвэртэй бетоны зузаан мм хүртэл 

60 80 125 

3 8 3 8 3 5 8 

Хөөсөнцөр 
полистрол 

кг 0,027 0,06 0,035 0,08 0,53 0,08 0,12 

 

Бетон цутгах     / 1м3 хучлагад / 

 

Материал 
Хэмжих 

нэгж 

Бүтээцийн элемент 

Экраны Хамгаалалтын 

Галд тэсвэртэй бетоны үеийн зузаан 

45 60 80 100 60 80 125 

Галын бетон м3 1,02 1,02 1,02 1,02 1,016 1,106 1,016 

Сүлжсэн тор м2 45,8 27,7      

Гагнасан тор кг   57 42,5 51,45 38,6 24,6 

Арматур нерж кг   2,61 2,28 40,5 34,8 14,3 

Электрод кг   4,34 3,32 12,8 10,3 5,7 

 

ДУЛААН ТУСГААРЛАХ БЕТОН  / 1М3  ХУЧЛАГАД / 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Бүтэцийн элементүүд 

Дулаан тусгаарлах бетоны зузаан мм 

70 100 130 175 

Дулаан тусгаарлах бетон м3 1,016 1,016 1,016 1,016 

Гагнасан тор кг 47,4 33,1 25,5 18,9 

Арматур нерж кг 34,2 32,3 29,8 6,05 

Электрод кг 12,7 9,54 7,33 4,5 

 

БЕТОНД ХИЙХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ  / 100М2 / 

 

Материалын нэр Хэмжих нэгж Зарцуулалтын норм 

Ус литр 350 

Сийрс м2 150 

 

БЕТОН ГАДАРГУУГ НАРИЙН ШИРХЭГТЭЙ, ХАЛУУНД ТЭСВЭРТЭЙ БЕТОНООР ӨНГӨЛӨХ  / 100М2 / 

 

Материалын нэр Хэмжих нэгж Зарцуулалтын норм 

Халуунд тэсвэртэй бетон м3 0,134 

 

 

 



 

227 
 

227 Дулаалгын материалын орцын норм 

Бетон гадаргууг цементээр хатууруулах   / 100м2  талбайд / 

 

Материалын нэр Хэмжих нэгж 
Гадаргуун төрөл 

Хэвтээ Босоо 

Цемент кг 0,608 0,71 

Ус литр 0,25 0,27 

 

Яс төмрийн перлитоцемент хамгаалалт хучлага   / 1м3  - д / 

 

Материалын нэр Хэмжих нэгж 
Хавтангийн үеийн тоо 

3 4 

Перлитоцементэн хавтан м3 0,95 0,945 

Мастик м3 0,079 0,086 

 

ВУЛКАНИТ ХАВТАН ӨРӨХ  / 1М3 – Д / 

 

Материалын нэр Хэмжих нэгж 
Хавтангийн үеийн тоо 

3 4 

Вулканит хавтан м3 0,915 0,915 

Мастик м3 0,115 0,115 

 

Дулаалгын хөөсөн диатом, диатом тоосгон өрлөг    / 1м3 – д / 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Зузаан тоосгоор 

¼ ½ 2 / 1/4 / 

Дулаан тусгааралтын 
тоосго 

м3 0,967 0,938 0,931 

Зуурмаг м3 0,065 0,095 0,102 

 
250х123х65 мм хэмжээтэй хөөсөн диатом, диатом тоосгон 

дулаан тусгаарлалтын өрлөг / 1м3 – д / 

Материалын нэр Хэмжих нэгж 
Өрлөгийн зузаан мм 

½ 2 / 1/2 / 

Дулаан тусгаарлалтын тоосго м3 0,939 0,921 

Зуурмаг м3 0,094 0,113 

 

ЕРДИЙН УЛААН ТООСГООР ӨРӨХ / 1М3 – Д / 

 

Материалын нэр Хэмжих нэгж 
Зузаан тоосгоор 

1 1 / 1/2 / 2 

Улаан тоосго 1000 ширхэг 0,4 0,395 0,394 

Зуурмаг м3 0,221 0,234 0,24 

 
Уулын чулуулгаар хийгдсэн тусгай зориулалтын нимгэн нэхмэлээр 

хийх дулаалга хийх / 1м3 – д / 

Материалын 
нэр 

Хэмжих 
нэгж 

Бүтээцийн элементүүд 

Хийн нягттай экран 
Экрангүй хэсэг халуун 

хайрцаг 
Халаагддаггүй 

элементүүд 
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Бэхэлгээнүүд 

шпилька Нугалдаг штыртэй 
Штыр 

холбогчтой 

Нэхмэл м3 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

Ø 1,6мм төмөр 
утас 

кг     0,73 

Штыр ø 6мм кг  4,29 4,29 5,25 2,46 

Электрод кг  0,84 0,84 0,96 0,41 

 

ЦАХИУРЫН ЭСЛЭГ БҮХИЙ ШИЛЛЭГ ХУЙЛМАЛААР ХУЧЛАГА ХИЙХ / 1М3 – Д / 

 

Материалын 
нэр 

Хэмжих 
нэгж 

Бүтээцийн элементүүд 

Хийн нягттай экран 
Экрангүй хэсэг 
халуун хайрцаг 

Халаагддаггүй 
элементүүд 

Бэхэлгээнүүд 

шпилька Нугалдаг штыртэй 
Штыр 

холбогчтой 

Хуйлмал м3 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Ø 1,6мм төмөр 
утас 

кг     0,73 

Штыр ø 6мм кг  4,29 4,29 5,25 2,46 

Электрод кг  0,84 0,84 0,96 0,41 

 

НЭХМЭЛЭЭР БҮРЖ ШИРСЭН ЭРДЭС ХӨВӨНГӨӨР ДУЛААЛАХ  / 1М3 – Д / 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Бүтээцийн элементүүд 

Хийн хөндий халуун хайрцаг Шууд халдаггүй элементүүд 

Бэхэлгээнүүд 

Нугалдаг штыртэй Штыр холбогчтой 

Матраас м3 1,22 1,22 1,22 

Ø 1,6 мм төмөр 
утас 

кг   0,73 

Штыр ø 6мм кг 4,29 5,25 2,46 

Электрод кг 0,84 0,96 0,41 

 

АСБЕСТОЦЕМЕНТЭН ШАВАРДЛАГА ХИЙХ / 1М2 – Д / 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Шавардлагын зузаан мм-ээр 

10 12 15 20 

Сүлжмэл тор м2 1,05 1,05 1,05 1,05 

Ø 0,8 мм-н төмөр 
утас 

Кг 0,0165 0,0165 0,0165 0,0165 

Шавардлагын 
зуурмаг 

м3 0,0103 0,0124 0,0155 0,0206 

 

 

 

 



 

229 
 

229 Дулаалгын материалын орцын норм 

ЭД АНГИЙГ ШҮРШИЖ ДУЛААЛАХ МАСС БЭЛТГЭХ / 1М3 –Д / 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Хромитийн масс 

ПХМ-1 ПХМ-6 

Хромитийн хольц Марк СХ тн 3,52  

Хромит шаврын хольц Марк СХГ-3 тн  3,92 

Шингэн шил тн 0,256 0,293 

 

ГАЛД ТЭСВЭРТЭЙ МАСС БЭЛТГЭХ / 1М3 ЧИГЖЭЭС БЭЛТГЭХ / 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Зарцуулалт 

Карбид цахиурын үрэл № 50-12 тн 1,003 

Карбид цахиурын үрэл № 160-63 тн 0,75 

Карбид цахиурын шлам тн 0,75 

Электрокорунд тн 0,253 

Галын шавар тн 0,154 

Ортофосфорын хүчил тн 0,374 

 

КАРБОРУНДЫН МАСС БЭЛТГЭХ / 1М3 ЧИГЖЭЭС БЭЛТГЭХ / 

 

Материалын нэр Хэмжих 
нэгж 

оргрес уралвти цкбгэр вио 

Карбокорундын 
хольц 

тн 3004 2,497 2,536 3,05 

 

ХАВТГАЙ БОЛОН БӨӨРӨНХЙИ АСБЕСТААР ТЕМПЕРАТУРЫН ЗААДАС ХИЙХ / 1М УРТАД / 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Заадасны гүн мм-ээр 

100 150 200 

Заадасны өргөн мм-ээр 

10 10 15 10 15 25 

Шнур асбест ø 10 мм кг 1,18 1,77  2,36   

Шнур асбест ø 15 мм кг   2,1  2,8  

Шнур асбест ø 25 мм кг      3,69 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Заадасны гүн мм-ээр 

250 300 350 400 

Заадасны өргөн мм-ээр 

15 25 15 25 25 25 

Шнур асбест ø 10 мм кг       

Шнур асбест ø 15 мм кг 3,5  4,2    

Шнур асбест ø 25 мм кг  4,61  5,53 6,45 7,38 
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КАРТОН АСБЕСТААР ДУЛААЛАХ / 1М2 ГАДАРГУУД / 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Асбестийн зузаан мм-ээр 

3 4 5 6 

Картон асбест КАОН-
1 

кг 3,67 4,9 6,1 7,3 

 

ДУЛААЛГЫН БОЛОН ХАЛУУНД ТЭСВЭРТЭЙ БЕТОН ЗУУРМАГ БЭЛДЭХ  /1М3 – Д / 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Халуунд тэсвэртэй бетон Дулаан 
тусгаарлалтын 

бетон 
Галын 

цемент 
Барилгын 
материал 

Галын цемент М-500 кг 308   

Шамотын дүүргэгч ЗША-1,2 кг 804   

Шамотын дүүргэгч ЗША-0,6 кг 804 1240  

Барилгын цемент М-400 кг  432  

Галын шавар кг  99  

Триполифосфат натри кг  51  

Диатомын үйрмэг кг   465 

Асбест К-6-30 кг   112 

 

Шамотон тоосгоны зуурмаг / гараар / бэлдэх        / 1м3 зуурмаг / 

 

Материалын нэр Хэмжих нэгж 
Зуурмаг 

№1 №2 №3 №4 

Шамотын 
мертель ЗКШ-1 

кг 1482,8  1909,8  

Шамотын нунтаг 
ШБ-0,4 

кг  937,3   

Шамотын нунтаг 
ШБ-0,4 

кг    1530 

Галын шавар кг  532  358,3 

Триполифосфат 
натри 

кг   56 56 

Ус кг 513 513 513 513 

 

Диатом тоосгоны өрлөгийн зуурмаг / гараар / бэлдэх    /1м3 зуурмаг / 

 

Материалын нэр Хэмжих нэгж Зуурмаг 

№5 №6 

Диатомын нунтаг кг 610 570 

Галын цемент М-500 кг  183 

Ус кг 503 505 
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МАСТИК, ОБМАЗКА / ГАРААР / БЭЛДЭХ  / 1М3 МАСТИКД / 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 

Мастик Нягтруулах обмазк Асбосто 
цементэн 

түрхлэг 
холбогчит нягт оргрэс магнезиал 

Шохой цахиурын 
нунтаг 

кг 197     

Триполифосфат 
натри 

кг 9,6 25    

Галын шавар кг    220 136 

Кварцын элс кг  555    

Шингэн шил кг  585  163 152 

Шамотын 
дүүргэгч  ЗША-1,2 

кг    606 377 

Асбест К-6-30 кг   840 577 360 

Галын цемент М-
500 

кг     45 

Барилгын цемент 
М-300 

кг    72  

Магнезийн 
нунтаг 

кг   317   

Хлорт магни кг   504   

 

ГАЛД ТЭСВЭРТЭЙ КАРБОРУНДЫН МАСС БЭЛДЭХ / 1М3  МАСС-Д / 

 

Материалын нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Карборундын найрлага 

оргрэс уралВТИ цкбгэр ВИО 

Үрэлдэж бэлдсэн 
цахиурын карбид 

кг 2323 2325 2016 1699 

Цирконы концентрац кг    726 

Электрокорунд кг 235   122 

Галын шавар кг 143 113 206 143 

Алюмохромофосфатын 
холбогч 

кг   327 390 

Магнезитийн нунтаг кг   22,7  

Ортофосфорын хүчил кг 374    

Триполифосфатын натри кг  72   

 

Асбестоцементэн зуурмаг бэлдэх    / 1м3 – д / 

 
Материалын нэр Хэмжих нэгж Хольц 

Асбест нунтаг кг 140 

Цемент М-400 кг 460 

Шохойн лагшин кг 35 

Ус кг 550 

100кг-д 

Материалын нэр Хэмжих нэгж Хольц 

Арматурын төмөр кг 101,1 
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1м2 талбай будахад шаардлагатай материалын орц   / 1м2 - д / 

 
Материалын нэр Хэмжих нэгж Хольц 

Хөрсжүүлэгч кг 0,11 

Хөрсжүүлэлт кг 0,11 

Эмаль кг 0,03 

 

ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НОРМ 

      

№ Гэрлийн марк 
Ажиллах 

цаг 
Кабелийн 

норм 

Цэвэрлэгээний норм 

Угаалгын 
нунтаг 

Арчих материал 

1 L58 W/765 өдрийн гэрэл 4695 3,5м 50г 1м 

2 L36W/765 өдрийн гэрэл 3000 3,5м 50г 1м 

3 ОSRAM 250Вт 10000 4.5м 50г 1м 

4 OSRAM  500 Вт 10000 3м 50г 1м 

5 Улайсах ламп 60 1000 3м 
 

1м 

6 Улайсах ламп 100 1000 3м 
 

1м 

7 LED 50000 3м 
 

1м 

 
 

№ Гэрэлтүүлгийн материал Жилд солих хувь 

1 Дроссель 4% 

2 Өдөөгч 4% 

3 Патрон (40)  (27) 3% 

4 Бүрхүүл  (80)  (40) 3% 

5 Суурь (өдрийн гэрэл) 3% 

6 Унтраалга 3% 

7 FPL36W*2 суурь 3% 

8 FPL 36 W ламп 3% 

9 L36W/765 өдрийн гэрэл 3% 

10 L58 W/765 өдрийн гэрэл 3% 

11 LED гэрэл 3% 

12 OSRAM 250 Вт 5% 

13 OSRTAM 500 Вт 5% 

14 Улайсах ламп 7% 
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ГАГНУУРЫН МАТЕРИАЛЫН НОРМ 
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ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТОНОГЛОЛЫН ЗАСВАРЫН ҮЕИЙН ГАГНУУРЫН АЖИЛД ХЭРЭГЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ОРЦЫН НОРМ 
Энэхүү гагнуурын материалын норм нь шугам хоолойг эргэлдүүлж гагнадаггүй холболтонд 

зориулагдсан. Эргэлдүүлж гагнах үед гагнуурын материалын нормыг /хоолой хөндлөн байрлалд/ 

доорхи коэффициентыг ашиглаж тооцно. 

Гар нуман гагнуур        - 0,826; 
Аргон нуман гар гагнуур       - 0,93; 
Аргоноор үлээлгэх        - 0,714. 

Шугам хоолойн хөндлөн холболтыг /хоолой босоо байрлалд/ гагнах үед материалын зарцуулалтыг 

доорхи коэффициентыг ашиглаж тооцно.  
Гар нуман         - 1,13; 
Аргон нуман гар гагнуур       - 1; 
Аргоноор үлээлгэх        - 1,43. 

Энэ үнэлгээнд зарцуулалтын нормыг шугам хоолойн тэнхлэгтэй 90°-н өнцөгөөр байрласан оруулга 

гагнахад зориулагдсан. 

Шугам хоолойд оруулгыг хажуугаас нь эсвэл доороос нь гагнах үеийн зарцуулалтыг доорхи 

коэффициентыг ашиглаж тооцно. 
Гар нуман         - 1,12 ба 1,26; 
Аргон нуман гар гагнуур       - 1 ба 1,35; 
Аргоноор үлээлгэх        - 1,4 ба 2. 
Оруулга, шугам хоолойн тэнхлэгээс 60 ба 45°-н өнцөгтөй бол - 1,1 ба 1,23. 
 
Хийн ба шингэн аргоны фикик- химийн үзүүлэлт 

Хүснэгт 1 

Үзүүлэлтүүд Норм 

1. Аргон, %, багагүй 99,999 99,998 99,993 99,987 

2. Хүчилтөрөгч, %, багагүй 0,0001 0,0001 0,0007 0,002 

3. Азота, %, багагүй 0,0005 0,0008 0,005 0,01 

4. Усны уур, %, багагүй 0,0002 0,001 0,0009 0,001 

5. Нүүрстөрөгчийн нэгдэл, %, багагүй 0,0002 0,001 0,0005 0,001 

ТАЙЛБАР: ХҮСНЭГТЭД ЗААСАН НОРМ НЬ ШИНГЭН БА ХИЙН ТӨЛӨВТ АРГОНД АДИЛХАН БАЙНА. 

 
Вольфрам электродонд тавигдах техникийн шаардлага 

Хүснэгт 2 

Электродын 
марк 

Жингийн хувь, % 

Вольфрам, 
багагүй 

Хольц 
Холимог 
багагүй 

Лантаны 
исэл 

Иттрийн 
исэл 

Торийн 
давхар 
исэл 

Тантал 

Хөнгөн 
цагаан, 
төмөр, диц, 
цахиур, 
кальций, 
молибден 
(нийлбэр) 

ЭВЧ  /WP/ 99,92 - - - - 0,08 

ЭВЛ  /WL/ 99,95 1,1 - 1,4 - - - 0,05 

ЭВИ-1 /WY-20/ 99,89 - 1,5 - 2,3 - - 0,11 

ЭВИ-2 /WY-30/ 99,95 - 2,0 - 3,0 - 0,01 0,05 

ЭВИ-3 /WY-40/ 99,95 - 2,5 - 3,5 - 0,01 0,05 

ЭВТ-15 /WT-15/ 99,91 - - 1,5 - 2,0 - 0,09 
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Тайлбар: 1. Электродны гадаргуу хонхойсон, цуурсан, исэлдсэн, технологийн тос болон бусад 

бохирдолгүй байна. 
2. Дотоод давхраатал болон цууралтгүй байна. 

3. Электрод нь шулуун байх ёстой ба гулзайлт уртын 0,25%-с ихгүй байна. 

4. Электродны үзүүрүүд шулуун тайралттай байна. 

 
Шугам хоолой ба эд ангийн гангийн марк ба гагнах электродууд 

Хүснэгт 3 

Электродын марк Хоолойн марк (ган) 

AHO-4, АНО-6М, ВСЦ-4, МР-3 ОЗС-4, 
ОЗС-6, АНО-12, АНО-14 УОНИ-13/45,  
УОНИ-13/55 ТМУ-21, ТМУ-21У, ЦУ-5 

10,15,20,ВСт2кп ВСт2сп, ВСт2пс, ВСтЗкп 
ВСтЗГпс, ВСтЗпс 

УОНИ-13/45, УОНИ-13/55 ТМЛ-21, ТМУ-21У ВСт4сп, 15Л, 20Л, 25Л 

ВСЦ-4, ЦУ-5, УОНИ-13/55 ТМУ-21, ТМУ-21У 15ГС, 16ГС, 17ГС, 14ГН, 16ГН, 09Г2С, 10Г2С1, 
15Г2С 14ГС, 20ГСЛ 

ТМЛ-1, ТМЛ-1У, ЦЛ-39, тмл-з ТМЛ-ЗУ 12МХ, 15XM, 20ХМЛ, 12XM1 12Х1МФ, 
12Х2МФБ, 12Х2МФСР ТМЛ-1, ТМЛ-1У 12MX, 15XM, 20ХМД 

ТМЛ-1, ТМЛ-1 У, ЦЛ-39, тмл-з, ТМЛ-ЗУ, ЦЛ-45 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ 

ЭА-400/10У, ЭА-400/10Т 12X11В2МФ (ЭИ-756) 

ЦТ-26, ЭА-400/1 ОУ, ЭА-400/1 ОТ ЭА-395/9, ЦТ-15 
08Х18Н12Т, 12Х18Н12Т, 08Х18Н10Т, 
12Х18Н10Т 

 
Шугам хоолой ба эд ангийн гангийн марк ба гагнах утас 

Хүснэгт 4 

Аргон нуман гагнуурт  
хэрэглэх утас 

Хоолойн марк (ган) 

Св-08Г2С, Св-08ГС, АП-АН-11* 08, 20, Ст.2, Ст.З, Ст.4, Ст.ЗГ, 15Л, 20Л, 25Л 

СВ-08Г2С, Св-08ГС 
15ГС, 16ГС, 17ГС, 14ГН, 16ГН, 09Г2С, 10Г2С1, 14ХГС, 
20ГСЛ, 17Г1С, 17Г1СУ 

Св-08МХ, Св-08ХМ** АП-АН-11* 12ХМ, 15ХМ, 12Х2М1, 20ХМЛ 

Св-08Х1МФА, Св-08ХГСМФА,  
Св-08МХ, Св-08ХМ 

12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ, 15Х1МФЛ, 15Х1М1Ф-ЦЛ 

Св-08Х11НВМФ, СВ-08Х11НМФ 12X11В2МФ 

Св-01Х19Н9,СВ-04Х19Н9, 
Св-06Х19Н9Т 

12X18H12T, 12X18H10T 

  * - Аргон нуман гагнуурын зөвхөн язгуур оёдолыг гагнана. 
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Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн металл хийц ба цутгамал эд ангийг гагнах ба гэмтэлийг устгах 

бүрхүүлтэй электродын норм 

ХҮСНЭГТ 5 

Электродын 
групп 

Электродын 
марк 

Электродын 
төрөл 

1 кг хайлсан металлд 
зарцуулагдах электродын  

коэффициент 

1 ЦН-6Л Э-08Х17Н8С6Г 1,5 

2 

АНО-5 Э-42 

1,6 

ОЗЛ-8 Э-07Х20Н9 

ОЗЛ-14 Э-04Х20Н9 

ОЗЛ-6 Э-10Х25Н13Г2 

УОНИ-13/45 Э-42А 

ЦТ-15/1 Э-08Х20Н9Г2Б 

ЭА-395/9 Э-11Х15Н25М6АГ2 

ЦТ-36 Э-08Н60Г7М7Т 

РБУ-4 Э-46 

РБУ-5 Э-46 

АНО-4 Э-46 

ОЗС-4 Э-46 

МР-3 Э-46 

АНО-6 Э-42 

УОНИ-13/55 Э-50А 

3 

ЦУ-5 Э-50А 

1,7 
 

ТМУ-21 Э-50А 

ТМЛ-1 Э-09Х1М 

тмл-3 Э-09Х1МФ 

ЦЛ-39 Э-09Х1МФ 

ЦЛ-38 Э-09Х1М 

ЦТ-26/1 Э-08Х17Н6М2 

ЦТ-26 Э-08Х16Н8М2 

4 

НЖ-13 Э-09Х19Н10Г2М2Б 

1,75 
ЭА-395/9 Э-11Х15Н25М6АГ2 

ЭА-400/1 ОУ Э-4Х17Н10М2Г1 

ЦТ-28 Э-08Х14Н65М15В4Г2 

5 

УП-1/45 Э-42А 

1,8 ЦЛ-11 Э-08Х20Н9Г2Б 

ЦТ-15 Э-08Х19Н10Г2Б 

 
 
Эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн эд ангид шаваас хийх нунтагт утас ба бүрхүүлтэй  

электродын норм 

Хүснэгт 6 

Нунтагт утас ба бүрхүүлтэй 
электродын марк 

1 кг хайлсан металлд зарцуулагдах электродын  
коэффициент 

Т-590 1,5 

Т- 620 1,5 

ПП-АНЗ 1,20 

ПП-Нп-10Х15Н2Т 1,30 

ПП-Нп-200Х15С1 ГРТ 1,15 

ПП-Нп-80Х20РЗТ 1,12 

ПЛ-Нп-Х25СЗГЗМН 1,10 

ПП-Нп10Х17Н9С5ГТ 1,05 
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Гагнах эд ангийн ирмэгийн хэлбэр ба хэмжээ 

Хүснэгт 7 

Хийцийн төрөл 

Б
о

л
о

вс
р

уу
л

ал
ты

н
 

м
ая

г 

Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Ханын 
зузаан 
S, мм 

Хийцийн хэмжээ 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 
мм2 

Ирмэгийн 
бэлтгэл 

Гагнуурын 
оёдол 

Ирмэгийн бэлтгэл Гагнуурын оёдол 

а, мм b, мм α, град l, мм g, мм 

  

Тр-2 С17 

3-5 1,0±0,5 0,5±0,5  1,5±1,5 7-9 

F=0,8[Sa+(S-b)2 • tgα + 
0,75lg] +0,5S 

6-14 1,5± 1,0±0,5 30±3 1,5±1,5 11-21 

15-25 2,0±0,5 1,0±0,5 25-45 2,0±2,0 22-28 

  Тр-3 

С-19 

≥16 8±1,0 - 15±2,0 2,0±0,5 25-30 

Тр-3а ≥16 8±1,0 - 7±1 2,0±2,0 25-30 

Тр-3г ≥5 8±1,0 - 30±3 2,0±0,5 10-30 

 
 

ТР-6 - ≥10 
≤5 
(1,5± 
0,5) 

1,5±0,5 10±2 2,0±0,5 22-46 
F=0,8[Sa+(S-5)2 tgα+(S-
b)2 + 2(S-5) (S-
b)tgα0,75lg] +0,5S 

 
 

Тр-7 - ≥5 
≤5 
(1,5± 
0,5) 

3±0,2 15±2 2,0±0,5 22-46 
F=0,8[Sa+6(S-b)+ (S-b)2 • 
tgα + 0,75lg] +0,5S 
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Тогоо, коллектор ба хоолойг салаалах гагнуурын холболтын хэлбэр ба хэмжээ 

Хүснэгт 8 

Гагнуурын холболтын хийц 
Гагнуурын холболтын 
тэмдэглэгээ 

Хийцийн хэмжээ 

Хөндлөн огтлолын талбай, 
мм2 

Штуцерын ханын зузаан Гагнуурын оёдол 

S, мм а, мм g, мм 

 

У-17 

2,0-2,5 
 
3,4-4,0 
 
4,5-5,0 
 
5,5-6,5 

3 
 
5 
 
6 
 
8 

6 
 
8 
 
10 
 
12 

F=0,5КК1+0,525(К+К1) 

 

У-17 

7,0-8,0 
 
9,0-11,0 
 
12,0 
 
13,0 
 
15,0 

10 
 
12 
 
14 
 
17 
 
20 

14 
 
16 
 
16 
 
18 
 
20 

F=0,5КК1+0,525(К+К1) 
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Металл хийцийг гагнах ирмэгийг бэлтгэх хэлбэр ба хэмжээ 

Хүснэгт 9 

Хийцийн төрөл 

Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Ханын 
зузаан 
S, мм 

Хийцийн хэмжээ 

Хөндлөн огтлолын талбай, 
мм2 

Ирмэгийн 
бэлтгэл 

Гагнуурын 
оёдол 

Ирмэгийн бэлтгэл Сварных швов 

а, мм b, мм 
α, 
град 

l, мм g, мм 

 

С2 
2,0-3,0 
 
3,0-4,0 

1±1 
 
2± 
1,5 

- - 
7 
 
8 

1,5±1,0 
 
2,0±1 

F=0,8[Sb + 0,75lg] +0,5S 

 

С5 
2,0-3,0 
 
3,0-4,0 

1±1 
 
2± 
1,5 

- - 
7 
 
8 

1,5±1,0 
 
2,0±1 

F=0,8[Sb + 0,75lg] +0,5S 

 

С10 
8-14 
 
14-30 

4±1 2±1 
- 
 
45±2 

(10-22) ±2 
 
(26-41) ±3 

0,5
5,1

5,0



  
 

0,5
0,2

5,0



  

F=0,8[Sb+0.5(S-c)2• tgα + 
0,75lg] +0,5S 

 

С17 
 
C21 

3—14 
 
 
14-30 

 
 
2±1 

1-2 
 
 
25±2 

(8-19)±2 
 
(22-38) ±3 

0,5±1,5 
 

0,5
0,2

5,0



  

F=0,8[Sb+(S-c)2• tgα + 0,75lg ] 
+0,5S 
 
F=0,8[Sb+(S-c)2• tgα + 1,5lg] 
+0,5S 

 

С25 
8-14 
 
14-30 

2
0,1

0,2



  

1±1 
 
 

25±2 
(10-12) ±2 
(14-22) ±3 

0,5
5,1

5,0



  

0,5
0,2

5,0



  

F=0,8[Sb+0.5(S-c)2• tgα + 1,5lg] 
+0,5S 
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ХҮСНЭГТ 9 ҮРГЭЛЖЛЭЛ 

Хийцийн төрөл 
Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Ханын 
зузаан 
S, мм 

Хийцийн хэмжээ 
Хөндлөн огтлолын 
талбай, 
мм2 

Ирмэгийн бэлтгэл Гагнуурын оёдол 

Ирмэгийн бэлтгэл 
Гагнуурын 
оёдол 

а, мм b, мм α, град k, мм l, мм g, мм 

 

Т1 
 
 
Т2 

2-3 
 
3-15 
15-20 

0-1 
 
0-2 
0-3 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

3±2,0 

(3-6)
0,2

0,1



  

(6-8)
0,2

0,1



  

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

F=0,5K2+1,05K 
 
F=K2+2,1K 

 

Т6 
8-14 
 
14-20 

- 
 

2
0,1

0,2



  

- 
 
1± 
1,0 

- 
 
45± 
2,0 

- 
 
- 

(14-18) ±2,0 
(22-26)±3,0 

- 
 
0,15S-
0,5S 

F=0,8[Sb+0.5(S-c)2•tgα 
+0,75lg]+ 
0,5S 

  

Т8 
12-14 
 
14-30 

- 
 

2
0,1

0,2



  

- 
 
1±1,0 

- 
 
45± 
2,0 

- 
 
 
- 

11±2,0 
 
(22-26) ±3,0 

- 
 
0,15S-
0,5S 

F=0,8[Sb+ 0,25(S-c)2• tgα + 
1,5lg] +0,5S 

 
 

Н1 

2-5 
5-10 
10-29 
29-32 

0-1 
0-1,5 
0-2,0 
 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

B 
F=0,5K2+1,05K 
 

Гагнуурын материалын зарцуулалтын норм 

С17 холболттой халах гадаргуу болон 25-465мм-н голчтой шугам хоолойн нэг гагнуурын холболтыг гагнах электродын норм 
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Хүснэгт 10 

Хоолой 
голч, 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан 

мм 

Холболтын 
тэмдэглээ 

Хөндлөн 
огтлолын 

талбай 
мм2 

Хайлсан 
металлын 

жин 
кг• 10-2 

Гар нуман гагнуур 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 
бүрхүүлтэй электродны зарцуулалтын норм 

(Хүснэгт4), кг • 10-2 

1 2 3 4 5 

25 3,0 C17 18,8 1,06 1,59 1,69 1,80 1,85 1,90 

25 3,5 С17 20,9 1,16 1,74 1,86 1,97 2,03 2,09 

25 4,0 С17 24,5 1,34 2,01 2,14 2,27 2,34 2,41 

28 3,0 С17 18,8 1,20 1,79 1,91 2,03 2,09 2,15 

28 3,5 С17 20,9 1,31 1,97 2,10 2,23 2,30 2,37 

28 4,0 С17 24,5 1,52 2,28 2,43 2,58 2,66 2,73 

28 5,0 С17 31,1 1,88 2,82 3,01 3,19 3,29 3,30 

32 3,0 С17 18,8 1,38 2,07 2,21 2,35 2,42 2,48 

32 3,5 С17 20,9 1,52 2,28 2,43 2,58 2,66 2,73 

32 4,0 С17 24,5 1,76 2,64 2,81 2,99 3,08 3,16 

32 4,5 С17 27,1 1,93 2,89 3,08 3,27 3,37 3,47 

32 5,0 С17 31,1 2,18 3,27 3,49 3,71 3,82 3,93 

32 6,0 С17 39,7 2,73 4,09 4,36 4,63 4,77 4,91 

32 7,0 С17 48,1 3,22 4,83 5,16 5,48 5,64 5,80 

32 7,5 С17 58,1 3,84 5,76 6,14 6,53 6,72 6,91 

38 3,0 С17 18,8 1,66 2,48 2,65 2,82 2,90 2,98 

38 3,5 С17 20,9 1,83 2,74 2,92 3,10 3,20 3,29 

38 4,0 С17 24,5 2,12 3,17 3,39 3,60 3,70 3,81 

38 4,5 С17 27,1 2,32 3,49 3,72 3,93 4,07 4,18 

38 5,0 С17 31,1 2,64 3,96 4,22 4,49 4,62 4,75 

38 6,0 С17 39,7 3,31 4,96 5,30 5,63 5,79 5,96 
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242 Гагнуурын материалын норм 

Хоолой 
голч, 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан 

мм 

Холболтын 
тэмдэглээ 

Хөндлөн 
огтлолын 

талбай 
мм2 

Хайлсан 
металлын 

жин 
кг• 10-2 

Гар нуман гагнуур 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 
бүрхүүлтэй электродны зарцуулалтын норм 

(Хүснэгт4), кг • 10-2 

1 2 3 4 5 

42 3,0 С17 18,8 1,84 2,76 2,94 3,13 3,22 3,31 

42 3,5 с17 20,9 2,03 3,05 3,25 3,45 3,55 3,66 

42 4,5 С17 25,9 2,47 3,71 3,96 4,21 4,33 4,45 

42 5,0 С17 31,1 2,94 4,42 4,71 5,01 5,15 5,30 

42 6,0 С17 39,7 3,70 5,55 5,92 6,29 6,47 6,66 

45 3,0 С17 18,8 1,98 2,97 3,17 3,36 3,46 3,56 

45 3,5 С17 20,9 2,18 3,28 3,50 3,71 3,82 3,93 

45 4,0 С17 24,5 2,54 3,80 4,06 4,31 4,44 4,56 

45 4,5 С17 27,1 2,79 4,18 4,46 4,74 4,88 5,02 

45 5,0 С17 31,1 3,17 4,76 5,08 5,39 5,55 5,71 

45 6,0 С17 39,7 3,99 5,99 6,39 6,79 6,98 7,18 

50 3,0 С17 18,8 2,21 3,31 3,53 3,75 3,87 3,98 

50 3,5 С17 20,9 2,44 3,66 3,91 4,15 4,27 4,39 

50 5,0 С17 31,1 3,55 5,33 5,69 6,04 6,22 6,40 

57 3,0 С17 18,8 2,53 3,80 4,05 4,30 4.43 4,56 

57 3,5 С17 20,9 2,80 4,20 4,48 4,76 4,90 5,04 

57 4,0 С17 24,5 3,25 4,88 5,21 5,53 5,70 5,86 

57 4,5 С17 27,1 3,59 5,38 5,74 6,09 6,27 6,45 

57 5,0 С17 31,1 4,09 6,13 6.54 6.95 7.15 7.36 

57 5,5 С17 35,3 4,61 6,92 7,38 7,84 8,07 8,30 

57 6,0 С17 39,07 5,16 7,74 8,26 8,77 9,03 9,29 

60 3/0 С17 18,8 2,67 4,00 4,27 4,54 4,67 4,80 
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Хоолой 
голч, 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан 

мм 

Холболтын 
тэмдэглээ 

Хөндлөн 
огтлолын 

талбай 
мм2 

Хайлсан 
металлын 

жин 
кг• 10-2 

Гар нуман гагнуур 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 
бүрхүүлтэй электродны зарцуулалтын норм 

(Хүснэгт4), кг • 10-2 

1 2 3 4 5 

60 3,5 С17 20,9 2,95 4,43 4,72 5,02 5,17 5,32 

60 4,0 С17 24,5 3,43 5,15 5,50 5,84 6,01 6,18 

60 5,0 С17 31,1 4,32 6,47 6,90 7,34 7,55 7,77 

60 5,5 С17 35,3 4,87 7,31 7,79 8,28 8,52 8,77 

60 6,0 С17 39,7 5,45 8,18 8,72 9,27 9,54 9,81 

60 7,5 С17 56,9 7,66 11,49 12.26 13,02 13,41 13,79 

76 3,5 С17 25,7 4,64 6,96 7,42 7,88 8,12 8,35 

76 5,0 С17 31,1 5,53 8,30 8,85 9,41 9,68 9,96 

76 6,0 С17 39,7 7,01 10,51 11,21 11,92 12,27 12,62 

76 7,0 С17 48,1 8,41 12,61 13,45 14,29 14,72 15,14 

76 7,5 С17 58,1 10,10 15,15 16,16 17,17 17,67 18,18 

76 10,0 С17 89,2 15,15 22,72 24,24 25,75 26,51 27,27 

83 3,5 С17 32,9 6,50 9,75 10,40 11,05 11,38 11,70 

83 5,0 С17 31,1 6,07 9,10 9,71 10,31 10,62 10,92 

89 4,0 С17 24,5 5,17 7,76 8,27 8,79 9,05 9,31 

89 4,5 С17 27,1 5,71 8,56 9,14 9,71 9,99 10,28 

89 6,0 С17 39,7 8,27 12,41 13,24 14,07 14,48 14.89 

108 6,0 С17 39,7 10,12 15,19 16,20 17,21 17,72 18,22 

108 7,0 С17 48,1 12,18 18,27 19,49 20,71 21,32 21,93 

108 8,0 С17 65,0 16,35 24,53 16,16 27,80 28,62 29,44 

108 9,0 С17 77,3 19,30 28,95 30,88 32,81 33,78 34,74 

108 6,0 С17 39,7 10,12 15,19 16,20 17,21 17,72 18,22 
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Хоолой 
голч, 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан 

мм 

Холболтын 
тэмдэглээ 

Хөндлөн 
огтлолын 

талбай 
мм2 

Хайлсан 
металлын 

жин 
кг• 10-2 

Гар нуман гагнуур 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 
бүрхүүлтэй электродны зарцуулалтын норм 

(Хүснэгт4), кг • 10-2 

1 2 3 4 5 

108 7,0 С17 48,1 12,18 18,27 19,49 20,71 21,32 21,93 

108 8,0 С17 65,0 16,35 24,53 16,16 27,80 28,62 29,44 

108 9,0 С17 77,3 19,30 28,95 30,88 32,81 33,78 34,74 

108 10,0 С17 89,2 22,14 33,21 35,43 37,64 38,75 39,86 

108 12,0 С17 115,9 28,38 42,58 45,41 48,25 49,67 51,09 

108 14,0 С17 161,9 39,12 58,67 62,58 66,50 68,45 70,41 

108 20,0 С17 281,7 65,31 97,97 104,50 111,03 114,30 117,56 

133 6,0 С17 39,7 12,56 18,84 20,09 21,35 21,98 22,60 

133 7,0 С17 48,1 15,13 22,69 24,20 25,72 26,47 27,23 

133 7,5 017 58,1 18,20 27,31 29,13 30,95 31,86 32,77 

133 8,0 С17 65,0 20,33 30,50 32,54 34,57 35,59 36,60 

133 10,0 С17 89,2 27,60 41,41 44,17 46,93 48,31 49,69 

133 13,0 С17 145,6 44,34 66,51 70,95 75,38 77,60 79,82 

133 14,0 С17 161,9 49,03 73,54 78,44 83,34 85,80 88,25 

133 15,0 С17 180,5 54,37 81,56 86,99 92,43 95,15 97,87 

133 16,0 С17 198,5 59,48 89,22 95,17 101,12 104,09 107,06 І 

133 17,0 С17 219,3 65,34 98,01 104,55 111,08 114,35 117,61 

159 7.0 С17 48.1 18,19 27.29 29,11 30,93 31,84 32,75 

159 9.0 С17 77,3 28,95 43.43 46,32 49,22 50.67 52,11 

159 10.0 С17 89.2 33,29 49.93 53,26 56,59 58,25 59,91 

159 12,0 С17 115,9 42.86 64.29 68,58 72.86 75,01 77,15 

159 15.0 С17 180.5 65.86 98,80 105.38 111.97 115,26 118,56 
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Хоолой 
голч, 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан 

мм 

Холболтын 
тэмдэглээ 

Хөндлөн 
огтлолын 

талбай 
мм2 

Хайлсан 
металлын 

жин 
кг• 10-2 

Гар нуман гагнуур 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 
бүрхүүлтэй электродны зарцуулалтын норм 

(Хүснэгт4), кг • 10-2 

1 2 3 4 5 

159 16.0 С17 198.5 72,12 108,18 115.39 122,61 126,21 129,82 

163 18,0 С17 239.2 88.45 132.67 141,52 150,36 154,78 159,21 

163 22,0 С17 320,7 116,52 174,78 186.43 198,08 203,91 209,73 

163 25.0 017 391.6 140,35 210,52 224.56 238,59 245,61 252,63 

194 11.0 С17 102,1 46,67 70,01 74.68 79,35 81.68 84,01 

194 15.0 С17 180,5 81,34 122,00 130,14 138,27 142,34 146.40 

194 18.0 С17 239.2 106,61 159,91 170.57 181,23 186.56 191,89 

194 20,0 С17 281.7 124,65 186,97 199.43 211,90 218,13 224,36 

194 22,0 С17 324.3 142.45 213.67 227,92 242,16 249,29 256.41 

194 25.0 С17 395.2 171,64 257.46 274,63 291,79 300,38 308,96 

219 6.0 С17 39.7 20.93 31,40 33.49 35,58 36,63 37,67 

219 8.0 С17 65,0 34,03 51,05 54,45 57.86 59.56 61,26 

219 9.0 С17 77.3 40,31 60.46 64.49 68,52 70,54 72,55 

219 10.0 С17 89.2 46,40 69,59 74,23 78.87 81,19 83,51 

219 11.0 С17 102,1 52.93 79.39 84.68 89.97 92.62 95.27 

219 16,0 С17 198,5 101,29 151,94 162,07 172,20 177,26 182,33 

219 18,0 С17 239,2 121,25 181,87 194,00 206,12 212,19 218,25 

219 20,0 С17 281,7 141,89 212,84 227,03 241,22 248,31 255,41 

219 22,0 С17 324,3 162,31 243,46 259,69 275,92 284,04 292,15 

219 25,0 С17 395,2 195,84 293,76 313,35 332,93 342,72 352,51 

245 8,0 С17 65,0 38,17 57,26 61,08 64,90 66,81 68,71 

245 9,0 С17 77.3 45,23 67,84 72,36 76,89 79,15 81,41 
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246 Гагнуурын материалын норм 

Хоолой 
голч, 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан 

мм 

Холболтын 
тэмдэглээ 

Хөндлөн 
огтлолын 

талбай 
мм2 

Хайлсан 
металлын 

жин 
кг• 10-2 

Гар нуман гагнуур 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 
бүрхүүлтэй электродны зарцуулалтын норм 

(Хүснэгт4), кг • 10-2 

1 2 3 4 5 

245 16,0 С17 198,5 113,94 170,90 182,30 193,69 199,39 205,08 

245 18,0 С17 239,2 136,48 204,72 218,37 232,37 238,84 245,66 

245 22,0 С17 320,7 180,93 271,39 289,49 307,58 316,63 325,67 

273 7,0 С17 48,1 31,63 47,45 50,61 53,77 55,35 56,93 

273 10,0 С17 89,2 58,20 87,29 93,11 98,93 101,83 104,75 

273 11,0 С17 102,1 66,43 99,64 106,29 112,93 116,25 119,57 

273 16,0 С17 198,5 127,55 191,32 204,08 216,83 223,21 229,59 

273 20,0 С17 281,7 179,15 268,72 286,64 304,55 313,51 322,47 

273 25,0 С17 395,2 248,11 372,16 396,97 421,78 434,19 446,59 

325 8,0 С17 65,0 50,92 76,38 61,47 86,56 89,10 91,65 

325 13,0 С17 145,6 112,82 169,23 180,51 191,79 197,43 203,07 

325 14,0 С17 161,9 125,14 187,71 200,23 212,74 219,00 225,26 

325 16,0 С17 198,5 152,83 229,25 244,53 259,82 267,46 275,10 

325 18,0 С17 239.2 183,34 275,01 293,34 311,67 320,84 330.01 

325 24.0 С17 367.0 277,78 416,67 444,45 472,23 486,12 500.1 

325 25.0 С17 391.6 295.72 443,58 473.15 502,73 517,51 532,30 

377 10.0 С17 89.2 80,92 121.30 129,47 137,56 141,61 145,66 

377 16,0 С17 198.5 178,12 267,17 284,99 302,80 311,70 320,61 

426 9.0 С17 77.3 79,48 119,22 127.16 135,11 139,09 143,06 

426 11.0 С17 102.1 104,68 157,03 167,50 177,96 183,20 188.43 

426 16,0 С17 198.5 201,94 302,91 323,10 343,30 353,40 363.49 

426 18,0 С17 239.2 242,50 363,75 388,00 412,25 424,37 436.50 
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247 Гагнуурын материалын норм 

Хоолой 
голч, 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан 

мм 

Холболтын 
тэмдэглээ 

Хөндлөн 
огтлолын 

талбай 
мм2 

Хайлсан 
металлын 

жин 
кг• 10-2 

Гар нуман гагнуур 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 
бүрхүүлтэй электродны зарцуулалтын норм 

(Хүснэгт4), кг • 10-2 

1 2 3 4 5 

426 20,0 С17 281.7 284,71 427,06 455,53 484,00 498,24 512,47 

426 22,0 С17 324.3 326.73 490,10 522,77 555,45 571,78 588,12 

426 25.0 С17 395,2 396,20 594.30 633,92 673,54 693,35 713,16 

465 19.0 С17 260,0 288,00 432,00 460,80 489,60 504,00 518,40 
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248 Гагнуурын материалын норм 

С17 холболтой халах гадаргуу болон 25-465мм-н голчтой шугам хоолойн нэг гагнуурын холболтыг  

хосолсон аргаар гагнах бүрхүүлтэй электрод(Gэ), нэмэлт утас(Gп), вольфрам электрод (Gв) ба аргон хийн(Gа) зарцуулалтын норм 

Хүснэгт 11 

Хоолойн  
голч 

 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан 

мм 

Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

мм2 

Хосолсон гагнуур 

Аргон нуман 
гагнуурын 

хайлсан 
металлын 

жин, 
кг •102 

Гар нуман 
гагнуурын 

хайлсан 
металлын 

жин, 
кг •10-2 

Вольфрам 
электродын 
зарцуулалт, 

кг •10-2 

Аргон хийн 
зарцуулалт 

м3 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 5.3), кг •102 

1 2 3 4 5 

25 3,0 С17 18,8 0,35 0,71 0,013 0,013 1,06 1,13 1,20 1,23 1,27 

25 3,5 С17 20,9 0,39 0,77 0,014 0,014 1,16 1,24 1,32 1,35 1,39 

28 3,0 С17 18,8 0,40 0,80 0,015 0,014 1,20 1,28 1,36 1,40 1,44 

28 3,5 С17 20,9 0,44 9,88 0,016 0,016 1,31 1,40 1,49 1,53 1,58 

28 4,0 С17 ‘24,5 0,51 1,01 0,019 0,018 1,52 1,62 1,72 1,77 1,82 

28 5,0 С17 31,1 0,63 1,25 0,023 0.023 1,88 2,00 2,13 2,19 2,25 

32 3,0 С17 18,8 0,46 0,92 0,017 0,017 1,38 1,47 1,56 1,61 1,66 

32 3,5 С17 20,9 0,51 1,01 0,019 0,018 1,52 1,62 1,72 1,77 1,82 

32 4,0 С17 24,5 0,59 1,17 0,022 0,021 1,76 1,87 1,99 2,05 2,11 

32 4,5 С17 27,1 0,64 1,28 0,024 0,023 1,93 2,05 2,18 2,25 2,31 

32 5,0 С17 31,1 0,73 1,46 0,027 0,026 2,18 2,33 2,47 2,55 2,62 

32 6,0 С17 39,7 0,91 1,82 0,034 0,033 2,73 2,91 3,09 3,18 3,27 

32 7,0 С17 48,1 1,07 2,15 0,040 0,039 3,22 3,44 3,65 3,76 3,87 

32 7,5 С17 58,1 1,28 2,56 0,048 0,046 3,84 4,10 4,35 4,48 4,61 

38 3,0 С17 18,8 0,55 1,10 0,021 0,020 1,66 1,77 1,89 1,93 1,99 

38 3,5 С17 20,9 0,61 1,22 0,023 0,022 1,83 1,95 2,07 2,13 2,19 



 

249 
 

249 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн  
голч 

 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан 

мм 

Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

мм2 

Хосолсон гагнуур 

Аргон нуман 
гагнуурын 

хайлсан 
металлын 

жин, 
кг •102 

Гар нуман 
гагнуурын 

хайлсан 
металлын 

жин, 
кг •10-2 

Вольфрам 
электродын 
зарцуулалт, 

кг •10-2 

Аргон хийн 
зарцуулалт 

м3 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 5.3), кг •102 

1 2 3 4 5 

38 4,0 С17 24,5 0,71 1,41 0,026 0,025 2,12 2,26 2,40 2,47 2,54 

38 4,5 С17 27,1 0,77 1,55 0,029 0,028 2,32 2,40 2,63 2,71 2,79 

38 5,0 С17 31,1 0,88 1,76 0,033 0,032 2,64 2,82 2,99 3,08 3,17 

38 6,0 С17 39,7 1,10 2,21 0,041 0,040 3,31 3,53 3,75 3,86 3,97 

42 3,0 С17 18,8 0,61 1,23 0,016 0,015 1,84 1,96 2,09 2,15 2,21 

42 3,5 С17 20,9 0,68 1,35 0,018 0,017 2,03 2,17 2,30 2,37 2,44 

42 4,5 С17 25,9 0,82 1,65 0,022 0,021 2,47 2,64 2,80 2,89 2,97 

42 5,0 С17 31,1 0,98 1,96 0,026 0,025 2,94 3,14 3,34 3,44 3,53 

42 6,0 С17 39,7 1,23 2,47 0,032 0,031 3,70 3,95 4,19 4,32 4,44 

45 3,0 С17 18,8 0,66 1,32 0,017 0,017 1,98 2,11 2,24 2,31 2,37 

45 3,5 С17 20,9 0,73 1,46 0,019 0,018 2,18 2,33 2,48 2,55 2,62 

45 4,0 С17 24,5 0,85 1,69 0,022 0,021 2,54 2,70 2,87 2,96 3,04 

45 4,5 С17 27,1 0,93 1,86 0,024 0,023 2,79 2,97 3,16 3,25 3,35 

45 5,0 С17 31,1 1,06 2,12 0,028 0,027 3,17 3,38 3,60 3,70 3,81 

45 6,0 С17 39,7 1,33 2,66 0,035 0,034 3,99 4,26 4,52 4,66 4,79 

50 3,0 С17 18,8 0,74 1,47 0,019 0,019 2,21 2,36 2,50 2,58 2,65 

50 3,5 С17 20,9 0,81 1,63 0,021 0,021 2,44 2,60 2,77 2,85 2,93 

50 5,0 С17 31,1 1,18 2,37 0,031 0,030 3,55 3,79 4,03 4,15 4,26 

57 3,0 С17 18,8 0,84 1,69 0,022 0,021 2,53 2,70 2,87 2,95 3,04 

57 3,5 С17 20,9 0,93 1,87 0,024 0,024 2,80 2,99 3,17 3,27 3,36 
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250 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн  
голч 

 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан 

мм 

Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

мм2 

Хосолсон гагнуур 

Аргон нуман 
гагнуурын 

хайлсан 
металлын 

жин, 
кг •102 

Гар нуман 
гагнуурын 

хайлсан 
металлын 

жин, 
кг •10-2 

Вольфрам 
электродын 
зарцуулалт, 

кг •10-2 

Аргон хийн 
зарцуулалт 

м3 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 5.3), кг •102 

1 2 3 4 5 

57 4,0 С17 24,5 1,08 2,17 0,028 0,027 3,25 3,47 3,69 3,80 3,91 

57 4,5 С17 27,1 1,20 2,39 0,031 0,030 3,59 3,82 4,06 4,10 4,30 

57 5,0 С17 31,1 1,36 2,72 0,036 0,034 4,09 4,36 4,63 4,77 4,90 

57 5,5 С17 35,3 1,54 3,07 0,040 0,039 4,61 4,92 5,23 5,30 5,53 

57 6,0 С17 39,7 1,72 3,44 0,045 0,043 5,16 5,50 5,85 6,02 6,19 

50 3,0 СІ 7 18,8 0,89 1,78 0,023 0,022 2,67 2,85 3,02 3,11 3,20 

60 3,5 С17 20,9 0,98 1,97 0,026 0,025 2,95 3,15 3,35 3,45 3,54 

60 4,0 С17 24,5 1,14 2,29 0,030 0,029 3,43 3,66 3,89 4,01 4,12 

60 5,0 С17 31,1 1,44 2,88 0,038 0,036 4,32 4,60 4,89 5,03 5,18 

60 5.5 С17 35,3 1,62 3,25 0,043 0,041 4,87 5,20 5,52 5,68 5,85 

60 6,0 С17 39.7 1,82 3,63 0,048 0,046 5,45 5,82 6,18 6,36 6,54 

60 7.5 С17 56,9 2.55 5,11 0.067 0,064 7,66 8,17 8,68 8,94 9,19 

76 3.5 С17 25.7 1.55 3,09 0,040 0,039 4,64 4,95 5.26 5,41 5,57 

76 5.0 С17 31.1 1,84 3,69 0,048 0,046 5,53 5,90 6.27 6,46 6,64 

76 6.0 С17 39.7 2,34 4,67 0,061 0,059 7,01 7,48 7,94 8,18 8,41 

76 7,0 С17 48.1 2,80 5,61 0,073 0,071 8 41 8.97 9,53 9,81 40,09 

76 7.5 С17 58.1 3,37 6,73 0,088 0,085 10,10 10,77 11,44 11,78 12,12 

76 10,0 С17 89.2 5,03 10,10 0,132 0,127 15,15 16,16 17,17 17,67 18,181 

83 3.5 С17 32,9 2,17 4,33 0,057 0,055 6,50 6,93 7.37 7,59 7,80 

83 5.0 С17 31.1 2,02 4,04 0,053 0,051 6,07 6,47 6,88 7,08 7,28 
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251 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн  
голч 

 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан 

мм 

Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

мм2 

Хосолсон гагнуур 

Аргон нуман 
гагнуурын 

хайлсан 
металлын 

жин, 
кг •102 

Гар нуман 
гагнуурын 

хайлсан 
металлын 

жин, 
кг •10-2 

Вольфрам 
электродын 
зарцуулалт, 

кг •10-2 

Аргон хийн 
зарцуулалт 

м3 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 5.3), кг •102 

1 2 3 4 5 

89 4.0 С17 24,5 1,72 3,45 0,045 0,043 5,17 5,52 5,86 6,03 6,21 

89 4.5 СІ 7 27.1 1,90 3,81 0,050 0,048 5,71 6,09 6,47 6.66 6,85 

89 6.0 С17 39,7 2,76 5,52 0,072 0,070 10,10 8,83 9.38 9.65 9,93 

108 6,0 С17 39,7 2,03 8,09 0,038 0,036 12,13 12,94 13,75 14,16 14,56 

108 7,0 С17 48,1 2,44 9,74 0,045 0,044 14,61 15,58 16,56 17,04 17,53 

108 8,0 С17 65,0 3,27 13,08 0,061 0,058 19,62 20,93 22,24 22,89 23,54 

108 9,0 С17 77,3 3,86 15,44 0,072 0,069 23,16 24,70 26,25 27,02 27,79 

108 10,0 С17 89,2 4,43 17,71 0,082 0,079 26,56 28,34 30,11 30,99 31,88 

108 12,0 С17 115,9 5,68 22,70 0,106 0,102 34,05 36,32 38,59 39,72 40,86 

108 14,0 С17 161,9 7,82 31,30 0,145 0,140 46,95 50,08 53,21 54,77 56,34 

108 20,0 С17 281,7 13,06 52,25 0,243 0,234 78,37 83,60 88,82 91,44 94,05 

133 6,0 С17 39,7 2,51 10,05 0,047 0,045 15,07 16,07 17,08 17.58 18,08 

133 7,0 С17 48,1 3,03 12,10 0,057 0,054 18,15 19,36 20,57 21,18 21,78 

133 7,5 С17 58,1 3,64 14,56 0,068 0,066 21,84 23,30 24,76 25,49 26,21 

133 8,0 С17 65,0 4,07 16,27 0,076 0,073 24,40 26,03 27,66 28,47 29,28 

133 10,0 С17 89,2 5,52 22,08 0,103 0,099 33,13 35,33 37,54 38,65 39,/5 

133 13,0 С17 145,6 8,87 35,47 0,166 0,160 53,21 56,76 60,31 62,08 63,85’ 

133 14,0 С17 161,9 9,81 39,22 0,183 0,176 58,83 62,75 66,68 68,64 70,60 

133 15.0 С17 180.5 10,87 43,50 0,203 0,196 65,25 69.60 73,95 76.12 78,29 

133 16.0 С17 198.5 11,90 47,58 0,222 0,214 71,38 76,13 80,89 83,27 85,65 
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252 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн  
голч 

 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан 

мм 

Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

мм2 

Хосолсон гагнуур 

Аргон нуман 
гагнуурын 

хайлсан 
металлын 

жин, 
кг •102 

Гар нуман 
гагнуурын 

хайлсан 
металлын 

жин, 
кг •10-2 

Вольфрам 
электродын 
зарцуулалт, 

кг •10-2 

Аргон хийн 
зарцуулалт 

м3 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 5.3), кг •102 

1 2 3 4 5 

133 17.0 С17 219.3 13.7 52.27 0,244 0,235 78,41 83,64 88,86 91,48 94,09 

159 7.0 С17 48.1 3,64 14г55 0,068 0,065 21,83 23.29 24,74 25,47 26,20 

159 9.0 С17 77.3 5,79 23,16 0,108 0,104 34,74 37,06 39,38 40,53 41,69 

159 10.0 С17 89.2 6,66 26,63 0,124 0,120 39,94 42.61 45,27 46,60 47,93 

159 12,0 С17 115,9 8,57 34,29 0,160 0,154 51,43 54,86 58,29 60,00 61,72 

159 15.0 С17 180.5 13,17 52.69 0,246 0,237 79,04 84,31 89,58 92,21 94,84 

159 16.0 С17 198.5 14,42 57.70 0,270 0,260 86,55 92.30 98,09 100.97 103,85 

163 18,0 С17 239.2 17,69 70,76 0,331 0,318 106,14 113,21 120,329 123,83 127,36 

163 22,0 С17 320,7 23,30 93,21 0,436 0,419 139,82 49,14 158,46 163.12 167,79 

163 25.0 С17 391.6 28.7 112,28 0,525 0,505 168,42 179,64 190,87 196.49 202,10 

194 11.0 С17 102,1 9,33 37,34 0,175 0,168 56,01 59,74 63,48 65,34 67,21 

194 15.0 С17 180,5 16,27 65,07 0,304 0,293 97,60 104,11 110,62 113.97 117,12 

194 18.0 С17 239.2 21,32 85.28 0,399 0,384 127,93 136,46 144,98 149,25 153,51 

194 20,0 С17 281.7 24,93 99,72 0,466 0,449 149,57 159,55 169,52 174.50 179,49 

194 22,0 С17 324,3 28,49 113,96 0,533 0,513 170,34 182,34 193,73 199,43 205,13 

194 25,0 С17 395,2 34,33 137,31 0,642 0,618 205,97 219,70 233,43 240,30 247,17 

219 6,0 С17 39,7 4,19 16,74 0,078 0,075 25,12 26,79 28,47 29,30 30,14 

219 8,0 С17 65,0 6,81 27,23 0,127 0,123 40,84 43,56 46,29 47,65 49,01 

219 9,0 С17 77,3 8,06 32,25 0,151 0,145 48,37 51,59 54,82 56,43 58,04 

219 10,0 С17 89,2 9,28 37,12 0,174 0,167 55,39 59,39 63,10 64,95 66,81 
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253 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн  
голч 

 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан 

мм 

Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

мм2 

Хосолсон гагнуур 

Аргон нуман 
гагнуурын 

хайлсан 
металлын 

жин, 
кг •102 

Гар нуман 
гагнуурын 

хайлсан 
металлын 

жин, 
кг •10-2 

Вольфрам 
электродын 
зарцуулалт, 

кг •10-2 

Аргон хийн 
зарцуулалт 

м3 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 5.3), кг •102 

1 2 3 4 5 

219 11,0 С17 102,1 ‘ 10,59 42,34 0,198 0,191 63,51 67,75 71,98 74,10 76,21 

219 16,0 С17 198,5 20,26 81,04 0,379 0,365 121,55 129,66 137,76 141,81 145,86 

219 18,0 С17 239,2 24,25 97,00 0,453 0,436 145,50 155,20і 164,90 169,75 174,60 

219 20,0 С17 281,7 28,38 113,51 0,531 0,511 170,27 181,62 192,98 198,65 204,33 

219 22,0 С17 324,3 32,46 129,85 0,607 0,584 194,77 207,75 220,74 227,23 233,72 

219 25,0 С17 395,2 39,17 156,67 0,732 0,705 235,01 250,68 266,34 274,18 282,01 

245 8,0 С17 65,0 7,63 30,54 0,143 0,137 45,81 48,86 51,92 53,44 54,97 

245 9,0 С17 77,3 9,05 36,18 0,169 0,163 54,27 57,89 61,51 63,32 65,13 

245 16,0 С17 198,5 22,79 91,15 0,426 0,410 136,72 145,84 154,95 159,51 164,07 

245 18,0 С17 239,2 27,30 109,18 0,510 0,491 163,77 174,69 185,61 191,07 196,53 

245 22,0 С17 320,7 36,19 144,74 0,677 0,651 217,12 231,59 246,06 253,30 260,54 

273 7,0 С17 48,1 6,33 25,30 0,118 0,114 37,96 40,49 43,02 44,28 45,55 

273 10,0 С17 89,2 11,64 46,56 0,218 0,210 69,83 74,49 79,15 81,47 83,80 

273 11,0 С17 102,1 13,29 53,14 0,248 0,239 79,71 85,03 90,34 93,00 95,66 

273 16,0 С17 198,5 25,51 102,04 0,477 0,459 153,06 163,26 173,47 178,57 183,67 

273 20,0 С17 281,7 35,83 143,32 0,670 0,645 214,98 229,31 243,64 250,81 257,98 

273 25,0 С17 395,2 49,62 198,49 0,928 0,893 297,73 317,58 337,43 347,35 357,28 

325 8,0 С17 65,0 10,18 40,73 0,190 0,183 61,10 65,17 69,25 71,28 73,32 

325 13,0 С17 145,6 22,56 90,25 0,422 0,406 135,38 144,41 153,43 157,95 162,46 

325 14,0 С17 161,9 25,03 100,11 0,468 0,451 150,17 160,18 170,19 175,20 180,21 

325 16,0 С17 198,5 30,57 122,27 0,572 0,550 183,40 195,63 207,85 213,97 220,08 
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254 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн  
голч 

 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан 

мм 

Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

мм2 

Хосолсон гагнуур 

Аргон нуман 
гагнуурын 

хайлсан 
металлын 

жин, 
кг •102 

Гар нуман 
гагнуурын 

хайлсан 
металлын 

жин, 
кг •10-2 

Вольфрам 
электродын 
зарцуулалт, 

кг •10-2 

Аргон хийн 
зарцуулалт 

м3 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 5.3), кг •102 

1 2 3 4 5 

325 18,0 С17 239,2 36,67 146,67 0,686 0,660 220,01 234,67 249,34 256,67 264,01 

325 24,0 С17 367,0 55,56 222,23 1,039 1,000 333,34 355,56 377,78 388,90 400,01 

325 25,0 С17 391,6 59,14 236,58 1,106 1,065 354,87 378,52 402,18 414,01 425,84 

377 10,0 С17 89,2 16,18 64,74 0,303 0,291 97,10 103,58 110,05 113,29 116,53 

377 16,0 С17 198,5 35,62 142,49 0,666 0,641 213,74 227,99 242,24 249,36 256,49 

426 9,0 С17 77,3 15,90 63,58 0,297 0,286 95,37 101,73 108,09 111,27 114,45 

426 11,0 С17 102,1 20,94 83,75 0,392 0,377 125,62 134,00 142,37 146,56 150,75 

426 16,0 С17 198,5 40,39 161,55 1 0,755 9,727 242,33 258,48 274,64 282,72 290,79 

426 18,0 С17 239,2 48,50 194,00 0,907 0,873 291,00 310,40 329,80 339,50 349,20 

426 20,0 С17 281,7 56,94 227,77 1,025 341,65 364,43 387,20 398,59 398,59 409,98 

426 22,0 С17 324,3 65,35 261,39 1,222 1,176 392,08 418,22 444,36 457,43 470,50 

426 25,0 С17 395,2 79,24 316,96 1,482 1,426 475,44 507,13 538,83 554,68 570,53 

465 19,0 С17 260,0 57,60 230,40 1,077 1,037 345,60 368,64 391,68 403,20 414,72 



 

255 
 

255 Гагнуурын материалын норм 

ТР-3 холболттой 108-630 мм-н голчтой шугам хоолойн нэг холболтонд зарцуулагдах бүрхүүлтэй электродын норм (а = 8 мм үед, Хүснэгт 8) 

ХҮСНЭГТ 12 

Хоолойн голч, 
мм 

Хоолойн ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан металлын жин, 
кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

108 20,0 2,4 0,56 0,84 0,90 0,95 0,98 1,01 

108 22,0 2,0 0,63 0,94 1,01 1,07 1,10 1,13 

133 16,0 1,8 0,55 0,82 0,88 0,93 0,96 0,98 

133 17,0 2,0 0,58 0,88 0,94 0,99 1,02 1,05 

159 

16,0 1,8 0,66 1,00 1,06 1,13 1,16 1,19 

18,0 2,1 0,76 1,14 1,22 1,29 1,33 1,37 

22,0 2,8 0,97 1,46 1,56 1,65 1,70 1,75 

28,0 3,9 1,32 1,99 2,12 2,25 2,32 2,38 

163 

18,0 2,1 0,78 1,17 1,25 1,33 1,37 1,41 

22,0 2,8 1,00 1,50 1,60 1,70 1,75 1,80 

25,0 3,3 1,19 1,78 1,90 2,02 2,07 2,13 

194 

18,0 2,1 0,94 1,41 1,51 1,60 1,65 1,70 

20,0 2,4 1,07 1,60 1,71 1,82 1,07 1,93 

22,0 2,8 1,21 1,81 1,93 2,05 2,11 2,18 

25,0 3,3 1,44 2,15 2,30 2,44 2,51 2,59 

30,0 4,2 1,00 2,71 2,89 3,07 3,16 3,25 

219 

16,0 1,8 0,93 1,40 1,49 1,58 1,63 1,68 

18,0 2,1 1,07 1,61 1,71 1,82 1,88 1,93 

20,0 2,4 1,22 1,83 1,95 2,07 2,13 2,19 



 

256 
 

256 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн голч, 
мм 

Хоолойн ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан металлын жин, 
кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

22,0 2,8 1,38 2,07 2,20 2,34 2,41 2,48 

25,0 3,3 1,64 2,46 2,62 2,79 2,87 2,95 

26,0 3,5 1,72 2,58 2,75 2,92 3,01 3,10 

2.8,0 3,9 1,89 2,84 3,03 3,22 3,31 3,40 

30,0 4,2 2,06 3,09 3,30 3,51 3,61 3,71 

34,0 5,1 2,44 3,65 3,90 4,14 4,26 4,38 

36,0 5,5 2,62 3,94 4,20 4,46 4,59 4,72 

50,0 9,1 4,12 6,18 6,59 7,01 7,21 7,42 

60,0 12,1 5,31 7,97 8,50 9,03 9,30 9,56 

 16,0 1,8 1,05 1,57 1,68 1,78 1,83 1,89 

 18,0 2,1 1,21 1,81 1,93 2,05 2,11 2,17 

245 22,0 2,8 1,55 2,33 2,48 2,64 2,72 2,79 

 30,0 4,2 2,33 3,50 3,73 3,97 4,08 4,20 

245 

32,0 4,6 2,54 3,81 4,07 4,32 4,45 4,57 

34,0 5,1 2,76 4,14 ‘4,41 4,69 4,83 4,96 

36,0 5,5 2,97 4,46 4,76 5,05 5,20 5,35 

40,0 6,4 3,44 5,16 5,50 5,84 6,02 6,19 

245 
45,0 7,7 4,05 6,07 6,48 6,88 7,08 7,29 

50,0 9,1 4,70 7,05 7,52 7,99 8,22 8,46 

 

16,0 1,8 1,17 1,76 1,88 1,99 2,05 2,11 

20,0 2,4 1,54 2,31 2,46 2,61 2,69 2,77 

25,0 3,3 2,08 3,11 3,32 3,53 3,63 3,74 



 

257 
 

257 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн голч, 
мм 

Хоолойн ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан металлын жин, 
кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

26,0 3,5 2,18 3,27 3,49 3,71 3,82 3,92 

30,0 4,2 2,62 3,93 4,20 4,46 4,59 4,72 

273 
32,0 4,6 2,86 4,29 4,58 4,06 5,00 5,15 

34,0 5,1 3,10 4,66 4,97 5,28 5,43 5,59 

 
36,0 5,5 3,35 5,03 5,36 5,70 5,86 6,03 

40,0 6,4 3,88 5,82 6,20 6,59 6,79 6,98 

 45,0 7,7 4,57 6,86 7,32 7,78 8,01 8,23 

 50,0 9,1 5,32 7,98 8,51 9,04 9,31 9,58 

 63,0 13,1 7,42 11,13 11,87 12,61 12,98 13,35 

 16,0 1,8 1,41 2,11 2,25 2,39 2,46 2,53 

 18,0 2,1 1,62 2,43 2,59 2,75 2,84 2,92 

 24,0 3,1 2,37 3,55 3,78 4,02 4,14 4,26 

 25,0 3,3 2,50 3,75 4,00 4,25 4,37 4,50 

 30,0 4,2 3,16 4,74 5,06 5,37 5,53 5,69 

325 32,0 4,6 3,45 5,18 5,52 5,87 6,04 6,21 

 36,0 5,5 4,05 6,07 6,48 6,88 7,09 7,29 

 40,0 6,4 4,70 7,04 7,51 7,98 8,22 8,45 

 

45,0 7,7 5,55 8,33 8,89 9”44 9,72 10,00 

50,0 9,1 6,47 9,71 10,36 11,01 11,33 11,65 

56,0 10,9 7,65 11,47 12,23 13,00 13,38 13,76 

60,0 12,1 8,46 12,69 13,53 14,38 14,80 15,22 

377 16.0 1,8 1,64 2,46 2,62 2,79 2,87 2,95 



 

258 
 

258 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн голч, 
мм 

Хоолойн ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан металлын жин, 
кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

30,0 4,2 3,70 5,55 5,92 6,29 6,48 6,66 

36,0 5,5 4,75 7,12 7,60 8,07 8,31 8,55 

45,0 7,7 6,53 9,80 10,45 11,10 11,43 11,76 

50,0 9,1 7,63 11,44 12,21 12,97 13,35 13,73 

60,0 12,1 10,00 15,00 16,00 17,00 17,50 18,00 

426 

16,0 1,8 1,86 2,79 2,97 3,16 3,25 3,34 

18,0 2,1 2,14 3,21 3,43 3,64 3,75 3,86 

20,0 2,4 2,44 3,67 3,91 4,15 4,28 4,40 

22,0 2,8 2,77 4,16 4,43 4,71 4,85 4,99 

25,0 3,3 3,32 4,97 5,31 5,64 5,80 5,97 

28,0 3,9 3,85 5,77 6,15 6,54 6,73 6,92 

36,0 5,5 5,41 8,11 8,65 9,19 9,47 9,74 

60,0 12,1 11,45 17,18 18,33 19,47 20,05 20,62 

465 
19,0 2,3 2,50 3,75 4,00 4,25 4,38 4,50 

60,0 12,1 12,61 18,92 20,18 21,44 22,07 22,70 

630 
 

630 

25,0 3,3 4,97 7,45 7,95 8,45 8,69 8,94 

30,0 4,2 6,32 9,48 10,12 10,75 11,07 11,38 

40,0 6,4 9,50 14,25 15,20 16,15 16,62 17,10 

 

ТР-3А холболттой 108-630 мм-н голчтой шугам хоолойн нэг холболтонд зарцуулагдах бүрхүүлтэй электродын (Gэ) норм (а = 8 мм үед, Хүснэгт 7) 



 

259 
 

259 Гагнуурын материалын норм 

ХҮСНЭГТ 13 

Хоолойн голч, 
мм 

Хоолойн ханын зузаан, 
мм 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан металлын 
жин, 

кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

108 
108 

20,0 2,0 0,46 0,70 0,74 0,79 0,81 0,83 

22,0 2,2 0,51 0,77 0,82 0,87 0,90 0,92 

133 
133 

16,0 1,6 0,47 0,70 0,75 0,80 0,82 0,84 

17,0 1,7 0,50 0,74 0,79 0,84 0,87 0,89 

 16,0 1,6 0,57 0,85 0,91 0,97 1,00 1,02 

 18,0 1,8 0,64 0,96 1,02 1,09 1,12 1,15 

159 22,0 2,2 0,79 1,19 1,27 1,35 1,39 1,42 

 28,0 3,0 1,03 1,55 1,65 1,76 1,81 1,86 

 18,0 1,8 0,66 0,99 1,05 1,12 1,15 1,18 

163 22,0 2,2 0,81 1,22 1,30 1,38 1,42 1,46 

 25,0 2,6 0,95 1,42 1,51 1,61 1,66 1,70 

 18,0 1,8 0,79 1,19 1,27 1,35 1,39 1,43 

 20,0 2,0 0,88 1,33 1,42 1,50 1,55 1,59 

194 22,0 2,2 0,98 1,48 1,57 1,67 1,72 1,77 

 
25,0 2,6 1,15 1,72 1,83 1,95 2,01 2,06 

30,0 3,3 1,39 2,08 2,22 2,36 2,43 2,50 

219 

16,0 1.6 0,80 1,20 1,28 1,36 1,40 1,44 

18,0 1,8 0,90 1,35 1,44 1,53 1,58 1,62 

20,0 2,0 1,01 1,51 1,61 1,71 1,76 1,81 

22,0 2,2 1,12 1,68 1,79 1,91 1,96 2,02 



 

260 
 

260 Гагнуурын материалын норм 

25,0 2,6 1,31 1,96 2,09 2,22 2,29 2,35 

26,0 2,8 1,36 2,04 2,18 2,31 2,38 2,45 

28,0 3,0 1,48 2,21 2,36 2,51 2,58 2,66 

30,0 3,3 1,59 2,38 2,54 2,70 2,78 2,96 

34,0 3,8 1,83 2,74 2,92 3,11 3,20 3,29 

36,0 4,1 1,94 2,92 3,11 3,31 3,40 3,50 

50,0 6,3 2,85 4,28 4,57 4,85 4,99 5,14 

60,0 8,1 3,54 5,31 5,66 6,02 6,20 5,37 

 
 
 

245 
 
 
 
 

245 

16,0 1,6 0,90 1,35 1,44 1,53 1,57 1,62 

18,0 1,8 1,01 1,52 1,62 1,72 1,78 1,83 

22,0 2,2 1,26 1,89 2,02 2,15 2,21 2,27 

30,0 3,3 1.79 2,69 2,87 3,05 3,14 3,23 

32,0 3,5 1,93 2,90 3,09 3,28 3,38 3,47 

34,0 3,8 2,07 3,10 3,31 3,52 3,62 3,72 

36,0 4,1 2,20 3,31 3,53 3,75 3,86 3,97 

40,0 4,7 2,49 3,74 3,99 4,24 4,36 4,49 

45,0 5,4 2,86 4,30 4,58 4,87 5,01 5,16 

50,0 6,3 3,25 4,88 5,21 5,53 5,69 5,86 

273 

16,0 1,6 1,01 1,51 1,61 1,71 1,76 1,81 

20,0 2,0 1,27 1,91 2,03 2,16 2,22 2,29 

25,0 2,6 1,66 2,49 2,65 2,82 2,90 2,98 

26,0 2,8 1,73 2,59 2,76 2,93 3,02 3,11 

30,0 3,3 2,02 3,03 3,23 3,43 3,53 3,63 

32,0 3,5 2,17 3,26 3,48 3,69 3,80 3,91 

34,0 3,8 2,33 3,49 3,73 3,96 4,08 4,19 

36,0 4,1 2,48 3,72 3,97 4,22 4,35 4,47 

40,0 4,7 2,81 4,22 4,50 4,78 4,92 5,06 



 

261 
 

261 Гагнуурын материалын норм 

45,0 5,4 3,24 4,86 5,18 5,50 5,66 5,83 

50,0 6,3 3,68 5,53 5,90 6,26 6,45 6,63 

63,0 8,7 4,89 7,34 7,83 8,32 8,57 8,81 

325 

16,0 1,6 1,20 1,81 1,93 2,05 2,11 2,17 

18,0 1,8 1,36 2,04 2,18 2,32 2,39 2,45 

24,0 2,5 1,90 2,85 3,04 3,23 3,33 3,42 

25,0 2,6 1,99 2,99 3,19 3,39 3,49 3,59 

30,0 3,3 2,43 3,65 3,89 4,14 4,26 4,38 

32,0 3,5 2,62 3,93 4,19 4,46 4,59 4,72 

325 

36,0 4,1 3,00 4,50 4,80 5,10 5,25 5,40 

40,0 4,7 3,41 5,11 5,45 5,79 5,96 6,13 

45,0 5,4 3,93 5,89 6,29 6,68 6,88 7,07 

50,0 6,3 4,48 6,73 7,17 7,62 7,85 8,07 

56,0 7,3 5,17 7,76 8,27 8,79 9,05 9,31 

60,0 8,1 5,64 8,46 9,02 9,58 9,86 10,15 

377 

16,0 1,6 1,40 2,11 2,25 2,39 2,46 2,53 

30,0 3,3 2,85 4,27 4,56 4,84 4,98 5,12 

36,0 4,1 3,52 5,28 5,63 5,98 6,16 6,34 

45,0 5,4 4,62 6,93 7,40 7,86 8,09 8,32 

50,0 6,3 5,28 7,92 8,45 8,98 9,25 9,51 

60,0 8,1 6,67 10,00 10,66 1133 11,66 12,00 

 
 
 

426 
 
 
 

16,0 1,6 1,59 2,39 2,55 2,71 2,79 2,87 

18,0 1,8 1,80 2,70 2,88 3,06 3,15 3,24 

20,0 2,0 2,02 3,03 3,23 3,43 3,54 3,64 

22,0 2,2 2,26 3,38 3,61 3,84 3,95 4,06 

25,0 2,6 2,65 3,97 4,23 4,50 4,63 4,76 

28,0 3,0 3,00 4,50 4,80 5,10 5,25 5,40 



 

262 
 

262 Гагнуурын материалын норм 

 
426 

36,0 4,1 4,01 6,01 6,41 6,81 7,02 7,22 

60,0 8,1 7,63 11,45 12,22 12,98 13,36 13,744 

465 
19,0 1,9 2,08 3,13 3,33 3,54 3,65 3,75 

60,0 8,1 8,41 12,61 13,45 1429 14,71 15,13 

630 

25,0 2,6 3,96 5,95 634 6,74 6,94 7,14 

30,0 3,3 4,86 730 7,78 827 8,51 8,76 

40,0 4,7 6,89 10,33 11,02 11,71 12,06 12,40 

 
ТР-3Г холболттой 108-630 мм-н голчтой шугам хоолойн нэг холболтонд зарцуулагдах бүрхүүлтэй электродын (Gэ) норм (а = 8 мм үед,  

Хүснэгт 7) 

Хүснэгт 14 

Хоолойн 
голч, 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан 
металлын 

жин, 
кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

108 
20,0 3,4 0,79 1,18 1,26 1,34 1,38 1,42 

22,0 4,0 0,90 1,35 1,45 1,54 1,58 1,63 

133 
16,0 2,4 0,73 1,09 1,17 1,24 1,27 1,31 

17,0 2,7 0,79 1,19 1,27 1,35 1,39 1,43 

159 

16,0 2,4 0,88 1,32 1,41 1,50 1,55 1,59 

18,0 2,9 1,04 1,57 1,67 1,78 1,83 1,88 

22,0 4,0 1,40 2,10 2,23 2,37 2,44 2,51 

28,0 5,8 2,00 3,00 3,20 3,40 3,51 3,61 

163 
18,0 2,9 1,07 1,61 1,72 1,82 1,88 1,93 

22,0 4,0 1,44 2,15 2,30 2,44 2,51 2,58 



 

263 
 

263 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн 
голч, 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан 
металлын 

жин, 
кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

25,0 4,9 1,74 2,61 2,78 2,96 3,04 3,13 

194 

18,0 2,9 1,29 1,94 2,07 2,20 2,26 2,33 

20,0 3,4 1,50 2,25 2,40 2,55 2,63 2,70 

22,0 4,0 1,74 2,60 2,78 2,95 3,04 3,12 

25,0 4,9 2,11 3,16 3,37 3,58 3,69 3,79 

30,0 6,5 2,77 4,16 4,44 4,71 4,85 4,99 

 
 
 
 
 
 
 

219 
 
 
 
 
 
 

219 

16,0 2,4 1,24 1,86 1,98 2,11 2,17 2,23 

18,0 2,9 1,47 2,21 2,35 2,50 2,57 2,65 

20,0 3,4 1,71 2,57 2,74 2,91 2,99 3,08 

22,0 4,0 1,98 2,97 3,16 3,36 3,46 3,56 

25,0 4,9 2,41 3,61 3,85 4,09 4,21 4,33 

26,0 5,2 2,56 3,83 4,09 4,34 4,47 4,60 

28,0 5,8 2,86 4,29 4,57 4,86 5,00 5,15 

30,0 6,5 3,17 4,76 5,07 5,39 5,55 5,71 

34,0 8,0 3,84 5,75 6,14 6,52 6,71 6,90 

36,0 8,8 4,18 6,27 6,69 7,11 7,32 7,53 

50,0 15,3 6,98 10,47 11,16 11,86 12,21 12,56 

60,0 21,1 9,27 13,90 14,83 15,76 16,22 16,68 

245 
 

16,0 2,4 1,40 2,09 2,23 2,37 2,44 2,51 

18,0 2,9 1,66 2,48 2,65 2,81 2,90 2,98 



 

264 
 

264 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн 
голч, 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан 
металлын 

жин, 
кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

22,0 4,0 2,23 3,34 3,57 3,79 3,90 4,01 

30,0 6,5 3,59 5,38 5,74 6,10 6,27 6,45 

32,0 7,2 3,96 5,94 6,33 6,73 6,92 7,12 

34,0 8,0 4,34 6,52 6,95 7,38 7,60 7,82 

36,0 8,8 4,74 7,11 7,58 8,06 8,29 8,53 

40,0 10,5 5,59 8,39 8,95 9,51 9,79 10,07 

45,0 12,8 6,74 10,10 10,78 11,45 11,79 12,12 

50,0 15,3 7,95 11,93 12,73 13,52 13,92 14,32 

273 

16,0 2,4 1,56 2,34 2,50 2,66 2,73 2,81 

20,0 3,4 2,16 3,24 3,46 3,67 3,78 3,89 

25,0 4,9 3,05 4,57 4,88 5,18 5,33 5,48 

26,0 5,2 3,24 4,86 5,18 5,51 5,67 5,83 

30,0 6,5 4,03 6,05 6,45 6,85 7,06 7,26 

32,0 7,2 4,45 6,68 7,12 7,57 7,79 8,01 

34,0 8,0 4,89 7,34 7,82 8,31 8,56 8,80 

36,0 8,8 5,34 8,01 8,54 9,08 9,34 9,61 

40,0 10,5 6,31 9,46 10,10 10,73 11,04 11,36 

45,0 12,8 7,61 11,42 12,18 12,94 13,32 13,70 

50,0 15,3 9,01 13,51 14,41 15,31 15,76 16,21 

63 23,1 13,05 19,57 20,88 22,18 22,83 23,49 



 

265 
 

265 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн 
голч, 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан 
металлын 

жин, 
кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

325 

16,0 2,4 1,87 2,81 2,99 3,18 3,28 3,37 

18,0 2,9 2,22 3,34 3,56 3,78 3,89 4,00 

24,0 4,5 3,44 5,16 5,50 5,85 6,02 6,19 

25,0 4,9 3,67 5,50 5,86 6,23 6,41 6,60 

30,0 6,5 4,86 7,29 7,78 8,26 8,51 8,75 

32,0 7,2 5,37 8,06 8,60 9,13 9,40 9,67 

36,0 8,8 6,45 9,68 10,33 10,97 11,29 11,62 

40,0 10,5 7,64 11,46 12,23 12,99 13,37 13,75 

45,0 12,8 9,24 13,86 14,79 15,71 16,17 16,64 

50,0 15,5 10,96 16,44 17,54 18,63 19,18 19,73 

56,0 18,7 13,18 19,78 21,09 22,41 23,07 23,73 

60,0 21,1 14,76 22,14 23,61 25,09 25,83 26,57 

 
 

377 
 
 

377 
 

16,0 2,4 2,18 3,27 3,49 3,71 3,82 3,93 

30,0 6,5 5,69 8,53 9,10 9,67 9,96 10,24 

36,0 8,8 7,57 11,35 12,11 12,87 13,25 13,62 

45,0 12,8 10,87 16,31 17,39 18,48 19,02 19,57 

50,0 15,3 12,92 19,37 20,67 21,96 22,60 23,25 

60,0 21,1 17,45 26,18 27,92 29,67 30,54 31,41 

426 
16,0 2,4 2,47 3,71 3,96 4,20 4,33 4,45 

18,0 2,9 2,94 4,41 4,71 5,00 5,15 5,29 



 

266 
 

266 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн 
голч, 
мм 

Хоолойн 
ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан 
металлын 

жин, 
кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

20,0 3,4 3,43 5,15 5,49 5,83 6,01 6,18 

22,0 4,0 3,98 6,97 6,37 6,77 6,97 7,16 

25,0 4,9 4,87 7,30 7,79 8,27 8,52 8,76 

28,0 5,8 5,81 8,72 9,30 9,88 10,17 10,46 

36,0 8,8 8,62 12,93 13,79 14,65 15,08 15,52 

60,0 21,1 19,99 29,98 31,98 33,98 34,98 35,98 

465 
19,0 3,1 3,48 5,22 5,57 5,92 6,09 6,27 

60,0 21,1 22,01 33,01 35,21 37,41 38,51 39,62 

630 

25,0 4,9 7,29 10,94 11,67 12,39 12,76 13,12 

30,0 6,5 9,72 14,58 15,55 16,53 17,01 17,50 

40,0 10,5 15,45 23,18 24,73 26,27 27,04 27,82 

 

ТР-6 холболттой 159-630 мм-н голчтой шугам хоолойн нэг холболтонд зарцуулагдах бүрхүүлтэй электродын (Gэ) тооцоолсон норм (а = 8 мм үед, Хүснэгт 7) 
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267 Гагнуурын материалын норм 

ХҮСНЭГТ 15 

Хоолойн голч, 
мм 

Хоолойн ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан металлын 
жин, 

кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

 18,0 2,2 0,78 1,18 1,25 1,33 1,37 1,41 

159 22,0 3,3 1,15 1,73 1,84 1,96 2,01 2,07 

 28,0 5,4 1,84 2,76 2,95 3,13 3,22 3,31 

 18,0 2,2 0,81 1,21 1,29 1,37 1,41 1,45 

163 22,0 3,3 1,18 1,77 1,89 2,01 2,07 2,13 

 25,0 4,2 1,52 2,28 2,43 2,58 2,65 2,73 

 18,0 2,2 0,97 1,46 1,55 1,65 1,70 1,75 

 20,0 2,7 1,18 1,78 1,90 2,01 2,07 2,13 

194 22,0 3,3 1,43 2,14 2,29 2,43 2,50 2,57 

 25,0 4,2 1,84 2,76 2,94 3,13 3,22 3,31 

 30,0 6,2 2,64 3,96 4,22 4,48 4,62 4,75 

 16,0 1,7 0,88 1,32 1,41 1,50 1,54 1,59 

 18,0 2,2 1,10 1,66 1,77 1,88 1,93 1,99 

 20,0 2,7 1,35 2,02 2,16 2,29 2,36 2,43 

 22,0 3,3 1,63 2,44 2,61 2,77 2,85 2,93 

 25,0 4,2 2,10 3,15 3,36 3,57 3,67 3,78 

219 
26,0 4,6 2,27 3,40 3,62 3,85 3,96 4,08 

28,0 5,4 2,63 3,94 4,20 4,47 4,60 4,73 

 30,0 6,2 3,02 4,52 4,83 5,13 5,28 5,43 

219 

34,0 8,0 3,86 5,78 6,17 6,55 6,75 6,94 

36,0 9,0 4,32 6,48 6,91 7,34 7,56 7,77 

50,0 18,0 8,16 12,25 13,06 13,88 14,29 14,70 



 

268 
 

268 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн голч, 
мм 

Хоолойн ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан металлын 
жин, 

кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

 60,0 26,2 11,50 17,24 18,39 19,54 20,12 20,69 

 16,0 1.7 0,99 1,49 1,59 1,69 1,74 1,79 

 18,0 2,2 1,24 1,86 1,99 2,11 2,18 2,24 

 22,0 3,3 1,84 2,75 2,94 3,12 3,21 3,30 

245 
30,0 6,2 3,41 5,12 5,46 5,80 5,97 6,14 

32,0 7,1 3,87 5,81 6,20 6,59 6,78 6,97 

 

34,0 8,0 4,37 6,55 6,99 7,42 7,64 7,86 

36,0 9,0 4,89 7,34 7,83 8,32 8,57 8,81 

40,0 11,3 6,03 9,04 9,64 10,25 10,55 10,85 

45,0 14,4 7,59 11,38 12,14 12,90 13,28 13,66 

50,0 18,0 9,31 13,96 14,89 15,82 16,29 16,75 

 16,0 1.7 1,11 1,67 1,78 1,89 1,94 2,00 

 20,0 2,7 1,70 2,55 2,72 2,89 2,98 3,06 

 25,0 4,2 2,66 3,99 4,25 4,52 4,65 4,78 

 26,0 4,6 2,87 4,31 4,59 4,88 5,03 5,17 

 30,0 6,2 3,83 5,75 6,14 6,52 6,71 6,90 

273 
32,0 7,1 4,36 6,54 6,97 7,41 7,63 7,85 

34,0 8,0 4,92 7,37 7,87 8,36 8,60 8,85 

 36,0 9,0 5,52 8,27 8,82 9,38 9,65 9,93 

 40,0 11,3 6,80 10,20 10,88 11,56 11,90 12,24 

 45,0 14,4 8,58 12,87 13,72 14,58 15,01 15,44 

 50,0 18,0 10,54 15,81 16,86 17,92 18,44 18,97 
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269 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн голч, 
мм 

Хоолойн ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан металлын 
жин, 

кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

 63,0 29,0 16,41 24,62 26,26 27,90 28,72 29,54 

 16,0 1,7 1,33 2,00 2,13 2,26 2,33 2,40 

 18,0 2,2 1,67 2,50 2,67 2,84 2,92 3,01 

 24,0 3,9 2,95 4,42 4,72 5,01 5,16 5,31 

 25,0 4,2 3,20 4,79 5,11 5,43 5,59 5,75 

 30,0 6,2 4,62 6,93 7,40 7,86 8,09 8,32 

325 
32,0 7,1 5,26 7,89 8,41 8,94 9,20 9,47 

36,0 9,0 6,67 10,00 10,67 11,33 11,67 12,00 

 40,0 11,3 8,24 12,35 13,18 14,00 14,41 14,82 

 45,0 14,4 10,41 15,62 16,66 17,70 18,22 18,74 

 50,0 18,0 12,83 19,24 20,52 21,80 22,44 23,09 

 56,0 22,7 16,01 24,02 25,62 27,22 28,02 28,82 

 60,0 26,2 18,30 27,45 29,28 31,11 32,03 32,94 

 16,0 1,7 1,55 2,33 2,48 2,64 2,71 2,79 

 30,0 6,2 5,41 8,12 8,66 9,20 9,47 9,74 

377 
36,0 9,0 7,82 11,73 12,51 13,29 13,68 14,07 

45,0 14,4 12,25 18,37 19,60 20,82 21,44 22,05 

377 
50,0 18,0 15,11 22,67 24,18 25,69 26,45 27,20 

60,0 26,2 21,64 32,46 34,63 36,79 37,87 38,96 

 
426 

 

16,0 1,7 1,76 2,64 2,81 2,99 3,08 3,17 

18,0 2,2 2,21 3,31 3,53 3,75 3,87 3,98 

20,0 2,7 2,71 4,06 4,33 4,60 4,73 4,87 
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270 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн голч, 
мм 

Хоолойн ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан металлын 
жин, 

кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

 
 

22,0 3,3 3,28 4,92 5,25 5,57 5,74 5,90 

25,0 4,2 4,24 6,37 6,79 7,21 7,43 7,64 

28,0 5,4 5,34 8,01 8,55 9,08 9,35 9,62 

36,0 9,0 8,90 13,36 14,25 15,14 15,58 16,03 

60,0 26,2 24,79 37,18 39,66 42,14 43,38 44,62 

465 
19,0 2,4 2,68 4,02 4,29 4,56 4,69 4,82 

60,0 26,2 27,29 40,94 43,67 46,40 47,76 49,13 

630 

25,0 4,2 6,36 9,54 10,17 10,81 11,13 11,45 

30,0 6,2 9,25 13,87 14,79 15,72 16,18 16,64 

40,0 11,3 16,66 24,98 26,65 28,31 29,15 29,98 

 

ТР-7 холболтой 108-630 мм-н голчтой шугам хоолойн нэг холболтонд зарцуулагдах бүрхүүлтэй электродын (Gэ) тооцоолсон норм (а = 2 мм үед, Хүснэгт 8) 

ХҮСНЭГТ16 

Хоолойн голч, 
мм 

Хоолойн ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан металлын 
жин, 

кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

108 
20,0 3,6 0,83 1,24 1,32 1,40 1,45 1,49 

22,0 4,2 0,96 1,44 1,54 1,63 1,68 1,73 

133 
16,0 2,5 0,74 1,11 1,18 1,26 1,30 1,33 

17,0 2,7 0,81 1,21 1,29 1,38 1,42 1,46 
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271 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн голч, 
мм 

Хоолойн ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан металлын 
жин, 

кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

159 

16,0 2,5 0,90 1,35 1,44 1,53 1,57 1,62 

18,0 3,0 1,08 1,62 1,72 1,83 1,89 1,94 

22,0 4,2 1,48 2,23 2,38 2,52 2,60 2,67 

28,0 6,4 2,21 3,31 3,53 3,75 3,86 3,97 

163 

18,0 3,0 1,11 1,66 1,77 1,88 1,94 1,99 

22,0 4,2 1,53 2,29 2,44 2,59 2,67 2,75 

25,0 5,3 1,89 2,83 3,02 3,21 3,30 3,40 

194 

18,0 3,0 1,33 2,00 2,13 2,27 2,33 2,40 

20,0 3,6 1,58 2,36 2,52 2,68 2,76 2,84 

22,0 4,2 1,84 2,77 2,95 3,14 3,23 3,32 

25,0 5,3 2,29 3,43 3,66 3,89 4,00 4,12 

30,0 7,2 3,09 4,63 4,94 5,24 5,40 5,55 

 
219 

 
 
 
 
 

219 
 
 
 
 

16,0 2,5 1,26 1,89 2,02 2,14 2,21 2,27 

18,0 3,0 1,52 2,28 2,43 2,58 2,65 2,73 

20,0 3,6 1,79 2,69 2,87 3,05 3,14 3,23 

22,0 4,2 2,10 3,15 3,36 3,57 3,68 3,78 

25,0 5,3 2,61 3,91 4,18 4,44 4,57 4,70 

26,0 5,6 2,79 4,18 4,46 4,74 4,88 5,01 

28,0 6,4 3,15 4,73 5,04 5,36 5,52 5,67 

30,0 7,2 3,53 5,29 5,65 6,00 6,17 6,35 

34,0 9,0 4,33 6,49 6,92 7,35 7,57 7,79 

36,0 10,0 4,76 7,13 7,61 8,09 8,32 8,56 



 

272 
 

272 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн голч, 
мм 

Хоолойн ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан металлын 
жин, 

кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

 
 

50,0 18,1 8,22 12,33 13,15 13,97 14,38 14,80 

60,0 25,3 11,09 16,63 17,74 18,85 19,40 19,96 

245 

16,0 2,5 1,42 2,13 2,27 2,41 2,48 2,55 

18,0 3,0 1,71 2,56 2,73 2,90 2,99 3,07 

22,0 4,2 2,37 3,55 3,79 4,03 4,15 4,26 

30,0 7,2 3,99 5,98 6,38 6,78 6,98 7,18 

32,0 8,1 4,43 6,64 7,09 7,53 7,75 7,97 

34,0 9,0 4,90 7,35 7,84 8,33 8,57 8,82 

36,0 10,0 5,39 8,09 8,62 9,16 9,43 9,70 

 40,0 12,0 6,43 9,65 10,29 10,93 11,26 11,58 

 45,0 14,9 7,83 11,74 12,52 13,30 13,69 14,09 

 50,0 18,1 9,37 14,06 14,99 15,93 16,40 16,87 

 16,0 2,5 1,59 2,38 2,54 2,70 2,78 2,86 

 20,0 3,6 2,27 3,40 3,62 3,85 3,96 4,08 

 25,0 5,3 3,31 4,96 5,29 5,62 5,79 5,95 

 26,0 5,6 3,53 5,30 5,65 6,00 6,18 6,36 

 30,0 7,2 4,49 6,73 7,18 7,63 7,85 8,07 

 32,0 8,1 4,98 7,47 7,97 8,47 8,72 8,97 

273 34,0 9,0 5,52 8,27 8,83 9,38 9,65 9,93 

 36,0 10,0 6,07 9,11 9,72 10,32 10,63 10,93 

 40,0 12,0 7,26 10,88 11,61 12,34 12,70 13,06 

 45,0 14,9 8,84 13,27 14,15 15,04 15,48 15,92 



 

273 
 

273 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн голч, 
мм 

Хоолойн ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан металлын 
жин, 

кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

50,0 18,1 10,61 15,92 16,98 18,04 18,57 19,10 

63,0 27,7 15,67 23,50 25,07 26,64 27,42 28,20 

 16,0 2,5 1,90 2,85 3,04 3,23 3,33 3,42 

 18,0 3,0 2,29 3,44 3,67 3,90 4,01 4,13 

 24,0 4,9 3,70 5,55 5,92 6,29 6,47 6,66 

 25,0 5,3 3,98 5,97 6,36 6,76 6,96 7,16 

 30,0 7,2 5,41 8,11 8,65 9,19 9,46 9,73 

325 32,0 8,1 6,01 9,02 9,62 10,22 10,52 10,82 

 36,0 10,0 7,34 11,01 11,75 12,48 12,85 13,21 

 40,0 12,0 8,79 13,18 14,06 14,94 15,38 15,82 

 45,0 14,9 10,74 16,11 17,18 18,25 18,79 19,33 

 50,0 18,1 12,91 19,37 20,66 21,95 22,60 23,24 

 56,0 22,3 15,68 23,53 25,10 26,66 27,45 28,23 

 60,0 25,3 17,65 26,48 28,25 30,01 30,89 31,78 

 
377 

 
 

16,0 2,5 2,22 3,33 3,55 3,77 3,88 3,99 

30,0 7,2 6,33 9,50 10,13 10,76 11,08 11,39 

36,0 10,0 8,61 12,91 13,78 14,64 15,07 15,50 

45,0 14,9 12,63 18,93 20,21 21,47 22,10 22,73 

50,0 18,1 15,21 22,82 24,34 25,86 26,63 27,39 

60,0 25,3 20,87 31,31 33,40 35,49 36,53 37,57 

426 
16,0 2,5 2,51 3,77 4,02 4,27 4,40 4,52 

18,0 3,0 3,03 4,55 4,05 5,16 5,31 5,46 
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274 Гагнуурын материалын норм 

Хоолойн голч, 
мм 

Хоолойн ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн огтлолын 
талбай, 

см2 

Хайлсан металлын 
жин, 

кг 

Хайлалтын коэффициентоос 
хамаарсан бүрхүүлтэй электродны 

зарцуулалтын норм 
(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

20,0 3,6 3,60 5,40 5,76 6,12 6,30 6,48 

22,0 4,2 4,23 6,35 6,77 7,19 7,40 7,62 

25,0 5,3 5,20 7,92 8,45 8,98 9,24 9,50 

28,0 6,4 6,41 9,61 10,26 10,90 11,22 11,54 

36,0 10,0 9,00 14,71 15,69 16,67 17,16 17,65 

60,0 25,3 23,91 35,86 38,26 40,65 41,84 43,04 

465 
19,0 3,3 3,61 5,42 5,70 6,14 6,32 6,50 

60,0 25,3 26,33 39,49 42,12 44,75 46,07 47,39 

630 

25,0 5,3 7,91 11,07 12,66 13,45 13,85 14,24 

30,0 7,2 10,02 16,22 17,31 18,39 18,93 19,47 

40,0 12,0 17,77 26,66 28,44 30,21 31,10 31,99 

 
Гэмтэл устгаж, дүүргэж гагнах бүрхүүлтэй электродын норм 

Хүснэгт 17 

Ухалтын гүн, 
мм 

Электродын марк 

Ухалтын талбайд харьцуулсан электродын зарцуулалт 
дм2, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
ЦТ-36 
ЦТ-28 

0,13 
0,14 

0,25 
0,27 

0,38 
0,41 

0,50 
0,55 

0,63 
0,69 

0,75 
0,82 

0,88 
0,96 

1,01 
1,10 

1,13 
1,24 



 

275 
 

275 Гагнуурын материалын норм 

2 
ЦТ-36 
ЦТ-28 

0,25 
0,27 

0,50 
0,54 

0,76 
0,82 

1,00 
1,10 

1,26 
1,38 

1,50 
1,64 

1,76 
1,92 

2,02 
2,20 

2,26 
2,48 

3 
ЦТ-36 
ЦТ-28 

0,39 
0,42 

0,75 
0,81 

1,14 
1,23 

1,50 
1,65 

1,89 
2,07 

2,25 
2,46 

2,64 
2,88 

3,03 
3,30 

3,39 
3,72 

4 
ЦТ-36 
ЦТ-28 

0,52 
0,56 

1,00 
1,08 

1,52 
1,64 

2,00 
2,20 

2,52 
2,76 

3,00 
3,28 

3,52 
3,84 

4,04 
4,40 

4,52 
4,96 

5 
ЦТ-36 
ЦТ-28 

0,65 
0,70 

1,25 
1,35 

1,90 
2,05 

2,25 
2,75 

3,15 
3,45 

3,75 
4,10 

4,40 
4,80 

5,05 
5,50 

5,65 
6,20 

6 
ЦТ-36 
ЦТ-28 

0,78 
0,84 

1,50 
1,62 

2,28 
2,46 

3,00 
3,30 

3,78 
4,14 

4,50 
4,92 

5,28 
5,76 

6,06 
6,60 

6,78 
7,44 

7 
ЦТ-36 
ЦТ-28 

0,91 
0,98 

1,75 
1,89 

2,66 
2,87 

3,50 
3,85 

4,41 
4,83 

5,25 
5,74 

6,16 
6,72 

7,07 
7,70 

7,91 
8,68 

8 
ЦТ-36 
ЦТ-28 

1,04 
1,12 

2,00 
2,16 

3,04 
3,28 

2,40 
2,64 

5,04 
5,52 

6,00 
6,56 

7,04 
7,68 

8,08 
8,80 

9,04 
9,92 

9 
ЦТ-36 
ЦТ-28 

1,17 
1,26 

2,25 
2,43 

3,42 
3,69 

4,50 
4,95 

5,67 
6,21 

6,75 
7,38 

7,92 
8,64 

9,09 
9,90 

10,17 
11,16 

 
 

 
 



 

276 
 

276 Гагнуурын материалын норм 

 

 

 

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН 1М УРТТАЙ ЭД АНГИЙГ ГАГНАХАД ЗАРЦУУЛАГДАХ БҮРХҮҮЛТЭЙ ЭЛЕКТРОДЫН НОРМ 

Хүснэгт18 

Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Металлын 
ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

мм2 

1 м-ийн урттай 
оёдолын 
хайлсан 

металлын 
жин, 

кг 

Гар нуман гагнуур 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 1м 
урттай эд ангийн гагнуурын оёдолд 

зарцуулагдах  бүрхүүлтэй электродын 
норм 

(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

С2 2,0 8,9 0,07 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 

С2 3,5 17,0 0,13 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 

С5 4,0 21,2 0,17 0,25 0,26 0,28 0,29 0,30 

С10 8,0 53,0 0,41 0,62 0,66 0,70 0,72 0,74 

С10 9,0 64,6 0,50 0,76 0,81 0,86 0,88 0,91 

С10 10,0 76,1 0,59 0,89 0,95 1,01 1,04 1,07 

С10 12,0 99,7 0,78 1,17 1,24 1,32 1,36 1,40 

С10 13,0 113,6 0,89 1,33 1,42 1,51 1,55 1,59 

С10 14,0 135,8 1,06 1,59 1,69 1,80 1,85 1,91 

С10 16,0 170,8 1,33 2,00 2,13 2,26 2,33 2,40 

С10 17,0 188,5 1,47 2,21 2,35 2,50 2,57 2,65 

С10 18,0 207,0 1,61 2,42 2,58 2,74 2,83 2,91 

С10 20,0 244,0 1,90 2,85 3,05 3,24 3,33 3,43 

С10 22,0 294,4 2,30 3,44 3,67 3,90 4,02 4,13 

С10 24,0 338,4 2,64 3,96 4,22 4,49 4,62 4,75 
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Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Металлын 
ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

мм2 

1 м-ийн урттай 
оёдолын 
хайлсан 

металлын 
жин, 

кг 

Гар нуман гагнуур 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 1м 
урттай эд ангийн гагнуурын оёдолд 

зарцуулагдах  бүрхүүлтэй электродын 
норм 

(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

С10 26,0 385,6 3,01 4,51 4,81 5,11 5,26 5,41 

С10 28,0 436,0 3,40 5,10 5,44 5,78 5,95 6,12 

С10 30,0 488,1 3,81 5,71 6,09 6,47 6,66 6,85 

С25 8,0 37,9 0,30 0,44 0,47 0,50 0,52 0,53 

С25 9,0 42,8 0,33 0,50 0,53 0,57 0,58 0,60 

С25 10,0 48,1 0,38 0,56 0,60 0,64 0,66 0,68 

С25 12,0 67,6 0,53 0,79 0,84 0,90 0,92 0,95 

С25 13,0 74,0 0,58 0,87 0,92 0,98 1,01 1,04 

С25 14,0 82,5 0,64 0,97 1,03 1,09 1,13 1,16 

С25 16,0 108,2 0,84 1,27 1,35 1,43 1,48 1,52 

С25 17,0 127,3 0,99 1,49 1,59 1,69 1,74 1,79 

С25 18,0 138,3 1,08 1,62 1,73 1,83 1,89 1,94 

С25 20,0 159,2 1,24 1,86 1,99 2,11 2,17 2,24 

С25 22,0 181,6 1,42 2,12 2,27 2,41 2,48 2,55 

С25 24,0 216,9 1,69 2,54 2,71 2,88 2,96 3,04 

С25 26,0 242,8 1,89 2,84 3,03 3,22 3,31 3,41 

С25 28,0 270,3 2,11 3,16 3,37 3,58 3,69 3,79 

С25 30,0 299,2 2,33 3,50 3,73 3,97 4,08 4,20 

С17 12,0 80,5 0,63 0,94 1,01 1,07 1,10 1,13 

С17 14,0 109,5 0,85 1,28 1,37 1,45 1,50 1,54 

С17 16,0 139,3 1,09 1,63 7,74 1,85 1,90 1,96 
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Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Металлын 
ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

мм2 

1 м-ийн урттай 
оёдолын 
хайлсан 

металлын 
жин, 

кг 

Гар нуман гагнуур 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 1м 
урттай эд ангийн гагнуурын оёдолд 

зарцуулагдах  бүрхүүлтэй электродын 
норм 

(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

С17 20,0 210,1 1,64 2,46 2,62 2,79 2,87 2,95 

С17 22,0 249,0 1,94 2,91 3,11 3,30 3,40 3,50 

С17 28,0 384,4 3,00 4,50 4,80 5,10 5,25 5,40 

С17 30,0 436,5 3,40 5,11 5,45 5,79 5,96 6,13 

С21 12,0 85,3 0,67 1,00 1,07 1,13 1,16 1,20 

С21 14,0 117,2 0,91 1,37 1,46 1,55 1,60 1,65 

С21 16,0 147,4 1,15 1,72 1,84 1,95 2,01 2,07 

С21 20,0 221,5 1,73 2,59 2,76 2,94 3,02 3,11 

С21 22,0 261,0 2,04 3,05 3,26 3,46 3,86 3,66 

С21 28,0 400,9 3,13 4,69 5,00 5,32 5,47 5,63 

С21 30,0 454,5 3,54 5,32 5,67 6,03 6,20 6,38 

ТЗ 2,0 24,4 0,19 0,29 0,30 0,32 0,33 0,34 

ТЗ 5,0 29,7 0,23 0,35 0,37 0,39 0,41 0,42 

ТЗ 6,0 35,5 0,28 0,42 0,44 0,47 0,48 0,50 

ТЗ 9,0 48,6 0,38 0,57 0,61 0,64 0,66 0,68 

ТЗ 10,0 63,7 0,50 0,75 0,79 0,84 0,87 0,89 

ТЗ 14,0 80,8 0,63 0,95 1,01 1,07 1,10 1,13 

ТЗ 16,0 99,9 0,78 1,17 1,25 1,32 1,36 1,40 

ТЗ 20,0 121,0 0,94 1,42 1,51 1,60 1,65 1,70 

Т6 8,0 46,5 0,36 0,54 0,58 0,62 0,63 0,65 

Т6 9,0 56,7 0,44 0,66 0,71 0,75 0,77 0,80 
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Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Металлын 
ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

мм2 

1 м-ийн урттай 
оёдолын 
хайлсан 

металлын 
жин, 

кг 

Гар нуман гагнуур 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 1м 
урттай эд ангийн гагнуурын оёдолд 

зарцуулагдах  бүрхүүлтэй электродын 
норм 

(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

Т6 10,0 72,6 0,57 0,85 0,91 0,96 0,99 1,02 

Т6 12,0 104,2 0,81 1,22 1,30 1,38 1,42 1,46 

Т6 13,0 124,7 0,97 1,46 1,56 1,65 1,70 1,75 

Т6 14,0 148,4 1,16 174 1,85 1,97 2,03 2,08 

Т6 16,0 201,4 1,57 2,36 2,51 2,67 2,75 2,83 

Т6 17,0 237,8 1,86 2,78 2,97 3,15 3,25 3,34 

Т6 18,0 278,8 2,17 3,26 3,48 3,70 2,81 3,91 

Т6 20,0 355,6 2,77 4,16 4,44 4,72 4,85 4,99 

Т8 12,0 73,2 0,57 0,86 0,91 0,97 1,00 1,03 

Т8 13,0 89,8 0,70 1,05 1,12 і7і9~ 1,23 1,26 

Т8 14,0 109,1 0,85 1,28 1,36 1,45 1,49 1,53 

Т8 15,0 137,8 1,07 1,61 1,72 1,83 1,88 1,93 

Т8 16,0 163,4 1,27 1,91 2,04 2,17 2,23 2,29 

Т8 17,0 192,2 1,50 2,25 2,40 2,55 2,62 2,70 

Т8 18,0 224,6 1,75 2,63 2,80 2,98 3,07 3,15 

Т8 19,0 260,6 2,03 3,05 3,25 3,46 3,56 3,66 

Т8 20,0 296,1 2,31 3,46 3,70 3,98 4,04 4,16 

Т8 22,0 360,3 2,81 4,22 4,50 4,78 4,92 5,06 

Т8 24,0 432,5 3,37 5,06 5,40 5,74 5,90 6,07 

Т8 28,0 563,8 4,40 6,60 7,04 7,48 7,70 7,92 

Т8 30,0 657,8 5,13 7,70 8,21 8,72 8,98 9,24 
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Холболтын 
тэмдэглэгээ 

Металлын 
ханын 
зузаан, 

мм 

Хөндлөн 
огтлолын 
талбай, 

мм2 

1 м-ийн урттай 
оёдолын 
хайлсан 

металлын 
жин, 

кг 

Гар нуман гагнуур 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 1м 
урттай эд ангийн гагнуурын оёдолд 

зарцуулагдах  бүрхүүлтэй электродын 
норм 

(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

Н1 2,0 7,7 0,06 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 

Н1 5,0 12,2 0,10 0,14 0,15 0,16 0,17 0,17 

Н1 6,0 17,8 0,14 0,21 0,22 0,24 0,24 0,25 

Н1 9,0 24,3 0,19 0,28 0,30 0,32 0,33 0,34 

Н1 10,0 27,9 0,22 0,33 0,35 0,37 0,38 0,39 

НІ 14,0 40,4 0,32 0,47 0,50 0,54 0,55 0,57 

Н1 16,0 45,0 0,35 0,53 0,56 0,60 0,61 0,63 

Н1 20,0 50,0 0,39 0,58 0,62 0,66 0,68 0,70 

Н1 22,0 60,3 0,47 0,71 0,76 0,80 0,83 0,85 

Н1 32,0 128,3 1,00 1,50 1,60 1,70 1,75 1,80 
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Тогоо, коллектор ба хоолойг салаалах гагнуурын холболтыг гагнах бүрхүүлтэй  

электродын норм 

Хүснэгт 19 

Холболтын тэмдэглэгээ 

Штуцер 

Оёдолын хөндлөн 
огтлолын талбай, 

мм2 

Хайлсан 
металлын жин, 

кг 

Гар нуман гагнуур 

D, 
мм 

S, 
мм 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 1м урттай эд ангийн гагнуурын 
оёдолд зарцуулагдах  бүрхүүлтэй электродын норм 

(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

У17 10 2,5 27,825 0,010 0,0150 0,0160 0,0170 0,0175 0,0180 

У17 16 

2,0 23,800 0,012 0,0180 0,0192 0,0204 0,0210 0,0216 

2,5 27,825 0,014 0,0210 0,0224 0,0238 0,0245 0,0252 

3,0 31,350 0,016 0,0240 0,0256 0,0272 0,0280 0,0288 

У17 25 

3,0 31,350 0,023 0,0345 0,0368 0,0391 0,0403 0,0288 

3,5 34,870 0,026 0,0390 0,0416 0,0442 0,0455 0,0468 

4,0 39,900 0,030 0,0450 0,0480 0,0510 0,0525 0,0540 

4,5 43,900 0,034 0,0510 0,0544 0,0578 0,0595 0,0612 

5,0 49,500 0,038 0,0570 0,0608 0,0646 0,0665 0,0684 

У17 28 

3,0 31,350 0,026 0,0390 0,0416 0,0442 0,0455 0,0468 

3,5 34,870 0,029 0,0435 0,0464 0,0493 0,0508 0,0522 

4,0 39,900 0,033 0,0495 0,0528 0,0561 0,0578 0,0594 

4,5 43,900 0,037 0,0555 0,0592 0,0629 0,0648 0,066 

5,0 49,500 0,042 0,0630 0,0672 0,0714 0,0735 0,0756 

5,5 70,000 0,063 0,0945 0,1008 0,1071 0,1103 0,1134 

6,5 84,600 0,077 0,1155 0,1232 0,1309 0,1348 0,1386 

7,0 96,150 0,090 0,1350 0,1440 0,1530 0,1575 0,1620 

  3,0 31,350 0,029 0,0435 0,0464 0,093 0,0508 0,0522 
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Холболтын тэмдэглэгээ 

Штуцер 

Оёдолын хөндлөн 
огтлолын талбай, 

мм2 

Хайлсан 
металлын жин, 

кг 

Гар нуман гагнуур 

D, 
мм 

S, 
мм 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 1м урттай эд ангийн гагнуурын 
оёдолд зарцуулагдах  бүрхүүлтэй электродын норм 

(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

 
У17 

 
 
 
 
 
 

У17 
 

 
32 

 
 
 
 
 
 

32 
 
 

3,5 34,870 0,033 0,0495 0,0528 0,0561 0,0578 0,0594 

4,0 39,900 0,037 0,0555 0,0592 0,0629 0,0648 0,0666 

4,5 43,900 0,042 0,0630 0,0672 0,0714 0,0735 0,0756 

5,0 49,500 0,047 0,0705 0,0752 0,0799 0,0822 0,0846 

5,5 70,000 0,070 0,1050 0,1120 0,1190 0,1230 0,1260 

6,0 75,000 0,076 0,1140 0,1216 0,1292 0,1330 0,1368 

6,5 84,600 0,086 0,1290 0,1376 0,1462 0,1505 0,1548 

7.0 
8.0 

96,150 0,099 0,1485 0,1584 0,1683 0,1733 0,1782 

8,0 110,70 0,115 0,1725 0,1840 0,1955 0,2013 0,2070 

11,0 144,30 0,153 0,2295 0,244В 0,2600 0,2678 0,2754 

У17 
 

 

3,0 31,350 0,033 0,0495 0,0528 0,0561 0,0578 0,0594 

4,0 39,900 0,043 0,0645 0,0688 0,0731 0,0753 0,0774 

38 

4,5 43,900 0,048 0,0720 0,0768 0,0816 0,0840 0,0864 

5,0 49,500 0,054 0,0810 0,0895 0,0918 0,0945 0,0972 

5,5 70,000 0,080 0,1200 0,1280 0,1360 0,1400 0,1440 

6,0 75,000 0,087 0,1305 0,1392 0,1479 0,1522 0,1566 

6,5 84,600 0,111 0,1665 0,1776 0,1887 0,1943 0,1998 

7,0 96,150 0,113 0,1695 0,1808 0,1921 0,1977 0,2034 

8,0 110,700 0,132 0,1980 0,2112 0,2144 0,2314 0,2376 

У17 42 
3,5 34,870 0,040 0,0600 0,0640 0,0680 0,0700 0,0720 

4,0 39,900 0,047 0,0705 0,0752 0,0799 0,0822 0,846 
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Холболтын тэмдэглэгээ 

Штуцер 

Оёдолын хөндлөн 
огтлолын талбай, 

мм2 

Хайлсан 
металлын жин, 

кг 

Гар нуман гагнуур 

D, 
мм 

S, 
мм 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 1м урттай эд ангийн гагнуурын 
оёдолд зарцуулагдах  бүрхүүлтэй электродын норм 

(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

4,5 43,900 0,052 0,0780 0,0832 0,0884 0,0910 0,0936 

5,0 49,500 0,059 0,0885 0,0944 0,1003 0,1033 0,1062 

5,5 70,000 0,087 0,1305 0,1392 0,1479 0,1522 0,1566 

6,0 75,000 0,094 ^0,1410 0,1504 0,1598 0,1645 0,1692 

6,5 84,600 0,106 0,1590 0,1696 0,1802 0,1855 0,1908 

7,5 102,200 0,132 0,1980 0,2119 0,2144 0,2314 0,2376 

8,0 110,700 0,143 0,2145 0,2288 0,2431 0,2520 0,2572 

11,0 144,300 0,188 0,2820 0,3008 0,3186 0,3290 0,3384 

У17 45 

3,5 34,870 0,044 0,0660 0,0704 0,0748 0,0770 0,0792 

4,0 39,900 0,050 0,0750 0,0800 0,0850 0,0875 0,0900 

4,5 43,900 0,056 0,0840 0,0896 0,0952 0,0980 0,1080 

5,0 49,500 0,063 0,0945 0,1008 0,1071 0,1103 0,1134 

6,0 75,000 0,100 0,1500 0,1600 0,1700 0,1750 0,1800 

7,0 96,150 0,130 0,1950 0,2080 0,2210 0,2275 0,2340 

У17 50 

3,0 31,350 0,043 0,0645 0,0688 0,0731 0,0753 0,0774 

4,0 39,900 0,055 0,0825 0,0880 0,0935 0,0962 0,0990 

5,0 49,500 0,069 0,1035 0,1104 0,1173 0,1208 0,1242 

7,0 96,150 0,141 0,2115 0,2256 0,2397 0,2462 0,2538 

У17 57 

3,5 34,870 0,054 0,0810 0,0895 0,0918 0,0945 0,0972 

4,0 39,900 0,062 0,0930 0,0992 0,1054 0,1085 0,1116 

4,5 43,900 0,068 0,1020 0,1088 0,1156 0,1190 0,1224 
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Холболтын тэмдэглэгээ 

Штуцер 

Оёдолын хөндлөн 
огтлолын талбай, 

мм2 

Хайлсан 
металлын жин, 

кг 

Гар нуман гагнуур 

D, 
мм 

S, 
мм 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 1м урттай эд ангийн гагнуурын 
оёдолд зарцуулагдах  бүрхүүлтэй электродын норм 

(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

 
 

У17 
 
 

У17 

 
 

57 
 
 

57 

5,0 49,500 0,077 0,1155 0,1232 0,1309 0,1342 0,1386 

5,5 70,000 0,112 0,1680 0,1792 0,1904 0,1960 0,2016 

6,0 75,000 0,122 0,1830 0,1952 0,2074 0,2135 0,2196 

7,0 96,150 0,158 0,2370 0,2528 0,2686 0,2765 0,2844 

8,0 110,700 0,183 0,2745 0,2928 0,3111 0,3203 0,3294 

У17 60 

3,0 31,350 0,050 0,0550 0,0800 0,0850 0,0875 0,0900 

4,0 39,900 0,064 0,0960 0,1024 0,1088 0,1120 0,1152 

5,0 49,500 0,081 0,1215 0,1296 0,1377 0,1418 0,1458 

5,5 70,000 0,118 0,1770 0,1888 0,2006 0,2065 0,2124 

6,0 75,000 0,128 0,1920 0,2048 0,2176 0,2240 0,2304 

6,5 84,600 0,144 0,2160 0,2304 0,2448 0,2520 0,2592 

7,5 102,200 0,177 0,2655 0,2832 0,3009 0,3097 0,3186 

8,0 110,700 0,192 0,2880 0,3072 0,3264 0,3360 0,3456 

10,0 135,300 0,236 0,2540 0,3776 0,4012 0,4130 0,4248 

У17 76 

5,0 49,500 0,100 0,1500 0,1600 0,1700 0,1750 0,1800 

6,0 75,000 0,157 0,2355 0,2516 0,2669 0,2748 0,2826 

6,5 84,600 0,177 0,2655 0,2832 0,3009 0,3097 0,3186 

7,5 102,200 0,217 0,3255 0,3472 0,3689 0,3798 0,3906 

8,0 110,700 0,234 0,3510 0,3744 0,3978 0,4095 0,2412 

10,0 135,300 0,289 0,4335 0,4624 0,4913 0,5058 0,5202 

13,0 200,000 0,435 0,6525 0,6960 0,7395 0,7613 0,7830 
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Холболтын тэмдэглэгээ 

Штуцер 

Оёдолын хөндлөн 
огтлолын талбай, 

мм2 

Хайлсан 
металлын жин, 

кг 

Гар нуман гагнуур 

D, 
мм 

S, 
мм 

Хайлалтын коэффициентоос хамаарсан 1м урттай эд ангийн гагнуурын 
оёдолд зарцуулагдах  бүрхүүлтэй электродын норм 

(Хүснэгт 4), кг 

1 2 3 4 5 

У17 89 

4,5 43,900 0,103 0,1545 0,1648 0,1751 0,1803 0,1854 

5,5 70,000 0,168 0,2520 0,2688 0,2856 0,2940 0,3024 

6,0 75,000 0,181 0,2715 0,2896 0,3077 0,3168 0,3258 

8,0 110,700 0,270 0,4050 0,4320 0,4590 0,4725 0,4860 

У17 

 
 

108 

4,5 43,900 0,122 0,1830 0,1952 0,2074 0,2135 0,2196 

6,0 75,000 0,215 0,3225 0,3440 0,3655 0,3765 0,3870 

7,0 96,150 0,278 0,4170 0,444В 0,4726 0,4865 0,5008 

8,0 110,700 0,322 0,4830 0,5152 0,5474 0,5635 0,5796 

9,0 120,200 0,347 0,5205 0,5552 0,5899 0,6073 0,6246 

10,0 135,300 0,395 0,5925 0,6320 0,6715 0,6913 0,7110 

 12,0 162,000 0,477 0,7155 0,7632 0,8109 0,8342 0,8586 

 13,0 200,000 0,591 0,7785 0,9456 1,0047 1,0490 1,0638 
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ТОНОГ ТӨХӨӨРМЖИЙН ЭД АНГИД ШАВААС ХИЙХЭД ЗАРЦУУЛАГДАХ НУНТАГТ УТАС, ТУУЗАН БА БҮРХҮҮЛТЭЙ ЭЛЕКТРОДЫН 

норм 

100см2 талбайтай тогтоогдсон зузаанд шаваас  хийх 

Хүснэгт 20 

Шаваасны 
зузаан, 

мм 

Нунтагт утас, тууз ба 
бүрхүүлтэй электродын 

марк 

1 кг хайлсан 
металлын 

алдагдалын  
коэффициент 

Шаваас хийх талбайд харьцуулсан нунтагт утас, тууз ба бүрхүүлтэй 
электродын зарцуулалт 

дм2, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 

Т-590, Т-690 1,50 0,24 0,47 0,70 0,94 1,17 1,41 1,65 1,88 2,12 2,35 

ПП-АНЗ 1,20 0,19 0,38 0,56 0,75 0,94 1,13 1,32 1,50 1,70 1,88 

ПП-Нп-10Х15Н2Т 1,30 0,20 0,41 0,61 0,81 1,01 1,22 1,42 1,62 1,83 2,03 

ПП-Нп-200Х15С1ГРТ 1,15 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62 1,80 

ПП-Нп80Х20РЗТ 1,12 0,17 0,35 0,52 0,70 0,87 1,05 1,22 1,40 1,57 1,75 

ПЛ-Нп-Х25СЗГЗМН 1,10 0,17 0,34 0,51 0,69 0,86 1,03 1,20 1,37 1,54 1,72 

ПП-Нп-10Х17Н9С5ГТ 1,05 0,16 0,33 0,49 0,66 0,82 0,98 1,15 1,31 1,47 1,64 

4 

Т-590, Т-690 1,50 0,46 0,94 1,40 1,87 2,34 2,81 3,27 3,75 4,21 4,67 

ПП-АНЗ 1,20 0,37 0,75 1,12 1,50 1,87 2,25 2,62 3,00 3,37 3,74 

ПП-Нп-10Х15Н2Т 1,30 0,41 0,81 1,22 1,62 2,03 2,43 2,84 3,24 3,65 4,06 

ПП-Нп-200Х15С1ГРТ 1,15 0,36 0,72 1,08 1,44 1,80 2,15 2,51 2,87 3,23 3,59 

ПП-Нп80Х20РЗТ 1,12 0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80 3,14 3,49 

ПЛ-Нп-Х25СЗГЗМН 1,10 0,34 0,69 1,03 1,37 1,72 2,06 2,40 2,75 3,09 3,43 

ПП-Нп-10Х17Н9С5ГТ 1,05 0,33 0,66 0,98 1,31 1,64 1,97 2,29 2,62 2,95 3,28 

6 

Т-590, Т-690 1,50 0,70 1,40 2,10 2,81 3,51 4,21 4,95 5,61 6,31 6,95 

ПП-АНЗ 1,20 0,56 1,12 1,68 2,25 2,81 3,37 3,93 449 5,05 5,56 

ПП-Нп-10Х15Н2Т 1,30 0,61 1,22 1,83 2,42 3,04 3,65 4,26 4,87 5,48 6,08 

ПП-Нп-200Х15С1ГРТ 1,15 0,54 1,08 1,61 2,15 2,69 3,23 3,77 4,31 4,24 5,38 

 

6 ПП-Нп80Х20РЗТ 1,12 0,52 1,05 1,57 2,10 2,62 3,14 3,67 4,19 4,72 5,24 
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ПЛ-Нп-Х25СЗГЗМН 1,10 0,52 1,03 1,54 2,06 2,57 3,09 3,60 4,12 4,63 5,15 

ПП-Нп-10Х17Н9С5ГТ 1,05 0,49 0,98 1,47 1,97 2,46 2,95 3,44 3,93 4,42 4,91 

8 

Т-590, Т-690 1,50 0,94 1,88 2,81 3,75 4,67 5,61 6,55 7,49 8,42 9,35 

ПП-АНЗ 1,20 0,75 1,50 2,25 3,00 3,74 4,49 5,24 5,99 6,74 7,48 

ПП-Нп-10Х15Н2Т 1,30 0,81 1,62 2,43 3,25 4,06 4,87 5,68 6,49 7,30 8,11 

ПП-Нп-200Х15С1ГРТ 1,15 0,72 1,44 2,15 2,87 3,59 4,31 5,02 5,74 6,46 7,18 

ПП-Нп80Х20РЗТ 1,12 0,52 1,05 1,57 2,10 2,62 3,14 3,67 4,19 4,72 5,24 

ПЛ-Нп-Х25СЗГЗМН 1,10 0,69 1,37 2,06 2,75 3,43 4,12 4,81 5,49 6,18 6,86 

ПП-Нп-10Х17Н9С5ГТ 1,05 0,66 1,31 1,97 2,62 3,28 3,93 4,59 5,24 5,91 6,55 

 
10 

Т-590, Т-690 1,50 1,17 2,34 3,51 4,67 5,85 7,02 8,19 9,36 10,52 11,70 

ПП-АНЗ 1,20 0,94 1,87 2,81 3,74 4,68 5,62 6,55 7,49 8,42 9,36 

ПП-Нп-10Х15Н2Т 1,30 1,01 2,03 3,04 4,06 5,07 6,08 7,10 8,11 9,13 10,14 

ПП-Нп-200Х15С1ГРТ 1,15 0,90 1,79 2,69 3,59 4,49 5,38 6,28 7,18 8,07 8,97 

ПП-Нп80Х20РЗТ 1,12 0,87 1,76 2,62 3,49 4,37 5,24 6,12 7,00 7,86 8,74 

ПЛ-Нп-Х25СЗГЗМН 1,10 0,86 1,72 2,57 3,43 4,29 5,15 6,01 6,86 7,72 8,58 

ПП-Нп-10Х17Н9С5ГТ 1,05 0,82 1,64 2,46 3,28 4,10 4,91 5,73 6,55 7,37 8,19 

12 

Т-590, Т-690 1,50 1,40 2,81 4,21 5,61 7,02 8,42 9,82 11,24 12,64 14,00 

ПП-АНЗ 1,20 1,12 2,25 3,37 4,49 5,62 6,74 7,86 8,99 10,11 11,20 

ПП-Нп-10Х15Н2Т 1,30 1,22 2,43 3,65 4,87 6,08 7,30 8,52 9,73 10,95 12,16 

ПП-Нп-200Х15С1ГРТ 1,15 1,08 2,15 3,23 4,31 5,38 6,46 7,53 8,61 9,69 10,76 

ПП-Нп80Х20РЗТ 1,12 1,05 2,10 3,15 4,19 5,24 6,29 7,34 8,39 9,43 10,48 

ПЛ-Нп-Х25СЗГЗМН 1,10 1,02 2,06 3,09 4,12 5,15 6,18 7,21 8,24 9,27 10,30 

ПП-Нп-10Х17Н9С5ГТ 1,05 0,98 1,97 2,15 3,92 4,91 5,90 6,88 7,86 8,85 9,83 

 
14 

 
 
 

14 

Т-590, Т-690 1,50 1,64 3,27 4,91 6,55 8,19 9,82 11,46 13,10 14,74 16,37 

ПП-АНЗ 1,20 1,31 2,62 3,93 5,24 6,55 7,86 9,17 10,48 11,79 13,10 

ПП-Нп-10Х15Н2Т 1,30 1,42 2,84 4,26 5,68 7,10 8,52 9,94 11,36 12,78 14,20 

ПП-Нп-200Х15С1ГРТ 1,15 1,26 2,51 3,77 5,02 6,28 7,54 8,79 10,05 11,30 12,56 

ПП-Нп80Х20РЗТ 1,12 1,22 2,45 3,67 4,89 6,12 7,34 8,56 9,78 11,01 12,23 
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ПЛ-Нп-Х25СЗГЗМН 1,10 1,20 2,40 3,60 4,81 6,01 7,21 8,41 9,61 10,81 12,07 

ПП-Нп-10Х17Н9С5ГТ 1,05 1,15 2,29 3,44 4,59 5,73 6,88 8,03 9,17 10,32 11,47 

16 

Т-590, Т-690 1,50 1,87 3,75 5,61 7,49 9,36 11,23 13,10 14,97 16,85 18,72 

ПП-АНЗ 1,20 1,50 3,00 4,49 5,99 7,49 8,99 10,48 11,98 13,48 14,98 

ПП-Нп-10Х15Н2Т 1,30 1,62 3,25 4,87 6,49 8,11 9,73 11,36 12,98 14,60 16,22 

ПП-Нп-200Х15С1ГРТ 1,15 1,44 2,97 4,31 5,74 7,18 8,61 10,05 11,48 12,92 14,35 

ПП-Нп80Х20РЗТ 1,12 1,40 2,80 4,19 5,59 6,99 9,38 9,78 11,18 12,57 13,97 

ПЛ-Нп-Х25СЗГЗМН 1,10 1,37 2,75 4,12 5,49 6,86 8,24 9,61 10,98 12,36 13,73 

ПП-Нп-10Х17Н9С5ГТ 1,05 1,31 2,62 3,93 5,24 6,55 7,86 9,17 10,48 11,86 11,79 

18 

Т-590, Т-690 1,50 2,11 4,21 6,31 8,42 10,52 12,64 14,99 16,85 18,95 21,06 

ПП-АНЗ 1,20 1,69 3,37 5,05 6,74 8,42 10,11 11,99 13,48 15,16 16,85 

ПП-Нп-10Х15Н2Т 1,30 1,81 3,61 5,42 7,23 9,04 10,84 12,65 14,46 16,27 18,07 

ПП-Нп-200Х15С1ГРТ 1,15 1,63 3,23 4,84 6,46 8,07 9,69 11,30 12,92 14,53 16,15 

ПП-Нп80Х20РЗТ 1,12 1,57 3,15 4,72 6,29 7,86 9,44 11,01 12,58 14,15 15,00 

ПЛ-Нп-Х25СЗГЗМН 1,10 1,54 3,09 4,63 6,18 7,72 9,27 10,81 12,35 13,90 15,44 

ПП-Нп-10Х17Н9С5ГТ 1,05 1,47 2,95 4,42 5,91 7,37 8,85 10,32 11,79 13,27 14,74 
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Шугам хоолойг аргон нуман гар гагнуураар гагнах үеийн вольфрам электродын  

зарцуулалтын норм 

Хүснэгт 21 

Хоолойн ханын 
зузаан 

мм 

Электродын 
голч, 
мм 

100 м урт гагнуурын оёдолд зарцуулагдах 
вольфрам электродын норм, г 

2,0 2,0 23,4 

3,0 3,0 83,3 

4,0 5,0 132,2 

5,0 ба их 5,0 165,0 

 
Шугам хоолойг аргон нуман гар гагнуураар гагнах үеийн аргон хийн  

зарцуулалтын норм 

Хүснэгт 23 

Хоолойн 
ханын зузаан 

мм 

Аргон хийн 
зарцуулалт 
10-3, м3/мин 

Доорхи хурдтай гагнах 1м 
гагнуурын оёдолын аргон хийн 

зарцуулалт 
(10-3м3), м/час 

Бэлтгэл ба төгсгөлийн ажилд 
зарцуулагдах аргон хийн нэмэлт 

норм, 10-3м3 

4 6 

2,0 — 3,0 9,0 — 90 1,9 

3,0 —5,0 11,0 165 110 2,2 

5,0 —7,0 12,0 180 120 2,4 

8,0 ба их 14,0 210 140 2,8 

 

ХИЙГЭЭР ОГТЛОХ 

Энэхүү зарцуулалтын норм нь хуудас төмрийг доод, хоолойг хөдөлгөөнгүй байрлалд огтлоход 

тооцсон. 

Хэрэв хүчилтөрөгчийн цэвэршилт 99,5% -с өөр бол доорхи коэффициентыг ашиглана. 
Хүчилтөрөгчийн цэвэршилт, % Коэффициент 

99,8 0,9 

99,5 1 

99 1,1 

98,5 1,2 

98 1,25 

     

Хүснэгтэнд хийн зарцуулалтыг литрээр тооцсон. Хэрэв килограмм руу шилжүүлвэл хүчилтөрөгч 

0,00133; ацетилен 0,00109; пропан-бутаны холимог 0,00194; коэффициентыг ашиглана. 
Гар аргаар огтлох 

Хуудас төмөр 

Нэгийг огтлоход 
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Хүснэгт 24  

Металлын зузаан, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

5 12 56,25 9,45 75 

6 14,4 67,5 11,34 90 

8 18 93,72 13,52 120 

10 18,3 117,15 14,25 150 

12 21,93 140,58 16,74 180 

14 25,62 164,01 19,53 210 

16 26,88 194,4 20,16 240 

18 30,24 218,7 21,06 270 

20 33,6 243 23,4 300 

25 42 303,75 29,25 375 

30 50,4 364,5 35,1 450 

40 52,2 462 36,2 600 

50 57 660 39 750 

60 58,5 801 42,3 900 

70 61,22 838,31 44,27 941,92 

80 71,05 972,9 49,19 1093,15 

90 73,53 1006,76 53,17 1131,2 

100 80,12 1096,97 57,93 1232,56 

 
 

Булан төмөр 

Нэгийг огтлоход 

Хүснэгт 25. 

Хэмжээ, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

36х4 1,01 4,74 0,08 6,32 

50х5 1,77 8,28 1,39 11,04 

63х6 2,68 12,56 2,11 16,74 

70х6 3 14,05 2,36 18,74 

70х8 3,91 18,45 3,1 24,61 

75х6 3,23 15,14 2,54 20,19 

75х9 3,45 22,98 2,74 29,44 

80х6 3,74 16,85 2,72 21,57 

80х8 4,9 22,09 3,56 28,29 

90х6 4,23 19,04 3,07 24,38 

90х9 4,37 28,02 3,34 35,88 

100х6,5 5,1 22,99 3,71 29,44 

100х10 5,38 34,49 4,11 44,16 

100х12 6,39 40,96 4,88 52,44 

100х14 7,37 47,24 5,62 60,49 

100х16 7,65 55,33 5,74 68,31 

125х8 6,25 33,98 5,48 45,31 
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Хэмжээ, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

125х10 6,82 43,65 5,59 55,89 

125х12 8,1 51,91 6,18 66,47 

125х14 9,36 60 7,14 76,82 

125х16 9,74 70,12 7,3 86,94 

160х10 8,8 56,4 6,72 72,22 

160х12 10,48 67,18 8 86,02 

160х14 12,13 77,7 9,26 99,59 

160х16 12,65 91,47 9,49 112,93 

160х18 14,12 102,09 9,83 126,04 

160х20 15,56 112,53 10,84 138,92 

200х12 13,19 84,61 10,07 108,33 

200х14 15,3 98,08 11,68 125,58 

200х16 15,97 115,51 11,98 112,6 

200х20 19,71 142,52 13,72 175,95 

200х25 24,29 175,68 16,92 216,89 

200х30 28,72 207,72 20 256,45 

ДВУТАВРЫН БАЛК 

Нэгийг огтлоход 

Хүснэгт 26. 

Балкын 
дугаар 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

10 4,79 21,50 3,48 27,6 

12 5,87 26,41 4,26 33,81 

14 6,94 31,26 5,04 40,02 

16 8,06 36,29 5,85 46,46 

18 10,14 45,63 7,36 58,42 

20 11,53 51,91 8,38 66,47 

22 13,09 58,92 9,51 75,44 

24 14,96 67,36 10,87 86,25 

27 17,24 77,6 12,52 99,30 

30 19,91 89,64 14,46 114,77 

33 21,47 90,64 15,59 123,74 

36 24,7 111,19 17,94 142,37 

40 28,07 130,41 21,04 166,98 

 
Швеллер 

Нэгийг огтлоход 

Хүснэгт 27. 

Балкын 
дугаар 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

5 2,46 11,06 1,78 14,16 

6,5 3 13,5 2,18 17,28 

8 3,58 16,13 2,6 20,65 



 

292 
 

292 Гагнуурын материалын норм 

 

Дөрвөлжин төмөр 
Нэгийг огтлоход 

Хүснэгт 28. 

Талуудын 
хэмжээ, 

мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

16 0,43 3,11 0,3 3,84 

20 0,67 4,86 0,47 6 

24 0,97 7 0,67 8,64 

28 1,32 9,52 0,82 11,75 

32 1,34 13,52 0,87 15,36 

36 1,69 17,11 1,01 19,41 

40 2,09 21,11 1,25 23,99 

45 2,64 26,73 1,58 30,38 

50 2,9 33 1,95 37,5 

55 2,95 40,39 2,22 45,38 

60 3,51 48,05 2,27 53,99 

65 4,12 56,41 2,66 63,38 

70 4,41 60,38 2,85 67,83 

75 5,06 69,31 3,27 77,88 

80 5,76 78,86 3,72 88,61 

90 6,68 91,49 4,32 102,8 

100 8,25 112,96 5,33 126,92 

 
 
 
 
 
 

Бөөрөнхий төмөр 

Нэгийг огтлоход 

Хүснэгт 29. 

Голч, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

10 4,35 19,58 3,16 25,07 

12 5,31 23,89 3,7 30,59 

14 4,82 30,9 3,96 39,56 

16 5,46 35,03 4,17 44,85 

18 6,22 39,88 4,75 51,06 

20 7,06 45,27 5,39 57,96 

22 8,07 51,73 6,16 66,24 

24 9,22 59,1 7,04 75,67 

27 9,86 63,23 7,53 80,96 

30 11,35 72,75 8,66 93,15 

33 13,03 83,53 9,95 106,95 

30 11,96 95,92 11,42 122,82 

40 17,23 110,47 13,15 141,45 
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ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

20 0,67 4,86 0,46 6 

30 0,82 5,95 0,57 7,35 

25 1,18 8,52 0,82 10,52 

35 1,25 12,69 0,75 14,42 

40 1,64 16,57 0,98 18,83 

45 2,07 20,97 1,24 23,83 

50 2,21 22,38 1,32 29,43 

55 2,31 31,69 1,5 35,61 

60 2,76 37,73 1,78 42,39 

65 3,23 41,28 2,09 49,75 

70 3,75 51,34 2,42 57,69 

75 3,97 54,41 2,57 61,13 

80 4,26 58,35 2,75 65,56 

85 5,1 69,88 3,3 78,52 

90 5,24 71,81 3,39 80,69 

95 5,85 80,02 3,78 89,91 

100 6,48 88,67 4,18 99,63 

 
 
 
 
 
 
 

Рельс төмөр 

Нэгийг огтлоход 

Хүснэгт 30. 

Рельсын төрөл 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

Кр 70 10,05 137,59 6,49 154,65 

Кр 80 12,23 167,52 7,91 188,23 

Кр 100 16,00 232,21 10,96 260,91 

Кр 120 22,53 308,46 14,50 316,58 

Кр 140 27,84 381,23 17,99 428,35 

Р5 1,52 11,02 1,06 13,6 

 
Шугам хоолой 

1 м урттай огтлох 

Хүснэгт 31. 

Ханын зузаан, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

3 11,98 53,92 8,72 69,08 

4 15,93 71,85 11,57 92,04 

5 19,96 89,84 14,49 115,05 

6 23,95 107,81 17,39 138,03 

8 27,92 143,69 22,26 184 
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Ханын зузаан, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

10 28,07 180,77 23 230,08 

12 33,62 215,55 25,66 275,98 

15 45,94 294,66 35,08 377,29 

18 40,37 335,33 36 413,99 

20 51,52 372,6 36,1 460 

25 64,39 465,75 44,85 575 

 
Булан төмөр 

Нэгийг огтлоход 

Хүснэгт 32 

Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

45х3 1,58 7,11 1,15 9,11 

45х4 2,05 9,25 1,49 11,85 

57х3 2,03 9,14 1,48 11,71 

57х4 2,66 11,96 1,93 15,32 

76х5 4,45 20,03 3,23 25,65 

89х5 5,26 23,69 3,82 30,34 

108х6 7,67 34,53 5,57 44,21 

133х6 9,55 42,97 6,93 55,04 

133х8 12,53 56,4 9,09 72,22 

159х8 15,14 68,13 10,99 87,24 

219х6 16,01 72,1 11,63 92,33 

219х8 18 91,46 14,75 121,95 

219х10 18,42 118,63 15,1 150,99 

219х12 21,86 140,99 16,69 179,53 

273х8 23 119,58 18,52 153,11 

273х10 23,17 148,33 18,99 189,93 

273х12 27,55 176,65 21,03 226,18 

273х15 37,22 238,71 28,42 305,65 

325х8 27 143,04 22,16 183,15 

325х10 27,75 177,67 22,75 227,49 

325х12 33,04 211,85 25,23 271,26 

325х15 40,9 262,27 31,23 335,82 

377х8 31,99 166,5 25,79 213,18 

377х10 32,34 207 26,5 265,05 

377х12 38,53 247,04 29,42 316,32 

377х15 47,76 306,27 36,47 392,15 

426х10 36,59 234,63 27,94 300,43 

426х12 43,69 280,21 33,36 358,78 

426х15 54,23 347,72 41,41 445,23 

465х8 39,81 206,21 31,94 264,04 

465х10 40,11 256,64 32,86 328,6 

465х12 47,82 306,61 36,51 392,59 

465х15 59,38 380,73 45,34 487,49 
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Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

465х18 65,08 470,67 46,32 581,07 

465х20 71,99 520,63 50,18 642,76 

465х25 88,97 643,48 61,96 794,42 

530х6 39,39 177,33 28,61 227,06 

530х8 45,33 235,55 36,49 301,6 

530х10 45,82 293,29 37,55 375,54 

530х12 54,68 350,6 41,75 448,91 

530х15 67,95 435,73 51,88 557,91 

630х6 46,91 211,17 34,07 270,39 

630х8 54,35 280,67 43,49 359,38 

630х10 54,63 349,7 44,77 447,76 

630х12 65,23 418,29 49,81 535,58 

630х15 81,15 520,33 61,96 666,24 

ТАЙЛБАР: ХЭРЭВ ИРМЭГИЙГ 30° БА 500
 НАЛУУТАЙ ОГТОЛСОН БОЛ 1,16 БА 1,55 –Р ҮРЖҮҮЛНЭ. 

Оруулганд тааруулж нүх огтлох ба оруулганы ам тааруулах 

Dоруулга/Dхоолой = 1 

Нэгийг огтлоход 

Хүснэгт 33. 

Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

45х3 1,94 8,75 1,41 11,2 

45х4 2,53 11,38 1,84 14,57 

57х3 2,5 12,25 1,81 14,4 

57х4 3,27 14,71 2,37 18,84 

76х5 5,47 24,63 3,97 31,54 

89х5 6,47 29,14 4,7 37,31 

108х6 9,43 42,46 6,85 54,37 

133х6 11,75 52,87 8,53 67,7 

133х8 15,41 69,38 11,19 88,83 

159х8 18,62 83,8 13,52 107,3 

219х6 19,7 88,69 14,31 113,56 

219х8 22,14 112,5 18,14 150 

219х10 22,66 145,91 18,57 185,67 

219х12 26,88 172,34 20,52 220,66 

273х8 28,29 147,08 22,78 188,32 

273х10 28,5 182,46 23,36 233,62 

273х12 33,88 217,27 25,87 278,2 

273х15 45,79 293,61 34,96 375,94 

325х8 33,21 175,94 27,26 225,27 

325х10 34,13 218,54 27,98 279,82 

325х12 40,64 260,58 31,03 333,65 

325х15 50,31 322,6 38,41 413,06 

377х8 39,35 204,79 31,72 262,22 

377х10 39,78 254,61 32,6 326,01 
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Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

377х12 47,39 303,86 36,18 389,07 

377х15 58,75 376,71 44,86 482,34 

426х10 45,02 288,61 34,37 369,62 

426х12 53,75 344,65 41,04 441,29 

426х15 66,7 427,71 50,93 547,64 

465х8 48,97 253,64 39,29 324,76 

465х10 49,34 315,66 40,42 404,18 

465х12 58,81 377,13 44,91 482,88 

465х15 73,03 468,3 55,76 599,61 

465х18 80,05 578,92 56,96 714,72 

465х20 88,55 639,98 61,69 790,59 

465х25 109,44 791,48 76,22 977,14 

530х6 48,46 218,12 35,19 279,28 

530х8 55,76 289,73 44,88 370,97 

530х10 56,36 360,76 46,19 461,92 

530х12 67,25 431,24 51,35 552,16 

530х15 83,58 535,95 63,82 686,23 

630х6 57,7 259,74 41,91 332,58 

630х8 66,85 345,23 53,4 442,03 

630х10 67,19 430,14 55,07 550,75 

630х12 80,24 514,49 61,26 658,76 

630х15 99,81 640,01 76,21 819,48 

 
Dоруулга/Dхоолой = 0,6 

Нэгийг огтлоход 

Хүснэгт 34. 

Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

45х3 1,66 7,47 1,2 9,56 

45х4 2,16 9,72 1,57 12,44 

57х3 2,13 9,6 1,55 12,29 

57х4 2,79 12,56 2,03 16,08 

76х5 4,67 21,03 3,39 26,93 

89х5 5,52 24,87 4,01 31,84 

108х6 8,05 36,25 5,85 46,41 

133х6 10,03 45,13 7,29 57,79 

133х8 13,16 59,22 9,55 75,83 

159х8 15,89 71,54 11,54 91,6 

219х6 16,81 75,69 12,21 96,91 

219х8 18,9 96,03 15,49 128 

219х10 19,34 123,79 15,86 158,5 

219х12 22,94 147,12 17,52 188,37 

273х8 24,15 125,51 19,45 160,7 

273х10 24,33 155,75 19,94 199,43 

273х12 28,93 185,48 22,09 237,49 
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Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

273х15 39,09 250,65 29,85 320,93 

325х8 28,35 150,19 23,27 192,31 

325х10 29,14 186,56 23,89 238,87 

325х12 34,69 222,45 26,49 284,83 

325х15 42,95 275,39 32,79 352,61 

377х8 33,59 174,83 27,08 223,85 

377х10 33,96 217,35 27,83 278,3 

377х12 40,45 259,39 30,89 332,13 

377х15 50,15 321,58 38,29 411,76 

426х10 38,42 246,37 29,31 315,45 

426х12 45,88 294,22 35,03 376,72 

426х15 56,94 365,12 43,48 467,5 

465х8 41,8 216,52 33,54 277,24 

465х10 42,12 269,47 34,5 315,03 

465х12 50,21 321,94 38,34 412,22 

465х15 62,34 399,76 47,6 511,86 

465х18 68,33 494,21 47,69 610,13 

465х20 75,59 546,67 52,64 674,9 

465х25 93,42 675,65 65,06 834,14 

530х6 41,36 186,2 30,04 238,41 

530х8 47,6 247,33 38,31 316,68 

530х10 48,11 307,96 39,43 394,32 

530х12 57,41 368,13 43,84 471,36 

530х15 71,35 457,52 54,48 585,81 

630х6 49,26 221,73 35,77 283,91 

630х8 57,07 294,7 45,66 377,34 

630х10 57,36 367,19 47,01 470,15 

630х12 68,5 439,2 52,3 562,36 

630х15 85,21 546,35 65,06 099,55 

 
Машинаар огтлох 

Хуудас төмөр 

Нэг хошуугаар нэг метр урттай огтлох 

Хүснэгт 35. 

Металлын зузаан, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

5 9,72 45,56 7,65 60,75 

6 11,66 54,67 9,18 72,9 

8 14,58 75,91 10,95 97,2 

10 14,82 94,89 11,54 121,5 

12 17,76 113,87 13,56 145,8 

14 20,75 132,85 15,82 170,1 

16 21,77 157,46 16,33 194,4 

18 24,49 177,15 17,06 218,7 

20 27,22 196,83 18,95 243 
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Металлын зузаан, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

25 34,02 246,04 23,69 303,75 

30 40,82 295,24 28,43 364,5 

40 42,28 374,22 28,51 486 

50 46,17 534,6 31,59 607,5 

60 47,39 648,81 34,26 720 

70 49,59 679,03 35,86 762,96 

80 57,55 788,05 39,84 885,45 

90 59,56 815,48 43,07 916,27 

100 64,9 888,55 46,92 998,37 

 
Хоёр огтлогчоор 450 –н  налуутай огтлох 

Нэг метр урттай огтлох 

Хүснэгт 36. 

Металлын зузаан, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

10 35,72 228,68 27,81 292,82 

12 42,8 274,43 32,68 351,38 

14 50,01 320,17 38,13 409,94 

16 52,47 379,48 39,36 468,5 

18 59,02 426,93 41,11 368,18 

20 65,6 474,36 45,67 585,63 

25 81,99 592,96 57,09 732,04 

30 98,38 711,53 68,59 878,45 

40 101,89 901,87 68,71 1171,26 

50 111,27 1288,39 76,13 1464,08 

60 114,21 1563,63 82,57 1756,89 

70 119,51 1630,46 86,42 1824,63 

80 138,7 1899,2 96,01 2133,93 

90 143,54 1965,31 103,8 2208,21 

100 150,41 2141,41 113,08 2406,07 

 
Шугам хоолой 

Нэгийг огтлоход 

Хүснэгт 37. 

Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

45х3 1,28 5,76 0,93 7,38 

45х4 1,66 7,49 1,21 9,6 

57х3 1,64 7,4 1,2 9,49 

57х4 2,15 9,69 1,56 12,41 

76х5 3,60 16,22 2,62 20,78 

89х5 4,26 19,19 3,09 24,58 

108х6 6,21 27,97 4,51 35,81 
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Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Огтлох хий, л, 

ацетилен пропан-бутаны холимог 

ацетилен хүчилтөрөгч пропан-бутан хүчилтөрөгч 

133х6 7,74 34,81 5,61 44,58 

133х8 10,15 45,68 7,36 58,50 

159х8 12,26 55,19 8,9 70,66 

219х6 12,97 58,4 9,42 74,79 

219х8 14,14 77,14 10,44 98,78 

219х10 14,9 96,09 11,37 122,3 

219х12 17,71 114,2 13,52 145,4 

273х8 21,51 96,86 11,53 124,02 

273х10 21,74 120,33 14,3 153,84 

273х12 22,32 143,09 17,03 183,21 

273х15 30,15 193,36 23,02 247,58 

325х8 23,74 115,86 18,69 148,35 

325х10 25,45 143,91 19,14 184,27 

325х12 26,76 171,6 20,44 219,72 

325х15 33,13 212,44 25,3 272,01 

377х8 26,96 134,87 20,76 172,68 

377х10 29,15 167,67 22,97 214,69 

377х12 31,21 200,1 23,83 256,22 

377х15 38,69 248,08 29,54 317,64 

426х10 29,64 190,05 22,63 243,35 

426х12 35,39 226,97 27,02 290,61 

426х15 43,93 281,65 33,54 360,64 

465х8 34,11 167,03 24,95 213,87 

465х10 36,42 207,88 26,75 266,17 

465х12 38,73 248,35 29,57 318 

465х15 48,1 308,39 36,73 394,86 

465х18 52,71 381,24 36,71 470,67 

465х20 58,31 421,71 40,65 520,64 

465х25 72,07 521,22 50,19 613,48 

530х6 31,91 143,64 23,17 183,92 

530х8 37,39 190,8 28,78 244,3 

530х10 42,05 237,56 30,29 304,19 

530х12 44,29 283,99 33,82 363,62 

530х15 55,04 352,94 42,02 451,91 

630х6 38 171,05 27,6 219,02 

630х8 45,5 227,34 33,68 291,1 

630х10 50,18 283,73 36,73 362,69 

630х12 52,84 338,81 40,35 433,82 

630х15 65,73 421,47 50,19 539,65 

 
 

Тайлбар: Хэрэв 30° ба 500 -н налуутай ирмэгийг огтолсон бол 1,16 ба 1,55 –р үржүүлнэ. 

Ашигласан зохиол:  

ОБЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, СБОРНИК 30, 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, Москва Стройиздат 1990 г 
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Нормы расхода материалов на сварочные работы при ремонте энергетического оборудования 

тепловых электростанций. Республики Казахстан.  29.03. 2013 г 
 

Зарцуулалтын норм 

Гагнуурын ажил 

Ерөнхий 

 

ЭлекХоолойодын 
бүлэг 

Зарцуулалтын 
коэффициент 

ЭлекХоолойодын марк 

I 1,4 ЛБ-52А «Гарант»; ВСФ-65У; ВСФ-75У; ВСФ-85; ОЗШ-1; ВСЦ-4А; ОЗЛ-25Б 

II 1,5 
УОНИ-13/45; АНО-11; ТМУ-21У; ОЗС-18; ОЗС-6; ОЗС-17Н; ВСЦ-4; ВСЦ-
60; ТМЛ-1У; ТМЛ-3У; УТ-28; ОЗЛ-5; ОЗЛ-29; ОЗЛ-25; ОЗЛ-36; АНВ-20 

III 1,6 

ОЗЛ-8; ОЗЛ-7; ОЗЛ-14А; НИИАТ-1; ОЗЛ-3; ОЗЛ-21, ОЗЛ-23; ВН-48; 
УОНИ-13/55К; ЦУ-5; ДСК-50; ОЗС-25; СК2-50; УОНИ-13/55У; УОНИ-

13/65; АНП-2; УОНИ-13/85; НИАТ-3М; АНО-5; ОЗС-23; АНО-4; АНО-14; 
ОЗС-4; ОЗС-22Н; ОЗС-22Р; ТМЛ-4В; ЦЛ-39; ҮЗВ-96; ҮЗВ-95; ҮЗА-96; ОЗЛ-

6; КТИ-7А; ОЗЛ-2; ОЗЛ-35; 
АНЖР-2 

IV 1,7 
ОЗЛ-37-1; ҮЗ-11; УОНИ-13/55; ОЗС-24; АНО-6; АНО-18; ОЗС-12; МР-3; 
ОЗС-21; ОМА-2; ОЗЛ-9А; ГС-1; АНЖР-1; АНЖР-ЗУ; ОЗЛ-19; НИИ-48Г; 

УОНИ-13/НЖ; ЦЛ-11; ЦТ-15; ЦЛ-9; ОЗЛ-17У 

Хүснэгтэд байгаа элекХоолойодуудаас өөр зарцуулалтын коэффициенттэй бол доорхи томьёогоор 

бодно: 

, 
Үүнд: Н – олох гэж байгаа элекХоолойодын зарцуулалт, кг; 

HT – Хүснэгтэд байгаа зарцуулалтын норм, кг; 

K1 – Олох гэж байгаа элкХоолойодын зарцуулалтын коэффициент  

К2 – Хүснэгтийн элекХоолойодын зарцуулалтын коэффициент. 

ХЭСЭГ I. ГӨЛМӨН БА САРААЛЖИН ХИЙЦИЙН ГАГНУУР 

1. Гагнуурын хийцийн хэсэг ба тэмдэглэгээнүүд ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76*, ГОСТ 8713-79 дагуу 

байна. 

2. Энэ нормд доод байрлал дахь элекХоолойодын зарцуулалтыг үзүүлсэн. Бусад байрлалд доорхи 

коэффициентоор үржүүлнэ. 

Босоо - 1,12; 

Хөндлөн - 1,13; 

Тааз - 1,26. 

3. Үйлвэрийн нормд нүүрсхүчлийн хийн зарцуулалт 6 л/мин байдаг. Хэрэв зарцуулалт ихсвэл доорхи 

коэффициентоор үржүүлнэ. Kу: 

Нүүрсхүчлийн хий , л/мин                                  Коэффициент Ку 

6....................................................................................... 1 

8....................................................................................... 1,3 

10..................................................................................... 1,6 

12.......................................................................................2 

http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3930/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/6/6223/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/3/3974/index.htm
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5. Бүлэг 1 ба 2-д давхарласан холболтын H1 ба  Н2 төрөлд зарцуулалтын норм нь 013, 026 ба 014, 

027 байна. 

Хэсэг 1. Гар нуман ба нунтагт утаст механикжсан гагнуур 

§ 1. Хоёр ирмэгийг эмхэрдэж тулгасан холболт, нэг талаас нь С1 

 
Зур. 1. Хоёр ирмэгийг эмхэрдэж нэг талаас нь тулгаж гагнах С1 

Хүснэгт 001. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн зузаан, 
мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Мөрний код 

I II III IV 

1 0,037 0,04 0,043 0,046 01 

2 0,085 0,091 0,097 0,103 02 

3 0,113 0,121 0,129 0,137 03 

4 0,179 0,192 0,204 0,217 04 

Баганы код 01 02 03 04 - 

 

§ 2. Ирмэгийн засалтгүй тулгасан холболт, нэг талаас С2 

 
Зур. 2. Ирмэгийг засалтгүй тулгасан холболт, нэг талаас С2 

Хүснэгт 002. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн зузаан, 
мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Мөрний код 

I II III IV 

1 0,052 0,056 0,059 0,063 01 

2 0,108 0,115 0,123 0,131 02 

3 0,119 0,127 0,136 0,144 03 

4 0,229 0,246 0,262 0,278 04 

Баганы код 01 02 03 04 - 

 

§ 3. Ирмэгийн засалтгүй тулгасан холболт, хоёр талаас С7 

 

ЗУР. 3. ИРМЭГИЙН ЗАСАЛТГҮЙ ТУЛГАСАН ХОЛБОЛТ, ХОЁР ТАЛААС С7 

 
 

ХҮСНЭГТ 003. НОРМ 1М УРТТАЙ ОЁДОЛ 

Эд ангийн 
зузаан, 
 мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

2 0,241 0,258 0,275 0,292 - 01 

3 0,287 0,307 0,328 0,348 - 02 

4 0,308 0,33 0,352 0,374 - 03 

5 0,45 0,483 0,515 0,547 0,422 04 

http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10452/#i306150
http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10452/#i503245
http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10452/#i333304
http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10452/#i528115
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302 Гагнуурын материалын норм 

Эд ангийн 
зузаан, 
 мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

Баганы код 01 02 03 04 05 - 

 

§ 4. Нэг ирмэг нэг талдаа засалтай тулгасан холболт, нэг талаас С8 
 

 

ЗУР. 4. НЭГ ИРМЭГ НЭГ ТАЛДАА ЗАСАЛТАЙ ТУЛГАСАН ХОЛБОЛТ, НЭГ ТАЛААС С8 

Хүснэгт 004. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн 
зузаан, 
мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

3 0,157 0,168 0,179 0,19 - 01 

4 0,2 0,214 0,229 0,243 - 02 

5 0,253 0,271 0,29 0,308 0,237 03 

6 0,351 0,376 0,402 0,427 0,329 04 

7 0,427 0,457 0,488 0,518 0,4 05 

8 0,514 0,55 0,587 0,624 0,481 06 

9 0,644 0,69 0,736 0,782 0,603 07 

10 0,753 0,807 0,861 0,915 0,705 08 

12 1,036 1,11 1,184 1,258 0,969 09 

14 1,33 1,425 1,52 1,615 1,224 10 

16 1,764 1,89 2,016 2,142 1,651 11 

18 2,422 2,595 2,768 2,941 2,266 12 

20 2,852 3,055 3,259 3,463 2,668 13 

22 3,363 3,603 3,843 4,083 3,147 14 

24 3,871 4,147 4,424 4,7 3,622 15 

26 4,449 4,767 5,085 5,403 4,163 16 

28 5,037 5,397 5,757 6,117 4,713 17 

30 5,695 6,102 6,509 6,916 5,329 18 

32 6,362 6,816 7,27 7,725 5,953 19 

34 7,098 7,605 8,112 8,619 6,642 20 

36 7,843 8,403 8,963 9,523 7,339 21 

38 8,658 9,276 9,894 10,513 8,101 22 

40 9,482 10,159 10,837 11,514 8,873 23 

42 10,406 11,149 11,893 12,636 9,737 24 

44 11,309 12,117 12,925 13,733 10,582 25 

46 12,293 13,171 14,05 14,928 11,503 26 

48 13,275 14,223 15,171 16,119 12,421 27 

50 14,326 15,349 16,373 17,396 13,405 28 

52 15,386 16,485 17,584 18,683 14,397 29 

54 16,527 17,707 18,888 20,068 15,465 30 

56 17,667 18,928 20,19 21,452 16,531 31 

58 18,886 20,235 21,584 22,933 17,672 32 

60 20,104 21,54 22,976 24,412 18,812 33 

Баганы код 01 02 03 04 05 - 



 

303 
 

303 Гагнуурын материалын норм 

 

§ 5. Нэг ирмэг 2 талдаа засалтай тулгасан холболт, хоёр талаас С15 

 
Зур. 5. Нэг ирмэг 2 талдаа засалтай тулгасан холболт, хоёр талаас С15 

Хүснэгт 005. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

8 0,462 0,495 0,528 0,561 0,432 01 

9 0,519 0,556 0,594 0,631 0,486 02 

10 0,581 0,622 0,664 0,705 0,544 03 

12 0,756 0,81 0,864 0,918 0,707 04 

14 0,918 0,984 1,05 1,115 0,859 05 

16 1,223 1,31 1,398 1,485 1,144 06 

18 1,786 1,913 2,041 2,168 1,671 07 

20 2,038 2,184 2,33 2,475 1,907 08 

22 2,352 2,52 2,688 2,856 2,201 09 

24 2,645 2,833 3,022 3,211 2,475 10 

26 2,999 3,213 3,427 3,641 2,806 11 

28 3,331 3,568 3,806 4,044 3,116 12 

30 3,723 3,988 4,254 4,52 3,483 13 

32 4,094 4,386 4,678 4,971 3,83 14 

34 4,526 4,849 5,173 5,496 4,235 15 

36 4,936 5,289 5,642 5,994 4,619 16 

38 5,408 5,794 6,181 6,567 5,06 17 

40 5,859 6,277 6,696 7,114 5,482 18 

42 6,271 6,718 7,166 7,614 5,867 19 

44 6,859 7,348 7,838 8,328 6,418 20 

46 7,409 7,938 8,467 8,996 6,932 21 

48 7,938 8,505 9,072 9,639 7,428 22 

50 8,528 9,136 9,745 10,355 7,979 23 

52 9,097 9,749 10,397 11,047 8,572 24 

54 9,726 10,42 11,115 11,81 9,1 25 

56 10,333 11,071 11,81 12,548 9,669 26 

58 11,001 11,787 12,573 13,358 10,294 27 

60 11,648 12,48 13,312 14,144 10,899 28 

Баганы код 01 02 03 04 05 - 

 

§ 6. Хоёр ирмэг засалтай тулгасан холболт , нэг талаас С17  
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304 Гагнуурын материалын норм 

ЗУР. 6. ХОЁР ИРМЭГ ЗАСАЛТАЙ ТУЛГАСАН ХОЛБОЛТ , НЭГ ТАЛААС С17 

 

ХҮСНЭГТ 006. НОРМ 1М УРТТАЙ ОЁДОЛ 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг Нунтагт утас, 
кг 

Мөрний 
код I II III IV 

3 0,155 0,166 0,177 0,188 - 01 

4 0,196 0,21 0,224 0,238 - 02 

5 0,246 0,264 0,282 0,299 0,231 03 

6 0,34 0,364 0,389 0,413 0,318 04 

7 0,413 0,442 0,472 0,501 0,386 05 

8 0,494 0,529 0,565 0,600 0,462 06 

9 0,619 0,663 0,707 0,751 0,579 07 

10 0,721 0,772 0,824 0,875 0,675 08 

12 0,981 1,051 1,121 1,191 0,917 09 

14 1,256 1,346 1,436 1,525 1,175 10 

16 1,657 1,775 1,893 2,012 1,55 11 

18 2,251 2,412 2,573 2,734 2,106 12 

20 2,644 2,833 3,022 3,21 2,474 13 

22 3,113 3,335 3,558 3,78 2,913 14 

24 3,576 3,832 4,087 4,343 3,346 15 

26 4,116 4,41 4,704 4,998 3,851 16 

28 4,65 4,983 5,315 5,647 4,351 17 

30 5,261 5,637 6,012 6,388 4,923 18 

32 5,866 6,285 6,703 7,122 5,488 19 

34 6,547 7,014 7,482 7,95 6,126 20 

36 7,222 7,736 8,254 8,77 6,758 21 

38 7,984 8,554 9,125 9,695 7,471 22 

40 8,73 9,354 9,978 10,601 8,169 23 

42 9,573 10,257 10,941 11,625 8,958 24 

44 10,39 11,113 11,875 12,617 9,723 25 

46 11,263 12,068 12,872 13,677 10,539 26 

48 12,151 13,018 13,886 14,754 11,369 27 

50 13,094 14,029 14,965 15,9 12,252 28 

52 14,053 15,057 16,061 17,065 13,15 29 

54 15,088 16,165 17,243 18,321 14,118 30 

56 16,117 17,268 18,419 19,57 15,081 31 

58 17,231 18,462 19,693 20,924 16,123 32 

60 18,332 19,641 20,95 22,26 17,153 33 

Баганы код 01 02 03 04 05 - 

 

§ 7. Хоёр ирмэг хоёр талаасаа засалтай тулгасан холболт , хоёр талаас С25 

 

ЗУР. 7. ХОЁР ИРМЭГ ХОЁР ТАЛААСАА ЗАСАЛТАЙ ТУЛГАСАН ХОЛБОЛТ , ХОЁР ТАЛААС С25 

Хүснэгт 007. Норм 1м урттай оёдол 
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305 Гагнуурын материалын норм 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

8 0,452 0,484 0,516 0,549 0,423 01 

9 0,506 0,542 0,578 0,614 0,473 02 

10 0,565 0,606 0,646 0,686 0,529 03 

12 0,732 0,784 0,836 0,889 0,685 04 

14 0,886 0,949 1,013 1,076 0,829 05 

16 1,179 1,264 1,348 1,432 1,104 06 

18 1,71 1,832 1,954 2,077 1,6 07 

20 1,945 2,083 2,222 2,361 1,819 08 

22 2,238 2,398 2,558 2,717 2,094 09 

24 2,508 2,687 2,866 3,045 2,347 10 

26 2,836 3,039 3,242 3,444 2,654 11 

28 3,142 3,366 3,591 3,815 2,94 12 

30 3,506 3,756 4,006 4,257 3,280 13 

32 3,846 4,121 4,396 4,671 3,599 14 

34 4,246 4,549 4,852 5,155 3,973 15 

36 4,621 4,952 5,282 5,612 4,324 16 

38 5,056 5,417 5,779 6,14 4,731 17 

40 5,468 5,858 6,249 6,639 5,116 18 

42 5,937 6,362 6,786 7,21 5,556 19 

44 6,384 6,84 7,296 7,752 5,974 20 

46 6,889 7,382 7,874 8,366 6,447 21 

48 7,372 7,898 8,425 8,951 6,898 22 

50 7,912 8,477 9,043 9,608 7,404 23 

52 8,429 9,032 9,634 10,236 7,888 24 

54 9,049 9,696 10,342 10,988 8,468 25 

56 9,558 10,241 10,924 11,607 8,944 26 

58 10,17 10,896 11,622 12,349 9,516 27 

60 10,758 11,526 12,295 13,063 10,066 28 

Баганы код 01 02 03 04 05 - 

 

§ 8. Нэг ирмэгийг эмхэрдсэн булангийн холболт, нэг талаас У1 

 

ЗУР. НЭГ ИРМЭГИЙГ ЭМХЭРДСЭН БУЛАНГИЙН ХОЛБОЛТ, НЭГ ТАЛААС У1 

Хүснэгт 008. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн зузаан, 
мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Мөрний код 

I II III IV 

1 0,037 0,04 0,043 0,046 01 

2 0,085 0,091 0,097 0,103 02 

3 0,113 0,121 0,129 0,137 03 

4 0,179 0,192 0,204 0,217 04 
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306 Гагнуурын материалын норм 

Эд ангийн зузаан, 
мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Мөрний код 

I II III IV 

Баганы код 01 02 03 04 - 

 

§ 9. Ирмэг засалтгүй булангийн холболт, нэг талаас У4 

 
Зур. 9 Ирмэг засалтгүй булангийн холболт, нэг талаас У4 

Хүснэгт 009. Норм 1м урттай оёдол 

Оёдолын 
катет, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг Нунтагт утас, 
кг 

Мөрний 
код I II III IV 

1 0,111 0,119 0,127 0,135 - 01 

2 0,119 0,128 0,136 0,145 - 02 

3 0,125 0,134 0,143 0,151 - 03 

4 0,259 0,278 0,296 0,315 - 04 

5 0,361 0,387 0,413 0,439 0,338 05 

6 0,532 0,57 0,608 0,646 0,498 06 

7 0,672 0,72 0,768 0,816 0,629 07 

8 0,828 0,886 0,946 1,005 0,774 08 

9 0,999 1,071 1,142 1,213 0,935 09 

10 1,186 1,271 1,356 1,441 1,11 10 

12 1,608 1,723 1,838 1,953 1,505 11 

14 2,092 2,242 2,392 2,541 1,958 12 

16 2,64 2,827 3,016 3,204 2,469 13 

18 3,25 3,481 3,714 3,946 3,04 14 

20 3,923 4,203 4,483 4,764 3,671 15 

22 4,659 4,992 5,325 5,658 4,360 16 

24 5,458 5,848 6,238 6,627 5,107 17 

26 6,32 6,771 7,222 7,674 5,913 18 

28 7,244 7,762 8,28 8,797 6,779 19 

30 8,232 8,82 9,408 9,996 7,703 20 

Баганы код 01 02 03 04 05 - 

 

§ 10. Нэг ирмэг засалтай булангийн холболт, нэг талаас У6 

 
Зур. 10. Нэг ирмэг засалтай булангийн холболт, нэг талаас У6 
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307 Гагнуурын материалын норм 

 

Хүснэгт 010. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг Нунтагт 
утас, 

кг 

Мөрний 
код I II III IV 

3 0,157 0,168 0,179 0,191 - 01 

4 0,2 0,214 0,229 0,243 - 02 

5 0,253 0,271 0,29 0,308 0,237 03 

6 0,351 0,376 0,402 0,427 0,329 04 

7 0,427 0,457 0,488 0,518 0,400 05 

8 0,514 0,55 0,587 0,624 0,481 06 

9 0,644 0,69 0,736 0,782 0,603 07 

10 0,753 0,807 0,861 0,915 0,705 08 

12 1,036 1,11 1,184 1,258 0,969 09 

14 1,33 1,425 1,52 1,615 1,244 10 

16 1,764 1,89 2,016 2,142 1,651 11 

18 2,422 2,595 2,768 2,941 2,266 12 

20 2,852 3,055 3,259 3,463 2,668 13 

22 3,363 3,603 3,843 4,083 3,147 14 

24 3,871 4,147 4,424 4,7 3,622 15 

26 4,449 4,767 5,085 5,403 4,163 16 

28 5,037 5,397 5,757 6,117 4,713 17 

30 5,695 6,102 6,509 6,916 5,329 18 

32 6,362 6,816 7,27 7,725 5,953 19 

34 7,098 7,605 8,112 8,619 6,642 20 

36 7,843 8,403 8,963 9,523 7,339 21 

38 8,658 9,276 9,894 10,513 8,101 22 

40 9,482 10,159 10,837 11,514 8,873 23 

42 10,406 11,149 11,893 12,636 9,737 24 

44 11,309 12,117 12,925 13,733 10,582 25 

46 12,293 13,171 14,05 14,928 11,503 26 

48 13,275 14,229 15,171 16,119 12,421 27 

50 14,326 15,349 16,373 17,396 13,405 28 

52 15,386 16,485 17,584 18,683 14,397 29 

54 16,527 17,707 18,888 20,068 15,465 30 

56 17,667 18,928 20,19 21,452 16,531 31 

58 18,886 20,235 21,584 22,933 17,672 32 

60 20,104 21,54 22,976 24,412 18,812 33 

Баганы код 01 02 03 04 05 - 

 

§ 11. Нэг ирмэг хоёр талаасаа засалтай булангийн холболт, хоёр талаас У8 

 
Зур. 11. Нэг ирмэг хоёр талаасаа засалтай булангийн холболт, хоёр талаас У8 

Хүснэгт 011. Норм 1м урттай оёдол 
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308 Гагнуурын материалын норм 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

8 0,462 0,495 0,528 0,561 0,432 01 

9 0,519 0,556 0,594 0,631 0,486 02 

10 0,581 0,622 0,664 0,705 0,544 03 

12 0,756 0,81 0,864 0,918 0,707 04 

14 0,918 0,984 1,05 1,115 0,859 05 

16 1,223 1,31 1,398 1,485 1,144 06 

18 1,786 1,913 2,041 2,168 1,641 07 

20 2,038 2,184 2,33 2,475 1,907 08 

22 2,352 2,52 2,688 2,856 2,201 09 

24 2,645 2,833 3,022 3,211 2,475 10 

26 2,999 3,213 3,427 3,641 2,806 11 

28 3,331 3,568 3,806 4,044 3,116 12 

30 3,723 3,988 4,254 4,52 3,483 13 

32 4,094 4,386 4,678 4,971 3,83 14 

34 4,526 4,849 5,173 5,496 4,235 15 

36 4,936 5,289 5,642 5,994 4,619 16 

38 5,408 5,794 6,181 6,567 5,06 17 

40 5,859 6,277 6,696 7,114 5,482 18 

42 6,271 6,718 7,166 7,614 5,867 19 

44 6,859 7,348 7,838 8,328 6,418 20 

46 7,409 7,938 8,467 8,996 6,932 21 

48 7,938 8,505 9,072 9,639 7,428 22 

50 8,528 9,136 9,745 10,355 7,979 23 

52 9,097 9,747 10,397 11,047 8,512 24 

54 9,726 10,42 11,115 11,81 9,1 25 

56 10,333 11,071 11,81 12,548 9,669 26 

58 11,001 11,787 12,573 13,358 10,294 27 

60 11,648 12,48 13,312 14,144 10,899 28 

Баганы код 01 02 03 04 05 - 

 
 

§ 12. Хоёр ирмэг засалтай булангийн холболт, хоёр талаас У9 

 
Зур. 12 Хоёр ирмэг засалтай булангийн холболт, хоёр талаас У9 

Хүснэгт 012. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

3 0,155 0,166 0,177 0,188 - 01 

4 0,196 0,21 0,224 0,238 - 02 

5 0,246 0,264 0,282 0,299 0,231 03 



 

309 
 

309 Гагнуурын материалын норм 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

6 0,34 0,364 0,389 0,413 0,318 04 

7 0,413 0,442 0,472 0,501 0,386 05 

8 0,494 0,529 0,565 0,6 0,462 06 

9 0,619 0,663 0,707 0,751 0,579 07 

10 0,721 0,772 0,824 0,875 0,675 08 

12 0,981 1,051 1,121 1,191 0,917 09 

14 1,256 1,346 1,436 1,525 1,175 10 

16 1,657 1,775 1,893 2,012 1,55 11 

18 2,251 2,412 2,573 2,734 2,106 12 

20 2,644 2,833 3,022 3,21 2,474 13 

22 3,113 3,335 3,558 3,78 2,913 14 

24 3,576 3,832 4,087 4,343 3,346 15 

20 4,116 4,41 4,704 4,998 3,851 16 

28 4,65 4,983 5,315 5,647 4,351 17 

30 5,261 5,637 6,012 6,388 4,923 18 

32 5,866 6,285 6,703 7,122 5,488 19 

34 6,547 7,014 7,482 7,95 6,126 20 

36 7,222 7,738 8,254 8,77 6,758 21 

38 7,984 8,554 9,125 9,695 7,471 22 

40 8,73 9,354 9,978 10,601 8,169 23 

42 9,573 10,257 10,941 11,625 8,958 24 

44 10,39 11,133 11,875 12,617 9,723 25 

46 11,263 12,068 12,872 13,677 10,539 26 

48 12,151 13,018 13,886 14,754 11,369 27 

50 13,094 14,029 14,965 15,9 12,252 28 

52 14,053 15,057 16,061 17,065 13,15 29 

54 15,088 16,165 17,243 18,321 14,118 30 

56 16,117 17,268 18,419 19,57 15,081 31 

58 17,231 18,462 19,693 20,924 16,123 32 

60 18,332 19,641 20,95 22,26 17,153 33 

Баганы код 01 02 03 04 05 - 

 

§ 13. Ирмэг засалтгүй “Т” маягийн холболт, нэг талаас Т1 

 

ЗУР. 13. ИРМЭГ ЗАСАЛТГҮЙ “Т” МАЯГИЙН ХОЛБОЛТ, НЭГ ТАЛААС Т1 
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310 Гагнуурын материалын норм 

Хүснэгт 013. Норм 1м урттай оёдол 

Оёдолын 
катет, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

1 0,017 0,018 0,019 0,02 0,016 01 

2 0,045 0,048 0,051 0,054 0,042 02 

3 0,084 0,09 0,096 0,102 0,079 03 

4 0,133 0,143 0,152 0,161 0,124 04 

5 0,195 0,209 0,224 0,236 0,182 05 

6 0,266 0,285 0,304 0,328 0,249 06 

7 0,347 0,372 0,397 0,422 0,325 07 

8 0,441 0,472 0,504 0,536 0,423 08 

10 0,661 0,707 0,755 0,802 0,618 09 

12 0,924 0,99 1,056 1,122 0,865 10 

14 1,231 1,319 1,406 1,494 1,151 11 

16 1,581 1,694 1,806 1,919 1,479 12 

18 1,833 1,964 2,094 2,225 1,715 13 

20 2,414 2,586 2,758 2,931 2,258 14 

22 2,895 3,152 3,309 3,516 2,709 15 

24 3,42 3,665 3,909 4,153 3,2 16 

26 3,989 4,274 4,558 4,843 3,732 17 

28 4,602 4,931 5,259 5,588 4,306 18 

30 5,258 5,634 6,01 6,385 4,92 19 

32 5,958 6,384 6,81 7,235 5,575 20 

34 6,311 6,762 7,213 7,664 5,905 21 

36 7,489 8,024 8,558 9,093 7,007 22 

38 7,991 8,562 9,133 9,704 7,477 23 

40 9,194 9,851 10,507 11,164 8,603 24 

Баганы код 01 02 03 04 05 - 

 

§ 14. Ирмэг засалтгүй “Т” маягийн холболт, хоёр талаас Т3 

 
Зур. 14. Ирмэг засалтгүй “Т” маягийн холболт, хоёр талаас Т3 

Хүснэгт 014. Норм 1м урттай оёдол 

Оёдолын 
катет, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

1 0,034 0,036 0,038 0,04 0,032 01 

2 0,09 0,096 0,102 0,108 0,084 02 

3 0,168 0,18 0,192 0,204 0,158 03 

4 0,266 0,286 0,304 0,322 0,248 04 

5 0,39 0,418 0,448 0,472 0,364 05 

6 0,532 0,57 0,608 0,646 0,498 06 

7 0,694 0,744 0,794 0,844 0,65 07 
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311 Гагнуурын материалын норм 

Оёдолын 
катет, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

8 0,882 0,944 1,008 1,072 0,826 08 

10 1,322 1,414 1,51 1,604 1,236 09 

12 1,848 1,98 2,112 2,244 1,73 10 

14 2,462 2,038 2,812 2,988 2,302 11 

16 3,162 3,388 3,612 3,838 2,958 12 

18 3,666 3,928 4,188 4,45 3,43 13 

20 4,828 5,172 5,516 5,862 4,516 14 

22 5,79 6,304 6,618 7,032 5,418 15 

24 6,84 7,33 7,818 8,306 6,4 16 

26 7,978 8,548 9,116 9,686 7,464 17 

28 9,204 9,862 10,518 11,176 8,612 18 

30 10,516 11,268 12,02 12,77 9,84 19 

32 11,916 12,768 13,62 14,47 11,15 20 

34 12,622 13,524 14,426 15,328 11,81 21 

36 14,978 16,048 17,116 18,186 14,014 22 

38 15,982 17,124 18,266 19,408 14,954 23 

40 18,388 19,702 21,014 22,328 17,206 24 

Баганы код 01 02 03 04 05 - 

 

§ 15. Нэг ирмэг засалтай “Т” маягийн холболт, нэг талаас Т6 

 
Зур. 15. Нэг ирмэг засалтай “Т” маягийн холболт, нэг талаас Т6 

Хүснэгт 015. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

3 0,139 0,149 0,159 0,169 - 01 

4 0,203 0,218 0,232 0,247 - 02 

5 0,319 0,342 0,365 0,388 0,299 03 

6 0,414 0,444 0,474 0,503 0,388 04 

7 0,519 0,556 0,594 0,631 0,486 05 

8 0,636 0,681 0,726 0,772 0,595 06 

10 1,007 1,078 1,15 1,222 0,942 07 

12 1,465 1,57 1,675 1,78 1,372 08 

14 1,861 1,993 2,126 2,259 1,741 09 

16 2,493 2,671 2,85 3,028 2,333 10 

18 3,429 3,673 3,918 4,163 3,208 11 

20 4,005 4,291 4,578 4,864 3,748 12 

22 4,855 5,202 5,549 5,896 4,543 13 

24 5,533 5,928 6,323 6,718 5,177 14 
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312 Гагнуурын материалын норм 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

26 6,457 6,918 7,379 7,84 6,042 15 

28 7,228 7,744 8,261 8,777 6,773 16 

30 8,279 8,869 9,461 10,052 7,746 17 

32 9,145 9,798 10,451 11,104 8,557 18 

34 10,413 11,157 11,901 12,645 9,744 19 

36 11,381 12,194 13,006 13,819 10,649 20 

38 12,79 13,704 14,618 15,531 11,968 21 

40 13,857 14,847 15,837 16,827 12,966 22 

42 15,359 16,457 17,554 18,651 14,372 23 

44 16,524 17,704 18,885 20,065 15,462 24 

46 18,095 19,387 20,68 21,972 16,932 25 

48 19,134 20,5 21,867 23,234 17,904 26 

50 20,39 21,846 23,302 24,759 19,079 27 

52 22,544 24,154 25,765 27,375 21,095 28 

54 24,518 26,269 28,021 29,772 22,942 29 

56 25,978 27,834 29,69 31,545 24,308 30 

58 28,095 30,102 32,109 34,116 26,289 31 

60 29,655 31,773 33,891 36,009 27,748 32 

Баганы код 01 02 03 04 05 - 

 
 
 

§ 16. Нэг ирмэг хоёр талаасаа засалтай “Т” маягийн холболт, хоёр талаас Т8 
 

 
Зур. 16. . Нэг ирмэг хоёр талаасаа засалтай “Т” маягийн холболт, хоёр талаас Т8 

Хүснэгт 016. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

8 0,694 0,744 0,794 0,843 0,65 01 

10 0,921 0,987 1,053 1,119 0,862 02 

12 1,298 1,39 1,483 1,576 1,214 03 

14 1,59 1,702 1,816 1,929 1,487 04 

16 2,034 2,179 2,325 2,47 1,903 05 

18 2,892 3,099 3,306 3,512 2,706 06 

20 3,312 3,549 3,786 4,022 3,099 07 

22 3,986 4,27 4,555 4,84 3,73 08 

24 4,466 4,785 5,103 5,422 4,178 09 

26 5,242 5,617 5,991 6,366 4,905 10 

28 5,783 6,196 6,609 7,022 5,411 11 
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Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Нунтагт утас, кг 

Мөрний 
код I II III IV 

30 6,663 7,138 7,614 8,09 6,234 12 

32 7,264 7,783 8,302 8,821 6,797 13 

34 8,248 8,836 9,426 10,015 7,717 14 

36 8,91 9,546 10,182 10,819 8,337 15 

38 9,996 10,71 11,424 12,138 9,353 16 

40 10,719 11,485 12,251 13,017 10,031 17 

42 11,909 12,76 13,611 14,461 11,144 18 

44 12,693 13,598 14,506 15,412 11,876 19 

46 13,986 14,985 15,984 16,983 13,087 20 

48 14,83 15,889 16,949 18,008 13,877 21 

50 16,227 17,385 18,544 19,703 15,183 22 

52 17,132 18,355 19,579 20,803 16,03 23 

54 18,631 19,962 21,293 22,624 17,433 24 

56 19,597 20,997 22,397 23,797 18,337 25 

58 21,2 22,714 24,229 25,743 19,837 26 

60 22,227 23,814 25,402 26,989 20,798 27 

Баганы код 01 02 03 04 05 - 

 

§ 17. Язгуур оёдолыг устгахгүйгээр гагнах 

Хүснэгт 017. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн зузаан, 
мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Мөрний код 

I II III IV 

2-3 0,091 0,097 0,104 0,11 01 

4-5 0,111 0,118 0,126 0,134 02 

6-8 0,147 0,158 0,168 0,179 03 

Баганы код 01 02 03 04 - 

 
§ 18. Язгуур оёдолыг устгаж гагнах  

Хүснэгт 018. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

Ухалтын гүн, 
мм 

ЭлекХоолойод, кг 
Мөрний 

код I II III IV 

8-12 3 0,279 0,299 0,318 0,388 01 

12-28 4 0,444 0,475 0,507 0,539 02 

св. 30 5 0,645 0,691 0,732 0,784 03 

Баганы код  01 02 03 04 - 

 
Нүүрсхүчлийн хийн хамгаалалтай нуман гагнуур 

§ 19. Ирмэгийн засалтгүй тулгасан холболт, нэг талаас С2  

 
Зур. 2. Ирмэгийг засалтгүй тулгасан холболт, нэг талаас С2 

Хүснэгт 019. Норм 1м урттай оёдол 
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Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

Гагнуурын 
утас, кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

Эд ангийн 
зузаан, мм 

Гагнуурын утас, 
кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

1 0,05 0,027 01 5 0,161 0,085 05 

2 0,091 0,049 02 6 0,17 0,09 06 

3 0,099 0,052 03 
Баганы код 01 02 - 

4 0,105 0,056 04 

 

§ 20. Ирмэгийн засалтгүй тулгасан холболт, хоёр талаас С7 

  

ЗУР. 3. ИРМЭГИЙН ЗАСАЛТГҮЙ ТУЛГАСАН ХОЛБОЛТ, ХОЁР ТАЛААС С7 

ХҮСНЭГТ 020. НОРМ 1М УРТТАЙ ОЁДОЛ 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

3 0,164 0,087 01 9 0,432 0,229 07 

4 0,166 0,088 02 10 0,446 0,236 08 

5 0,258 0,135 03 11 0,559 0,296 09 

6 0,262 0,138 04 12 0,577 0,305 10 

7 0,354 0,187 05 
    

8 0,367 0,194 06 Баганы код 01 02 - 

 
 

§ 21. Хоёр ирмэг засалтай тулгасан холболт , нэг талаас С17 

 
Зур. 6. Хоёр ирмэг засалтай тулгасан холболт , нэг талаас С17 

Хүснэгт 021. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

3 0,093 0,049 01 26 2,509 1,328 09 

6 0,197 0,104 02 32 3,71 1,965 10 

10 0,421 0,223 03 38 5,102 2,701 11 

12 0,609 0,323 04 44 6,733 3,565 12 

14 0,78 0,413 05 50 8,583 4,545 13 

16 0,996 0,527 06 56 10,682 5,656 14 

18 1,217 0,645 07 60 12,169 6,444 15 

20 1,576 0,834 08 
    

    
Баганы код 01 02 - 

 

§ 22. Хоёр ирмэг хоёр талаасаа засалтай тулгасан холболт, хоёр талаас С25 
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315 Гагнуурын материалын норм 

 
Зур. 7. Хоёр ирмэг хоёр талаасаа засалтай тулгасан холболт , хоёр талаас С25 

Хүснэгт 022. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, кг 

Мөрний 
код 

Эд ангийн 
зузаан, мм 

Гагнуурын утас, 
кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

8 0,251 0,133 01 36 2,764 1,464 10 

12 0,426 0,225 02 38 3,055 1,618 11 

16 0,651 0,344 03 40 3,318 1,758 12 

20 0,927 0,491 04 44 3,885 2,057 13 

24 1,446 0,765 05 48 4,128 2,186 14 

28 1,808 0,957 06 52 5,268 2,79 15 

30 2,113 
1,11 

5 
07 56 6,065 3,212 16 

32 2,3 1,218 08 60 6,835 3,619 17 

34 2,526 1,337 09 Баганы код 01 02 - 

 

§ 23. Ирмэг засалтгүй булангийн холболт, нэг талаас У4  

 
Зур. 9 Ирмэг засалтгүй булангийн холболт, нэг талаас У4 

Хүснэгт 023. Норм 1м урттай оёдол 

Оёдолын 
катет, 

мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

Оёдолын 
катет, мм 

Гагнуурын утас, 
кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

1 0,083 0,044 01 18 2,503 1,326 10 

3 0,092 0,049 02 20 3,031 1,605 11 

4 0,178 0,094 03 22 3,61 1,911 12 

6 0,339 0,18 04 24 4,238 2,244 13 

8 0,595 0,315 05 28 5,646 2,99 14 

10 0,867 0,459 06 30 6,425 3,402 15 

12 1,221 0,646 07 
    

14 1,598 0,846 08 Баганы 
код 

01 02 - 
16 2,026 1,073 09 

 

§ 24. Нэг ирмэг засалтай булангийн холболт, нэг талаас У6 

 



 

316 
 

316 Гагнуурын материалын норм 

Зур. 10. Нэг ирмэг засалтай булангийн холболт, нэг талаас У6 

Хүснэгт 024. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

3 0,095 0,05 01 28 3,307 1,751 12 

5 0,109 0,089 02 32 4,233 2,241 13 

7 0,259 0,137 03 36 5,158 2,732 14 

8 0,354 0,187 04 40 6,399 3,388 15 

10 0,488 0,258 05 44 7,637 4,044 16 

12 0,67 0,37 06 48 9,042 4,788 17 

14 0,893 0,473 07 52 10,557 5,59 18 

16 1,224 0,648 08 56 12,188 6,454 19 

18 1,476 0,781 09 60 13,898 7,359 20 

20 1,797 0,952 10 
    

24 2,498 1,323 11 Баганы код 01 02 - 

 

§ 25. Хоёр ирмэг засалтай булангийн холболт, хоёр талаас У9 

 

ЗУР. 12 ХОЁР ИРМЭГ ЗАСАЛТАЙ БУЛАНГИЙН ХОЛБОЛТ, ХОЁР ТАЛААС У9 

Хүснэгт 025. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

Эд ангийн 
зузаан, мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

3 0,093 0,049 01 32 3,7 1,959 12 

5 0,174 0,092 02 36 4,576 2,423 13 

8 0,302 0,16 03 38 5,103 2,702 14 

10 0,458 0,243 04 42 6,132 3,247 15 

12 0,603 0,319 05 44 6,723 3,56 16 

14 0,833 0,441 06 48 7,900 4,186 17 

16 0,989 0,524 07 50 8,584 4,544 18 

20 1,484 0,786 08 52 9,239 4,892 19 

24 2,175 1,512 09 56 10,681 5,656 20 

26 2,538 1,344 10 60 12,169 6,444 21 

30 3,261 1,727 11 
    

    
Баганы код 01 02 - 

 

§ 26. Ирмэг засалтгүй “Т” маягийн холболт, нэг талаас Т1 
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Зур. 13. Ирмэг засалтгүй “Т” маягийн холболт, нэг талаас Т1 

Хүснэгт 026. Норм 1м урттай оёдол 

Оёдолын 
катет, 

мм 

Гагнуурын утас, 
кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

Оёдолын 
катет, мм 

Гагнуурын утас, 
кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

3 0,067 0,036 01 26 3,191 1,69 12 

5 0,156 0,083 02 28 3,681 1,949 13 

8 0,353 0,187 03 30 4,207 2,228 14 

10 0,529 0,28 04 32 4,767 2,524 15 

12 0,739 0,391 05 34 5,049 2,673 16 

14 0,853 0,452 06 36 5,991 3,172 17 

16 1,264 0,669 07 38 6,393 3,385 18 

18 1,466 0,776 08 40 7,355 3,895 19 

20 1,931 1,022 09 
Баганы 

код 
01 02 - 22 2,316 1,226 10 

24 2,736 1,449 11 

 

§ 27. Ирмэг засалтгүй “Т” маягийн холболт, хоёр талаас Т3 

 
Зур. 14. Ирмэг засалтгүй “Т” маягийн холболт, хоёр талаас Т3 

Хүснэгт 027. Норм 1м урттай оёдол 

Оёдолын 
катет, 

мм 

Гагнуурын утас, 
кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

Оёдолын 
катет, мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

3 0,134 0,072 01 24 5,472 2,898 11 

5 0,312 0,166 02 26 6,382 3,38 12 

8 0,706 0,374 03 28 7,362 3,898 13 

10 1,058 0,56 04 30 8,414 4,452 14 

12 1,478 0,782 05 32 9,534 5,048 15 

14 1,706 0,904 06 34 10,098 5,346 16 

16 2,528 1,338 07 36 11,982 6,344 17 

18 2,932 1,552 08 38 12,786 6,77 18 

20 3,862 2,044 09 40 14,71 7,79 19 

22 4,632 2,452 10 
    

    
Баганы 

код 
01 02 - 
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§ 28. Нэг ирмэг засалтай “Т” маягийн холболт, нэг талаас Т6  

 

ЗУР. 15. НЭГ ИРМЭГ ЗАСАЛТАЙ “Т” МАЯГИЙН ХОЛБОЛТ, НЭГ ТАЛААС Т6 

Хүснэгт 028. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

Эд ангийн 
зузаан, мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

3 0,078 0,042 01 32 7,073 3,746 11 

5 0,195 0,103 02 36 8,893 4,709 12 

8 0,473 0,232 03 40 10,579 5,602 13 

10 0,675 0,358 04 44 12,831 6,794 14 

12 1,037 0,55 05 48 15,245 8,072 15 

14 1,207 0,64 06 52 17,424 9,226 16 

18 2,172 1,15 07 56 20,221 10,708 17 

20 2,78 1,47 08 60 22,715 12,028 18 

24 3,956 2,095 09 
Баганы код 01 02 - 

28 5,341 2,828 10 

 

§ 29. Нэг ирмэг хоёр талаасаа засалтай “Т” маягийн холболт, хоёр талаас Т8 

 
Зур. 16. . Нэг ирмэг хоёр талаасаа засалтай “Т” маягийн холболт, хоёр талаас Т8 

Хүснэгт 029. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

Эд ангийн 
зузаан, 

мм 

Гагнуурын 
утас, 

кг 

Нүүрсхүчлийн 
хий, 

кг 

Мөрний 
код 

6 0,225 0,119 01 36 4,784 2,533 12 

9 0,385 0,204 02 38 5,544 2,936 13 

10 0,529 0,28 03 42 6,494 3,439 14 

12 0,685 0,363 04 45 7,692 4,073 15 

14 0,948 0,502 05 48 8,519 4,511 16 

18 1,356 0,718 06 50 9,525 5,044 17 

20 1,68 0,889 07 53 10,444 5,53 18 

24 2,224 1,178 08 56 11,887 6,294 19 

26 2,664 1,41 09 60 13,261 7,022 20 

30 3,335 1,766 10 
    

32 3,973 2,104 11 Баганы код 01 02 - 

 
§ 30. Язгуур оёдолыг устгахгүйгээр гагнах 
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Хүснэгт 030. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн зузаан, 
мм 

Гагнуурын утас, 
кг 

Нүүрсхүчлийн хий, 
кг 

Мөрний код 

12-14 0,118 0,059 01 

16-18 0,12 0,071 02 

20-24 0,144 0,085 03 

Баганы код 01 02 - 

 
§ 31. Язгуур оёдолыг устгаж гагнах 

Хүснэгт 031. Норм 1м урттай оёдол 

Эд ангийн зузаан, мм 
Ухалтын гүн, 

мм 
Гагнуурын утас, кг 

Нүүрсхүчлийн хий, 
кг 

Мөрний код 

8-12 3 0,223 0,119 01 

12-28 4 0,355 0,19 02 

св. 30 5 0,516 0,276 03 

Баганы код - 01 02 - 

 

ХИЙГЭЭР ОГТЛОХ 

1. Энэ норм нь хавтгай төмөрийг хэвтээ байрлалд, хоолойг эргэлдүүлэхгүйгээр огтлоход тооцсон 

2. Норм нь хүчилтөрөгчийн цэвэршилт нь 99,5 % байх үед хэрэглэх ба өөр цэвэршилтийн үед нормыг 

доорхи коэффициентоор үржүүлнэ. 

хүчилтөрөгчийн цэвэршилт, %                                Коэффициент 
99,8                                                                           0,9 
99,5                                                                           1 
99                                                                              1,1 
98,5                                                                           1,2 
98                                                                              1,25 
3. 300 мм-с бага муруйлтын  радиустай хавтгай төмөр огтлох үед 1,1 үржүүлнэ. 

4. В табл. 103 и 104 представлены нормы на вырезку отверстий под нүхубки или обрезку концов 

нүхубков, вварка которых производится под углом 90° к оси Хоолойубы. При вырезке косых 

нүхубков, расположение которых к оси Хоолойубы будет составлять 45 и 60°, необходимо 

применять к нормам поправочные коэффициенты соответственно 1,23 и 1,16. 

7. Хийн нормын зарцуулалтыг лиХоолойээр тооцсон. Хэрэв килограммд шилжүүлах бол  

хүчилтөрөгчийг 0,00133; ацетиленыг 0,00109; пропан-бутаны холимогийг 0,00194; байгалийн хийг 

0,008 үржүүлнэ. 
 
 
 
 
Хийгээр огтлох 

§ 32. Хавтгай төмөр огтлох 

Хүснэгт 032. Нэг огтолгоо 

Металын 
зузаан 

мм 

Материалын зарцуулалт , л, 
Мөрний 

код 
ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч Байгалийн хий Хүчилтөрөгч 

5 12 56,25 9,45 75 21 75 01 

http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10452/#i1607667
http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10452/#i1611826
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Металын 
зузаан 

мм 

Материалын зарцуулалт , л, 
Мөрний 

код 
ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч Байгалийн хий Хүчилтөрөгч 

6 14,4 67,5 11,34 90 25,2 90 02 

8 18 93,72 13,52 120 30,4 120 03 

10 18,3 117,15 14,25 150 31,5 150 04 

12 21,93 140,58 16,74 180 36 180 05 

14 25,62 164,01 19,53 210 42 210 06 

16 26,88 194,4 20,16 240 43,2 240 07 

18 30,24 218,7 21,06 270 45,9 270 08 

20 33,6 243 23,4 300 51 300 09 

25 42 303,75 29,25 375 63,75 375 10 

30 50,4 364,5 35,1 450 76,5 450 11 

40 52,2 462 36,2 600 78 600 12 

50 57 660 39 750 82,5 750 13 

60 58,5 801 42,3 900 90 900 14 

70 61,22 838,31 44,27 941,92 94,2 941,92 15 

80 71,05 972,9 49,19 1093,15 109,32 1093,15 16 

90 73,53 1006,76 53,17 1131,2 113,12 1131,2 17 

100 80,12 1096,97 57,93 1232,56 123,25 1232,56 18 

Баганы код 01 02 03 04 05 00 - 

 
 
 
§ 33. Булан төмөрийн огтолгоо 

Хүснэгт 033. Нэг огтолгоо 

Хэмжээ, 
мм 

Материалын зарцуулалт , л, 
Мөрний 

код 
ацетилен пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч Байгалийн хий Хүчилтөрөгч 

36х4 1,01 4,74 0,08 6,32 1,78 6,32 01 

50х5 1,77 8,28 1,39 11,04 3,11 11,04 02 

63х6 2,68 12,56 2,11 16,74 4,72 16,74 03 

70х6 3 14,05 2,36 18,74 5,28 18,74 04 

70х8 3,91 18,45 3,1 24,61 6,94 24,61 05 

75х6 3,23 15,14 2,54 20,19 5,69 20,19 06 

75х9 3,45 22,98 2,74 29,44 6,2 29,44 07 

80х6 3,74 16,85 2,72 21,57 6,08 21,57 08 

80х8 4,9 22,09 3,56 28,29 7,98 28,29 09 

90х6 4,23 19,04 3,07 24,38 6,88 24,38 10 

90х9 4,37 28,02 3,34 35,88 7,53 35,88 11 

100х6,5 5,1 22,99 3,71 29,44 8,3 29,41 12 

100х10 5,38 34,49 4,11 44,16 9,27 44,16 13 

100х12 6,39 40,96 4,88 52,44 11,01 52,44 14 

100х14 7,37 47,24 5,62 60,49 12,09 60,49 15 

100х16 7,65 55,33 5,74 68,31 12,98 68,31 16 

125х8 6,25 33,98 5,48 45,31 12,23 45,31 17 

125х10 6,82 43,65 5,59 55,89 12,3 55,89 18 

125х12 8,1 51,91 6,18 66,47 13,96 66,47 19 

125х14 9,36 60 7,14 76,82 15,36 76,82 20 
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Хэмжээ, 
мм 

Материалын зарцуулалт , л, 
Мөрний 

код 
ацетилен пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч Байгалийн хий Хүчилтөрөгч 

125х16 9,74 70,12 7,3 86,94 16,52 86,94 21 

160х10 8,8 56,4 6,72 72,22 15,17 72,22 22 

160х12 10,48 67,18 8 86,02 18,06 86,02 23 

160х14 12,13 77,7 9,26 99,59 19,91 09,59 24 

160х16 12,65 91,47 9,49 112,93 21,46 112,93 25 

160х18 14,12 102,09 9,83 126,04 22,44 126,04 26 

160х20 15,56 112,53 10,84 138,92 24,73 138,92 27 

200х12 13,19 84,61 10,07 108,33 22,75 108,33 28 

200х14 15,3 98,08 11,68 125,58 25,12 125,58 29 

200х16 15,97 115,51 11,98 112,6 25,38 142,6 30 

200х20 19,71 142,52 13,72 175,95 31,32 175,95 31 

200х25 24,29 175,68 16,92 216,89 38,61 216,89 32 

200х30 28,72 207,72 20 256,45 45,65 256,45 33 

Баганы код 01 02 03 04 05 06 - 

 

§ 34. Двутаврын огтолгоо 

Хүснэгт 034. Нэг огтолгоо 

Хэмжээ 

Материалын зарцуулалт , л, 
Мөрний 

код 
ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч Байгалийн хий Хүчилтөрөгч 

10 4,79 21,50 3,48 27,6 7,78 27,6 01 

12 5,87 26,41 4,26 33,81 9,53 33,81 02 

14 6,94 31,26 5,04 40,02 11,29 40,02 03 

16 8,06 36,29 5,85 46,46 13,1 46,46 04 

18 10,14 45,63 7,36 58,42 16,47 58,42 05 

20 11,53 51,91 8,38 66,47 18,74 66,47 06 

22 13,09 58,92 9,51 75,44 21,27 75,44 07 

24 14,96 67,36 10,87 86,25 24,32 86,25 08 

27 17,24 77,6 12,52 99,30 28,02 99,36 09 

30 19,91 89,64 14,46 114,77 32,37 114,77 10 

33 21,47 90,64 15,59 123,74 34,89 123,74 11 

36 24,7 111,19 17,94 142,37 40,15 142,37 12 

40 28,07 130,41 21,04 166,98 17,09 166,98 13 

Баганы код 01 02 03 04 05 06 - 

 
§ 35. Швеллерийн огтолгоо 

Хүснэгт 035. Нэг огтолгоо 

Хэмжээ 

Материалын зарцуулалт , л, 

Мөрний 
код 

ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч 
Байгалийн 

хий 
Хүчилтөрөгч 

5 2,46 11,06 1,78 14,16 3,99 14,10 1 

6,5 3 13,5 2,18 17,28 4,87 17,28 2 

8 3,58 16,13 2,6 20,65 5,82 20,65 3 

10 4,35 19,58 3,16 25,07 7,07 25,07 4 
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Хэмжээ 

Материалын зарцуулалт , л, 

Мөрний 
код 

ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч 
Байгалийн 

хий 
Хүчилтөрөгч 

12 5,31 23,89 3,7 30,59 8,25 30,59 5 

14 4,82 30,9 3,96 39,56 8,59 39,56 6 

16 5,46 35,03 4,17 44,85 9,42 44,85 7 

18 6,22 39,88 4,75 51,06 10,72 51,06 8 

20 7,06 45,27 5,39 57,96 12,17 57,96 9 

22 8,07 51,73 6,16 66,24 13,91 66,24 10 

24 9,22 59,1 7,04 75,67 15,89 75,67 11 

27 9,86 63,23 7,53 80,96 17 80,96 12 

30 11,35 72,75 8,66 93,15 19,56 93,15 13 

33 13,03 83,53 9,95 106,95 22,46 106,95 14 

30 11,96 95,92 11,42 122,82 25,79 122,82 15 

40 17,23 110,47 13,15 141,45 29,7 141,45 16 

Баганы код 01 02 03 04 05 06 - 

 
§ 36. Квадрат төмөрийн огтолгоо 

Хүснэгт 036. Нэг огтолгоо 

Квадратын 
талууд, 

мм 

Материалын зарцуулалт , л, 

Мөрний 
код 

ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч 
пропан-

бутан 
Хүчилтөрөгч Байгалийн хий Хүчилтөрөгч 

16 0,43 3,11 0,3 3,84 0,68 3,84 01 

20 0,67 4,86 0,47 6 1,07 6 02 

24 0,97 7 0,67 8,64 1,54 8,64 03 

28 1,32 9,52 0,82 11,75 1,99 11,75 04 

32 1,34 13,52 0,87 15,36 2 15,36 05 

36 1,69 17,11 1,01 19,41 2,33 19,44 06 

40 2,09 21,11 1,25 23,99 2,88 23,99 07 

45 2,64 26,73 1,58 30,38 3,65 30,38 08 

50 2,9 33 1,95 37,5 4,31 37,5 09 

55 2,95 40,39 2,22 45,38 4,54 45,38 10 

60 3,51 48,05 2,27 53,99 5,18 53,99 11 

65 4,12 56,41 2,66 63,38 6,08 63,38 12 

70 4,41 60,38 2,85 67,83 6,51 67,83 13 

75 5,06 69,31 3,27 77,88 7,48 77,88 14 

80 5,76 78,86 3,72 88,61 8,51 88,61 15 

90 6,68 91,49 4,32 102,8 9,87 102,8 16 

100 8,25 112,96 5,33 126,92 12,18 126,92 17 

Баганы код 01 02 03 04 05 06 - 

 

§ 37. Бөөрөнхий төмрийн огтолгоо 

Хүснэгт 037. Нэг огтолгоо 

Гангийн голч, 
мм 

Материалын зарцуулалт , л, 
Мөрний 

код 
ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч Байгалийн хий Хүчилтөрөгч 
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Гангийн голч, 
мм 

Материалын зарцуулалт , л, 
Мөрний 

код 
ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч Байгалийн хий Хүчилтөрөгч 

20 0,67 4,86 0,46 6 1,07 6 01 

30 0,82 5,95 0,57 7,35 1,31 7,35 02 

25 1,18 8,52 0,82 10,52 1,87 10,52 03 

35 1,25 12,69 0,75 14,42 1,73 14,42 04 

40 1,64 16,57 0,98 18,83 2,26 18,83 05 

45 2,07 20,97 1,24 23,83 2,86 23,83 06 

50 2,21 22,38 1,32 29,43 3,05 29,43 07 

55 2,31 31,69 1,5 35,61 3,42 35,61 08 

60 2,76 37,73 1,78 42,39 4,07 42,39 09 

65 3,23 41,28 2,09 49,75 4,78 49,75 10 

70 3,75 51,34 2,42 57,69 5,54 57,69 11 

75 3,97 54,41 2,57 61,13 5,87 61,13 12 

80 4,26 58,35 2,75 65,56 6,29 65,56 13 

85 5,1 69,88 3,3 78,52 7,54 78,52 14 

90 5,24 71,81 3,39 80,69 7,75 80,69 15 

95 5,85 80,02 3,78 89,91 8,63 89,91 16 

100 6,48 88,67 4,18 99,63 9,56 99,63 17 

Баганы код 01 02 03 04 05 06 - 

 
§ 38. Зам төмрийн огтолгоо 

Хүснэгт 38. Нэг огтолгоо 

Рельсийн хэлбэр 

Материалын зарцуулалт , л, 

Мөрний 
код 

ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч 
пропан-

бутан 
Хүчилтөрөгч 

Байгалийн 
хий 

Хүчилтөрөгч 

Кр 70 10,05 137,59 6,49 154,65 14,84 154,65 01 

Кр 80 12,23 167,52 7,91 188,23 18,07 188,23 02 

Кр 100 16,00 232,21 10,96 260,91 25,05 260,91 03 

Кр 120 22,53 308,46 14,50 316,58 33,27 316,58 04 

Кр 140 27,84 381,23 17,99 428,35 41,12 428,35 05 

Р5 1,52 11,02 1,06 13,6 2,42 13,0 06 

Баганы код 01 02 03 04 05 06 - 

 
§ 39. Хоолойн огтолгоо 

Хүснэгт 39. 1 м урттай 

Ханын 
зузаан, мм 

Материалын зарцуулалт , л, 

Мөрний 
код 

ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч 
Байгалийн 

хий 
Хүчилтөрөгч 

3 11,98 53,92 8,72 69,08 19,49 69,08 01 

4 15,93 71,85 11,57 92,04 25,94 92,04 02 

5 19,96 89,84 14,49 115,05 32,43 115,05 03 

6 23,95 107,81 17,39 138,03 38,93 138,03 04 

8 27,92 143,69 22,26 184 49,68 184 05 

10 28,07 180,77 23 230,08 50,62 230,08 06 
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Ханын 
зузаан, мм 

Материалын зарцуулалт , л, 

Мөрний 
код 

ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч 
Байгалийн 

хий 
Хүчилтөрөгч 

12 33,62 215,55 25,66 275,98 55,95 275,98 07 

15 45,94 294,66 35,08 377,29 79,23 377,29 08 

18 40,37 335,33 36 413,99 79,69 413,99 09 

20 51,52 372,6 36,1 460 81,88 460 10 

25 64,39 465,75 44,85 575 102,35 575 11 

Баганы код 01 02 03 04 05 06 - 

ХҮСНЭГТ 40. НЭГ ОГТОЛГОО 

Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Материалын зарцуулалт , л, 

Мөрний 
код 

ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч 
Байгалийн 

хий 
Хүчилтөрөгч 

45х3 1,58 7,11 1,15 9,11 2,57 9,11 01 

45х4 2,05 9,25 1,49 11,85 3,34 11,85 02 

57х3 2,03 9,14 1,48 11,71 3,3 11,71 03 

57х4 2,66 11,96 1,93 15,32 4,32 15,32 04 

76х5 4,45 20,03 3,23 25,65 7,23 25,65 05 

89х5 5,26 23,69 3,82 30,34 8,55 30,34 06 

108х6 7,67 34,53 5,57 44,21 12,47 44,21 07 

133х6 9,55 42,97 6,93 55,04 15,52 55,04 08 

133х8 12,53 56,4 9,09 72,22 20,37 72,22 09 

159х8 15,14 68,13 10,99 87,24 24,6 87,24 10 

219х6 16,01 72,1 11,63 92,33 26,03 92,33 11 

219х8 18 91,46 14,75 121,95 32,92 121,95 12 

219х10 18,42 118,63 15,1 150,99 33,22 150,99 13 

219х12 21,86 140,99 16,69 179,53 37,69 179,53 14 

273х8 23 119,58 18,52 153,11 41,34 153,11 15 

273х10 23,17 148,33 18,99 189,93 41,79 189,93 16 

273х12 27,55 176,65 21,03 226,18 47,5 226,18 17 

273х15 37,22 238,71 28,42 305,65 64,19 305,65 18 

325х8 27 143,04 22,16 183,15 49,45 183,15 19 

325х10 27,75 177,67 22,75 227,49 50,05 227,49 20 

325х12 33,04 211,85 25,23 271,26 56,96 271,26 21 

325х15 40,9 262,27 31,23 335,82 70,52 335,82 22 

377х8 31,99 166,5 25,79 213,18 57,55 213,18 23 

377х10 32,34 207 26,5 265,05 58,31 265,05 24 

377х12 38,53 247,04 29,42 316,32 66,43 316,32 25 

377х15 47,76 306,27 36,47 392,15 82,35 392,15 26 

426х10 36,59 234,63 27,94 300,43 63,09 300,43 27 

426х12 43,69 280,21 33,36 358,78 75,34 358,78 28 

426х15 54,23 347,72 41,41 445,23 93,5 445,23 29 

465х8 39,81 206,21 31,94 264,04 71,29 264,04 30 

465х10 40,11 256,64 32,86 328,6 72,29 328,6 31 

465х12 47,82 306,61 36,51 392,59 82,44 392,59 32 

465х15 59,38 380,73 45,34 487,49 102,37 487,49 33 

465х18 65,08 470,67 46,32 581,07 103,43 581,07 34 
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Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Материалын зарцуулалт , л, 

Мөрний 
код 

ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч 
Байгалийн 

хий 
Хүчилтөрөгч 

465х20 71,99 520,63 50,18 642,76 114,41 642,76 35 

465х25 88,97 643,48 61,96 794,42 141,41 794,41 36 

530х6 39,39 177,33 28,61 227,06 64,03 227,01 37 

530х8 45,33 235,55 36,49 301,6 81,43 301,6 38 

530х10 45,82 293,29 37,55 375,54 82,62 375,54 39 

530х12 54,68 350,6 41,75 448,91 94,27 448,91 40 

530х15 67,95 435,73 51,88 557,91 117,16 557,91 41 

630х6 46,91 211,17 34,07 270,39 76,25 270,39 42 

630х8 54,35 280,67 43,49 359,38 97,03 359,38 43 

630х10 54,63 349,7 44,77 447,76 98,51 447,76 44 

630х12 65,23 418,29 49,81 535,58 112,47 535,58 45 

630х15 81,15 520,33 61,96 666,24 139,91 666,24 46 

Баганы код 01 02 03 04 05 06 - 

ТАЙЛБАР. 50° БА 30°-Н ӨНЦӨГӨӨР ОГТЛОХ ҮЕД 1,55 БА 1,16 –Р ҮРЖҮҮЛНЭ 

§ 40. Шугам хоолойд нүх огтолгоо 

А. Dнүх/Dхоолой = 1 үед 

 
 
 

ХҮСНЭГТ 41. НЭГ ОГТОЛГОО 

Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Материалын зарцуулалт , л, 

Мөрний 
код 

ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч 
пропан-

бутан 
Хүчилтөрөгч Байгалийн хий Хүчилтөрөгч 

45х3 1,94 8,75 1,41 11,2 3,16 11,2 01 

45х4 2,53 11,38 1,84 14,57 4,11 14,57 02 

57х3 2,5 12,25 1,81 14,4 4,06 14,4 03 

57х4 3,27 14,71 2,37 18,84 5,31 18,84 04 

76х5 5,47 24,63 3,97 31,54 8,89 31,54 05 

89х5 6,47 29,14 4,7 37,31 10,52 37,31 06 

108х6 9,43 42,46 6,85 54,37 15,33 54,37 07 

133х6 11,75 52,87 8,53 67,7 19,09 67,7 08 

133х8 15,41 69,38 11,19 88,83 25,05 88,83 09 

159х8 18,62 83,8 13,52 107,3 30,26 107,3 10 

219х6 19,7 88,69 14,31 113,56 32,02 113,56 11 

219х8 22,14 112,5 18,14 150 40,49 150 12 

219х10 22,66 145,91 18,57 185,67 40,86 185,67 13 

219х12 26,88 172,34 20,52 220,66 46,36 220,66 14 

273х8 28,29 147,08 22,78 188,32 50,85 188,32 15 

273х10 28,5 182,46 23,36 233,62 51,4 233,62 16 

273х12 33,88 217,27 25,87 278,2 58,42 278,2 17 

273х15 45,79 293,61 34,96 375,94 78,95 375,94 18 

325х8 33,21 175,94 27,26 225,27 60,82 225,27 19 

325х10 34,13 218,54 27,98 279,82 61,56 279,82 20 
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Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Материалын зарцуулалт , л, 

Мөрний 
код 

ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч 
пропан-

бутан 
Хүчилтөрөгч Байгалийн хий Хүчилтөрөгч 

325х12 40,64 260,58 31,03 333,65 70,07 333,65 21 

325х15 50,31 322,6 38,41 413,06 86,74 413,06 22 

377х8 39,35 204,79 31,72 262,22 70,79 262,22 23 

377х10 39,78 254,61 32,6 326,01 71,72 326,01 24 

377х12 47,39 303,86 36,18 389,07 81,70 389,07 25 

377х15 58,75 376,71 44,86 482,34 101,29 482,34 26 

426х10 45,02 288,61 34,37 369,62 77,62 369,62 27 

426х12 53,75 344,65 41,04 441,29 92,67 441,29 28 

426х15 66,7 427,71 50,93 547,64 115 547,64 29 

465х8 48,97 253,64 39,29 324,76 87,69 324,76 30 

465х10 49,34 315,66 40,42 404,18 88,92 404,18 31 

465х12 58,81 377,13 44,91 482,88 101,4 482,88 32 

465х15 73,03 468,3 55,76 599,61 125,92 599,61 33 

465х18 80,05 578,92 56,96 714,72 127,22 714,72 34 

465х20 88,55 639,98 61,69 790,59 140,73 790,59 35 

465х25 109,44 791,48 76,22 977,14 173,93 977,14 36 

530х6 48,46 218,12 35,19 279,28 78,76 279,28 37 

530х8 55,76 289,73 44,88 370,97 100,16 370,97 38 

530х10 56,36 360,76 46,19 461,92 101,62 461,92 39 

530х12 67,25 431,24 51,35 552,16 115,95 552,16 40 

530х15 83,58 535,95 63,82 686,23 144,11 686,23 41 

630х6 57,7 259,74 41,91 332,58 93,79 332,58 42 

630х8 66,85 345,23 53,4 442,03 119,35 442,03 43 

630х10 67,19 430,14 55,07 550,75 121,17 550,75 44 

630х12 80,24 514,49 61,26 658,76 138,34 658,76 45 

630х15 99,81 640,01 76,21 819,48 172,09 819,48 46 

Баганы код 01 02 03 04 05 06 - 

 

Б. DНҮХ/DХООЛОЙ = 0,6 ҮЕД 

 
 
 

ХҮСНЭГТ 42. НЭГ ОГТОЛГОО 

Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Материалын зарцуулалт , л, 
Мөрний 

код 
ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч Байгалийн хий Хүчилтөрөгч 

45х3 1,66 7,47 1,2 9,56 2,69 9,56 01 

45х4 2,16 9,72 1,57 12,44 3,51 12,44 02 

57х3 2,13 9,6 1,55 12,29 3,47 12,29 03 

57х4 2,79 12,56 2,03 16,08 4,53 16,08 04 

76х5 4,67 21,03 3,39 26,93 7,59 26,93 05 

89х5 5,52 24,87 4,01 31,84 8,98 31,84 06 

108х6 8,05 36,25 5,85 46,41 12,81 46,41 07 

133х6 10,03 45,13 7,29 57,79 16,3 57,79 08 

133х8 13,16 59,22 9,55 75,83 21,38 75,83 09 
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Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Материалын зарцуулалт , л, 
Мөрний 

код 
ацетилена пропан-бутаны холимог Байгалийн хий 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч Байгалийн хий Хүчилтөрөгч 

159х8 15,89 71,54 11,54 91,6 25,83 91,6 10 

219х6 16,81 75,69 12,21 96,91 27,33 96,91 11 

219х8 18,9 96,03 15,49 128 34,57 128 12 

219х10 19,34 123,79 15,86 158,5 34,88 158,50 13 

219х12 22,94 147,12 17,52 188,37 39,56 188,37 14 

273х8 24,15 125,51 19,45 160,7 43,41 160,7 15 

273х10 24,33 155,75 19,94 199,43 43,88 199,43 16 

273х12 28,93 185,48 22,09 237,49 49,87 237,49 17 

273х15 39,09 250,65 29,85 320,93 67,4 320,93 18 

325х8 28,35 150,19 23,27 192,31 51,92 192,31 19 

325х10 29,14 186,56 23,89 238,87 52,55 238,87 20 

325х12 34,69 222,45 26,49 284,83 59,81 284,83 21 

325х15 42,95 275,39 32,79 352,61 74,05 352,61 22 

377х8 33,59 174,83 27,08 223,85 60,43 23,85 23 

377х10 33,96 217,35 27,83 278,3 61,23 278,3 24 

377х12 40,45 259,39 30,89 332,13 69,75 332,13 25 

377х15 50,15 321,58 38,29 411,76 86,47 411,76 26 

426х10 38,42 246,37 29,31 315,45 66,24 315,45 27 

426х12 45,88 294,22 35,03 376,72 79,11 376,72 28 

426х15 56,94 365,12 43,48 467,5 98,18 467,5 29 

465х8 41,8 216,52 33,54 277,24 74,85 277,24 30 

465х10 42,12 269,47 34,5 315,03 75,9 345,03 31 

465х12 50,21 321,94 38,34 412,22 86,56 412,22 32 

465х15 62,34 399,76 47,6 511,86 107,49 511,86 33 

465х18 68,33 494,21 47,69 610,13 108,6 610,13 34 

465х20 75,59 546,67 52,64 674,9 120,13 674,9 35 

465х25 93,42 675,65 65,06 834,14 148,48 834,14 36 

530х6 41,36 186,2 30,04 238,41 67,23 238,41 37 

530х8 47,6 247,33 38,31 316,68 85,50 316,68 38 

530х10 48,11 307,96 39,43 394,32 86,75 394,32 39 

530х12 57,41 368,13 43,84 471,36 98,99 471,36 40 

530х15 71,35 457,52 54,48 585,81 132,02 585,81 41 

630х6 49,26 221,73 35,77 283,91 80,06 283,91 42 

630х8 57,07 294,7 45,66 377,34 101,88 377,34 43 

630х10 57,36 367,19 47,01 470,15 103,44 470,15 44 

630х12 68,5 439,2 52,3 562,36 48,1 562,36 45 

630х15 85,21 546,35 65,06 099,55 146,91 699,55 46 

Баганы код 01 02 03 04 05 06 - 

 
 
 
 
 

МЕХАНИКЖСАН ОГТОЛГОО 

§ 41. Хавтгай төмөр огтлох 

А. Нэг огтлогчоор ирмэг засалтгүй 
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Хүснэгт 43 1 м урттай 

Металын зузаан мм 

Материалын зарцуулалт , л, 
Мөрний 

код 
ацетилена пропан-бутаны холимог 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч 

5 9,72 45,56 7,65 60,75 01 

6 11,66 54,67 9,18 72,9 02 

8 14,58 75,91 10,95 97,2 03 

10 14,82 94,89 11,54 121,5 04 

12 17,76 113,87 13,56 145,8 05 

14 20,75 132,85 15,82 170,1 06 

16 21,77 157,46 16,33 194,4 07 

18 24,49 177,15 17,06 218,7 08 

20 27,22 196,83 18,95 243 09 

25 34,02 246,04 23,69 303,75 10 

30 40,82 295,24 28,43 364,5 11 

40 42,28 374,22 28,51 486 12 

50 46,17 534,6 31,59 607,5 13 

60 47,39 648,81 34,26 720 14 

70 49,59 679,03 35,86 762,96 15 

80 57,55 788,05 39,84 885,45 16 

90 59,56 815,48 43,07 916,27 17 

100 64,9 888,55 46,92 998,37 18 

Баганы код 01 02 03 04 - 

 
 
 
 

Б. Хоёр огтлогчоор 45° -н өнцөгтөй нэг ирмэг засалтай 

Хүснэгт 44. 1 м урттай 

Металын зузаан 
мм 

Материалын зарцуулалт , л, 
Мөрний 

код 
ацетилена пропан-бутаны холимог 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч 

10 35,72 228,68 27,81 292,82 01 

12 42,8 274,43 32,68 351,38 02 

14 50,01 320,17 38,13 409,94 03 

16 52,47 379,48 39,36 468,5 04 

18 59,02 426,93 41,11 368,18 05 

20 65,6 474,36 45,67 585,63 06 

25 81,99 592,96 57,09 732,04 07 

30 98,38 711,53 68,59 878,45 08 

40 101,89 901,87 68,71 1171,26 09 

50 111,27 1288,39 76,13 1464,08 10 

60 114,21 1563,63 82,57 1756,89 11 

70 119,51 1630,46 86,42 1824,63 12 

80 138,7 1899,2 96,01 2133,93 13 

90 143,54 1965,31 103,8 2208,21 14 

100 150,41 2141,41 113,08 2406,07 15 

Баганы код 01 02 03 04 - 
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§ 42. Хоолойн огтолгоо 

Хүснэгт 45. Нэг огтолгоо 

Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Материалын зарцуулалт , л, 
Мөрний 

код 
ацетилена пропан-бутаны холимог 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч 

45х3 1,28 5,76 0,93 7,38 01 

45х4 1,66 7,49 1,21 9,6 02 

57х3 1,64 7,4 1,2 9,49 03 

57х4 2,15 9,69 1,56 12,41 04 

76х5 3,60 16,22 2,62 20,78 05 

89х5 4,26 19,19 3,09 24,58 06 

108х6 6,21 27,97 4,51 35,81 07 

133х6 7,74 34,81 5,61 44,58 08 

133х8 10,15 45,68 7,36 58,50 09 

159х8 12,26 55,19 8,9 70,66 10 

219х6 12,97 58,4 9,42 74,79 11 

219х8 14,14 77,14 10,44 98,78 12 

219х10 14,9 96,09 11,37 122,3 13 

219х12 17,71 114,2 13,52 145,4 14 

273х8 21,51 96,86 11,53 124,02 15 

273х10 21,74 120,33 14,3 153,84 16 

273х12 22,32 143,09 17,03 183,21 17 

273х15 30,15 193,36 23,02 247,58 18 

325х8 23,74 115,86 18,69 148,35 19 

325х10 25,45 143,91 19,14 184,27 20 

325х12 26,76 171,6 20,44 219,72 21 

325х15 33,13 212,44 25,3 272,01 22 

377х8 26,96 134,87 20,76 172,68 23 

377х10 29,15 167,67 22,97 214,69 24 

377х12 31,21 200,1 23,83 256,22 25 

377х15 38,69 248,08 29,54 317,64 26 

426х10 29,64 190,05 22,63 243,35 27 

426х12 35,39 226,97 27,02 290,61 28 

426х15 43,93 281,65 33,54 360,64 29 

465х8 34,11 167,03 24,95 213,87 30 

465х10 36,42 207,88 26,75 266,17 31 

465х12 38,73 248,35 29,57 318 32 

465х15 48,1 308,39 36,73 394,86 33 

465х18 52,71 381,24 36,71 470,67 34 

465х20 58,31 421,71 40,65 520,64 35 

465х25 72,07 521,22 50,19 613,48 36 

530х6 31,91 143,64 23,17 183,92 37 

530х8 37,39 190,8 28,78 244,3 38 

530х10 42,05 237,56 30,29 304,19 39 

530х12 44,29 283,99 33,82 363,62 40 

530х15 55,04 352,94 42,02 451,91 41 

630х6 38 171,05 27,6 219,02 42 

630х8 45,5 227,34 33,68 291,1 43 
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Хоолойн хэмжээ, 
мм 

Материалын зарцуулалт , л, 
Мөрний 

код 
ацетилена пропан-бутаны холимог 

ацетилен Хүчилтөрөгч пропан-бутан Хүчилтөрөгч 

630х10 50,18 283,73 36,73 362,69 44 

630х12 52,84 338,81 40,35 433,82 45 

630х15 65,73 421,47 50,19 539,65 46 

Баганы код 01 02 03 04 - 

 

Тайлбар. 500 ба 30°-н өнцөгөөр огтлох үед 1,55 ба 1,16-р үржүүлнэ. 
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МЕТАЛ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛУУД 
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МЕТАЛЫН ЭВДЭХ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ 

 

№ Материал Х/н 

Зуух Турбин Өндөр 
даралтын 

шугам 
хоолой 

Их 
засвар 

Урсгал  
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал  
засвар 

Тоо хэмжээ 

1 Дээд спирт л 2 1 1 1 2 

2 
Өнгөлгөөний машины усан 

зүлгүүр ф200мм 
Боодол 4 2 4 2 3 

3 Өнгөлгөөний алмазан паст гр 1000 500 1000 500 1000 

4 
Өнгөлгөөний машины 

өнгөлөгч цэмбэ 
Боодол 4 2 4 2 3 

5 Азотын хүчил 

кг 

1 - 1 - - 

6 Давсны хүчил 1 - 1 - - 

7 Лакмусийн цаас 1 - 1 - - 

8 Фильтрийн цаас 

ш 

20 10 10 5 5 

9 Багс жижиг 50 мм 5 - 5 - 5 

10 Төмөр дээр бичдэг үзэг 10 5 10 5 10 

11 
Хатуулаг хэмжигч багажны 

толгой 
ком 1 - 1 - - 

12 Таслагч чулуу ф400х32х3 

ш 

5 - 5 - 5 

13 
Таслагч чулуу ф180 Уайт 

хорс 
15 5 15 5 20 

14 Төмрийн хөрөөний ир /гар/ 20 10 20 10 5 

15 Төмрийн хөрөөний рам 1 - 1 - 1 

16 Зүлгүүр Р600 
м2 

1 - 1 - 1 

17 Зүлгүүр Р280 1 - 1 - 1 

18 
Өнгөлөгч чулуу ф100 Уайт 

хорс 

ш 

10 5 10 5 10 

19 
Өнгөлөгч чулуу ф180 Уайт 

хорс 
10 5 10 5 10 

20 Бахь том 1 - 1 - 1 

21 Бахь хэрээ хошуут жижиг 1 - 1 - 1 

22 
Бахь хамгаалалттай том 

70332 
1 - 1 - 1 

23 Хөх лент 5 2 5 2 5 

24 Сангийн лент 

ш 

2 - 2 - 2 

25 Түлхүүрийн ком 9029 1 - - - 1 

26 
Штангенциркуль гүн 

хэмжигчтэй 0-150 
1 - 1 - 1 

27 Микрометр 150-175 1 - - - 1 

28 Микрометр 175-200 1 - 1 - 1 
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29 Микрометр 200-225 1 - 1 - 1 

30 Микрометр 250-275 1 - 1 - 1 

31 Микрометр 275-300 1 - 1 - 1 

32 Микрометр 300-400 1 - 1 - 1 

33 Бичгийн шохой хайрцаг 1 - 1 - 1 

34 
Томруулагч шил 

/гэрэлтүүлэгчтэй/ 
ш 1 - 2 - 1 

35 
Химийн бодисоос 
хамгаалах бээлий 

хос 2 - 2 - 2 

36 Резинэн бээлий хос 2 - 2 - 2 

37 
Өрөм ф5 /энгийн буюу 

төмрийн/ 

ш 

1 - 1 - 1 

38 
Өрөм ф6 /энгийн буюу 

төмрийн/ 
1 - 1 - 1 

39 
Өрөм ф7 /энгийн буюу 

төмрийн/ 
1 - 1 - 1 

40 
Өрөм ф8 /энгийн буюу 

төмрийн/ 
1 - 1 - 1 

 

ДУЛААН БОЛОВСРУУЛАЛТ 

 

Д/д Материал Х/н 

Зуух Турбин Өндөр 
даралтын 

шугам 
хоолой 

Их 
засвар 

Урсгал 
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал  
засвар 

Тоо хэмжээ 

1 
Асбест даавуу /асбестткань/ 

АТ-1 
кг 50 25 50 25 100 

2 
Дулаан боловсруулалтын 

индукцийн утас 38мм2 
м 30 - 30 - 60 

3 
МСЛ-ын Дулаан 

боловсруулалтын керамик 
шилэн хөвөн 

м2 22.8 - 22,8 - 57 

4 Термопарын утас 2х0,7 

м 

50 - 50 - 50 

5 Термопарын утас 2х1,0 50 - 50 - 50 

6 
Температур алсад 

дамжуулагч кабель 
50  50 - 100 

7 Термопар гагнах аппарат 

ш 

1 - - - 1 

8 
Термопар гагнах аппаратны 

батерей 
1 - - - 1 

9 Төгсгөвч зэс d=6Н 12 6 12 6 12 

10 Төгсгөвч зэс d=16Н 12 6 12 6 12 

11 
Кабель зэс 0.4кв КГ 

3х25.0+1х10.0 
м 

30 - 30 - 30 

12 
Кабель зэс 0.4кв КГ 

3х25.0+1х10.0 
30 - 30 - 30 



 

334 
 

334 Метал шинжилгээний ажлууд 

 
МЕТАЛЫН ҮЛ ЭВДЭХ ШИНЖИЛГЭЭ, ШАЛГАЛТ 

 

Д/д Материал Х/н 

Зуух Турбин Өндөр 
даралтын 

шугам 
хоолой 

Даралтад 
сав 

Их 
засвар 

Урсгал  
засвар 

Их 
засвар 

Урсгал  
засвар 

Тоо хэмжээ 

1 Аргон хий 

ш 

4 2 4 2 3 - 

2 Сангийн лент 2 1 2 1 1 - 

3 Багс жижиг 50 мм 15 10 10 5 10 - 

4 
Төмөр дээр 
бичдэг үзэг 

15 5 10 5 10 5 

5 
Таслагч чулуу 

ф400х32х3 
5 - 5 - 5 - 

6 
Таслагч чулуу 

ф180 Уайт хорс 
15 5 15 5 20 - 

7 Зүлгүүр Р600 м2 1 - 1 - 1 - 

8 Зүлгүүр Р280 м2 1 - 1 - 1 - 

9 
Өнгөлөгч чулуу 
ф100 Уайт хорс 

ш 
10 5 10 5 10 - 

10 
Өнгөлөгч чулуу 
ф180 Уайт хорс 

10 5 10 5 10 - 

11 Бичгийн шохой хайрцаг 1 - 1 - 1 - 

12 
Томруулагч шил 

/гэрэлтүүлэгчтэй/ 
ш 1 - 2 - 1 1 

13 
Штангенциркуль 
гүн хэмжигчтэй 0-

150 ш 
1 - 1 - - 1 

14 Батарей 1,5V 10 5 10 5 10 5 

15 Глицерин кг 10 5 10 5 10 5 

16 
Хайгч толгойн 

холбогч кабель 70 
Ом ф2,5 

ш 

1 - 1 - 1 - 

17 

Гагнуурын оёдол 
шалгах шалгах 

багажны суурин 
батарей 

1 - 1 - 1 - 

18 
Флюресенцлэгч 
соронзон нунтаг 

/МСЛ/ 5.0 
л 10 5 10 5 10 - 

19 
Пенетрант нэвчих 

шингэн 
ком 10 5 10 5 10 - 

20 Соронзон нунтаг кг 5 - 5 - - - 

21 
Хэт богино 

долгионы хайгч 
толгой 4MHz 

ш 1 - 1 - 1 - 

22 Шингэн тос МС-20 кг 10 - 10 - 10 - 
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23 
Өтгөн тос циатим-

201 
20 10 20 10 20 - 

24 
Радиографийн 
дүрсний хавтан 

ш 

5 2 2 - 1 - 

25 

Спектр 
шинжилгээний 

вольфрам 
электрод 

1 - 1 - 1 - 

26 
Метал эд анги 
сэргээгч бодис 

2 - 2 - 2 - 

27 
Цацрагийн 

тунгийн чадал 
хэмжигч монитор 

1 - 1 - - - 

28 
Хэт богино 

авианы эталон 
сорьц 

1 - - - - - 

29 Уян кассет 5 2 2 - 1 - 

30 
Хэт богино 

долгионы хайгч 
ком 1 - 1 - 1 - 

31 
Хэт богино 

долгионы хайгч 
толгой 

ш 1 - 1 - 1 - 

32 

Хэт авиа үелсэн 
матрицын 16 
элементтэй 

толгой 
ш 

1 - 1 - 1 - 

33 

Хэт авиа үелсэн 
матрицын 16 
элементтэй 
өнцөглөгч 

1 - 1 - 1 - 

 
ГАГНУУРЫН СУРГАЛТ 

 

Д/д Материал Х/н 

Цахилгаан 
гагнуурын 

сургалт 

Аргон 
гагнуурын 

сургалт 

Хийн 
огтлогчийн 

сургалт 

Тоо хэмжээ 

1 Аргон гагнуурын гар ш - 2 - 

2 Аргон гагнуурын цанг ф2,0 ш - 30 - 

3 Аргон гагнуурын цанг ф2,4 ш - 30 - 

4 Аргон гагнуурын редуктор ш - 2 - 

5 
Аргон гагнуурын вольфрамм 

шахагч 
ш - 20 

- 

6 
Аргон гагнуурын удирдлагын 

кноп 
ш - 2 

- 

7 Вольфрам электрод Ф2,0 мм ш - 50 - 

8 Вольфрам электрод Ф2,4 мм ш - 20 - 

9 Кабель зэс 0.4кв КГ 2х1.5 м 20 20 - 
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10 Кабель зэс 0.4кв КГ 2х2.5 м 10 10 - 

11 Электрод Цу-5  Ф2,5 мм кг 150 - - 

12 Электрод УОНИ-13/55 Ф3 мм кг 150 - - 

13 
Электрод ЦЛ-39, ЦЛ-20, ЦЛ-45 

Ф2,5мм 
кг 50 

- - 

14 
Электрод ЭА-395/9У, ЦТ-10 

Ф3,0мм 
кг 20 

- - 

15 
Утсан электрод Ф2,0мм Св-

08МХ, Св-08ХМА-2, E90S 
кг - 20 

- 

16 
Утсан электрод Ф2,0мм Св-
08ХМФА, 2CM, CR28 Cr2Mo 

кг - 10 
- 

17 
Утсан электрод Ф2,0мм Св-
06Х19Н9Т, TGS-316, ER316 

кг - 10 
- 

18 Электрод J422 ф3,2 мм кг - 100 - 

19 
Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ 

Ф60х6 
тн 0.3 

0.1 - 

20 Лист ВСП3 б=6 мм тн 0.5 0.3 - 

21 
Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ 

Ф32х4 
тн 0.3 

0.1 - 

22 
Труба ГОСТ-той /оёдолгүй/ 

Ф38х6 
тн 0.2 

0.1 - 

23 Лист ВСП3 б=10 мм тн 0.8 0.2 - 

24 Хүчилтөрөгч баллон - - 4 

25 Аргон хий ш - 12 - 

26 Пропан ш - - 5 

27 Өнгөлөгч чулуу ф100 Уайт хорс ш 30 20 - 

28 Өнгөлөгч чулуу ф180х22х6мм ш 20 10 - 

29 Таслагч чулуу ф100х16х2 ш 10 10 - 

30 Таслагч чулуу ф350х23х3 ш 20 10 - 

31 Таслагч чулуу ф180х22х2 ш 10 10 - 

32 
Зүлгүүр Ф100х16х2мм шлиф 

машины 
ш 30 

20 - 

33 Таслагч чулуу ф400х32х3 ш 10 10 - 

34 Хуурай хавтгай /дунд/ ш 3 2 - 

35 Хуурай бөөрөнхий /дунд/ ш 3 2 - 

36 Хуурай гурвалжин /дунд/ ш 3 2 - 

37 Төмөр сойз ш 10 10 - 

 
Компьютер, принтерийн засвар үзлэг үйлчилгээ 

 

Д/д Нэр Х/н Тоо 

1 CPU паст ш 1 

2 Канифоль бүхий тугалага Дамар 1 

3 Арчих материал 40смх40см ш 20 
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4 Гагнуурын паст ш 1 

5 Цэвэрлэгээний шингэн ш 2 

6 Давирхай гр 200 

7 Спирт л 1 

8 Нано товуд/тосолгоо/ ш 1 

9 Бланк CD, DVD ш 30 
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